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DIVISAD DE OBRAS E SERVIGOS OPERACIONAIS

EDITAL

Controlo da Qualidade da Agua
(3.° Trimestre 2018)

----Dr. Manuel Garcez Trindade, Presidente da Camara Municipal de Resende-------------emo--
----Faz publico, nos termos do n.® 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, os resultados obtides no controlo da qualidade da agua distribuida no concelho e nos
pontos de entrega das Aguas do Norte, 10 3.° trimestre de 201 8.----memmoommmeeeeee
----Para constar se lavrou o presente edital ¢ outros de igual teor, que vio ser afixados no
placar do iiﬁcio dgs Pagos do Concelho € nos locais de estilo.----mm-mmmmmmommmme e emaes
----E eu ?7_6\/& Chefe da Divisdo de Obras e Servigos Operacionais, 0

T L1303 1

Anexo: Resultados do controlo da Qualidade da Agua de Consumo — 3.° trimestre de 2018

(36 paginas)

O Presidente da Camara Municjpal,

U o €Lt

(Dr. Manuel Garcez Trindade)



i Dados do C

—=

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lein © 306/2007, de 27 de agosto. allerada peio Decrelc
4 verdicagao da qualidade da agua da rede pablica | alravés de analises per

Conlrolo da Quakdade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compelente (ERBAR).

3.¢ Trimestre {Julho a Setambro) - 2018

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abastecimento de Balsemio

bicas na

ontrolo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Concelh

o de Resende

Lein® 152/2017, de 7 de dezembro. procedeu-se
tomerra do consumidor, segunde o Programa de

Resultados do Controfo de Qualidade da Agua - 3.° trimestre 2018

N.* Anallses ; Valor 5
Parametros Analisados Jievislas no &e'::]::;:: Paramétrico Unidade Va-lores _Omld“ || Araions Hud cpmpr_ttm_oif'.;
- d PCQA a5 | el a . Min. | Max. INE L.
& “Escherichia coli (E. col) 3 100 0 .5100ml 0 0 3 100.0
IRaciénas coliformes a | 100 | 0 N.200mI 0 0] 3 | 1000
| Desinfetante residual _ a | 0 | - | omgt | 020 L 02 (e
Amonio 1 100 05 mg/l NH, <0,1 <01 | 1 | 1000
IN * de colorias a 22 °C 1 100 100 |Nemla22°C| 0.0 0.0 1 1000
IN ® de colbnias a 37 °C 1 100 20 | N¢/mla 37°C 0.0 0.0 1 100.0
Condulividade 1 100 2500 USfem a 20°C 103,0 103.0 1 100.0
Cor 1 100 20 maf PICo <5 <5 | 1 100.0
IoH 1 100 | 65-80 pnidades depH 7,00 7.00 ! 1 100.0
§ Manganes b 100 50 pgh Mo <0 | <10 1 160.0
|Oxigabildace 1 100 50 mgt O, <19 | <9 1 100.0
|Chetro a 25°C 1 100 ‘ 3.0 lactor de diuiga] <1 <1 | 1 1000
Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diluiga <1 <1 1 100.0
Turvagao 1 100 | 4.0 UNT | <05 <05 1 100,0
Ialuminic 1 100 200 uwgn At | 69 59 i 100,0
Clostridium perfringens 1 100 Q N.°A100mt 0 Q 1 100.0
lAluminio 0 0 200 pgll Al - - - -
Ciosindium perfringens 0 0 0 N.%100ml - - -
Ferrc O o} 200 Hgll Fe - - -
Nilritos 0 0 0.5 mgfl NC, - - -
Antimbnio 0 0 5.0 Ho/l S - - - -
JArsémc 0 0 100 wgl As - - -
Benzeno 0 V] 1.0 pgh - - - -
Benzo(a)preno a 0 0,01 pofl - - -
Boro 0 0 1.0 mgh 8 - - . -
Sromalos 0 0 10,0 g/l B0, - - -
Cadmio 0 0 5.0 pgit Cd - - - -
Calcio 0 0 - mgil Ca - - -
Chumbo 0 0 10.0 ugf! Pb - - - -
Cianelos 0 0 50,0 ugil Cn - - -
Cobre 0 0 20 mgfl Cu . - -
Cromic 0 0 50.0 wgfl Cr - - -
1,2 — diclorogtano 0 Q 30 Hogi - - -
Dureza total 0 0 - mgh CaCo, - - .
Enlerocccos 0 0 0 N.5100mi - -
Fluoretos 0 0 1.5 mgll £ - - -
Magnésio 0 Q - mg/l Mg - - -
Mercano 0 0 1.0 yg/l Hg - - -
Niguel i} Q 20,0 vofl M - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticgs Policichcos {(HAPY
o Benzo [b] fluorantenoy 0 0 - pgrl - - -
Benzo [k] fluoranieno 4] 0 Hgll - - - -
Benzo [g,h.1) perileno 0 0 - ugil - - - -
Indeno [1,2,3-¢d] pirend 0 0 - Hafl - - -
Selénio 0 0 10,0 ugll Se - - -
Cloretos 0 Q 2500 mg/l G/ - -
[Tetracloroeteno 0 0 100 pall - - - -
Tricloroeteno 0 0 10.0 pa/l . - -
Trhalometancs — total {THM):
Cloraférmiof 0 0 Mafl - -
Bromoformio 0 0 - ngfl - - - -
Dictorobromometano) 0 0 - ug/l - - - -
Dibromoclorormetanc 0 0 - Ho/l - -
Sédio 0 0 200.0 mgll Na - - - -
Sulfalos 0 Q 2500 mgf! SO, - - -
Pesticidas — total
Alaclorol Q ¢ 010 pall - - -
Owrao] 0 4] 0,10 pght - - - -
Terbutilazina 0 0 0.10 ugh - - - -
Desehlterbutlazina 0 Q 0.10 pgd! - - - -
Ometoatol O 0 0.10 pgil - - - -
laifa Total 0 1] 0.10 Bg/L - -
Beta Total 0 o] 1.00 Bg/L - - - -
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - -
Ra0a0 0 0 5000 Ba/l | - L - 1




Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Censume Humano no Concetho de Resende

3.° Trimestre (Julho a Setembro) — 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n ° 306/2007, de 27 de agosio, alterade pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagdo da quahdade da Agua da rede pablica | através de analises perddicas na tomeira do consumidor, segundo ¢ Programa de
Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auteridade competente (ERSAR).

Resumo dos paramelros pesquisadcs na Zona de Abastecimento de Barrd

N.® Analises | Valor
Parametros Analisados L :el:;:::;:: Paramétrico Uhitads Valores Obtidos Anéllses gque cumprem o V.P.
L PCQA (V.P) a} Min. Max. N.® %
5 Escherichia coli (E coll) 2 100 0 N./100ml 1 0 2 1000
Bactérias coliformes 2 100 0 N.%100ml 0 0 2 100.0
Desinfetante residual 2 100 - mg/l <0,1 G,1 - -
AmonIo 1 100 0.5 mg/} NH, <01 <0,1 1 100.0
N.? de colénias a 22 °C 1 100 100 N °/mi a 22°C o] 0 1 100.0
N ° da colbrias a 37 °C 1 100 20 N °fmia 37°C 0 0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 WSfem 4 20°C 67 87 1 100.0
Cor 1 100 20 mgfl PiCo <5 <5 1 100.0
) pH 1 100 65-90 PnidadesdepH 7 71 1 100,0
O |Manganés 1 100 50 Hg/ Mn <10 <10 1 $00,0
Mitratos 1 100 50 mg/l NO, <4 <4 1 100.0
Oxidabilidade 1 100 5.0 mal O, <19 <19 1 100,0
Cheirp 2 25°C 1 100 3.0 actor de diluigd| <1 < 1 100.0
[Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de dilwga| <1 < 1 100,0
[Turvacio 1 100 4.0 UNT <{.5 <0.5 1 100,0
lAluminic 0 0 200 pgfl Al - - - -
Cioslridium pedringens 0 0 0 N.°/100m! - - - -
Ferro 0 0 200 Hgfl Fe - - - -
Nitnilos 0 0 0.5 mg/l N, - - - -
lANLiIMGnic 0 0 5,0 Mg Sb - - - -
lArsénio 0 0 10.0 Hgfl As - - - -
Benzenc Q Q 1.0 [V e7]] - - - -
Benzo{a)pirenc 0 0 0,01 podl - - - -
Boro 0 0 1.0 mgfl 8 - - - -
Bromslos 0 0 10,0 g/l BrO, - - - -
Cadmio 0 0 5.0 pgh Cd - . - -
Calcio 0 1} - myi Ca . - - .
|IChumbo 0 0 10.0 Hafl Pb - - - -
1anelos Q 0 50.0 Hofl Cn - - - -
Eobre 0 0 2.0 mg/l Cu - - - -
|Crémio 0 0 50.0 pah Cr - - - -
1,2 — dicloroetane 0 0 3.0 uan - - - -
Dureza tolal 0 0 - mgft CaCO, - - - -
Enlerococos 0 0 0 N.2A100ml - . - -
Fluoretos 0 0 1.5 mgll F - - - .
Magnésic 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercaric 0 0 1.0 ugfl Hg . - - -
Niquel 0 0 200 ug/t Ni - - - -
[Hidrocarbonetos Aromatices Policlclicos {HAPY
S Benzo [b] fluorantenof ] Q - el - - - -
Benzo [K) fluoranteno; 0 0 - pai - - - -
Benzo [g,h.i} perileno 0 0 - A 1]] - - - -
Indena (1,2,3-cd] pirenof 0 0 - pgh - - - -
Seténio 0 0 10,0 Ha/l Se - - - -
Cioretos 0 0 250,0 mg/ Cf . - - -
Tetracloroeteno 0 0 10.0 g/l - - - B
Trncloroeteno 0 1] 10.0 uo - - B -
Tnhalomelanos - total (THA)
Cleroféormio] 0 0 - Hall - - - -
Bromoférmio; 1] 0 - wafl - - - -
Diclarobromometang 1] 0 - pah - - - -
Dibromoclorometang 1] 0 - pafl - - - -
Sédic 0 Q 200,0 mgll Na - - - -
Sulfatos i} 0 250.0 mgil SO, - . -
Peslicidas - total
Alacloro] 0 0 0,10 Hgdl - - - -
Diuraof a 0 0,10 Hgll - - - -
Terbublazina 0 0 0.10 Hgll - - - -
Desetifterbublazina 0 Q 0.10 pgll - - - -
Ometoatof 0 0 0,10 pgll - - - -
lAlfa Total 0 0 0.10 BaiL - - - -
Bela Total 0 0 1,00 Bo/L - - - -
Dose Indicativa Total 0 Q 0,10 mSv - . - -
Radac 0 0 500.0 Bo/L == E 3
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= e Dados do Controlo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Concetho de Resende
—_—1
— 3.° Trimestre {Julho a Setembro) — 2018
Municipio de
Resende

Ern conforrmidade com o Decrelo-Ler n® 306/2007, de 27 de agosio, alterado pelo Decreto-Lei n ® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verficagdo da quahdade da dgua da rede publica , atraves de a2nalises periddicas na lorneira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) agrovado pela autoridade compelente (ERSAR}

Resumo dos paramelros pesquisados na Zona de Abastecimento de Corvd

N.° Analises 1 Valor

Barmetros Analisados e :eg::::::: Birambtico T Valores Obtidos Analises que cumprem o V.P.
- PCOA {V.P) @) Min. | Max, N.* | %
5 Escherichia coli {E. coli} 3 100 0 N.2M00ml | 4] 0 3 100.0

Bactérias colformes 3 100 0 N.%100ml o a 3 100,0

Desinfetante residual | 3 L | || mgl | 010 | 02 = | o—=uxg

Amonio 1 100 05 mgll NH, | <01 <0,1 1 | 1000

N ° de colénias a 22 °C 1 100 100 N %ml a 22°C 0,0 0.0 1 100,0

N.® de colonias a 37 °C 1 100 20 N ®/mi a 37°C 0.0 0.0 1 100.0

Condutividade 1 100 2500 WSfem a 200 8a.0 88.0 1 100.0

Cor 1 100 20 mg/i PiCo <5 <5 1 100.0
) pH 1 | 100 6,5-9,0 uUnidades depH 6.70 6,70 1 1000
0 [Manganés 1 100 | 50 Hgh Mn <10 <10 1 1000

Oxidabilidade 1 100 5.0 mg/ O, <19 <1,9 1 100 0

Chetro a 25°C 1 100 3.0 sclor de diluicé <1 <q 1 100.0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 aclor de di\uu;fa: <1 <1 1 100.0

Turvagao 1 100 4,0 UNT <0,5 <05 1 100.0

Nitratos 1 100 50 mg/l NO, <4 <4 | 1 000

[Auminio 1 [} 200 pai Al 41 41 K 100.0

Clostrndsm perfringens 1 0 0 N “100ml Q 0 1 100.0

Ferro 0 o 200 ugil Fe - - - -

Nilritos 0 0 0.5 mg/l NO, - - - -

lAntimonro 0 0 5.0 posfi Sb - - - -

Arsenio 0 Q 100 pgf As - - - -

Benzeno 0 ] 1.0 pg/l - - - -

Benzo(a)pireno Q QO 0.01 pgfl - - - -

Boro 0 0 1.0 mg 8 - - - -

Bromatos 0 0 10.0 Hg/ Bri, - - - -

Cadmio 0 0 5.0 pg/l Cd - - . -

Calcic 0 0 - mg/l Ca - - - -

Chumbo 0 0 10,0 He/l Pb - - - -

Cianetos 0 0 50,0 pg!l Crr - - - -

Cobre 1} 0 2.0 my Cu - - - -

Cromio 0 0 50.0 pg/l Cr - - - -

1.2 - dicloroetano 0 Q 3.0 pafl - - - -

Dureza total 0 0 . mg/l CaCO, - - - -

Enterococos 0 0 0 N.°/100mit - - - -

Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - - -

Magnésio 0 Q - mg/l Mg - - - -

Mercuno 0 0 1,0 it Hg - - - -

Niguei 0 0 20,0 P/l Ni - - - -

Hidrocarbonetos Aromatices Policichcos (HARP)

o Benzo [b] flugranteno; [+ 9 W1l - - R .
Benzo [K) flucrantens 0 Q pedl - - - -
Benzo (g.h.i) perilenc 0 4] Mgl - - - -

Indeno {1.2.3-cd) pireno 0 Q - [Tt} - - - -

Selénio 0 Q 10,0 Hgfl Se - - - -

Cloretos 0 0 250,0 mg/l Cf - - - -

Telracloroeteno 0 0 10,0 [TEH]] - - - -

Triciorceteno 0 Q 10,0 ugh - - -

Trihalomelanos — total {THM).

Cloroformio 0 0 ugfi - - - -
Bromoférmio 0 0 uo/l . - -
Diclorobromametano| 0 Q - g/l - - -

Dibromoclorometanol G Q - gl - - - -

Sodio 0 Q 2000 mg/l Na - - - -

Suifatos 0 0 250.0 mg/l 50, - - - -

Pesticidas - total

Alacloro 0 Q G.10 o/l - - - -

Diurao 0 Q 0,10 #odl - - - -
Terbutitazing 0 Q Q.10 va/l - - - -
Deseliterbutitazing 0 0 0,10 paf! - - - -
Ometoatol 0 0 0,10 pg/t - - - -

IAla Total 0 Q Q.10 Bg/L - - - -

Beta Tolal 1] 2 1.00 Ba/L - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0.10 mSv - - - -

Radao 0 0 500,0 Bail -1 -1 - -

Resultados do Controle de Qualidade da Agua - 3.° rrimestre 2018
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Censumo Humang no Concelho de Resende

1.5 Trimestre (Julho a Setembro) - 2018

Municipio de
Resende

Erm conformidade com o Decreto-Lein® I0G/2007, de 27 de agosio allerado pelo Decrele-Lel n © 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
4 verificaggo da qualidade da agua da rede publica , através de analisas penodicas na lorneira do consumidor, segundo o Programa de
Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoncade cempetente {(ERSAR)

Resumo dos pardmelros pesquisados na 7ona de Abastecimento de RF Ovadas de Cima

== = N Anlisos | . 7 p e I B!
| Pardmetros Analisados Previstas noJ ‘;"":R::::: Paramétrico Unidade LM“ Wt fA“ah“s HiEOmi V.5 |
- PCOA (v.P)  a Min. Max. | Ne Y
& [Escherichia coli (E. coh} Z 100 0 NEA00mI 0 0 2 100.0
| Baciérias coliformes 2 } 100 0 N 2/100ml 0 0 2 100.0
Desinfelante residual 2 100 - mgil <0,1 0,10 - -
lAmonio ] 0 0.5 mgfl NH, - - - -
N © de colonias a 22 °C 0 0 100 N °/mla 22°C - -
N. de colorias a 37 °C 0 Q 20 N.o/ml 2 37°C - - -
ICondutividade Q 0 2300 HSfem s 20°C - -
Cor 0 0 20 mgh PICa - - - -
E pH 0 0 65-90 [nidades de p¥ - -
IManganés o} Q 50 ugfl Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mghi NO, - - -
lOxidabildade e 0 50 mgll O, - - -
Chero a 25°C 0 0 3.0 aclor de diluica - - -
Sahbor & 25°C 0 0 3,0 actor de dilwga) - - - -
Turvagac 0 0 4.0 UNT e ) - h
[Alurninio o] 0 200 pg!l Al - - - -
Closindwm perringens 0 0 0 N.%100mi - - -
Ferro 0 ¢ 200 ugll Fe - - -
Nitntos 0 0 0.5 mgh NO, - - -
LAntimonio 0 0 5.0 woll 8b - - - -
JATSEMIG 0 0 16,0 wofl As - - -
Benzeno 0 0 1.0 Hgil - - -
Senzo(a)preno 0 0 0.0 Hafl - - - -
Boro 0 0 1.0 mgh B - - -
Bromalos 0 0 10.0 pgh 80, - -
Cadmio 0 3} 50 ugil Cod - -
Calcio o] o] - mgf Ca - - -
Chumbo 0 0 10.0 pgil Pb - -
Cianetos 0 0 50.0 pgh Gn - - - -
Cobre 0 0 2.0 mgfl Cu - - -
Cromio 0 0 50.0 ug/l Cr - -
1.2 — dicloroetano 0 0 30 P! - - -
Dureza lotal Q Q - mgh CaCo, R R
Enterococos 0 0 0 N */100m! - -
Fluorelos vl 0 15 mg/! F - - -
Magnésio 0 Q - mg/l Mg - - -
Mercune 0 0 1.0 ygfl Ha - -
Niguel 0 0 200 Hgil A - - -
H:drocarbonetos Aromaticgs Policiclicos (BAP)
] Benze (] flucrantency 0 0 - pgi - - - -
Benzo (K] fluoranteno| 0 0 pgll - - -
Benzo [g,h.i] perileno 0 Q - g/ - - -
Indeno {1,2,3-cd] pireng Q 0 . yafi - - -
Selénio 0 0 0.0 ugh Se - - - -
Cloretos 0 Q 250.0 ma/l C! - -
[Telracloroelena 0 0 10.0 Hgfl - - .
[Trcloroeteno 0 0 10.0 pg/i - -
Trinatometanos ~ total (THM)®
Cloroformicy 0 0 pgil - -
Bromoformiol 0 0 pall - - -
Diclercbromometano 0 0 - poi - - -
Dibromoclorometanc o] 0 ugfl - - -
Sodio 0 0 2000 mg/l Na - - -
Sulfalos 0 0 250 0 mgn G, - -
Pesticidas - total
Alaciorg| 0 Q 0,10 pgll - - - -
Diurao] 0 0 0.10 ugit - . -
Terbutilazing) a 0 0.30 pgil - - - -
Desetllerbutilazing 0 ¢ Q.10 ught - -
Ormetoalto Q a 0.10 ug/h - - - -
|aita Total 0 0 0.10 Ba/L - - -
Beia Tolal 0 o 1,00 Bo/l - - -
Dose \ndicaliva Total o] Q .10 mSv - - - -
Radio L 0 0 500.0 Ba/L - = == -

Resuitados do Controla de Qualidade d3 Agua - 3.

° trimestre 2018
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano ao Concelho de Resende

3.° Trimestre (Julhe a Setembro) - 2018

Municipic de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n® 306/2007, de 27 de agosto. alterade pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verficaciio da qualidade da dgua da rede publica . através de andlises penddicas na lomeira do consummdor, segundo o Programa de
Controlo da Quaiidade da Agua (PCQA) aprovado pela auteridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento ¢e Penedo de S. Joao

e I e PNr.“ .;Anil‘ln:: g,e.:;;::;:: Par:::::rir.o Unidade Valores Obtidos Anéllses que cumprem o V.P.
— PCQA {V.P.) a} Min, Max. NS %
& |[Eschenchiz call (E. cow) z 100 0 N o100 0 0 2 100,0

Bactérias colformes 2 100 0 N ¢/100m] 0 0 2 100,0

Desinfelante residual 2 100 - mg/) 0,10 0,90 - -

lAménio l 100 05 mgfl NH, <0,1 <01 1 100.0

N.° de coldnias a 22 °C 1 100 100 N.%mla 22°C | 138.0 136.0 1 100,0

N.® de coldnias a 37 °C 1 100 20 N.%mla 37°C | 1060 106.0 1 100,0

Condutividade 1 100 2500 YSfemu 20¢ 112.0 112.0 1 i00.0

Cor 1 100 20 mgfl PiCo <5 <5 1 100.0
o pH 1 100 65-80 UnigadesdepH 7.5 7.5 1 1000
© [Manganés 1 100 50 ugh Mn <10 <10 1 100.0

Nitratos 1 100 5¢ mgil NO, 140 14.0 1 100,0

Oxigabilidade 1 100 50 mgf O, <19 <19 1 100,0

Cheliro a 25°C ] 100 3.0 aclor de dilvigy <1 <1 1 00,0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 acior de diluug <1 <9 1 100.0

Turvagao 1 100 4.0 UNT 1.0 1,0 1 100.0

[Aluminio 0 0 200 paf) Af - - - .

Clostridium perfringens 0 0 ] N2100mi - - - -

Ferro 0 0 200 vg/l Fe - - - -

Nitritos 0 0 05 mgil NO, - - - -

lANLIMONio Q 0 5.0 ugft Sb - - -

lArsénio ] 0 100 pgi As - - - -

Benzeno Q 0 1.0 pgil - - - -

Benzo(a)pirenc v} 0 0.01 parl - - - -

Boro 0 0 10 mg/l 8 - - - -

Bromatos 0 0 0.0 Hg/l BrO, - - - R

Cadmio 0 0 50 Hgi Co - - - -

Calcio 0 0 - mgfl Ca - - - -

Chumbo 0 0 10,0 Hgh Pb E - - -

Cianelos Q 0 50.0 Hg/l Cn - - - -

Cobre O a 20 ma/l Cu - - - -

Créomio 0 Q 50.0 wgil Cr - - - -

1,2 - cheloroetano 0 0 3.0 [Tl - - -

Durezz total o 0 - mgfl CaCO, - - -

Enterococos 0 0 0 N2 00mI - - - .

Flucretos 0 0 1.5 mgfl F - - - -

Magnésio 0 0 - mofl Mg - - - -

Mercurio Q 0 1.0 wgil Hg - - - -

Niquel Q 0 200 pgft W - - - -

Hidrocarbonetos Aromatices Policiclicos (HAP)

o Benzo [b) flueranieno| 0 0 Hgfl - - - -
Benzo (k] flucranteno] 0 0 [TLeldl - - - -
Benzo [g.h,)} perlleno| Q 1} Hofl - - - -

Indeno [1,2.3-cd] preng 0 0 - [Tl - - - -

Selénio 0 1} 10,0 peh Se - - - -

Cloretos 8] 0 2500 mo/i Cf - - - -

Teiraclorogieno Q 0 10.0 po/l . . . -

Trcloroeteno 0 0 10,0 po/l . - - -

Trinalometlanos — total {THM)

Cloroférmios Q 0 Mol - - - -
Bromoférmiol 0 0 - pofl - - - -
Diclerobromometancy Q 0 - pafl - - - -
Dibromoclorometano Q [t} - pafl - - - -

Sodio Q 0 2000 mg/l Ma - - - -

Suttatos 0 0 2500 mg/l $O, - - - -

Pesticigas — total

Alacloro Q 0 0,10 ugf - - - -
Diurayy O 0 0.10 Ho - - - -
Terbutilazina QO 0 010 yg - - - -
Desetillerbutilazing 0 0 0,10 ugfi - - . .
Ometoato 0 0 0,10 Ho/l . - - .

|ata Toal 0 0 0.10 Ba/iL - -

Beta Total 0 0 1.00 Bq/L - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,i¢ mSv - - - -

Radao 0 0 500,0 Ba/l B i 1 |

Resuitados do Gontrolo de Qualidade da Agua - 3.° frimestre 2018 7/34
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Dados do Controlo da Quasidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

=
v 3.° Trimestre (Julho a Setembro) — 2018

Municipie de
Resende

Ern conformidade com o Decreto-Lei n © 306/2007, de 27 de agosio, alterado pelo Decrelo-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagao da qualidade da agua da reds publica | através de analises periddicas na lomeirs do consumudor, segundo o Programa de
Conirolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autaridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimanlo de Brinces

N.® Analises Valor | 1
Parametros Analisados Previstas no Ee‘::::;:: Paramétrico Unidade - Va.inras LIC aulishe Gl SUTpreliihy B
L PCQA (VP) a) Min. Max. N.° %,
5 Eschenchia col (E. coli) 2 100 0 N ¢/100mi 0 1] 2 100.0
Bactérias colformes 2 100 0 N °/4100m) 0 ] 2 100,0
Desinfelante residual 2 100 - mgfl 0.20 0.30 - -
IAmonio 0 0 0.5 mgil NH, - - - -
N ° de coldrias a 22 °C 0 0 100 N.%fml & 22°C - - . .
N.° de coldnias a 37 °C 0 a 20 N.%ml a 37°C - - - -
Condulividade 0 0 2500 RS a 20°C - - - -
Cor Q 0 20 mg/l PiCe - - - -
o pH Q 0 6,5~9.0 Unidades de pH - - - -
© [Manganés Q 0 50 pofl M - - -
Nilratos 0 0 50 mg# NO, - - -
Oxidabilidade 0 0 5.0 mgh O, . .
Chefro a 25°C Q 0 3.0 actor de diluiga) - - - -
Sabor a 25°C 0 o] 3.0 actor de diluiga - - - -
[Turvagdo 0 0 4.0 UNT : = T AL - |
Aluminio 0 V] 200 Ha/l Al - - - -
Clostridium perfringens Q 0 0 N.%100mI . - - -
Ferro Q 0 200 ol Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mgil NO, - - - -
Antiménic 0 0 50 HgA Sb . . . -
Arsénio Q 0 0.0 woll As - - - -
Benzenc Q ¢] 10 Hofl - - - -
Benzo{a)pireno 0 0 0.01 Hofl . - . .
Bora 0 0 1.0 mg/l B - - - -
Bromalos 0 0 10.0 Hgfi 8rO, . - - -
Cadmio 0 ] 5.0 voll Co - - - -
Calcio Q o - mg/l Ca - - - -
Chumbo Q ] 100 ygh Pb - - - .
Cranelos ] 0 50,0 uafl Cn - - - -
Cobre Q 0 20 mg/l Cu - - -
Cromic Q 0 50.0 pgli Cr - - - -
1,2 - diclorcetano 0 0 3.0 Ha/l - - - -
Dureza tolal 0 0 - mg/l CaCO, - - - -
Enterococos 0 0 0 N.2/100ml - - -
Fluoretos Q 0 1.5 mg/l F - - - -
hMagnésio Q 4] - mgil Mg - - - -
Mercurio o] ] 1.0 valt Hg - -
Niquel 0 0 20,0 paf) N - -
Hidrocarbonetos Aromaticgs Policiclicos {HAP)

o Benzo [b] fluoranteno 0 0 ugfl - - - -
Benzo [k] fluoranienc Q 0 ug/l - - - -
Benzo |g.h,1] perileno o] o ygfl - - - -

Indeno [1.2.3-cd) prrengy 0 0 . pg/l . - - .
Seléenio Q 0 10,0 ug/l Se - - - -
Cloretos Q o] 250.0 mg/l T - - - -
ITelracloroeteno Q 0 10.0 ygfl - - - -
Tricioroeteno a 0 10,0 Hgfl - - - -
Trihalomelanos — tolal {THM)

Cloroférmig Q v] Hg/l - - - -

Bromoférmio Q ¥} ug/l - - - -

Diclorobromometano| Q o] Hafl - - - -

Dibromoclorometano 0 0 - yg/l - - - -

Sadio 0 0 200.0 mg/l Na - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mg/l $O, - - . -
Pesticidas — total

Alacloro o] ] 0.10 g/l - - - -

Diurao ] 0 0.10 ugl - - - -

Terbublazinal g a 0.10 pgll - - - .

Desetilterbublazing Q a 010 pgfl - . . .

Ometoato| ¢ \] 0.10 gl - - - -

\Aifa Total Q 0 0,10 Bg/k - - - -

Beta Total ] 0 1.00 Bg/L - - - -

Dose Indicative Total O s} 0.10 mSy - - - -

Radao 0 0 500.0 BqiL - - il -

Resultades do Controfo de Qualidade da Agua - 3.° trimestre 2018

9134
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Coensumo Humano no Concelhe de Resende

3. Trimestre (Julho a Setembro) - 2018

Munictpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n ® 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Ler n ® 1522017, de 7 de dezembro. procedeu-se
& verificago ¢a qualidade da Agua da rede plblica | através de analises penddicas na torngira do consumidor, segunde o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) sprovado pela autoridade compelente (ERSAR)

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abaslecimento de RF S. Romao

N.* A 3
. Prav?;:';sx :‘:H:LI;:: Par‘;::;‘t-rfc" ottt | Vamul.Oblidu_l | Andlises que cumpram o V.P.
ol PCOA VP 3 . | Min, | Max. | N® | %
5 Escharichia coli (E. coli) | 2 100 ] NoAMmt | 0 o 2 100,0
Bactérias coliformes 2 100 0 N.2/100ml 0 59 1 50,0 d
Desinfetanta resdual 2 100 | - | mgf | 030 @ ¢4 - | -
Amonio 1 100 0.5 mg/l NH, | <01 <0,1 1 10,0
N.® de colomas a 22 °C 1 100 ‘ 100 N 9/ml a 22°C a.0 0,0 1 100.0
N ® de colénias a 37 °C 1 100 20 N ®/ml a 37°C 0.0 0.0 1 100.,0
Condutividade i 100 2500 WSfem a 20°C 45,0 46,0 1 100,0
Cor 1 100 20 mg/l PiCo <5 <5 1 | 100.0
g pH 1 100 | 65-90 pnidaues de p)—‘ 7.40 7,40 1 100,0
O Manganés 1 100 50 Hg/ Mn <10 <10 1 100,0
‘Oxidabilidade 1 100 50 mgl O, <19 <19 1 100,0
Chewro a 25°C 1 100 3.0 actor de diluiga| <1 <1 1 100,0
Sabor 8 25°C 1 100 3.0 actor de diwigd <1 < 1 100.0
Turvagao 1 100 4.0 UNT <05 <0,5 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mgil NO, 6.00 6.00 1 100,0
lAlumimo Q 0 200 Ho/l Af - - - -
Clostridium pedringens 0 0 0 N./400m| - - - -
Ferra 0 0 200 ol Fe - - - -
MNitritos 0 0 0,5 mgi NO, - - - -
Antimdnio 0 0 5.0 pgh So - - -
Arsénio 0 0 10,0 pgN As - . -
Benzeno 0 0 1.0 Hail . - . .
Benzo(a)pireno 0 0 0.01 [Tleldl - - - -
Boro Q 0 1.0 mgfl B - - - -
Bromatos 0 0 10.0 Hg/l BrO, - - - -
Cadmio Q 0 5.0 Ko/l Cd - - - -
Célcio 0 0 - mg/) Ca - - - -
Chumbo 0 0 10,0 ygil Pb - - - -
Cranetos ¥ 0 50,0 Ugfl Cn - - - -
Cobre o 0 2.0 mgfl Cu - - - -
Crémio 0 0 50,0 Hgh Cr - - -
1.2 - dicloroetano 0 0 3.0 Pl - - - -
Dureza tolal 0 0 - mg/l CaCo, - - - -
Enterccoces 0 Q 0 N 2/4100ml - - - -
Fluoretos 0 Q 1.5 mgfl F - - - -
Magnésio 0 0 - mgf) Mg - - - -
Mercurip Q Q 1.0 wo/l Hg - - - -
Niquel g Q 20.0 Hg/l Nr - - - -
Hidrocarbonetes Aromaticgs Policichcos (HAPY
o Benzo {b) fluoranteno o] 0 - pai - - -
Benzo [K] flucranteno 0 0 - pg/) - - - -
Benzo [g.h,1] perileno 1] Q - pan - - - -
Indeno [1.2,3-¢d] pirenc| 0 Q - vgil - - - -
Seléno 0 4} 10.0 pg/l Se - - - -
Clorelos 0 0 250,0 mg/l Cf - - - .
Telracioroeteno i} 0 10.0 pgn - - - -
Tricloroeteno 0 0 10.0 wgh - - - -
Trihalometanos — total (THR)
Cloroformioy Q 0 - wail - - - -
Bromofarmio| 0 ] - woh - - - -
Diclorobromometano 0 0 - ugft - - - -
Dibromoclarometano 0 0 - woh - - - -
Sodio 0 0 2000 mgil Na - - - -
Sulfatos 0 0 2500 mait SO, - - - -
Pesticidas - total
Alacloro 0 0 010 padl - - - -
Cuurgel o] 0 0,10 pedi - - - -
Terbutilazina [¢] 0 0.10 woll - - - -
Deselilterbutilazina 0 0 0.10 11| - - - -
Ometoatg 0 0 0.10 Mgl - - - -
lAla Tatal 1] 0 0,19 Bog/L - - - -
Seta Total 0 0 1,00 Bgfl - - - -
Oose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Radao 0 0 500.0 Bg/L - - 1 =L d |7 =
Informagao complementar relaliva 4 avenguagio das siluagdes de mcumpnmenlos dos VP (causas & medidas corretivas)

|Bact Califormes; Contaminagio ponlual, dade que as anéllse de verlficagao nao registaram o incumprimento, palo que nao foram tomadas medidas

Resuitados do Centrolo de Qualidade da Agua - 3.° trimestre 2018
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Censume Humano ne Goncelhe de Resende

3.° Trimestre (Julhe a Setembro) — 2018

Municipic de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n @ 306/2007. de 27 de agoesto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeiu-se
& verificagdo da quaidade da dgua da rede pablica , através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de
Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Resumo dos par@metros pesquisados na Zona de Abastecimento de S. Martinho de Mouroes

N.° Andlises &z Valor
Parsmetros Analisados | Previstas no | 2 20418e% | paramétrico | Unidad BR:remOlstidon: | ounallses Ybe/olipin iy V-
= PCOA (V.P} a) Min. Max. N2 %
& [Escherichia coli (E. cali) 3 100 0 N %100ml [€ [s} 3 100.0
Bactérias coliformes 3 100 0 N °100ml ¥ 29 2 66,7
| __[Desinfetante residual 3 100 - mo/l 0.20 0.70 - -
lAmonio 1 100 0,5 mgfl NH, <01 <01 1 1000
N.® de colénias a 22 °C 1 100 100 N %ml a 22°C 0,0 0.0 1 100.0
N.° de colbmias a 37 °C 1 100 20 N.%ml a 37°C 0,0 0.0 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 HSfem a 20°C 55.0 55.0 1 100.0
Cor 1 100 20 maAl PtCo <5 <5 1 100.0
o pH 1 100 65-9,0 UnidadesdepH 7.50 7.50 1 1000
O |Manganés 1 100 50 pgfl Mn 2,39 2,39 1 100,0
Nitratos 1 100 50 mg/l NC, <4 <4 1 100.0
Oxidabihdade 1 100 5.0 mgh O, <19 <19 1 100.0
{Cheiro a 25°C 1 100 3.0 actor de dilwgl <1 < 1 100,0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diluiga <1 <1 1 100.0
Turvagao 1 100 4.0 UNT 1,0 1,0 1 100.,0
LAduminio 1 100 200 wgl A 28.2 28.2 1 100,0
Clostndium perfringens 1 160 0 N °f100ml 0 0.0 1 100.0
Ferro 1 100 200 ught Fe 7.6 7.6 1 100,0
Nitnitos 1 100 0.5 mgi NO, | <004 | <0,04 1 100.0
lAntiménio 1 100 50 pgfl Sb < <1 1 100,0
Arsério 1 100 10,0 Mo/ As 6.2 8,2 1 1000
Benzene 1 160 1.0 Hoh <0,2 <0,2 1 1000
Benzo{a)pireno 1 400 0.01 g/ <0,005 | <0005 1 100,0
Boro 1 100 1.0 mgil B «<0.,01 <0.01 1 100,0
Bromatos 1 100 10.0 Mg/l B0, <5 <5 1 100,0
Cadmio 1 100 50 pofl Co <0.4 <0.4 1 100,0
iCalcio 1 100 - mgfl Ca 6.4 54 1 100,0
Chumbo 1 100 10.0 yo/l Pb <1 <1 1 100,0
Cianelos 1 100 S0.0 Mgl Cn <5 <5 1 100,0
Cobre i 100 2.0 mg/l Cu 0.0028 | 0.0029 1 1000
Cromic i 100 50,0 rafl Cr <1 <] 1 100,0
1,2 - dicloroetano i 100 3.0 ngfl 0,75 <0,75 1 100.0
Dureza tolal 1 100 - mgil CaCl, | 180 18.0 1 100.0
Enterccocos 1 100 0 N.%100ml 0 0.0 1 100,0
Fluoreios 1 100 1.5 mgft F <04 <04 1 100,0
Magnésic 1 100 - mofl Mg <2 <2 1 100,0
Mercuric 1 100 1.0 Hafl Hg <0,01 <0,01 1 160,0
= Niguel 1 100 200 uof Wi <2 <2 1 100.0
B8enzo |p] fluorantend 1 100 - Hgfil <0,020 | <0020 1 160.0
Benzo (k] fluorarteno) 1 100 - Mo <0,020 | <0,020 1 1000
Benzo [g,h,1] perileng| 1 100 - Hafl <0020 | <0.020 1 100.0
Ingenc [1,2,3-cd] pirend 1 100 - pail <0020 | <0.020 1 100.0
Selénio 1 100 10.0 pgil Se <1 <i 1 100.0
Cloretos 1 100 250.0 mgfl Cf 16.0 16.0 1 100.0
Telracloroeteno 1 100 10.0 Mgl <0.2 <0.2 1 100.0
Tricloroeleno 1 100 10.0 Hgfl <0.1 <1 1 100.0
Cloroférmiof 1 100 - pgfl 6.5 6.5 1 100.0
Bromoformio i 100 - Mg/l 0.74 074 1 1G0.0
Diclorobromometano 1 100 - Hofl 251 2.51 1 100.0
Dibromecloromelanc 1 100 - rafl 286 2.60 1 100.0
Sodio 1 100 2000 ma/l Na 570 570 1 100.0
Sulfalos 1 100 250,0 mgil S0, <10 <10 1 100.0
Alaclorg) 1 100 0,10 Hgfl <0,05 <0.05 1 100.0
Diurad] 1 100 0,10 pgfl <0,05 <0.05 1 100,0
Terbutlazina 1 100 0,10 pofl <0,05 <0,05 1 100.0
Desetllterbutilazina 1 100 0,10 pofl <0,05 «0,05 1 i00.0
Ometoato, 1 100 0,10 pgil <0,05 <0,05 1 100.,0
lAlfa Total 1 100 0,10 Ba/l <(,04 <004 1 100.0
[Bela Total 1 100 1.00 Ba/L <01 <0,1 1 1000
Dose Indicaliva Total 1 100 0.10 mSy <01 <01 1 100.0
Radao 1 100 500,0 Ba/L <i0 <10 1 100.0
Informag&o complementar relaliva a averiguagac das siluagtes de incumprimenlos dos VP (causas e medidas corretivas).

Bact Gotiformes: Contaminagio pontual, dado que as andlisa de verificacio ndo reglstaram o Incumprimento, pelo que nic Joram tomatas medidas.

Resultados do Controlo de Qualidade da Agua - 3.° trimestre 2018 12434



Dados do Controle da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

3.° Trimestre (Julhg a Setembro) - 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrete-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lein ? 152/2017, de 7 de dezembtre, procedeu-se
a verificagéo da qualidade da 4gus da rede piblica | através de analises periédicas na temeira do consumidor, segundo o Pregrama de
Controlo da2 Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade compstente (ERSAR)

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abaslecmenic de 8. Romao

Resultados do Controio de Qualidade da Agua - 3.° trimestre 2018

H.* Anallses | . Valar
Parametros Analisados Prﬂ\ﬁﬁl:! no ‘}RGQ':R::::: Paramétrico Unidade iz 2 Bhitkits Analive G eum_prem_o'__.il -
= PCQA (V.P.) a) Min. Max. N.® e
s Escherichia coli {E. coli) 2 100 0 N °100ml 0 0 2 1000
Bactérias coliformes 2 100 0 N °100ml 0 0 2 100.0
Desinfelante residual 2 100 - mgfl 0,20 0,20 - -
lAmanio ] 0 0.5 mg/l NH, - - - -
N ° de colonias a 22 °C 0 0 100 N o/ml 5 22°C - - - -
N.? de colorias a 37 °C 0 0 20 N ¢fml a 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 USiema 20 - - B -
Cor 0 0 20 mgil PtCo - . - -
g [PH 0 0 65-90 lnidadesdepH - - - .
o |Manganés 0 ¢ 50 wgfl Mn - - - -
Nitratos 0 o 50 mgfl NQ, . . - .
Oxidabilidade 0 o 5.0 mg/l O, - - - -
Cheiro a 25°C 0 ¢ 30 actor de diluiga - - - -
Sabor a 25°C 0 o 3.0 actor de dilwgd - . - .
Turvagao 0 ¢ 4.0 UNT = - z et
[Aluminio 0 ¢] 200 ug/l A - - - -
Closindium perfringens 1] 0 G N °H100mi - - - -
Ferro 0 ] 200 ugil Fe - - - -
Milritos 0 0 0.5 mg/l NO, - . - -
JAntimdnia 0 0 5.0 ugn 56 - - - -
Ars&nio 0 0 10.0 Mgl As - - - -
Benzeno 0 0 i0 poil - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0.01 pgil - - - -
Boro 0 0 1.0 mgfl 8 - - - -
Bromatos 0 0 10,0 g BrO, - - - -
Cadrmio 0 ] 5.0 wolt Cd - - - -
Calcio 0 0 - my/l Ca - - - -
Chumbo 0 Q 10.0 Hgi Fo - - B -
Cianetos 0 8] 50,0 ol Cn - - . .
Cobre 0 0 2.0 mg/l Cu - - . -
Cromio 0 4] 50.0 wal Cr - - - -
1.2 — dicleroetano 0 0 3.0 pall - - - -
Dureza total 0 0 - ma/l CaCO, - - - -
Enterccocos 0 0 0 N °/100ml - - - -
Fluoretos 0 0 1.5 mgil F - - - -
Magnésio 0 4] - mg/i Mg - - - -
Mercano ¢ Q 1.0 o/l Hg - - - -
MNiguel g 0 20,0 Mg/l Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticgs Policichoos (HAP)-

G Benzo [b] fluoranteno; 0 0 - wof) - - - -
Benzo [k] fluoranteno| 0 0 . Jealy] - - - -
8enzo [g,h,1] perleno 0 a - o/l - - - -

Indeno [1,2,3-¢d] pireno; 0 Q - o/l - - - -
Seténio 0 0 10,0 pofl Se . . - -
Cloretos #] 0 2500 myfl CI - - - -
Tetracloroeteno G Q 10.0 g - - - -
ITricloroetenc Q 0 10.0 jehlal - - - -
[Trinalometancs — total (THM):

Clarafdrmiof 0 0 - pofi - - - -
Bromolarmio o] 0 - pah - - - -
Diclerobromometano o Q - Hgi - - - -
Dibromoclorometana 0 aQ - padl - - - -
Sodio ¢ 0 2000 mg/l Na - - - -
Sudatos 0 0 250.0 mgil $C, - - - -
Pesticidas - total
Alacloro 0 Q .10 vgf) - - B
Diuragy a Q 0,10 pgfl - - -
Terbullazinz 1] Q 0,10 vail - - -
Ceselilterbulilazing) 0 Q .10 pa - - -

Omeloatol 0 Q 0,10 pofi - - - -
lAla Total Q o Q.10 Bg/L - - - -
Beta Total ¢} 4] 1,00 BafL - - -

Dose Indicaliva Tolal o 0 0.10 mSv - - -
Radac ¢ 0 500.¢ B/l - - . - i
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- Dados do Contralo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

- 3.2 Trimestre (Julho a Setembro} — 2018

Municlpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n.® 306/2C07, de 27 de agosto, allerado pele Decrete-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verficagdo G quahdade da agua da rede publica , através de andlises periddicas na forneira do consumidor, segunde o Programa de

Centroio da Qualidade da Agua (PCQA) apravado pela auloridade competenie (ERSAR)

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Anreade

N2 Anilises o T vaior . =
Paramelros Analisados Previstas no ;"e::::::: Paramétrica Unidade T 1Ohtrdos EIIE LN v el
= PCQA V.P.) a) Min. |  Max. N.° %
4 [Escherichia coli (E. col) 1 100 0 | N2AGomI g Q 1 100.0
Bactérias coliformes 1 100 0 N ®/1G0ml 0 18 4] 0.0
Cesinfetante residual 1 | 100 | - | mg/| <01 | <01 - ! -
Amonio 1 100 0.5 mg/i NH, <0,1 <0.1 1 100.0
N.° de colénias a 22 °C 1 100 | 100 | N.%ml a 22°C 0,0 0,0 1 100,0
N.¢ de colnias a 37 °C 1 100 20 | N.%ml a 37°C 0.0 0.0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 pS/fem a 20°C 102,0 102.0 1 100.0
Cor 1 100 | 20 moi PiCo <5 <5 1 100.0
g [pH 1 100 £65-90 |Jnldades depH 8,00 8,00 1 100,0
9 [Manganés 1 100 50 HOA Mn <10 <10 1 1000
Nitratos | 1 100 50 mgAl NO, <4 1 1000
Dwidabilidade 1 100 5,0 | mgho, <1,9 <19 1 1000
Cnairo a 25°C 1 100 | 3.0 lactor de diluiga| <1 <1 1 1000
Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diluiga] <1 <1 1 100.0
Turvagio 1 100 4,0 UNT <0.5 <05 1 100.0
|Aluminio 1 O 200 ug/l Af 1200 120.0 1 100.0
Closirigivm perfringens 1 0 0 N 100ml 0 0.6 1 100,0
Ferre 1 0 200 Hg/l Fe <40 <40 1 100,0
Mitritos o 0 a5 mgll NG, - - - -
IAnlimomo 0 0 50 ugil Sb - - - -
|Arsénic 1 0 10,0 ug/l As 29 2.9 1 100.0
Benzeno o) 0 1,0 podl . . - -
Benzo{a)preno o] Q 0,01 o/l - - - -
Boro o] 0 1.0 mgl 8 - - - -
Bromatos 0 o 10.0 Mg/l BrO, - - - -
Cadmio 0 Q 5.0 wg/l Cd - - - -
Calcio ¢l 0 - mgfl Ca - - - -
Chumbo 1 0 10,0 ugfl Pb <3 <3 1 100.0
Cranetos 0 0 50.0 wo/l Cn . - - -
Cobre 1 0 2.0 mg/l Cu <001 <0,01 1 100.0
Cramio 1] 0 50.0 peA Cr - - -
1.2 — diclorogtano 4] 0 30 pail - - -
Dureza lotal o 0 - mg/ CaCO, - - - -
Enierococos 1 8] 0 N.%/130ml 0 0.0 1 100.0
Fluorelos 0 0 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercario 0 0 1.0 W Hg . - - -
Niquel 1 0 20,0 gl Ni <5 <5 1 100.0
Hidrecarbonetos Aromaticgs Policiclicos (HAP)
o Benzo [b] fucranteno 0 0 - padl - . - -
Benzo [k] flucranteno, ¢ ] - [§s1]] - - - -
Benzo [g.h.] penleno G Q . yafi - - - -
Indeno [1.2,3-¢d) pirenof 0 0 - e/l - - -
Selénio G 0 10.0 ugl Se - - -
Clorelos 0 0 250.0 mg/l C! . - -
Telraclcroeteno Q ] 10.0 A 1]] - - - -
Tricloroeteno G Q 10,0 ugll - - - -
Trihalometanos -~ total (THM).
Cloroformuo| Q Q0 pel - - - -
Bromoformro) 0 0 pell - - . -
Diclorobromometang G 0 Heil - - - .
Dibromeclorometano) G 0 - ua/l - - - -
Sddio 0 0 2000 mg/l Na - - -
Sulfatos 0 0 2500 mg/l SC, - - - -
Pesticidas - {otal
Alacloro 0 0 010 g/l - - - -
Duurao| Q0 o] 0,10 ugf - - - -
Terbutilazina 0 Q 0.10 ug/l - - - -
Desetiiterbutilazina 0 O 0,10 i1]] - - R
Omeloato 0 Q 0,10 g/l - - - -
|affa Tolal 1 ] 0,10 Bo/k <0,04 <0.04 1 100,0
Beta Total 1 0 1,00 Bq/l <0.1 <01 1 100.0
Dose Indicativa Total 1 0 0.10 mSv <0.1 <Q.1 1 100.0
Radao 1 4] 500,0 Bo/t <10 <10 1 100.0
linformagao complementar relaliva a averiguagao das siluagdes de incurmpnimelos dos VP (causas £ medidas correlivasy
|Bact. Coliformes: Dosagem rsmisquada (e dewinlntanti. Corregio da gustiliile de desasfitarly txseada A sndbsa di wieficagho eofifirmou o cumprisminits da il prsmstric
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Dados do Controlo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

3.° Trimestre [Julho a Setembro) - 2018

Municipic de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n ° 306/2007, de 27 de ggosto. alterado pelo Decreto-Ler n ® 152/2017. de 7 de dezembro, procedey-se
3 verficagio da qualidade da agua da rede publica | através de andlises penddicas na tomera do consumidor, segundo ¢ Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Resumo dos parGmetros pesquisades na Zona de Abastecimento de Caldas de Arégos

N2 Analises | o Valor
Parametros Analisados Prav;::l;;no é’;:ﬁ::;:: Par(a‘:h:ﬁficc) : Unidade \:::ores Obt:;os Anali:es s qumpremjo iz
- .P.) a n. X, e %
s Escherichia coli (E coli) 1 100 0 N.2/100mi 0 ¢ 1 100,0
Bactérias colifermes 1 100 0 N #/100m| 0 0 i 100.0
Desinfetante residual 1 100 - mg/l 0.50 0,50 - -
lamonio o] 0 0,5 mgfl NH, - - - -
N ° de colbnias a 22 °C 0 0 100 N ®/ml a 22°C - - - -
N @ de colbnias a 37 °C a 0 20 N ®ml a 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 HSfem a 20°C - - - -
Cor Q ¢ 20 mgf PiCo - - - -
o pH ¢} Q 6.5-90 Undades de pH - - - -
© IManganés 0 0 50 Holl Mn - - - .
Nitratos ¢ 0 50 mg/l NO, - - -
Oxidabilidade 0 o 50 mgil O, - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 3.0 actor de diluiga - - - -
Sabor & 25°C c o} 3.0 actor de diluigal - - - -
Turvagao 0 0 4.0 UNT - - S
LAluminic G 0 200 pgh Al - - - -
Clostridium perfringens 1] G 0 N °f10Gml - - - -
Ferro a Q 200 UG/l Fe - - - -
hMilrntos 0 0 c.5 mgfl NO, - - -
IAnbmOENis 0 0 5.0 Hafl Sp - - -
lArsénio 0 ¢ 10.0 Mg/l As - - - -
Benzeno 0 a 1.0 Hgh . - - -
Benzo{a)pireno 0 Q 0.0 pgn - - - .
Boro 0 Q 1.0 mgfl B - - - -
Bromalos 0 g 10.0 Ha/l BrO, - - - -
Cadmio G Q 5.0 Hg/l Cd - - - -
Calcio 0 0 - mg/i Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 Mg/l Pb - - - -
Cianetos 0 G 50.0 Mg/l Cn - - - -
ICobre a 4] 2,0 mg/l Cu - - - -
Crémio [t} ] 50.0 Wgfl Cr - - - -
1,2 — gicloroetano 0 ¢ 3.0 Hg/l - - - -
Cureza total 0 0 - mgfl CaCC, - - - -
Enlerococos 0 0 0 N.2rQ0mil - - - -
Fiuoretos 0 0 1.5 mgfl F - - - -
Magnésic G o - mgfl Mg - - . -
Mercorio 0 0 1.0 Hgfl Hg - - - -
Niquel 0 0 20,0 ughl N - - . -
Hidrocarbonetos Aromaticgs Policiclicos (HAP)

o Benzo (] fluoranteno; Q 0 - pail - - - -
Benzo [K] fluoranteno 0 o - Hgfl - - - -
Benzo [g,h,i] perileno c o - [¥le] - - - -

Indene |1,2,3-¢d] pireng] 0 o - pgil - - - -
[Seiémo ¢ 0 10.0 Hgh Se - - - -
Clorelos G 0 256.0 mg/) C! - - - -
|Tetracloroeteno [ Q 10.0 pgil - - - -
[Tricleroeteno 0 0 10.0 ugfl - - - -
[Trihalometanos — total {THM):

Cloroférmio] o 0 - pafl - - - -

Bromofdrmig 0 0 - pgil - - - -

Diclorobromomelang| 0 Q - el - - - -

Drbromocloromelano) ¢ 0 - Hafl - . - -

ISodio Q 0 200.0 mg/l Na - - - -

Sulfatos ¢ 0 250.0 mg/l SO, - . . B

Pesticidas — total

Alacloro| 0 ] 0.10 pgl - - - -

Diurao| o ] 0,10 pgn - - - -

Terbutilazina 0 ¢ 010 pg - - - -

Dasellterbutilazina G G 0.10 paf - - - -

Qmetoato) 0 ¥ 0,10 pof - - - -

[Alfa Total 0 Q 0,i¢ Bail - - - -

Beta Total 0 0 1.00 Bafl - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,1¢ mSv - - - -
Radéc 0 0 5000 Bg/L - - - - ]
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Dades do Controlo da Qualidade da Agua Para Censumo Humano no Concelho de Resende

3.° Trimestre (Julho a Setembro) — 2018

Municlpio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n ® 15272017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagao da qualidade da agua da rede publica , através de analises penédicas na tornera do consumider, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade competenie (ERSAR).

Resumo dos paramelros pesquisados na Zona de Abastecimenic de RF Frelgil

N.° Analises Valor .
|Parimetros Analisados Previstas no h‘:ﬁf:ﬁ;: Paramétrico Unidade YRR &Gl IE{a8 o il B o LA

- PCQA (V.P.) a) Min. Max. N, %
S [Eschenichia coli (E_coh) 1 100 0 N.%71C0mI 0 0 1 100.0
Bacténas cohformes 1 100 Q N.21G0ml 0 0 1 100.0

Desinfetante residual i 100 - mg/| 0.20 0.20 - -
laménio 1 100 0.5 g/l NH, <0,1 <01 1 100,0
N.° de coldnias a 22 °C 1 100 100 N.%ml a 22°C 0.0 0.0 1 100.0
N.° de colonias a 37 °C 1 100 20 N.%/ml a 37°C 0,0 0,0 1 1000
Condulividade 1 100 2500 pSfem a 20°C 47,0 47.0 1 100,0
Cor 1 100 20 mg/l PtCo <5 <3 i 100.0
o) poH 1 100 55-90 |nidadesdepH 7.50 7.50 1 100.0
O |Manganés 1 100 50 Hgh Mn 1.62 1.62 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mgh NO, <4 <4 1 100,0
Oxidabilidade i 100 5.0 mgh O, <19 <19 1 100,0
Chewo a 25°C 1 100 3.0 actor de diluigay <1 <1 1 100.0
Sacor a 25°C i 100 3.0 actor de diluiga <1 < 1 100,0
[Turvagéio 1 100 4.0 UNT <0.5 <0,5 1 100,0
lalumino 1 100 200 Hg/l Al 231 23.1 1 100,0
Ciostridium perfringens 1 100 0 N.%100ml 0 0.0 1 100.0
Farrc 1 100 200 uoft Fe 21 21 1 1000
Nitrites 1 700 05 Mg NO, | <004 | <0.04 1 1000
Antimonio 1 100 5,0 HgN Sk <1 <1 1 100.0
Arsénio 1 100 10.0 poft As 2.0 2.0 1 100.0
Benzeno 1 00 1.0 pgil <0.2 <02 1 700.0
Benzo(a)pireno 1 100 0.01 poll <0005 | <0,005 1 100.0
Boro 1 100 1.0 mg/l 8 <0,01 <0.01 1 100.0
Bromatos 1 100 10.0 ugil Bro, <5 <5 1 100.0
Cadmio 1 100 5.0 wgl) Cd <0.4 <G4 1 100,0
Calcio 1 100 - mo/l Ca <2 <2 1 100,0
Chumbo 1 100 10.0 ugfl Pb <1 <1 1 1000
Cianetos 1 00 50,0 uglt Cn <5 <5 1 1000
Cobre 1 100 2.0 mgfl Cu 0,0011 | 0.0011 1 1000
Cromio 1 100 50,0 wght Cr <1 <1 1 1000
1,2 - dicloroetano 1 100 3.0 peil <075 <0,75 1 1000
Dureza total 1 100 - mgfi CaCO, | 53 53 9 100.0
Enterccocos 1 100 0 N.°/100m) 0 Q.0 1 00,0
Fluoretos 1 00 1.5 mgfl F <0.4 <04 1 100,0
Magnésio 1 100 - mo/l Mg <2 <2 1 1000
Mercino 1 100 1.0 ug/l Hy <0,01 <0,01 1 1000
_ |Miguel 1 100 20,0 pgfl i <2 <2 1 100,0
i Benzo [b] fiucranteno| 1 100 - pgh <0,020 | <0,020 1 1000
Benzo (k) fluorantenol 1 100 - peh <0,020 | <0,020 1 1000
Benzo (g.h.1] perileng 1 100 . Ho/l <0,020 | <0.020 1 100.0
Indeno [1,2,3-cd} pirrenoy 1 100 - poll <0,020 | <0.020 1 1i00.0
Selénio 1 100 10.0 pgn Se <1 <1 1 100.0
Clarslos 1 00 2500 mg/l Cf 21.0 21,0 1 100.0
Tealraclorasleno 1 300 10.0 pol <0,2 <G.2 1 100.0
Triclorceteno 1 00 10,0 pafl <01 <01 1 100.0
Cloroformol 1 100 - peil 71 7.1 1 100.C
Bromoformig 1 100 - g/l 0.36 0,36 1 1000
Diclorobromometang 1 100 . pahl 3.39 3,39 1 100,0
Dibromoclorometan 1 100 . pall 2,22 2,22 1 100,0
Scdio 1 100 200,0 mg/l Na 6,37 637 1 100,0
Sulfatos 1 100 2500 mgfl S0, <10 <10 1 100,0
Alacloro] 1 100 0,10 [t} <(.05 <0,05 1 1000
Dhuradl 1 100 0,10 pofl <0,05 <005 1 100,06
Terbulilazina 1 160 0.10 W1t <005 <0.05 1 100.0
Desetiterbubilazina 1 100 0,10 padl <Q,05 <005 1 1000
Ometoato 1 100 0,10 ugit <005 <0.05 1 100.0
Alla Total 1 100 0.10 BaiL <0.04 <0,04 1 100,0
Beta Total 1 100 1.00 Bo/L <0.1 <01 1 100,0
Dose Indicativa Total 1 100 0.10 mSv <01 <01 1 00,0
Radao 1 100 500.0 Bo/l <10 <10 1 100.0
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Gonsumo Humano no Concelho de Resende

Al

3.° Trimestre {Julho a Setembro) ~ 2018
Munictpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n.? 306/2007, de 27 de agosto, siterado pelo Decreto-Lein ® 152/2017, de ¥ de dezembro. procedeu-se
3 verificagao da qualidade da agua da rede publica , através de analses penédicas na tomerra go consurnidor, segunde o Programa de
Controto da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela avlondade competente (ERSAR)

Resuma dos pardmetres pesquisados na Zona de Abastecimento de S, Clpriano

N.° Anélises Valor
Pard Analtsad Pr no Eﬂ:ﬂ::::: Para:éiricn Unidade "l’allbm ?-h-u*d“ Zlisen q: SAMpISTe o VF:
- PCQA {(V.P.) a) Min. Max. N.° o
& [Eschericnia coli (E col) 1 100 0 N=A00mI 0 0 1 100.0
Bactérias coliformes 1 100 0 N2 100mI 0 0 1 100.0
Desinfetante residual 1 100 - mgd 0.10 010 - -
lAmanio 0 0 0.5 mg/l MH, . ; . .
N.° de coldnias a 22 °C 0 0 100 N.%ml a 22°C - - - -
N ¢ de colémnias a 37 °C o} 0 20 N.%ml a2 37°C - - - =
|Condutividade il 0 2500 WS/ema 20C - - - -
Cor 0 0 20 mgh PrCo - - . £
o pH 0 0 6,5-8.0 Pmdades de pH - - - -
o |Manganés 0 0 50 Hg/l Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mg/l NO, - - - -
Oxdatiidade 0 0 5.0 mgh O, - - - -
Cheiro a 25°C o] 0 3.0 actor de diluwga - - - -
Sabor a 25°C o] 0 3.0 actor de diluiga - - - .
Turvacao o] 0 4,0 UNT - - - -
[Aluminio 0 0 200 ugh Af - - - -
Clostridium perfringens 0 0 V] N.%/100ml - - - &
Ferro 0 0 200 ugfl Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mgh NO, - - - -
LARtiménio 0 0 50 wgh Sk - - - -
JArs&mo o] 0 10.0 Hgfl As - - - -
Banzeno o] 0 1.0 ugll - - - -
Benzo(a)pirenc 0 0 0,01 ugil - - - -
Bora 0 0 1,0 mofl B - - . -
Bromatos 0 0 10.0 ugfl Br0, - - - -
Cadmio 0 0 5,0 ugh Cd - - -
|Caicio 0 0 - mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 Q 10,0 pgh Pb - - - -
ICianetlos 0 0 50,0 Wyl Cn . - - -
Cobre 0 1} 2.0 mgfl Cu - - - -
ICrémio 0 0 50.0 vofil Cr - - - -
1,2 —dicloroetane 0 0 3.0 Hoit - - - -
Dureza total a 0 - mg/l CaCo, - - - -
Enteracocos 0 0 0 N2/100ml - - - .
Flucretos 0 0 1.5 mgfl F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercorio 0 0 1.0 wgfl Hg - - - -
NIque! 1] 0 20,0 Hgh Nr - - - -
Hidrocarbonetos Aromalices Policichoos {HAP):

o Benze (b] flunrantency ¢ Q - pa/l - - - -
Benzo [k) flucrantenoy 0 ¢ - Hofl - - - -
Benzo [g.h,1) penlency Q o - Hg/) - - - -

Indenc [1,2,3-cd] pireng 0 0 - pgfl - - - -
Selénio 0 ] 100 vg/l Se - - - -
Clorelos 0 0 250.0 mgil Ct - - - -
[Tetracloroeteno 0 Q 100 Hg/l - - - -
[Tricleroeteno 0 0 10,0 ugh - - - -
[Tnhalometanos — total {THM):

Cloroférmiof 0 o] - Hgh - - - -

Bromoférmiof G 0 . ugfl - - - -

Crclorobromometano [ 0 - Hg/l - - - -

Chbramociorometano 0 Q - pg/l - - - -

Sédic G 0 200,0 myg/) Na - - - -

Sulfatos 0 ] 250.0 mgfl SO, - - - -
Pasiicidas - tolal

Alaclaro| 0 0 0,10 [¥le] - - - .

Diuragy G Q 0,10 pgil - - - -

Terbuiltazina ] 0 0,10 podl - - - -

Deseblterbuiiazina o] 0 0,10 T - - - -

Ometoato G 0 0,10 Mol - - - -

lAlfa Total o] o} 0.10 By/l - - - -

Bata Total [} 4} 1.00 Byl - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -

Radao o 0 500.0 Bag/L - - - -
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Dados o Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende
—

Municipio de
Resende

3.2 Trimestre {Julho a Setembro) — 2018

Em conformidade com o Decreto-Lel n.° 306/2007. de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n ® 152/2017. de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagdo da qualidade da Agua da rede pubhca | alravés de andlises penddicas na torneira de consumidor, segundo o Programa de
Conirole da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR].

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Sta Eulélia

Resultados do Controlo de Qualidade oa Aguas - 3.° trimesire 2018

b rAmarros Anatisados P}:-e-v?:t:ts:: "'f: A?élls‘as P Vaqu ico | Unldad Valores Obtidos Andlises que cumprem o V.P.
- PCQA ¥ (V.P) a) Min. Mix. N.° %
& |Eschencha coll (E coli) 1 100 0 N.2100mi 0 0 1 100.0

Baciérias coliformes 1 100 0 N #100ml 0 0 il 1000

Desinfetanle residual 1 100 - mgl 0,10 0.10 - -

IAmanio 0 0 0.5 mofl NH, - - - -

N ¢ de coldrias & 22 °C 0 0 100 N.%ml a 22°C - - - -

N ° de coldmas a 37 °C 0 0 20 N °/ml a 37°C - . - -

Conduiividade 0 0 2500 HS/om a 20°C - - - -

Cor 0 0 20 mg/l PICo - . - -
o pH 0 0 6,5-90 Umdades de pH - - - -
© [Manganés 0 0 50 Hgh Mn - - - -

htratos 0 0 50 mgh NO, - - - -

Oxidabiligade 0 0 5,0 mgil O, - - - -

Cheiro a 25°C 0 0 3.0 aclor de divicd - - - -

Sabor a 25°C 0 0 3.0 actor de diuigad) - . -

Turvacao 0 0 4.0 UNT - - - -

[AJumninio 0 0 200 ugh Al T E T E 1

Clostrdium pedringens s} 0 0 N %100mI - - - -

Ferro 0 0 200 Hy/l Fe - - - -

pilntos 0 0 0.5 mgh NO, - - - -

lAntimbnic 0 0 5.0 pgl Sh - - - -
lArsenio 0 0 10,0 ugil As - - - -

Benzeno 0 0 1.0 Vsl - - - -

Senzo(a)pireno 0 0 0.0 pagft - - - -

Boro 0 0 1.0 mg/l B - - - -

Bromatos 0 0 10.0 wef Bro, - - - -

Cadmio 0 0 5.0 Hg/l Cd - - - -

Célcio 0 0 - mg/l Ca - - -

Chumbo 0 0 10.0 pafl Pb - - - -

Cianelos 0 0 50,0 ugll Crr - - - -

Cobre 0 0 20 gl Cut - - - -

Cromio 0 0 50,0 Hg/l Cr - - - -

1.2 - dicloroetano 0 0 3.0 pafl - - - -

Oureza total 0 0 - mgfl CaCO, - - - -

Enterococos 0 0 0 N 2/100ml - - - -

Fluoretos 0 0 15 mg/i - - - -

Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -

Mercurio 0 ¢} 1.0 ug/l Hg - - - -

Niguel 0 0 20.0 pgil NP - - -

Hidrocarbonetos Aromaicgs Policiclicos (HAPY
o 8enzo [b) flucrantend 0 Q pgll - - - -

Benzo (k] fiuoranteng 0 Q - uo/l - . B .
Benzo [g.h.) perilend] 0 Q - pgil - g - -
tndena [1.2,3-cd] prrenoy 0 0 - [Thel]] - = - -

Selémo 0 Q 16.0 Mgl Se - - - -

Cloretos 0 0 2500 mg/l Cf - - - -

Tetracloroeteno 0 ] iC.0 pe/l - - - -

Tnctoroeteno 0 0 10,0 pedl - - - -

Trihalometanos - total (THM)

Cloroférmiol 0 0 - Hall - - - -
Bromoformio 0 0 - Holl - - - -
Drclorobromometano, 0 0 - [TE1]] - - - -
Dibromoclorometano) 0 0 - pgil - - - -

Sédio 0 Q 2000 mg/l Na - - - -

Sulfatos ] 0 250,0 mgll SO, - . - -

Pestcidas — lotal

Alacloro 0 0 Q.10 ugh - - - -

Ciuro 0 0 0.10 ugli - - - -

Terbutilazina 0 0 0,10 g/l - - - -
Desetiterbutilazina 0 0 010 g/l - - - -
Qmetoato| 0 0 0.10 tall] - . - .

|aifa Total 0 o] 0.10 Bo/L - - - -

Beta Totat 0 0 1.00 BqiL - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mS3y - - - -

Radao 0 Q 500.0 Bq/L - | | |

18434



Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

3.2 Trimestre (Julhe a Setembro) — 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n © 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagéo da gualidade da agua da rede piblica | através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo ¢ Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autondade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimenlo de Lages

N.° Analis Valor
Parametros Analisados Previstas I:l: ;“.;r;::;:: Param:lfir.o Unidade A, Obtld'os BIANSES Guis cUiprdn D VE,
fas PCQA (V.P.) a) M, Max. N.® %

s Escherichia col (E. coli} 1 100 0 N.%100ml 0 0 1 100.0

Baclénas coliformes 1 100 0 N2/100ml 0 Q i 100.0
Desinfetante residual 1 100 - mgil 0.20 G.20 - -
AmBnio 1 100 0.5 mgfl NH, <0, <0,1 1 100.0
N 2 de coldmas a 22 °C 1 100 100 N.%ml 5 22°C 31.0 31.0 1 100,0
N ° de coldmias & 37 °C 1 100 20 N.%mla37°C| 140 14,0 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 WSfoma 20°C 66,0 66,0 1 100.0
Cor 1 100 20 mgfl PICo <5 <5 1 100.0

E oH 1 100 6,5~ 90 |indadesdepH 7.50 7.50 1 100.0

O [Manganés 1 100 50 pgfl Mn <10 <10 1 100.0

Mitratos 1 100 50 mgh NO, <4 <4 1 100,0
[Oxidabilidade 1 100 5,0 mgfl O, <19 <19 1 100,0
ICheire a 25°C 1 100 3.0 actor de dilui <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diligs <1 <1 1 100,0
[Turvacao 1 100 4.0 UNT <0.5 <0.5 1 100.0
LAJuminio 0 0 200 ot Al - - - -
Clostricium periringens 0 0 0 N.2f100ml - - - -
Ferro 0 0 200 Mo/l Fe - - - -
Nilritos 0 0 0,5 mg/ NO, - - - -
lLAnUIMmomo 1] 0 5.0 Hofl Sb - - - -
lArsémo 0 0 10.0 Mg/l As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 [T - - - -
Benzo{a)pireno 4] Q 0.01 Hah - - - -
Boro 0 Q 1.0 mg/l B - - - .
Bromalos 0 0 10.0 Hg/l BrO, - - - -
Cadmio Q 1] 3.0 Hgfl Cd - - - -
|Caicio 0 0 . mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 Hofl Pb - - - -
Cianglos 0 0 50,0 Hg/l Cn - - - -
Cobre 0 0 2.0 mg/l Cu - - - .
ICrémio 0 1] 50.0 Wil Cr - - - -
1,2 - dicloroeiano 0 1] 3.0 ugfl - - - -
Dureza total 0 0 - mg/l CaCs, - - - -
Enlerococos 0 0 a N °/100ml - - - -
Fluoretos 0 Q 1.5 mgft F - - - -
Magnésio 1] 1] - mafl Mg - - - -
Mercrio 0 0 1.0 ugfl Hg - - - -
Niquel 0 0 200 padl nit - - - -
H:idrocarbonelos Aromaticgs Policiclicos {HAP)

w Benzo [b) fluoranteno] 0 o] - Pl - - - -
Benzo || fluoranteno] 0 0 - Hgfl - - - -
Benzo [g,h,i} perileno 0 0 - pafl - - - -

Indeno [1,2,3-cd)] pirend| 0 0 - HaA - - - -
Selénio 0 0 10,0 Mg Se - - - -
Cloretos 0 0 250,0 mydi C! - . - -
[Tetracloroeteno 4] 1] 10,0 pgil - - - -

Tricloroeteno 0 0 10,0 podl - - - -
Trihalomelanos — tolal (THM):
Cloroférmio; 1] 0 - Hg - - - -
Bromoférmio 0 0 - Hgfl - - - .
Diclorobromometano] 1] 0 - Mg/l - - - -
Dibromoclorometang, Q 0 - Mg/l - - - -
Sodio 0 0 200.0 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mgfl SO, - - - -
Pesticidas — total
Alacloro o] 0 0.10 [Ta1]} - - - -
Diurao] 0 1] 0.10 P/l - - - -
Terbutilazina 0 0 0.10 pgh - - - -
Desetilterbublazina 0 0 0.10 pg - - - -
Ometoato 0 0 0.10 pgh - - - -
lAlfa Total Q 0 0,10 Ba/L - - - -
Beta Totat 4] 0 1,00 Bg/L - - - -
Cose Indicativa Total 4] 4] 0.10 mSv - - - -
Radéo 0 4] 5000 Bg/L - - -
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Dados do Cantrolo da Qualidade da Agua Para Consumo Humane no Concelho de Resende

3.° Trimestre (Julho a Setembro) — 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com ¢ Decreto-Let n © 306/2007, de 27 de agosto, allerado peke Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
& verificagfo da qualdade da dgua da rede publica | através de andlises periddicas na torneira do consunuidor, segundo o Frograma de
Controlo da Quahdade da Agua (PCQA} aprovado pela aytonidade compatente (ERSAR).

Resumo dos pardmelros pesquisados na Zona de Abastecimenio de Moumiz

i N.° Andlises Valor

Parametros Analisados Previsias no :".':::::::: Paramétrico Unidade ,.Mgﬂ'ﬂ_ﬁ_ e h"i"-’-?-w - E
= PCQA (V.P.) a) Min. Max. N.* Yo
| & [Escherichia col (E. coll) 1 100 0 N1 00ml 0 0 1 100.0
| Bactérias coliformes 1 100 Q N.2HG0mI 0 0 1 100,0
| |Desinfetante residual 1 100 - mg/l 0.50 0.50 - -
lAménio 0 0 05 mgil NH, - - - -
N.° de coldmas a 22 °C 0 0 100 N.°/mla 22°C - - - -
N.° de cotdmas a 37 °C 0 Q 20 N °mla 37°C - - - -
Condulividade 0 Y] 2500 YSlema 20°C - - - -
Cor 0 0 20 mg# PICo - - - -
8 oH 0 Q §5-9.0 bnldades de pH - - - -
O [Manganés 0 0 50 Hgil Mn - - - -
Nitratos 0 4] 50 mgit NO, - - - -
Oxidabilidade 0 Q 5.0 mg/l &, - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 3.0 actor de diluiga . - - -
Sabor a 25°C 0 0 g actor de diluiga . - - -
[Turvagac 0 0 4.0 UNT R R I = _
lAluminio 0 0 200 Hgil Al - - - -
Clostridium perfringens 0 0 0 N.%100ml - - - -
Ferro 0 0 200 ugll Fe - - - -
Nitritos 0 0 05 mg/l NO; - - - -
IAntimanio 0 Q 50 ugh Sb - - - -
Arsénio 0 0 10,0 po/l As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 ugh - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0.01 ugf . - - -
Boro 0 0 1.0 mofi 8 - - - -
Bromatos 0 0 10,0 Mgl B0, - . . .
Cadmio 0 0 5.0 porl Cod . - - -
Calcio 0 0 . mgil Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 Wgl Pb - - - -
Cianetos 0 0 50.0 re/l Cn - - - -
Cobre 0 Q 2.0 mg/l Cu - - - -
Cromio 0 0 30.0 R Cr - - - -
1.2 - dicloroetano 0 0 3.0 ugh . . - -
Dureza total 0 0 . mah CaCO, . - . -
E nterococos 0 4] 0 N °100ml . . . -
| Fluoretos 0 Q 15 mg/l F - - - -
Magnésio 0 Q0 - mgfl Mg - - - -
| Mercuario 0 0 1.0 Rgil Hg - . . -
Niquel 0 0 20.0 g/l Wi . . . .
Hidrocarbonelos Aromaticgs Policiclicos {HAP):
o Benzo [b] flucrantenoy 0 0 - ug/ - - - -
Benzo (k) luoranieng 0 0 - Hof - - - -
Benzo [g.h,1) perileno 0 0 woll . - - -
Ingeno (1,2,3-cd] prrend 0 0 - e - - - -
Selénic 0 o 10,0 Hgil Se - . - B
| Cloretos 0 o] 2500 mg/l C! - . . -
Tetracloroeleno a Q 10.0 wall - - - -
| [Tncioroeteno 0 0 10.0 ugi! - - - -
ITnhalometanos - total {THM).
Cloroférmicy 0 0 . 1o/ . . . .
Bromof6rmio) 0 0 - yoh . - - -
Diclorobromometano) 0 0 - ugf - - - -
Dibromoclorometanol Q O - v/l - - - -
Sédio 0 0 2000 mg/l Na - - - -
Suliatos 0 0 2500 mg/l SC, - - - -
Festicidas - total
Alacloro 0 0 0.10 wgl - - - -
Ciuréo] 0 0 0.10 ug/l - - - -
Terbutilazina 0 ¢ 0,10 ugh - - - -
Desetillerbutilazina 0 0 0,10 wall - - - -
Qrnetoato| 0 0 0,10 gt - . - -
lAlia Total 0 0 Q.10 Bo/L - - - -
Beta Tolal 0 0 1.00 Bo/L - - - -
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 m3v - - - -
Radao a 0 500.0 Bg/L - 1 | | |

Resultados do Controlo de Qualidade da Agua - 3.° trimestre 2018
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende
—
Municipio de
Resende

3.° Frimestre {Julho a Setembro) -~ 2018

Em confermidade com o Decrelo-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, allerado pele Decreto-Lel n.® 1522017, de T de dezembro, procedeu-se
a venficagdc da qualidade da agua da rede publica , alravés de analises periddicas na tomeira do consumider, segundo o Frograma de
Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR)

Resumo dos pardmelres pesquisados na Zena de Abastecimento de Panchorra

I Parametres Analisados F:::v?:taa‘;s:o‘ % Andlises Pal\;:l':;:rim Unidade VRRTES PRIdas Alalsas:qub ot re N,
- g e vP) 3 Min. | Max. Ne %
& [Eschenchia coli (E coll) 1 00 0 N.o7100mI 0 0 1 0.0

Bactérias colilormes 1 100 0 N.%100ml 0 0 1 100.0
Desinfelante residual 1 100 - mg/l 0.70 0.70 - -
Amonio 0 0 0.5 mafl NH, R . . R
N ° de colémas a 22 °C 0 0 100 N %mi a 22°C - - - -
N ¢ de colémas a 37 °C 0 0 20 N ®mi a 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 HSlema 20°C - - - -
Cor 0 0 20 mofl PiCo - - - -
o pH 0 0 6.5-6.0 Pnidades de pH - - - -
O [Manganés 0 0 50 uan Mn - - - -
Mitratos 0 0 £0 mgll NO, - - - -
Oxidabiidade 0 0 5.0 mgA O, . N B N
Cheiro a 25°C o] a 3.0 actor de diuiga - - - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 actor de diluiga - - - -
Turvagio 0 o 4.0 UNT S R - | -
[Aluminio 0 a 200 Mg/l Al - - B -
Clostridium perfringens 0 0 0 N.%/100ml - - - -
Ferro 0 4} 200 vo/l Fe - - - -
Nitntos 0 0 0.5 moil NO, - - - -
lAntiménio 0 0 5.0 wgfl 56 - - - -
lArsénio 0 0 0.0 Hgh As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 ug/ - - - -
Benzofa)pirena 0 0 0,01 ol - - - -
Boro 0 0 1.0 mg/l B - - - -
Bromatos 0 0 100 g/l BrO, - - - -
Cadmio 0 0 50 pgh Cd - - - -
ICalcio 0 0 - mgfl Ca - - - -
Chumbo 0 Q 10.0 uoll Pb - - - -
Cianetos 0 V] 50.0 Mg/l Cn - - - -
Cobre 0 0 290 mgfl Cu - - - -
Crémio 0 0 50.0 pafl Cr - . - .
1.2 - dicloroetano 0 Q 3.0 H#of - - - -
Cureza total ] ] - mg/l CaCO, - - - .
Enterococos 0 0 0 N %100ml - - - -
Fiuoretos 0 0 1.5 mgfl F - - - -
Magnésio 0 0 - mglt Mg - - - .
Mercting 0 0 1.0 ug/l Hg - - - -
Niguel 0 0 20,0 ug/l Ni - -
Hidrocarbonetos Aromaticgs Policichcos (HAP)Y
o Benzo [b] fiuorantenoy 0 Q - pg/t - - - -
Benze (k] flucranteng) 0 0 - wg/! - - - -
Benzo [g.h.i]) penleng 0 0 pgh - - - -
Indeno [1,2,3-cd) prrenoy o] 0 - Mgt - - - -
Selénio 0 0 10,0 pgi Se - - - -
ICicretos 0 0 250.0 mg!l Cf - - - -
|Tetraclorceteno 0 0 10.0 pgh - - - -
[Tricloroetenc 0 0 10.0 pght - - - -
Trihalometanos — total (THM)
Clorafarmiof 0 0 . pgit - - . -
Bromofarmio 0 0 - Kl - - - .
Diclorobromometano 0 0 - Hgf! - - -
Dibremoclorometano) Q 0 - paht - - -
Sodio 0 0 200.0 mgfl Na - - - .
Sulfatos 0 0 250,0 mg/l $C, - - - -
Pesticidas - total
Alacloro Q 0 0,10 wo/l - - - -
Diuraoy a 0 0.10 pgil - - - -
Tarbutlazina Q 4] 0,10 gl - B - -
Desehherbutdazina 0 0 0,10 pgl - - - -
Ometoato 0 0 0,10 podl - . - .
|atfa Total a a 0,10 Bg/L - - - -
Beta Total 0 0 1.00 Bg/L - - . -
Dose Indicativa Total Q Q 0.10 mSv - - - -
Radac 0 0 500,0 B/l - - - - |
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humane no Concelhs de Resende
—_—
-

Municipio de
Resende

3.2 Trimestre (Julho a Setembro) - 2018

Em conforridade com o Decretlo-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n ® 152/2017. de 7 de dezembro. procedeu-se
a verficagao da quahdade da dgua da rede publica . através de andlises perddicas na torneira de consumider, segundo o Progrema de
Conlrolo da Quahdade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade competente (ERSAR).

Resumo dos pardmelros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Cérdova (Paus)

N2 Andlises | . Valor

Parametros Analisados Previstas no é’e‘::;::;:: Paramétrico Unidade _Valores Obtidos UL R T e B
L PCQA {V.P) a) Min. Max. N.° %
& [Eschencnia ol (E. col) 2 100 0 N.°100ml 0 0 2 100.0

Bacténas cobformes 2 100 0 N.*100ml 0 0 2 100,0

Desinfetante residual 2 100 - my/l 0.3 0.8 - -

laménio 0 0 0.5 g/ NH, - - - -

N ° de colonias a 22 °C 0 0 100 N.%mt a 22°C - - -

N ¢ de coldnias a 37 °C ¢} 4] 20 N.%mi a 37°C - - -

Condulividade 1 Q 2500 pS/ema 20°C - - -

Cor G 4] 20 mgfl PtCo - - - -
b pH ¢ Q 55-9.0 |nidades de pH - - - -
Q |Manganés 0 0 50 WG Mn - - - -

Nitratos G 0 50 mgfl NO, - - - -

Oxidabilidade 0 0 5.0 mgh &, - - - -

Cheirc a 25°C ¢} 0 3.0 actor de diluiga - B - -

Sabor a 25°C 0 0 3.0 actor de diluiga - - - -

Turvagao 0 0 4.0 UNT e - . - |

lAjumino 0 0 200 Hg!l A - - - -

Clastrigium perfringens 0 0 0 N ©/100ml . . - -

Ferro 0 0 200 pall Fe - - - -

Nitritos 0 0 0.5 mgl NQ, - - ’ - .

Antimdnio 0 Q 5.0 Hg/l St - - - -

Arsénic 0 Q 10,0 pgfl As - - - -

Benzeno 1] Q0 1.0 ug/ - - - -

Benzo(a)pireno 0 0 0,01 pof - - - -

Boro 0 0 1,0 mgfi B - - - -

Bromatos 0 0 10,0 Hghl Bro, - - - -

Cadmio 0 0 50 rgil Cd - - - -

Caicio 0 0 . mg/l Ca - - - -

Chumbo 0 4] 10,0 Hg/l Pb - - - -

Cianetos 0 0 50.0 po/l Cn - - - -

Cobre 0 0 2.0 mg/l Cu - - - -

Cromio 0 4] 50.0 Ro/l Cr - - . -

1.2 — diclorostano 1} 0 30 ug! - - - -

Dureza lotal 0 0 - myii CaCO, - - - -

Enterococos 0 0 0 N °/100ml - - - .

Fluorelos 0 0 1.5 mgil F - - - -

Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -

Mercurio 0 0 1,0 Y/l Hy - - - -

Niguet 0 0 20,0 Mo/l Nr - - - -

Hidrocarbonelos Aromaticgs Policiclicos (HAP)

o Benf_o [b] fiucrantency ] 0 Hgi - - - -
Benzo [K] flucranieno g Q ugil - - - -
Benzo (g.h.) perileno 0 0 ugh - - - -

Indeno {1.2.3-cd) pireno 0 0 - g/ - - - -

Selénio 0 0 10,0 Hgf Se - - - -

Cloretos 0 0 2500 mg/l Cf - - - -

Tetracloroeleno 0 0 10,0 ug/l - - -

Tricloroetena 0 0 10,0 pof) - . -

Trihalomelanos — total {THM):

Cloroférmio 0 Q o) - - - -
Bromolormio 0 0 wg/! - - - -
Diclorobromometano 0 Q 1o/ - - - -
Dibromoclorometano 0 0 - wgl - - - -

Sédio 0 Q 2000 mgfl Na - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mg/l 5, - - - -

Pesticidas - total

Alacloro 0 0 0,10 uo/ - . - -

Diurdo 0 0 0,10 wgll - - - -
Terbutilazina 0 0 0.10 g/l - - - -
Desetiterbutilazina 0 4] 0.10 H#o - - - -
Ometoatol 0 0 0,10 o/ - - - -

Aifa Total 0 ] 0.10 Ba/l - - - -

Beta Total 0 0 1.00 Bafl - - .

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - .

Radao 0 0 500.0 BygfL - - R

Resultados do Controlo de Qualidade da Agua - 3.° trimesire 2018
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consume Humano no Concelho de Resende

3.° Trimestre {(Julho a Setembro) - 2018

Municlpio de
Resende

Em conformidade com ¢ Decreto-Ler n © 306/2007, de 27 de agosto, alterado pela Decreto-Lein ® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verficagao da qualdade da agua da rede pdblica , através de andhises penddicas na temewa do censumider, segunde o Programa de
Controlo da Qualldade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Ferreirds (Paus)

N.° Anilises d Valor 5 5
Parametros Analisados Previstas no z’e'::::;i::: Paramétrico Unidade | Valores Ohildos Anjlises que cumprem o V.P.
E PCQA (V.P.) a) Min. Max. N.* %
© |Escherichia col (E coli) 2 100 0 N.2100mil Q 0 2 100,0
Baclérias coliformes 2 100 0 N.°/100ml Q 0 2 100.0
Desinfetante residual 2 100 - mg/i 0,20 0,50 - -
lAménio 1 100 0.5 mghl NH, <01 <0,1 1 100,0
N ° de colonias a 22 °C 1 100 100 N.%/ml a 22°C 0.0 0.0 1 1000
N.° de colnias a 37 °C 1 100 20 N.%ml a 37°C 0.0 0.0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 HSfem 2 20°C 48.0 49,0 1 00,0
Cor 1 100 20 mgfl PiCo <5 <5 1 00,0
o pH 1 100 £85-9.0 [|Jmdadesdeph 7.40 7.40 1 100,0
o |Manganés 1 100 50 Mg/l Mn <10 <10 1 100,0
Nitratos 1 100 50 mga NO, <4 <4 1 100,0
Oxidabuidade 1 100 5.0 mgA O, <19 <18 1 400.0
Cheire a 25°C 1 100 3.0 actor de diluigd <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diluica <1 <t 1 100.0
Turvagao 1 100 4.0 UNT <05 <0.5 1 100,0
iAluminio 0 0 200 Mg Al - - - -
Clostrichurm perfringens 0 0 0 N2100m - - - -
Ferro 0 4] 200 Hg/l Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mg/l NG, - - - -
Antimonic 0 0 5.0 Mg Sb - - - -
Arsenic 0 0 10.0 Hg/l As - - - -
Benzeno 0 Q 1.0 Hgil - - - -
Benzof{a)pireno 0 0 0.01 pall - - - -
Boro 0 0 1.0 mgfl 8 - - - -
Bromatos 0 0 10.0 Mg/l BrO, . . . .
Cadmio 0 "] 5.0 won Cd - - - -
Calco 0 0 - my/l Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 Wal Pk - - - -
Ciangtos 0 0 50.0 woll Cn - - - -
Cobre 0 o] 2.0 mg/l Cu - - . .
Cromio 0 0 50.0 pgh Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 o] 3.0 pof - - - -
Dureza lotal 0 0 - mgl CaCo, R R R R
Enlerccocos 0 0 0 N.°/100ml - - - -
Fluorelos 0 0 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercario 0 0 1.0 pahi Hg - - . -
Niquel o] 0 200 pail At - - . -
Hidrocarbonetos Aromaticgs Pohciclicos (HAP):
= Benzo b} flucrantend 0 0 - pol - - - -
Benzo (k] flucrantens) 0 0 - )] - - - -
Benzo [g,h.i] penleng 0 0 - Hofl - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireng| o] 0 - poll - - - -
Selénio 0 0 10.0 Hgh Se - - - -
Cloretos 0 0 250.0 mg/l CI - - - .
Tetracioroeteng 0 0 10.0 pad - . . .
Triclorogieno 0 0 10.0 Hoi - - -
Trikzglemetanos — total (THM).
Clorofarmio| 0 0 - poi - - -

Bromoformiof 0 Q - Ho - - - -
Diclorcbromemetano 0 0 - woi - - - -
Dibromociorometano| 0 0 - po/l - - - -

Sidio a 0 200,0 mg/l Na - - - -

Sulfatos 0 0 2500 mgf) SO, - - R -

Pesticidas — total

Alaclorg 0 0 2.10 ugdl - - - -

Diuraol 0 0 Q.10 pgil - - - -

Terbutiiazina 0 0 Q.10 pgil - - - -

Desehlierbutiiazina 0 0 Q.10 pgil - - - -

Ometoato| 0 0 Q.10 ugll - - - -

|alfa Total o] o] 0,10 Bo/L - - - -

Beta Toial 0 0 1.00 Ba/L - - - -

Dose indicativa Total 0 0 0,10 mSv . - - -
Radao 0 0 500.0 B/l - - -

Resultados do Controio de Qualidade da Agua - 3.%trimestre 2078
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Censumo Humano no Concelho de Resende

3.2 Trimesire {(Julho a Setembro) - 2018

Municipio da
Resende

Em conforrmidade com o Decreto-Lei n © 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n ® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagdo da qualidade da &gua da rede publica , alravés de analises penddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abastecimenio de FAU Farnelo (Paus)

N.° Analises ,. Valor !

LR Ll R fohnalises | paramstrico | Unidade LT Con | Snatis€snlie e /e al.f,
- PCQA (V.P.) a) Min. Max. N %
5 Eschenchia coli {E. coli} 2 100 4] N.2/100rm1 1] 0 2 100.0

Bacténas coliformes 4 100 0 N.%100ml 0 0 2 100,0

Desinfetante residual 2 100 - mg/l 0.30 0,40 -

Amdnio i 100 0.5 mghl NH, <0,% <0,1 1 1000

M ° de colbmas a 22 °C 1 100 100 N.°/ml a 22°C 0.0 0.0 1 100.0

N ° de colénias a 37 °C 1 100 20 N °/mi a 37°C 0.0 0.0 1 100.0

Condutividade i 100 2500 WSl a 2000 770 77.0 1 100.C

Cor 1 100 20 mgfl PtCo <5 <5 1 100,0
g pH 1 100 55-90 [|JudadesdepHy 6860 6,60 1 100.0
Q |Manganés i 100 50 vg/l Mn 9.53 8.53 1 100,0

Nitralos 1 100 50 mg/l NO, <4 <4 1 100.0

Oxidabilidade 1 100 5.0 mgfl &, <18 <1.8 1 100.0

Cheire a 25°C i 100 3.0 actor de diluiga <1 <1 1 1000

Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diluiga <1 <1 1 100.0

Turvagio 1 100 4.0 UNT <0.5 <0,5 1 100,C

IAluminio i 100 200 Hofl Al <10 <10 1 100G

Clostndium perfringens 1 100 0 N.7100mI 0 Q 1 100.0

Ferro 1 100 200 ual) Fe <2 <2 1 00,0

Nitrnlos 1 100 0.5 mgANO, | <004 | <0,04 1 1000

lAntimonio 1 100 5.0 ugl Sb <1 <1 1 000

lArsenio 1 100 10,0 ug/) As <1 <1 1 1000

Benzeno 1 100 1.0 [TLal]] <02 <02 1 100,0

Benzo(a)pireno 1 100 0,01 pail <0005 | <0,005 1 100,0

Boro 1 100 1.0 mgil 8 <0,01 <0,01 1 100.C

Bromatos 1 100 10.0 g/l Bro, <5 <5 1 100,0

Céadmio 1 100 50 wo!l Cd <04 <0,4 1 100,0

Calcro 1 100 - mo/l Ca 6.4 6.4 1 100.0

Chumbo 1 100 10,0 g Py <1 <1 1 100.0

Cianetos 1 100 50,0 wan Cn <5 <5 1 1000

Caobre 1 100 2.0 mg/l Cu <0001 | <0001 1 100.0

Crémio 1 100 5C.0 el Cr <1 <1 1 100.0

1,2 - dicloroetano 1 100 3.0 o/l <075 <075 1 1000

Dureza lotal 1 100 . mgfl CaCo, | 220 22.0 1 1000

Enterccoces 1 100 Q N.%4100m1 0 0,0 1 100,0

Fluorelos i 100 15 mgil F <04 <04 1 100,0

Magnésio i 100 - mgfi Mg <2 <2 1 100,0

Mercurio 1 100 1,0 wol Hg 0,01 | <001 1 100,0
_ [Niguel 1 100 20,0 Ha/l M <2 <z 1 1000
b Benzo (b} fluorantenoy 1 100 - ugh <0002 | <0,002 1 1000

Benze (] fiucranteno 1 100 - wa <0002 | <0002 1 1000
Benzo [g.h ) perileno 1 100 - Mo/ <0,002 | <0002 1 100.0
Indeno [1,2,3-cd] pireno 1 100 - pa/ <0,002 | <0.002 1 100.0

Selénio 1 100 10,0 Hgl Se <1 <1 1 100.0

Cloretos i 100 250.0 mg/l Cf 10.0 10.0 1 100,0

Tetraciorceteno 1 100 i0.0 ugh <02 <(.2 1 100.0

Tncloroeleno 1 100 10.0 ught <0.1 <01 1 100.0

Cloraférmo] 1 100 - ugft 0.34 Q.34 1 100.0

Bremoférmio i 100 - ugfl <0.2 <02 1 100.0
Diclercbremometano 1 100 - o 0.30 0.30 1 100.0
Dibromoclorometanc 1 100 - poN 0.48 0,48 1 100.0
Sadio 1 100 200,0 mg/l Na <0.03 <0,03 1 100,0
Suifalos i 100 250,0 mo/l 5O, <10 <10 3 100,0
Alacloro| 1 100 0,10 Hgh <0.05 <0.05 1 1000

Diurao 1 100 0.10 ] <{.05 <0.05 1 100.0

Terbutlazing 1 100 0,10 o/l <0,05 <0.05 1 1000
Desetlierbutiazing 1 100 0.10 va/! <0,05 <0,05 1 100.0
Ometoato i 100 0,10 P/l <0,05 <0.05 1 100,0

ARa Total 1 100 0,10 Bagfl <{,04 <0,04 1 100,0

Beta Total 1 100 1,00 Bo/L <0.1 <0.1 il 160.,0

Dose Indikcaliva Tolal 1 100 0,10 msy <01 <0,1 ] 1000

Radac 1 100 500.0 Bag/lL 923 92.3 1 100.0
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Dados do Controlo da Quatidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resenda

3° Trimestre {Julho a Setembro) — 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n @ 30672007, de 27 de agosto, alterado pelo Dacreto-Lein ® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagdo da qualidade da agua da rede piblica , através de analises periédicas na terneira do consumider, segundo o Programa de
Controto da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autondade competente (ERSAR)

Resumo dos pardmeltros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Paredelhas (Barrd)

N.* Anélise: Valor " ™
Pardmetros Analisados Previsias n: ;’;".’:n::::: Para:':;!ricn Uni ML T b Anfliees giis Cbpram o VP, |
= PCQA {V.P.) aJJ Min. Max. N.° %
5 Eschenchia coli (E coli) 2 100 [¥] N °100ml a] 0 2 1000
Bactérias cohformes 2 100 0 N.2/100ml 0 58 1 50.0
Desinfetante residual 2 100 - mg/! 0,20 0.5¢ - -
lAmOni0 1 100 05 mgf) NH, <0,1 <0,1 1 100,0
N.° de colénias a 22 °C 1 100 100 N %ml a 22°C 0.0 0,0 1 100,0
N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 N %ml a 37°C 0.0 0.0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 WS/emn 20°C 40,0 40,0 1 1000
Cor 1 100 20 mg/l PiCo <5 <5 1 1000
o pH 1 100 6.5-%.0 Dnidades depy 6.60 6.60 1 100,0
© |Mangangs 1 100 50 Mg/ Mn <10 <10 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mg/l NO, <4 <4 1 1000
Oxidabilidade 1 100 5.0 mg O, <18 <1.9 i 100.0
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 lacior de diluiGa <i <i H 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 aclor de dilungj < < 1 1000
[Turvagio 1 100 4.0 UNT <0,5 <0,5 1 100,0
IAluminio 0 0 200 Hgfl Af - - - -
Clostndium perfringens 0 0 o] N.°100ml - - - -
Ferro 0 0 200 ugfl Fe - - - -
Nitritos 0 0 05 mafl NO, - - -
lantiménio 0 0 3.0 ugfl SH - - -
lArsénio 0 0 10.0 ugil As - - -
Benzeno 0 0 1.0 ug - - . .
Benzo(a)pirenc Q Q 0,01 woll - - - -
Boro 0 a 1.0 mofl B - - - -
Bromatos 0 0 10,0 pall BrO, B B B B
Cadmio 0 0 5.0 ug/l Cd - - - -
Calcio 0 0 - mgfl Ca - - - -
Cnumbo 0 0 10,0 pafl Pb - - - -
Cianetos 0 0 50,0 He/l Cn - - - -
Cobre 0 0 2.0 mgfl Cu - - - -
Crémio o] 0 50,0 Hgfl Cr - - - -
1.2 - dicloroetano a u] 3.0 roit - - - -
Cureza tolal ] ] - mg/l CaCO, - - -
Enterccocos 0 0 0 N 2100ml - - - -
Fiuoretos 0 0 1.5 mgfl F - - - -
Magnésio 0 0 - mgil Mg - - - -
Merclrno 0 0 1.0 wofl Hy - - - -
Niguel 0 0 20,0 uail Nr - - - -
Hidrocarbonelos Aromaticds Policichcos {HAP)
5 8enzo [b) fluorantency 1] ¢} - pah - - - -
Benzo (k] flucranteng) 0 0 - paft - - - -
Benzo [g.h.(] perleng 0 0 - paf) - - - -
Indeno [1.2.3-cd) preno] 0 0 - pgh - - - -
Selemio 0 Q 10,0 pgfl Se - - - -
Cloretos Q 0 2500 mg/l C! - - - -
[Telracloroeteno 0 Q 10,0 po/l - - - -
Tricloroetieno 0 0 10,0 poit - - - -
[Trihatormetanos — total {THMW).
Claroférmiof 1] 0 . pofl - - - -
Bromofarmiof 0 Q - 1ol - - - -
Diclorobromometanoy 4] Q - pad - - - -
Dtbremociorometanaf 0 0 - pgh - - - -
S6dio 0 0 2000 mg/l Ne - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mg/l S0, - - - -
Pesticidas - total
Alacloro) 0 i} 0,10 #odl - - - -
Diurad] Q 4] 0.10 gl - - - -
Terbultazina 0 a 0,10 ug/l - - - -
Desetillerbutilazina 0 Q 0,10 g/l - - - -
Ometoato 0 0 0,10 ugh - - - -
lAlfa Total 0 0 0.10 BofL - - - -
Beta Tolal 0 0 1,00 BgfL - - - -
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Radéo 0 0 500.0 B/l il el A - |
Informagio complementar relaliva 4 averiguagao das siluagoes de incumprimentos dos VP (causas e medidas correlivas).
Bact Cotiformaes: Conlarmnagido pontual. dado qua as anahse de venficacdo nao regislaram o incurnprimento, peio fue il forsm ipnsdas muedidas.
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consume Humano no Concelho de Resende

3.° Trimestre {(Julho a Setembro) - 2018

Municlpio da
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler 0.2 306/2007, de 27 de agosto. allerado pelo Decreto-Lei n © 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagao da qualidade da agua da rede publica , através de anadlises penddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Contrelo da Qualidade da Agua {PCQA) agrovado peia avlondade competente {(ERSAR)

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Paredinhas {Paus)

N.” Andlises . Valor : 4
Pardmetros Anallsados Prev?:ta:s no :'e':;l‘::;:: Paramétrico Unidad AT AN RIGTRSSORRCOmPIMIEOS &
B PCQA {(V.P.) a) Min. Max. N.° Yo
© [Escherichia coh (E. coli) 2 100 0 N.2100m| Q 0 2 1000
Bactérias colformes 2 100 0 N °f100ml 1} o] 2 100,0
| |Desinfetante residual 2 100 - mg/l 0.6 09 - -
IAmOnIo 1 100 0.5 moft NH, <0,1 <0.1 1 100.0
N." de coibnias a 22 °C 1 100 100 N ®%ml a 22°C 0.0 0.0 1 1000
N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 N °/ml a 37°C 0.0 0,0 1 100.0
Condulividade 1 100 2500 HSfem o 20°C 51.0 61,0 1 100.0
Cor 1 100 20 mg/l PiCo <5 <5 1 1000
o pH 1 100 6.5-9.0 nidadesdepH 660 6,60 1 100,0
© |Manganés 1 100 50 Hah Mn <10 <10 1 1000
Nitratos 1 100 50 mgh NO, <4 <4 1 100.0
Oxcablidade 1 100 5.0 mgh O, <1.8 <1.9 1 100,0
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 actor de dilun <i <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diluig <1 <j 1 100.0
Turvagdo 1 100 4,0 UNT <0,5 <0.5 1 100.0
lAluminio 0 0 200 g/l Af - - - -
Clostridivrm perfringens 0 0 0 N.°/100mi - - - -
Farrc 1] 0 200 vof! Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mg/l NO, - - - -
lAntiménio 0 0 5.0 Hgfl Sb - - - -
Arsénio 0 0 30,0 Hg/l As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 woil - - - -
Benzofa)pireno 0 0 2,01 wodl - - - -
Boro 0 0 1.0 mg/l B - - - -
Bromatos 0 0 10,0 ug/l BrO, - - -
Cadrmio o] 0 5.0 Wo/l G - - - .
Calcio o 1] - myfl Ca - - . -
Chumbo o] a 10.0 pafl Pb - - - .
Cianetos 0 0 50,0 Hofl Cn - - - -
Cobre o 4] 2.0 mg/l Cu - - B
Cromio 0 0 500 ugl Cr - - - -
1.2 - dicloroelano 0 0 3.0 pofl - - - -
Dureza total 0 Q - mg/l CaCO, - - - -
Enlerococos 0 o] 0 N2 100ml . - - .
Fluoretos 0 0 1.5 mgfl F - - - -
Magnésio 0 0 - mgi! Mg - - - -
Mercirio 0 0 1.0 ug/l Hg - - - -
Niquel 0 0 20,0 g/l Mi - - - -
Hidrocarbonetos Aromalicgs Policichcos (HAP)
5 Benzo [b) flucranteno 0 ol - Hgh - - - -
Benze (k] fucranteng 0 0 . Hg/) - - - .
Benzo [g.h.1] perileng 0 0 - Koil - - - -
Indeno [1,2.3-cd) pireng| 0 0 - pgh - - - -
Selenio 0 0 10.0 yghl Se - - - -
, Cloretos 0 0 250.0 mgil C! - - - -
(Telraclorcetens 0 0 10,0 [Held] - - - -
Triclkorogieno 0 0 10,0 pgi - - - -
Trihalcmetanocs — total (THW)
Cloroformio 0 0 - ug/) - - - -
Bromoformiof 0 0 - ug/ - - - -
Diclerobromometanof 0 0 - Hgft - - - -
Dibremoclorometang 0 0 - Hg/t - - - -
Sadio 0 0 2000 mg/l Na - - - .
Sulfatos 0 0 2500 mg/l S0, - - - -
Pesticidas — total
Alacloro] 0 0 0,10 i) - - - -
Owraof 0 0 0,10 Hofl - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 pofi - - - -
Desetillerbublazina 0 0 9,10 poh - - - -
Omeloato 0 0 0,10 poil - - - -
|Alia Total 0 0 0,10 BoyL - - - -
Beta Total 0 [4] 1.00 Bg/L - - - -
Dose Indicativa Total 0 0 0.10 mSv - - - -
Radao 0 0 500.0 Ba/t - - - ]
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consume Humano ne Concelho de Resende

=

Municipio de
Resende

£m conformidade com o Decretc-Lel n ® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Leln © 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
es perddicas na tomeira do consurmudor, segundo o Programa de

a verificagdo da quakdade da &gua da rede piblica | através de an
Controlo ga Qualidace da Agua (PCQA) aprovado pela autondade competente (ERSAR)

3.° Trimestre (Julho a Setembro) - 2018

Resumo dos parBmelros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Beirgs (Felgueiras)

N2 Analises | Valer q .
Pardmetros Analisados Previstas no hm”ﬂnuh._wnw Paramétrico Unidad <m._o_dm e i e
- PCQA VP) @) Min. Max. N2 %
m Escherichia coli {E. coli) 1 100 o N2 00ml a 0 1 160,0
Bacténas coliformes 1 100 G N %100ml Q 0 1 100.0
| |Desinfetante residual 1 100 - mgfl 0,20 0,20 - -

lAm6nIo 1 100 0.5 mgh NH, <0,1 <0,1 1 100,0
N ° de coldnias a 22 °C 1 100 100 N2mla 22°C 0.0 0.0 1 100.0
N ® de colbnias a 37 °C 1 100 20 N.%ml a 37°C 0.0 .0 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 US/ema 207 37,0 37.0 1 100,0
Cor 1 100 20 mgh FiCo <5 <5 1 100,0
B, oH 1 100 65-90 [rdadesdepH 7.10 7.0 1 100.0
© [Manganés 1 100 50 Hafl Mo <0.5 <0.5 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mgl NO, <4 <4 1 100.0
COridabihdade 1 100 50 mg/l O <19 <19 1 100,0
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 aclor de d < <1 1 100.0
|Sabor a 25°C 1 100 3.0 aclor de g <1 <1 1 100.0
Turvagao 1 100 4.0 UNT 0.7 0.7 1 100.0
AlumInIC 1 100G 200 ugfl Al <10 <10 1 1000
Ciostndim perfringens 1 100 ¢ N %100ml Q 0 1 100,0
Ferro 1 100 200 W/l Fe <2 <2 1 1000
Nitnios 1 100 05 maf NO, <004 | <004 1 160.0
lAntiménio 1 100 5.0 Hg/l Sh <1 <1 1 100.0
[Arsénio 1 100 10,0 Hg/l As 32 32 1 100,0
Benzeno 1 100 i0 Hafl <0.2 <02 1 100.0
Benzo(a)pireno 1 100 0.01 Hgfl <0,005 | <0,005 1 100,0
Boro 1 160 10 mgh 8 <0.01 <0,01 1 100,0
Bromatos 1 100 10,0 ughl Bro, <5 <5 i 1000
Cadmio 1 100 50 Hgl Cd <04 <04 1 100.0
Calcio 1 100 - mo/l Ca 3.2 3.2 1 100.0
Chumbe 1 100 10.0 Hafl Ph <1 <t 1 100,0
Cianetos 1 100 50.0 ug!l Cn <5 <5 1 100.0
Cobre 1 100 20 mgl! Cu <0,001 | <0,001 1 100.0
Cromio 1 100 500 pg!t Cr <1 <1 1 1000
1.2 - dicloroetano 1 100 3.0 pg/l <075 <075 1 100.0
Dureza 1otal 1 100 . mgfl CaCO, | 120 12.0 1 100,0
Enlerococos 1 100 0 N °A100ml 0 0.0 1 100.0
Fluorelos 1 100 15 mg/l F <0.4 <0,4 1 100.0
Magnésio 1 100 - mg/l Mg <2 <2 1 100.0
tMercurio 1 100 1,0 wgh Hg <0,01 <0,01 1 100,0
_ |Miquel 1 100 20,0 pafl A <2 <2 1 100,0
= Benzo (o) fluorantend 1 400 - Mg/ <0,020 | <0,020 1 1000
Benzo [k] fluoranteno 1 100 - pe/l <0020 | <0020 1 100.0
Benzo [g.h.] perilend) 1 100 - padl <0,020 | <0020 1 100.0
Indeno [1,2 3-cd] pirenol 1 100 - pgll <0020 | <0.020 1 1000
Selénio 1 100 1.0 Haf Se < <1 1 100.0
Cloretos 1 100 2500 mg/) Cf 0.0 10.0 1 1000
[Tetracloroetenc 1 100 10.0 pedl <02 <0,2 1 i00.0
Tricloroeteno 1 100 10.0 pofl <0.1 <0.1 1 100.0
Clorofermio] 1 100 - pgil 0.86 0.86 1 100.0
Bromofdrmio 1 100 - pofl <(.20 <0,20 1 1000
Diclorobromometanc 1 100 - Mgl 0,68 0,68 1 1000
Dipromeciorometano 1 100 - ugil 0.88 0,88 1 1000
Sodio 1 100 2000 mg/l Na 527 527 1 100,0
Sulfatos 9 100 250.0 mg/l SO, <10 <10 1 700.0
Alaclorg] 1 100 0.10 pg/l <0,05 <0.05 1 100.0
Diuragy 1 100 0,10 poll <005 <0,05 1 100.0
Terbullazina 1 100 010 [¥e1]] <0.05 <0.05 1 100.0
Desetillerbutilazina 1 100 010 ug/l <0.05 <0,05 1 100.0
Ometoato) 1 100 0.0 wgll <0.05 <0.05 1 100.0
|Alfa Talal 1 100 0,10 Bo/L <0,04 <0,04 1 100.0
Seta Total 1 100 1,00 Bag/L <01 <0.1 1 100,6
Dose Indicativa Total 1 100 010 m3v <0.1 <Q.1 1 100.0
Radéo 1 100 5000 Ba/L 154.0 154,0 1 100.0
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Municipio de
Resende

Dados do Controlo da Quaildade da Agua Para Consume Humano no Concelho de Resende

3.2 Trimestre {Julho a Setembro) - 2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n © 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n © 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagdo da qualidade da agua da rede pablica , através de anélises penddicas na torneira do consumidor, segunde o Programa de

Controlo da Qualdade da Agua (PCQA) aprovado pela avtonidade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimenio de FAU Canizes (Carquere)

> Analises o Valor "

Parametros Anallsados Pr:evlst:?no :'.':H:::;: Param::rk;n Unidad NMTpReIEHES Apsllarduneimprae oL .
- PCQA (V.P)  a) Min. Max. NE %
5 Escherichia coli {E. coli} 1 100 Q N ¢100ml Q o 1 100.0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.2/1Q0ml 0 0 1 100.0

Desinfetante residual 1 100 - mo/l 0.2 0.2 - -

lAmGnio 4] 0 0.5 mgil ANH, - - - -

N.° de colonias a 22 °C 0 0 100 N ®ml a 22°C - - -

N.° de colénias a 37 °C 0 Q 20 N.%ml a 37°C - - - -

Condutividade 0 0 2500 HSfem a 20°C - - - -

Cor 0 4] 20 mg#h PiCo - - -
] pH s} Q 65-9.0 Pnidades de pH - - - -
U |Manganés 0 0 50 Hgfl Mn - - - -

Nitratos 0 0 50 mg/l NO, - - - -

Oxidabildade 0 0 5.0 mg/t O, - - -

Cheiro a 25°C 0 Q 3.0 aclor de diliga - - - -

Sabor a 25°C o} Q 3.0 actor de diluiga - - -

urvagac 0 0 4.0 UNT - - - -

[Aluminio 0 0 200 wgfl Al - - - -

Ciostridium perfringens o] Q 0 N.°H100ml - - - -

Ferro 0 0 200 Ho/l Fe - - - -

Nitritos o 0 0.5 mafl NO, - - - -

[Antimomo 0 0 5.0 pofl Sb - - - -

[Arsénio Q Q 10.0 ol As - - -

Benzeno 0 0 1.0 ygfl - - -

Benzo(a)pireno ¢ 0 0.01 Hgl - - - -

Boro 0 0 1.0 mgfl B - - -

Bromatos 0 0 100 kgl BrO, - - -

Cadmio ¢ 0 5.0 po/l Cd - - -

Calcio 0 0 - myg/l Ca - -

Chumbo o 4] 10.0 g/l P - - - -

Cianetos 0 ) 50,0 Ko/l Cn - -

Cobre ¢ 0 2.0 mg/l Cu - - - -

[Crémic ] Q 500 yg/l Cr - - -

1,2 — dicleroetano o Q 3.0 ugf - - - -

Dureza tolal 0 0 - mg/l CaCO, - - -

Enterococos 0 0 o} N 2100ml - - - -

Fluoretos ¢ Q 1.5 mgll F - - - -

Magnésio o Q - mgil Mg - - -

Mercuro o Q 1.0 vg/l Hyg - -

Niquel ¢ Q 20,0 Hgfl Ni - - -

Hidrocarocnetos Aromaticgs Policiclicos (HAP):

o Benzo [b] fluorantend| o] a - Hg/l - - - -
Benzo (k] fluoranteno 0 0 - Ho# - - - -
Benzo (g,h,)] perileno] G o] - Hofl - - - -

Indenc [1,2,3-cd) pirenc o] 0 - Ho/l - - - -

Selénio ¢ 0 10,0 gl Se - - -

Cloretos G 0 2500 mg/l Cf - - - -

[Tetracloroeteno o Q 100 Mol - - - -

Tricioroeteno 1] Q0 10,0 ugfl - - - -

Trihalometanos — total {THM):

Cloroférmicy 0 0 - pgil - - - -
Bromoformiof 0 0 - pafl - - - -
Ciclorobromometandy G 0 - Hgfl - - - -
Cibromoclorometang 0 1+ - uafl - - - -

Sodio 0 ¢ 2000 mg/l Na - - - -

Sulfatos 0 o 2500 mg/l SO, - - - -

Peslicidas — total

Alacloro| 1} 0 0.10 Mgl - - - -

Diuraof Q U] 0,10 Mol - - - -

Terbutilazina 1] 0 0.10 [VIel} - - - -
Desetiterbutilazinal 0 Q 0.10 Mgl - - - -
Qmetoato 0 0 0.10 pgil - - - -

|Alfa Tolal 0 0 0,10 Bg/L - - - -

Beta Total 0 0 1,00 Ba/l - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -

Radao 0 0 5000 BgiL - £ - A

Resultados do Controlo de Qualidade da Agua - 3.°%trimestre 2018
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Dades do Controle da Qualidade da Agua Para Consume Humano no Concelho de Resende

—
- 3.2 Trimestre (Julho a Setembro) - 2018

Municipio de
Resende

£m conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterago pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
4 verificacéo da qualidade da dgua da rede publica , através de anglises penddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autorndade competente (ERSAR).

Resumo dos pardmelros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Carril {S. Cipriano}

| N.° Analises Valor
Parimetros Anallsados Previstas no :'e':::::::: Paramétrico Unidade ¥ aloyas o8 Aatsedigue Cipskrd Vip:
5 | PCQA (V.P.} a} Min, Max. N.? o
O [Escherichia coh (E col) 1 100 0 N.5100ml 0 0 1 100.0
Bactérias colformes 1 100 0 N °100ml Q 0 1 100.0
Desinfetante residual 1 100 - mg/l 0.2 0.2 - -
AmGnio 0 0 0.5 mg/l NH, - - -
N." de colonias a 22 °C 0 a 100 N ¢ml a 22°C . . -
N “ de coldonias a 37 °C Q 0 20 N ®fmi a 37°C - - - -
Conduimdade 0 0 2500 HS/ema 26°C - - - -
Cor 0 0 20 mgi PiCo - - - -
& pH 0 4] 65-90 Dnidades de pH - - - -
O [Manganés 0 a 50 Hg/l Mn - - - -
Nilratos 0 ] 50 mgA NO, - - - -
Oxidabiligade 0 a 5.0 mg/l O, - - - -
Chetrp a 25°C 0 0 3.0 actor de diluica - - - -
Sabor a 25°C 0 a 3.0 actor de diluiga - - - -
Turvagao 0 0 4.0 UNT - — = .
[Aluminio (] 0 200 ugh Al - - - - |
Clostrdium pedringens a] 0 0 N °/100ml - - - -
Ferro Q 0 200 po/l Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mg/l NO, - - - -
Artimdnio a 0 5.0 ug Sh - - - -
Arsénio Q 0 10.0 po/l As - - - -
Benzeno Q 0 1.0 gl - - - -
Benzo{a)pireno Q 0 0.01 wgf! - - - -,
Boro 0 0 1.0 mg/l 8 - - - -
Bromalos 0 0 10,0 wofl BrO, - . . -
Cadmio 0 o] 5,0 w5/l Cd - - - -
Caicio 0 0 - mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 wgll Pb - - - -
Cianetlos 0 0 50.0 Hgfl Cn - - - -
Cobre 0 0 2,0 mg/l Cu - - - -
Cromio 0 0 50,0 pofl Cr - - - -
1.2 - dicloroetanc 0 0 3,0 yofl - - - -
Dureza total 0 0 - mgil CaCO, - - - -
Enterococos Q 0 0 N °100ml - - . -
Fluorgtos 0 0 1.5 mgll F - - - -
Magnésio Q o] - mg/l Mg - - - -
Mercornio 0 0 1.0 po/l Hg - - - -
Niguel 0 0 20.0 Hgfl M - - . -
Higrocarbonetos Aromatices Policichcos (HAP):

o Benza [b] fluorantenoy 0 0 Hafl - - - .
8Benzo (k] fiuoranteno 0 0 pgfl - - - -
Benzo [g,h,)] perilenc a 0 - po/l - - - -

Indeno (1,2,3-cd] pirenoy Q 0 - pafl - - - -
Selénio 0 0 10.0 wol Se - - - -
Cloretos 0 0 250.0 mgil Cf - - - -
ITetracloroeteno 0 0 100 3] - - - -
Trncloroelenc 0 0 10.0 Hghl - - - -
Trihalomelanos — lotal {THM}

Cloroformigy 0 0 - poft - -

Bromoformio 0 0 - poft - - - -
Diclorebromometano| 0 0 - pgfl - - - -
Dibromoclorometanol ] 0 - paft - - - .

Sodia aQ 0 20G.0 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mg/l S0, - - - -
Pesticidas — Lotal
Alacloro| o] 0 0.10 Pyl - - -
Diurdo] 0 0 0.10 pg/l - - -
Terbutilazina 0 0 0.10 pof - - - -
Desetilterbutilazina QO 0 0,10 [Tel] - - - -
QOmetoato 0 0 0.10 pg! - - - -
|Alfa Total 0 0 0.10 Ba/L - - - -
Bela Total Q 0 1,00 Ba/L - - - -
Dose Indicativa Total Q 0 0,10 mSy - - - -
Radao Q 0 500.0 Ba/L - - - -

Resultados do Controlo de Qualidade da Agua - 3.° trimesire 2018
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Dados do Centrolo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende
—
3.° Trimestre (Julho a Setembro) — 2018

Municipio de
Resende

Em conforrmidade com o Decreto-Lel n ® 306/2007, de 27 de ggoste, alterado peto Decreto-Ler n ® 152/2017, de 7 de dezemtbre, procedeu-se
a verificagao da guatidade da agua da rede plblica , afravés de andhses penddicas na lorneira de consurndor, segundo o Programa de
Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos pardmelros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Covelinhas (S. Ciprianeo)

N.° Analises i Valor hiid Anali

Parametros Analisados Pravlst:s no :"ﬁ:;f:::: Para:\itric-o Unldad FAED T Tiop 0 U,
= PCQA {V.P.} a) Min. Max. N2 %o
O |Escherichia coli {E. coli) 1 100 0 N.°/100ml Q 0 1 160.0

Bactérias coliformes 1 100 G N °100ml 0 0 1 100,0

Desinfetante residual 4 100 - mg/l 0.2 0.2 - -

lAmonio 0 0 0.5 magll NH, - - - -

N ° de colémas a 22 °C 4] 0 100 N %ml a 22°C - - - -

N ° de colomas a 37 °C 0 0 20 N.%ml a 37°C - - - -

|Condubividade 0 Q 2500 WSiem o 20°C - - -

Cor Q 0 20 mg/l AiCo - - - -
o oH 0 4] 6,5-9,0 PDnidades de pH - - - -
9 |Manganés 0 4] 50 Hgh Mn - - - -

Nitralcs 0 0 50 mgfl NO, - - - -

Oxidabilidade a 0 5.0 mgh O, R R R R

Cherro a 25°C 0 Q 3.0 actor de diluica - - - -

Sabor a 25°C Q 0 3.0 actor de diluga - - - -

[Turvagao Q Q 4.0 UNT - - - i -

[Aluminio 0 0 200 ugh Al A - B - ]

Closiridium perfringens 0 0 o N °100ml - - - -

Ferro 0 Q 200 Ko/l Fe - - - -

Nitritos 0 a 0.5 mg/l NO, - - - -

lAntimonio Q Q 50 Mofi Sb - - - -

lArsénio aQ b 10,0 Mg/l As - - - -

Benzeno 0 0 i.0 pall - - - -

Eenzo(a)pireno 0 0 .01 Vlelj] - - - -

BEoro 0 Q 1.0 mg/l 8 - . - -

Bromatos 0 0 10,0 Ho/l BrG, - - - -

Cadmio 0 0 50 ugfl Cd - - - -

Calcio 0 0 - mg/t Ca - - - -

Chumbo 0 0 10,0 Hgh Pb - - - -

ICianetlos 5} 0 50,0 Hg/l Cr - . - -

|Cobre a 1] 20 mgft Cu - - - -

Cromio Q 0 50,0 uail Cr - - - -

1.2 — dicioroetano 7] 0 3.0 ug/l - - - -

Dureza total 0 0 - mgfl CalOo, - - - -

Enterncocos Q i} 0 N.2/100ml - - - -

Fluorelos 0 i} 1.5 mg/t F - - - -

Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -

Mercurio 0 0 1.0 wg!l Hg - - - -

Niquel 0 0 20.0 [ - - - -

Hidrocarbonetos Aromaticgs Policichoos (HAP)
= Benzo [b] fluoranteno o] - ] - ugll - - - -

Benzo [k) fluoranteno 0 0 - Hgdl - - - -
Benzo {g,h,] penleno 0 0 - padl - - - -
Indene [1.2.3-cd] pireno; 0 0 - ped) - - - -

Selénio 1] 0 10.0 Mg/l Se - - - -

Cloretos 0 0 250.0 mg/} Cf - . - -

Tetracloroeleno Q 0 1G.0 ug) - - - -

Tricloroeleno o 0 1G.0 Hgh - - - -

[Trihalometanos — total (THM).

Cloroférmio 0 0 - pgll - - - -
Bromoformig] 0 0 - pafll - - - -
Diclorobromometano] 0 i} - pgfl - - - -
Dibromockoromelanc| 0 0 - pg/l - - - -

Sodio 0 0 2000 mg/l Na - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mgil $O, - - - -

Pesticidas — lotal

Alacloro] i 0 0.10 pgh - - - -

Churéof 0 0 0.10 pg/ - - . -

Terbutlazina ] 0 0,10 [Vlali] - - - -
Desetdterbutilazina 0 Q 0,10 Valy] - - - -
Ometoatof 0 0 0,10 pa/l - - - -

lAla Tolal 0 a 0.10 Bg/L - - - -

Beta Total a Q 1.00 B/l - - - -

Dose indicativa Tolal 0 0 0.10 mS8v - - - =

Radao Q Q 500,0 Bg/L - - - -

Resultados do Controlo de Qualidade da Agua - 3.2 trimestre 2018 32034



Dados do Controle da Qualidade ¢a Agua Para Consumo Humano ne Concelho de Resende

3.° Trimestre (Julhe a Setembro) — 2018

Municipis de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n ® 306/2007, de 27 de ageslo, alterado pelo Decreto-Ler n.® 152/2017. de 7 de dezembro. procedeu-se
a verfficagiic da qualidade da agua da rede publica | através de andlises periddicas na tomewra do consumidor, segundo ¢ Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pelz aulcridade competente (ERSAR)

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Ribeirinha (Carquere)

N.° Andlises = Valor 4
Parimetros Analisados Previstas no z"e':::::;:: Paramétrico Unidade Valores Obtides | Anlises que cumprem o V.P.

P PCQA (V.P) a) __Min. Max. Ne %
O [Escherichia coli (E. coli} 1 100 i} N.2/400m| 1] 0 i 100.0
Bactérias coliformes 1 100 0 N ¢/100ml 0 o] 1 100,0

Cesinfetante residual 1 100 - mg/l 0,10 0,10 - -
IAmONo i 100 0.5 mgil NH, <01 <0,1 1 100.0
M ° de colénias a 22 °C i 100 100 N.%mla 22°C 0.0 0.0 i 1000
N ¢ de colonias a 37 °C 1 100 20 N %mla 37°C 0.0 0.0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 WSlema 20°C 57,0 57.0 1 100.0
Cor 1 100 20 mgh ACo <5 <5 1 100.0
o pH 1 100 85-90 [ndadesdepH 6.50 8.50 1 100,0
S |Manganés 1 100 50 Hg Mn <0.5 <05 i 100,0
Nitratos 1 100 50 mgh NO, <4 <4 i 100,0
Oxidabilidade 1 100 5.0 mafl &, <18 <19 1 100,0
Cheiro a 25°C i 100 3.0 actor de diluiga <1 <1 1 1000
Sabor a 25°C 1 100 3.0 actor de diluiga <1 <1 1 100,0
 [Turvacao 1 100 4.0 UNT 0,7 0.7 1 100.0
IAluminio 1 100 200 Hail A <10 <10 1 100.0
Ciostndium perfringens 1 100 0 N °/100ml 0 0 1 100.0
Ferro 1 100 200 Ho/l Fe <2 <2 1 100,0
Nittos 1 100 05 mgh NC, <004 | <0.04 1 100.0
Antmdnio 1 100 50 Hg Sk <1 <1 1 100,0
JArsénio 1 100 10,0 pg/l As 4.4 4,4 1 100,0
Benzeno 1 100 1.0 poll <0,2 <(,2 1 100,0
Benzo(apireno 1 100 0.01 poll <0005 | <0,005 1 100,0
Boro 1 100 1.0 mg/l B <0,01 <0,01 1 100,0
Bromatos 1 100 10.0 g/l Bro, <5 <5 1 100,0
Cadmio 1 100 5.0 wafl Cd <0,4 <0,4 1 100.0
Calcic 1 100 - mg/l Ca <2 <2 1 000
Chumbo 1 100 10.0 Mg Ph <1 <1 1 1000
Cianelos 1 100 50,0 ug/l Cn <5 <5 1 1000
Cobre 1 100 2.0 mg/l Cu <0.001 <0.001 1 i00.0
Cromio 1 100 50,0 pofl Cr <1 <1 1 100.0
1,2 - dictoroetano ] 100 3.0 [Tt]] <0.75 <Q.75 1 100.0
Dureza total 1 100 - mgfl CaCO, <5 <5 1 00,0
Enterococos 1 100 0 N 2/100ml 0 0.0 1 1000
Fluoretos 1 100 1.5 mg/l F <0.4 <0.4 1 1000
Magnésio 1 100 - mg/l Mg <2 <2 1 100,0
Mercdrio 1 100 1.0 ugll Hg <0,01 <0,01 1 100,0
_ [MNigquel 1 100 2090 Hgfl Wi <2 <2 1 100,0
o Benzo (b) fluoranteng 1 100 - [leli] <0020 | <0,020 i 1000
Benzo [k] fluorantenc 1 100 - pgll <0020 | <0,020 1 1000
Benzo [g.h,i] perileno| 1 100 - Hall <0,020 | «<0.020 1 100.0
Indena [1,2,3-cd] prrenc| 1 100 - pgil <0,020 | <0.020 1 100.0
Selénio 1 100 10,0 Ugi Se <i <i 1 100.0
Cioretos 1 100 250,0 mg/l Cf 9.0 9.0 1 100.0
Tetracloroetenc 1 100 100 pgil <0,2 <02 1 100.0
Tncloroeteno 1 100 10,0 pgfl <0.1 <01 1 00,0
Clorofarmio] 1 100 - pgfl <01 <01 1 100.0
Bromofdrmio 1 100 - pgfl <02 <0.20 1 100.0
Diclorobromometanc 1 100 - Hg/l <0.1 <0,1 1 4000
Dibromoclorometane 1 100 - Hall <01 <0,1 1 00,0
Sodio 1 100 200.0 mg/l Na 753 7.53 1 100,0
Sulfatos 1 100 250.0 mg/l SO, <10 <10 1 100.0
Alaclorg 1 100 0,10 pgf) <0.05 <005 1 1000
Diurao| 1 100 0.10 pgi <0,05 <0.05 1 100.0
Terbutilazina i 100 0,10 pgfl <0.05 <0.65 1 100.0
Desetilterbutitazing i 100 0,10 pg/l <0,05 <005 1 100.0
Omeloalo 1 100 0.10 vgf <0.05 <0.05 1 4000
Aifa Total 1 100 0,10 Ba/l <0.04 <0,04 1 100,0
Beta Total 1 100 1.00 Ba/L <01 <01 1 100.0
Dose Indicative Total 1 100 0.10 mSy <0.1 <0.1 1 100.0
Radac 1 100 500.0 Bo/L 3580 3590 1 100.0

Resultados do Controlo de Qualidade da Agua - 3.° trimestre 2018
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- o Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

3.2 Trimestre (Julho a Setembro) — 2018
Muricipic de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n ® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Ler n.* 15272017, de 7 de dezembro, procedeu-se
a verificagao da qualidade da agua da rede pablica | através de andlises periddicas na torneira do consunudor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autondade competente (ERSAR)

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de FAU Torre de Beba (Carquere)

N.° Analises | , Valor ads
Pardmetros Analisados Previstas no | M@”HH_MMM Paramétrico Unidada DT s ENHiNS R g e C AR e
e PCQA {¥.P) a) Min. Max, N.° K
& [Escherichia coli {E. coli) 1 100 0 N.2100ml 0 0 1 100,0
Baclérias coliformes 1 100 Q N *100ml a 1} 1 1000
Desinfelante residual 1 100 - mg/l 0.3 0.3 - -
Amanio i 100 05 magfl NH, <0,1 <0,1 1 100,0
N © de colénias a 22 °C 1 100 100 N ®/mia 22°C 0.0 0.0 1 100.0
N.° de colérias a 37 °C 1 100 20 N %mia 37°C 0.0 0,0 1 100,0
Condutividade I 100 2500 USfem a 26°C 82,0 820 1 100.0
Cor 1 100 20 mg/i PiCo <3 <5 1 100.0
8 pH 1 100 65-9.0 Pmdades de pH 6.50 8550 1 100,0
U [Manganés 1 100 50 HgA Mn <10 <10 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mgfl NO, <4 <4 1 100.0
Oxidabilidade 1 100 5.0 mg/l O, <19 <1.9 1 100,0
Cheiro a 25°C i 100 3.0 aclor de diluiga <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 30 actor de <1 <1 1 100,0
[Turvagac 1 100 4,0 UNT 0.5 0.5 1 100.0
Alurinio 0 0 200 ugfl Al - - - -
Ciostndum perfringens 0 Q o} N.°100ml - - - -
Ferro 0 0 200 nafl Fe . - - -
Nitntos 0 0 05 mg/l NO, - - - -
Antimdnio 0 0 50 pgh Sb - - - -
IArsénio 0 0 10.0 Hafl As . - - -
Benzeno 1] 0 1.0 pagfl - - - -
Benzof{a)pireno 1] 0 0.01 pgi - - - B
Boro 1] 0 1.0 mg/ 8 - - - -
Bromatos 0 0 10.0 oM BrO; - - -
Cadmio 0 0 5,0 yg/l Cd - - - -
Cdlcio 1} 0 - mg/l Ca - - -
IChumbo Q 1] 10.0 uoil Pb - - -
Ciangatos 0 Q 30.0 pgil Cn - - - -
ICobre 0 0 2.0 mgft Cu - - -
Crémio 8] 0 50.0 pa/l Cr - - - -
1.2 - dicloroetano o] 1} 3.0 pgfl - - - -
Dureza total 0 0 - mgil CaCO, - - - -
Enlerococos o 0 0 N °/100m! - - - -
Flupretos o 0 1,5 mgfl F - - - -
Magnésio 0 0 - mail Mg . - - -
Mercurio 0 0 1.0 yg!l Hg - - - -
Niquel 0 0 200 g N . X - -
Hidrecarbonelos Arométicgs Policiclicos (HAP):

o Benzo [b] fiucrantenof 0 0 - ugll - - - -
Benzo [K] fluoranteno 0 0 - pgfl - - - -
Benzo [g.h,i) perileno] 0 o - pgh - - - -

Indeno [1,2,3-cd) preno 0 0 - pgh - - - -
Seléno 0 o] 10,0 ugh Se - -
Cloretos 0 o 250,0 mgfl Gt - - -
Tetracioroeteno 0 0 10,0 ugll - - -
Trncloroeteno 0 o 10,0 Mgl - - - -
Trinalometanos — lotal (THM)
Cloroférmigf 0 0 - pgfl - - -

Bromofbrmiof 0 0 - pg/l - - - -
Dicigrobremometang 0 0 - pgil - - - R
Dibromoclorometanof 0 0 - pgfl - - - .

Sodio 0 0 200.0 mghl Na - - - .

Suifatos 0 0 250.0 mghl SO, - - - -
Pesticidas — total

Alacloro] 0 o 0,10 pg/l - - - -

Diurao 0 o} 0,10 Mgl - B - -

Terbutilazing 0 0 0.10 pall . - . .

Desetillerbuliazing 0 0 0.10 Hgfl - - - -

Ometoato 0 0 0.10 pgi - - - -

lAla Total 0 [} 0.10 BaiL - - - -

Bela Total 0 0 1.00 Bg/L - - - -

Dose Indicativa Total 0 "} 0.10 mSv - - - -

Radao 0 0 500,0 Ba/L - o - -

Técnico Responsavel: Cara Pinto Sequeira

Resultados do Contralo de Qualidade da Agus - 3.° trimestre 2018
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E‘\‘ AG UASoo ’ 3" Trimestre 2018
"‘@ NDRTE Qualidade da Agua para Consumo Humano

\\___/ - A de Portugal Ponto de Entrega em Alta: Resende - Balsemio
ru s o
e Entidade Gestora em Baixa: Municipio de Resende

Em cumprimente do Decreto-Lei n® 106/2007. de 27 de Agosto, akterade pela Decreto-Lei n® 15272017, de 7 de Dezernbro, a Aguas do Norte Informa or seus consumidores dos resuftados obtidos nas andlises de
demonstragio de conformidade <om as normas de qualldade do referido Decreto-Lel Estas anilises est3o prevhias no Programz de Controlo da Qualkdade da Agua para Comsume Humano aprovado pola Entidade
Reguladora dos Serviges de Aguz e Residuos (ERSAR) O resuktados analiticos apresentados demomstram que 2 dgua distribuida esed na generalidade, em conformidade com a3 normas de qualidade
estabelecldas na legislagic em vigor

Controlo da Qualidade da para consumo Humano
M " Anaiises PCOA Resultados obtidos Yiler Paramétrico Cumprimento do VI
Fardrasers Licuche Previstas Redlizadss  %Rmsliesdis  Minimo  Misime VPl N.* resuleaos > VP =
O T T e - L @ T TR e e e T T
Escherichia ali (E. coli) N/ ml 2 i 100 0 ¢ ¢ 0 100
Bactérlas coliformes N/100 ml 2 2 100 o 8 0 I 50.0
Desinfetante residual mg/l 2 2 190 06 09 -

DLI0&AT - ROTINA NI

Aluminio pa/t Al | ! 100 83 200 0 100
Amonia mg/L NH. ! ! 100 <003 0,50 0 100
Numero de colénias a 22 °C N/l 1 | 100 | Sem alteragio anormal

Numero de colonias a 36 “C N/ml | i 100 [ Serm alteragio anormal

Condurradade pSicm a 20°C 1 1 100 100 2500 ¢ 100
Clostridium perfringens N/I0O mi 1 | 100 0 0 ¢ 100
Cor mg/L PtCo 1 I 100 <10 20 [+ 100
= Unidades pH ! ! 100 7.3 z265e595 o 100
Manganés ug/L Mn 1 ! 100 263 50 0 100
Mitratos mg/L NOy | I 100 < 1) 50 Q 100
COoidabllidade mg/L O, | ] 100 1.5 50 0 100
Cherea 25°C Fator de diluigdo ] 1 100 < 3 0 100
$abor a 25°C Fatlor de dikngan 1 ] o0 < 3 0 100
Turvacio NTU | | 100 < 0.50 4 a i

DLIGENT - INSPECAD

Antimonia ng/L sh < 0 - - - s
Arsénio pg/L As o 0 - - - 10
Benzeno pg/L Q 0 . - - 1.0
Benzef2)pireno ug/L 0 0 - - - 0010
Boro Hg/LB 0 0 - - - 1.0
Bromatos pg/L BrO, Q 0 - - - 10
Cidmio pg/L Cd 0 0 . - - 50
Cilaio wg/LCa i} 0 . - - -
Chumbe 1g/LPb Q 0 . - - 10
Chanetos po/L CN Q b - - . 50 -
Cobre pa/L Cu i} 0 - - - 0
Crémic wg/L Cr 0 ] - - - 50
1.2 - Dicloroemno pg/t 0 [h) . - - 30
Durezz total mg/L CaCO, Q 9
Enterococos NS00 mi 0 0 . - - 0 -
Ferro pg/L Fe 0 Q - - - 200
Fluaretos Hg/L F 0 o - - - 1.5 -
Magnesio mg/L Mg 0 Q - - - - .
HMercurio g/l Hg o 0 . - - 1.0 -
Niguel pg/L M 0 0 - - - 0
MNirites mg/L NO, o Q - - - 0,50
Selémo ug/L 5e ¢} Q - - - 10
Cloretos mg/t <l ] 0 . - - 280
Sodio ma/L Na o il . - - 200 - -
Sulfatos mg/l S 2] 0 - - - 250 - -
Al 1ol Bg/L [ 0 - - - 0.10{1)
Bew towl Bq/L ¢ 0 - - - 1Oy - -
Dose indicauva mSy 4 0 . - - 010
Tetracloroeteno e Tricloroetene pg/L [+ Q . - - 10

Tetracloroeteno pg/L o Q

Trieleroetens pa/L ¥ 0 . - - -
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- N'D RTE Qualidade da Agua para Contumo Humano
\&_,/ . . % Po , Ponto de Entrega em Alta: Resende - Balsemic
e Enudade Gestora em Baixa: Municipio de Resende

Em cumprimento do Decreto-Lel n.* 30672007, de 17 de Agoto, aherzdo pelo Decreto-Lel n.* 15272017, de T de Dezembro, a Aguas do Morte informa os teus consumbdores dos resultados obtkdos nas andibes de
dernonstraclo de conformiiade com m normas de qualidade do referkdo DecretoLel. Estas anilises estio previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua para Consuma Humano aprovado pela Entidade
Reguladora dos Senigon de Agua e Residuos (ERSAR). Os had [ ap demonstram que 3 Agus distribuida esth, na generalidade, em conformkiade ¢om as normas de gualidade

extabelecidas na leghiacio em vigor.

Controlo da Qualidade da Agua para sumo Humano

MLT Analnes PCOA Resultrdss abtidos Valor Paramétrico Cumprimento do YP
Parimstro Unidades Previatas Raaliiadas XRaslizadas Minime Miximo (vP} N.* resulados > VP (%
i e N R o e S T N S BT 4

Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclivos pa/L o o - - . 0.i0 - -
Benzo(b)fluorantenc pe/L ] 0 . - . _ . .
Benzo(kjflucranieno wg/L o ] - - -

Benze(ghi} peritenc po/l 0 0 - - -
Indenc(1,2.3-cd)pirenc ug/L 1] 0 - - -
Trihalomeznos - ol ug/L 0 0 - - N 80 -
Cloroférrug g/l 0 Q - - - . .
Bromoférmio ngsL ] Q - . - - . .
Bromodicloromemno pg/L o Q - . - - -
Dibromocloremetano pasL 0 9 - - - . -

Pesucidas - ozl pg/L 1 | 100 <010 0.50 Q 100
Clorpinfos pasL 1 | 100 < 0,01 0,10 0 100
Imidaclopride pg/L i | 100 <003 0,10 0 160
MCPA ng/L ! i 100 <0,i0 0,i0 0 100

Tatan I3 11 i

(1) Nivsis de vartlcsio (akertf

Porded de Amasirageim (oRilkhied s relindrio:
FE Vila Verde, RE+PE Reannda, FE Felgusiras

Inforeagio complerrenmar relatva 3 averipuacio das situsgoes de moumprimaentos dot YF (cadah 8 redidin cormtivai)

view-a4 | ircumgHimanta & Valor Parsmiirice so parimerrs bariras colformes na seguinze ponto de amostrapem - FE Retande de Agus de Ponte de Emrags em Aks Bafwermds - Retande, bm amoatra, colbica mo
dia 10,09 3018, Nia fol identficada 2 cauma do mcumprimants, [ gus o valor de ¢lora residusl da amotmm e5ova de scorde com o recomendade. pela Legishicin em vigor & a8 ardiaes de weguimento mée corfirmarain o
incureprirranio. Adtie tends, ndo foram tomadae medidas adiconai. peic que conchiimod tratar-is de oma dtugis poniul,
O iscumprimento feve s duragia de 12 disg, sendo cesfirmads & conformidade da dgem forneckds com a smostra de seguimenta do dia 0. 10L20 16

Emitide ern; 30-11-2018
QO Administrador

Eng.® Mznuel Cordeiro Moras

Este Ediml for publicitado no WebSite na data dz sua emissio.
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