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DIVISAC DE OBRAS E SERVIGOS OPERACIONAIS

EDITAL

Controlo da Qualidade da Agua
(4.° Trimestre 2018)

----Dr. Manuel Garcez Trindade, Presidente da Camara Municipal de Resende----n=meaneeanaeooo
----Faz publico, nos termos do n.° [ do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, os resultados obtidos no controlo da qualidade da agua distribuida no concelho e nos
pontos de entrega das Aguas do Norte, no 4.° trimestre de 2018.------===mmm-eeemmmoeeee
----Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vdo ser afixados no
placar do Bdificio d ?Pa do Concelho e nos locais de estilo.------------—-om oo
----E eu iﬁ/wﬂg 75%4 Chefe da Divisdo de Obras e Servigos Operacionais, o
subscrevi.------------ e T ----------------------------------------------------------------------------

Anexo: Resultados do controlo da Qualidade da Agua de Consumo — 4.° trimestre de 2018

(29 paginas)

O Presidente da Camara Mupicipal,

(Dr. Manug¥Garcez Trindade)




= . Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humane no Concelho de Resende
—-’g 4.° Trimestre (Cutubro a Dezembro) - 2018 .
Municlpio de %
Resende - /./
Em conformidade com o Decrelo-Ler n® 306/2007, de 27 de agosio, allerado pelo Decreto-Lei n® 1522017, de 7 de dezembre, procegeu-se &
verificagdo da qualidade da 4gua da rede poblica . através de andlises periodicas na tomeira do consumidor. segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autcridade competente (ERSAR).
Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abasiecimento de Anreade
E%P et ::«Am'.:: :!s‘.:;::r;:: e Valos o i Valores Obtidos | Analises que cumprem o V.P, |
 : PCQA (V.P) a) Min. Max. N.° %o
5 Escherichia coll (E. coli) 2 100 0 N .2/100ml 0 ¢} 2 100,0
Bactérias coliformes 2 100 0 N *100mi a Q 2 100.0
Desinfetante residuat 2 100 - mgft <0,1 0.7 - -
Aménio 0 0 0.5 mg/ NH, - - - -
IN © de colonias a 22 °C 0 0 100 N.%mi a 22°C - - - -
N.° de colonias a 37 °C 0 0 20 N.%ml a 37°C - - - -
Condutividade 0 ] 2500 Sicm a 20°C - - - -
Cor 0 0 20 mgh PiCo - - - -
o pH 0 a 65-19.0 Unidades de pH - - - B
O IManganés 0 o} 50 pp/l Mn . - - .
[MNuratos 0 o 50 mg/l NO, . . B .
Oxidabslidade 0 0 50 me O, - . - .
ICheiro a 25°C 0 0 3.0 Faclor de diluigao - - - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 Factor de diluigho - . - .
[Turvaciio 0 0 4.0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 pafl Al - - - -
Clasiridium perfringens 0 0 0 N 2100 - - - -
Ferro 0 0 200 pa/l Fa - - - -
Nitrilos 0 0 05 mafl NO, - - - -
Antimonio 0 0 5.0 ug/l Sb - . - -
ArsCnio 0 0 10,0 ygll As - - - -
Benzeno 0 0 1,0 wgfl - - - -
Benzo{a)piteno 0 0 0.0 ngfl - - - -
Boro 0 0 1,0 mgfl 8 - - - .
Bromalos ] 0 10,0 pgh 8ro, - - - -
[Cadmia 0 0 5.0 pon Cd - . -
Calcio 0 0 . mgfl Ca - - . -
Chumbo 0 0 10.0 wg/l Pb - . - -
Cianetos 0 0 50.0 ng Cn - - - -
(Cobre 0 0 2.0 mygfl Cu - . - -
Crémio 0 0 500 wg/l Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 pafl - - - -
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO, - - -
Enterococos 0 0 0 N #100ml - - - -
Fluoretos 0 0 15 mgll F - - - -
| Magnésio 0 0 - mpl Mg - - - -
| Merelinag 0 0 10 ng/l Hg - - - -
Niquel 0 ¢} 20,0 po/l N - - - -
Hidracarbonetos Aromalices Policfclicos (HAP)
o Benzo [b] fluorantenoy 0 0 - pgit - - - -
Benzo [k] fluerantendy 0 0 ugh - - -
Benza [g.h,i} perileno 0 0 - pafl - - - -
Indeno [!,2,3-cd] piren 0 0 . ugfl - - - -
Sclénic 0 0 10,0 pgil Se - - - -
(Clorcios 0 0 250.0 mg/l C/ . - -
[Tetracloroeteno +] +] 10.0 pgil - - - -
[Tricloroeteno 0 0 10,0 wafl - - - -
(rihalometanos — total (THM):
Clorofémmic 0 o} pgh . - - -
Bromofdmmiof 0 0 - ugfl - . - -
Diclorebromometand 0 0 - wgfl - - - -
Dibromoclorometanoy 0 0 - pgll - - - -
SGdio 0 0 2000 mgil Na - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mafl 5O, - - - -
Pesticidas — total
Alaclord 0 0 0,10 ugh - - - -
Diurdof 0 0 0.10 pafl - - - -
Terbuiilazina) o] 0 0.10 pgil - - - -
Desetlierbutilazin 0 o} 0,10 pafl - - - -
Omeloal 0 0 0.10 yg!l . - - -
Alfa Total 0 0 0,10 BaiL - - - -
Beta Tolal 0 0 1.00 Ba/L . - . -
Dose indicativa Total 0 o} 0,10 mSy - - - -
Radiio 0 o 500,0 Ba/L - S -

DAqina 1



— Dades do Centrole da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

4.° Trimesire (Outubro a Dezembre) - 2018

Municiplo de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n.® 306/2007. de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.® 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verficagAo da qualidade da agua da rede poblica | através de analises periddicas na tomeira do consumidor. segundo o Programa de Controle da
Qualigade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resuma dos pardmetros pesquisados na Zana de Abasiecimente de Balsemao

|Parametros Analisados :::\:;:Lh:: ;‘.:ﬂ:: P e S Valores Obtidos | Analises que cumprem o V.P.
- PCQA {(VP) a) Min. Max. N* %
& [Escherichia coli (€. col) 3 100 0 N.S1100ml 0 ] 3 100.0
Bactérias coliformes 3 100 0 MN.%100mI 0 ¥] 3 100.0
Desinfetame residua! 3 100 - mg/l 0.1 0.2 - -
Amonio 1 100 0.5 mgfl NH, <0, <0,1 1 100.0
N2 de caldnias a 22 °C 1 100 100 N.%ml a 22°C 0 0 1 100,0
N.” de colonias 2 37 °C 1 100 20 N.%ml a 37°C 0 4] 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 wSiem a 20°C 108 108 1 100.0
Cor 1 100 20 mg/l PiCo <5 <5 1 1000
o pH 1 100 85-90 | unidadesdapH 7.3 7.3 1 100,0
© [Manganés 1 100 50 pgfl Mn <10 <10 1 100.0
Nitralos 0 i} 50 mg/l NO, - - - -
Oxidabilidade 1 100 50 mgh O, <19 <1,9 1 100,0
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluigio <1 <1 i 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Faclor de diluighe | <1 <1 1 100,0
[Turvagio 1 100 4.0 UNT <0,5 <0,5 1 100.0
Aluminio 1 100 200 gl Al 96.0 98,0 1 1C0.0
Clostridivm perfringens 1 100 0 NA7100mi 0 4] 1 100,0
Ferro 0 4] 200 uafl Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mg/l HO, - - - -
Antimoénio 0 [+} 5.0 ug/l Sb - - - -
Arsénio 0 0 10,0 Ho/l As - - - -
Benzeno 0 Q 1.0 ugfl - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0,01 ugll - . - -
Boro 0 0 1.0 mgfl B - - - -
Bromatos 0 o 10,0 ngfl 8r0, - - - -
Céddmio 0 o 50 ugh Cd - - - -
|Célcio 0 0 - mgil Ca - - - -
Chumbo 0 [+} 10,0 Ha/1 Pb - - - -
Cianetos 0 0 50.0 pgf Cn - - - -
Cobre i 0 20 mg/l Cu - - - -
Crémio 0 ¢} 50,0 pgdl Cr - - - -
1,2 — dicloroctano 0 4] 30 Hofl - - - -
Dureza total 0 o - mg/l CaCO, - - - -
Enterocacos 0 0 0 N.%100ml - - - -
Fluorctos i 0 15 mg/l F - - - -
Magnésic 0 o] - mgll Mg . - - -
Merclirio 0 0 1.0 ugll Hy - - - -
Niquel 0 0 20,0 nofl Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromiticos Polic|clicos (HAP)
o Benzo {b] fluoranteng] 0 0 - ugfl - - - -
Benzo [k] fluorantengy 0 ¢} - pgl - - - -
Benzo [p,h,i] penlenc 0 [+} B nafl - - - -
| Indeno {1,2,3-cd] pirend] 0 o] - ugfl - - - -
| Sclénio 0 0 10,0 ug) Se - - - -
1 [Cloretos 0 o} 250.0 mgfl &} - - - -
| Tetraclorocieno 0 o 10,0 Hall - - - -
Triclorocicne 0 0 10,0 Tl - - - -
[Trihalomelanos — total (THM?.
Cloroférmio 0 0 - Hg/ - - - -
Bramofdrmio 0 [+} - Hg/l - - -
Diclorobromometanof 0 0 - wafl - - - -
Dibromoclorometanof Q 0 - Hoft - - - -
Sodio 0 o 200,0 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 2500 mgll 80, - - - -
Pesticidas — total
Alaclorof 0 0 0.10 pght - - - -
Diurdof [+} 0 0,10 P/l - - - -
Terbutilazinal 0 0 0.10 pg/l - - - -
Desetilterbuiilazinal 0 0 0.10 ugl - - - -
Omeloalo] 0 0 0.10 ugit . - - .
Alfa Total 0 c 0.10 B/l - - - -
Beta Tolal 0 0 1,00 BagiL - - - -
Dose Indicativa Tatal 0 0 0,10 mSv - - - -
Radio Q 0 500,0 Ba/l - - - -




== - Dades do Controlo da Qualidade da Agua Para Consume Humano no Concelho de Resande

-—;/5 42 Trimestre {Outubro a Dezembre) — 2018

Municlpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n.® 306/2007, de 27 de agosio, alterado pelo Decrelo-Lei n® 15272017, de 7 de derembro, procedeu-se a

verificagdo da qualidade da égua da rede publica , através de andlises periddicas na torneira do consurmder, sequndo o Programa de Controlo ga
Qualidade da Agua (PCQA) agrovado pela autoridade compelenie (ERSAR)

Resumo dos paramelros pesquisados na Zona de Abastecimenio de Caldas de Arégos

o P
| bt s B ':'a::l:':':; :.t::::::: Pﬂv"'?' o e Valores Oblidos | Andlises que cumprem o V.P.
- PCQA vVP) a) Min. Max. Ne %
& [Escrencha con (E. coh} 2 100 [¢] N.%100mi 0 0 2 100,0
' Baciérias coliformes 2 100 4} N.#1100ml 0 8 1 50.0
Cesinfelante residual 2 100 - mg/l <01 0.8 - -
Amonio 1 100 0.5 mgfl N, <0.1 <0.1 1 100,0
IN.” de coldnias a 22 °C i 100 100 N.°/ml a 22°C 0 0 1 100.0
[N." de colonias a 37 °C 1 100 20 N.%ml a 37°C 0 0 1 100.0
ICondutividade 1 100 2500 WSicm a 20°C 57 57 1 100.0
(Cor 1 100 20 mgA PtCo <5 <5 1 100.0
b pH 1 100 6,5-90 | unldades do pH 6.8 6.8 1 100.0
© IManganés 1 100 50 ugi)l Mn <i0 <10 1 100,0
Nitratos 1 100 50 mg/l NO, 6.0 8.0 1 100,0
Oxidabilidade 1 100 5.0 mg/l O, <1,9 <i9 1 100,0
ICheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diuigho| <1 <i 1 100,0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluigio <t <1 1 100.0
(Turvacio 1 100 4,0 UNT <0.5 <05 1 100,0
Aluminio 0 100 200 pai At - - - -
Clostridium perfringens 0 100 0 M7 100mi - - .
Ferro 0 100 200 ng/l Fo - - - -
Nitritos 0 100 0.5 mgfi NO, - - - -
Antiménio 0 100 50 Hg/l 5b - . - -
Arsénio a 100 10,0 ugll As - - - -
Benzeno 0 100 1.0 ug/l - - - -
Benzo(a)pircno s 100 0,01 ugfl - - - -
Baoro 0 100 1.0 mgfl 8 - . - -
Bromatos a 100 10,0 g Bro, - - - -
Cadmio 0 100 50 il Cd - - - -
Calcio 0 100 - mgfl Ca - . - -
iChumbo s 100 10.0 ng/l Pb . . - -
Cianetos 0 100 50.0 pg/l Cn - - - -
Cobre 0 100 2.0 mgfl Cu - - - -
ICrémio 0 100 50.0 ugfl Cr - - - -
1,2 — dicloroelano 0 100 30 nafl - - - -
Dureza 1olal a 100 - mg/t CaCO, - - - -
Enterococos 0 100 0 N °/100mi - - - -
Fluorelos 0 100 15 mgll F - - - -
Magnésio 0 100 . mg/1 Mg - - - -
Mercurio 0 100 1.0 ug/l Hg - - - -
INfquel 0 100 200 pgil NI - - . -
Hidrocarbonetos Aremdticos Pohe|clicos (HAP)
o Benze [b] Nuorantenoy s 100 - wo/l - - - -
Benzo [k] fluorantenoy 0 100 - ug/l - - - -
Benzo [p.h,i] perilenoy 0 100 - ugfl - - - -
Indeno [1.2.3-cd] pireno| 0 100 - pafl - - - -
Selénio 0 100 10.0 ug/l Se - - - -
ICloretos 0 100 250,0 mg/l Ct - - - -
[Tetracloroeleno 0 100 10,0 pgr - - - -
Tricloroetcno 0 100 10.0 ug/1 - - - -
Trihalometanos — wotal (THM Y
Cloroférmioy 0 100 - Tl - - - -
Bromoférmiof 0 100 - ugfl - - - -
Diclorobromometano 0 100 - pgn - - - -
Dibromocloremetanoy 0 100 - pgfl - - - -
Sadio 0 100 200.0 mgll Na - - - -
Sulfatos 0 100 2500 mg/l $O, - - - -
Pesticidas — 1otal
Alaclorol 0 100 0.10 P/l - . .
Diurdoy 0 100 0.10 po/l - - - -
Terbutilazima 0 100 0,10 ugfl - - - -
Desclillerbutilazing 0 100 0.10 pafl - - - .
Omeleato| 0 100 0.10 pgfl - - - -
Alfa Toial 0 100 0.10 BalL - - -
| Beta Total 0 100 1.00 Bail . -
Dose Indicativa Total 0 100 0.40 mSv - - -
Raddo Q 100 500.0 Ba/L - -
Informagao complementar relaliva 3 averiguagéo das siuagdes de Incumprimentos dos VP (causas € medidas cometivas):
Bact Collfermes: Contaminagdo pontual. dado que a andlise de verificagao nao reglstou o incumprimento, pelo que nao foram tomadas medidas.
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== > Dados do Controlo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resends

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelc-Lel n® 306/2007, de 27 de agoesto. alterado pelo Decreto-Ler n® 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da égua da rede piblica . através de andlises penddicas na lormera do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualdade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4.° Trimastre (Outubro a Dezembro) — 2018

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abaslecimenlo de Rede de Fontandrios de Freigll

N.° Andlises

Valor

|Parametros Analisados Previstas no :‘tl?:'::: Paramétrico |  Unidade Valores Obtidos | Analisas que cumprem o V.P.
& PCQA ; (V.P) a) Min. Max. Ne %
5 Escherichia coli (E. coli) 2 100 [+] N.2/100mI 0 a 2 1000

Baciérias coliformes 2 100 0 N.21100ml 0 Q0 2 100.0

Desinfetante residual 2 100 - mg/i 0.5 0.8 - -

AMAmo Q 100 0.5 mg/l NH, - - - -

IN." de coldnias a 22 °C 0 100 100 N.%ml a 22°C - - -

N.° de coldnias a 37 °C 0 100 20 N.%ml a 37°C - - - -

[Condutividade 0 100 2500 pSicm a 20°C - - -

[Cor 0 100 20 mgll PtCo - - - -
g pH 0 100 65-8,0 Unidedes de pH - - - -
O IManganés 0 100 50 pai Mn - - - -

Nitratos 0 100 50 mgil NO, - - - -

Oxidabilidade 0 100 5,0 mg/1 0, - - - -

Cheiro a 25°C 0 100 3.0 Factor de diluigio - - - -

Sabor a 25°C 0 100 3.0 Factor de diluigio - - - -

[Turvagio 0 100 4,0 UNT - - - -

Aluminio 0 100 200 pol Al - - - -

Closiridinm perfringens 0 100 0 N.5100mi - - - -

Ferro 0 0 200 ugi Fe - - - -

Nitritos 0 ) 05 mgfl MO, - - - -

Antimdnio 0 0 5,0 pg/l Sk - - - -

Arsénio 0 0 10,0 ugll As - - - -

Benzeno 1] 0 1.0 pghl - - - -

Benzo{a)pireno 0 [+] 0,01 wail - - -

Boro 0 0 1.0 mg/ 8 - - - -

Bromatos 0 0 10.0 kgl B0, - -

ICidmio 0 0 5.0 ugn Cd - - - -

ICalcin 1] 4] - mgfl Ca - - -

IChumbo 0 0 10,0 Han Ph - - -

[Cianctos 0 0 50.0 ugi Cn B - - -

ICobre 0 0 2.0 mgfl Cu - - - -

[Créamio v} 4] 50.0 pgll Cr - - -

1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 el - - -

Dureza lotal 0 0 - mgil CaCo, - - - -

Enterococos 0 0 0 N %/100ml - - - -

Fluorelos o] [+] 1.5 mg/l F - - - -

Vamésio 0 0 - mgfl Mg - - - -

Mercurio 0 0 1,0 ugill Hg - - - -

Niquel 0 4] 20,0 HG My - - - -

Hidrocarboneios Aromincos Polic]clicos (HAP)

G Benzo [b] Nuorantendy 0 0 - ugfl - - - -
Benzo [k] flucrantend 0 1] - pgfl - - - -

Benzo [g,h,!] perilend] 0 0 pgfl - - - -

Indeno [1,2,3-cd] pirendy 0 0 - pgfl - - - -

Selénio 0 0 10,0 ug Se - - - -

Cloretos 0 0 250.0 mg/l Ci - . - -

Tetraclorocteno 0 0 10.0 pgtl - - - -

Tricloroeieno 0 0 10,0 pgfl - - - -

[Trihalometanos — total (THM):

Clotoftrmio 0 0 - pgit - - - -
Bromoformi 0 0 - pg/l - - - -
chlorobromomelang 0 0 - paft - - - -
Dibromoclorometancy 0 0 - ughl - - - -

Sodie 0 0 200,0 mg Na - - - -

Sulfatos 0 0 250,0 mg/l 8O, - - -

Pesticidas - total

Alactoro 0 0 0.10 pg/l - - - -

Diurdo 0 1 0.10 pg/l - - -
Terbutilazingf 0 0 0,10 ugil - - - -
Desetstierbutilazingl 0 0 0.10 Hgll - - - -
Ometoato 0 0 0,10 pgdl - - - -

Alfa Toal 0 0 0.10 Bqfl - - - -

Beta Tetal 0 0 1,00 Ba/L - - - -

Dose Indicativa Tota} 0 0 0.10 mSv - - - -

Raddo 0 0 500.0 By/L - - - -




Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Cencelhe de Resende

4.° Trimestre (Cutubro a Dezembro) — 2018
Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lei n.® 306/2007. de 27 de agoslo, alterado pelo Decrelo-Ler n® 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verficagao da qualidade da dgua da rede poblica , através de andlises periédicas na lomelra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade competente (ERSAR).

Resumg dos parametros pesquisados na Zona de Abaslecimento ge S. Cipriano

IParsmetros Analisados P’::v‘:;:lsllr:; :.':;::L';:: Par::::;ico Unidad Aloiak SuikPae | SO BINRS CART Pee e .
. PCQA (V.P.) a) Min. Méx. N.° %
E Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 N.%1100ml 0 0 2 100.0
Bactérias coliformes 2 100 0 N.°/100ml 0 0 2 100,0
Desinfetante residual 2 100 - mgfl <0,1 0.6 - -
Amdnio 1 100 0.5 mglt NH, <01 <0,1 1 1000
IN.” de coldnias a 22 °C 1 100 100 N.®/mi a 22°C 0 0 1 100.0
N .“ de colonias a 37 °C 1 100 20 N.%fml a 37°C 0 0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 WSl a 20°C "7 17 1 100,0
(Cor 1 100 20 mg/l PiCo <5 <5 1 100.0
o pH i 100 65-9.0 | unldades dopH 73 T3 1 100,0
Y IManganés 1 100 50 pgil Mn <iQ <10 1 100.0
Nilratos 0 100 50 ma/l NO; - - . -
Oxidabilidade 1 100 50 mgfl O, <19 <9 i 100.0
Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor da dilulgao| <1 <1 1 100.0
Sabora 25"C i 100 3.0 Factor de difuigho | <1 <1 1 100.0
(Turvagio 1 100 40 UNT <0,5 <0.5 1 100.0
Aluminio 1 100 200 pgil Al 180.0 180,0 1 i00.0
Cilostridium perfringens 1 100 0 .2 100mi 0 0 1 i00.0
I-erro 1 100 200 pgfl Fa 46,0 46.0 1 100,0
Nitrilos 0 ¢ 0.5 mg/l NO, - - - -
Antimomo 0 0 5.0 ug/l Sb - - - -
Arsénio 1 100 10,0 pall As < <1 1 160.0
Benzeno 0 0 1.0 ngdl - - - -
Benzo(a)pireno 0 0,01 ugil . - - -
Boro 0 o] 1.0 mygf1 8 - - - -
Bromalos 0 0 10,0 ugh Bro; . . ; ;
Cddmio 1] 0 5.0 pgll Cd - . - -
Cilcio 0 0 - mg/l Cz - - - -
Chumbo 1 100 100 v/l Fh <3 <3 1 100.0
Cianelos 0 0 50,0 ug/l Cn - - - -

| Cobre 1 100 20 mgi Cu <0,010 | <0,01 1 100.0
Crémio 0 0 50,0 ngfl Cr - . - -
1.2 — dicloroetano 0 0 3.0 Pl - - - -

| Dureza total 0 0 . mg/l CaCO, . . . .

' Enterococos 1 100 0 N =500m) 0.0 0.0 1 100.0
Fluorelos 0 0 15 mgfl F - - - -
Magnésio 0 0 - mafi Mg - - - -
Mercurio 0 1,0 ug/l Hg - . - -
INiquel 1 100 200 gl M <5 <5 1 100.0
Hidrocarbonetos Arométicos Palic|clicos {HAP)

] Benzo {b] fluorantenc 0 0 - pah - - - -
Benzo [k] flueranteno 0 0 - ug/l - - - -
Benzo [g,h,i] perilend] 0 0 - pg!l - - - -
Indeno [1,2,3-cd] prrenoy 0 0 - pah - - - -
Selénio 0 0 10.0 pg/l Se - - - -
ICloretos 0 0 250,0 mgll Cf - - - -
[Tetracloroeteno 0 0 10.0 pail - - - -
Tricloroeteno 1] 0 10.0 ned) - - - -
[Trshalomelanos — total (THM).
Cloroférmicy 0 0 - pgll - - - -
Bromotdrmic 0 0 - pg/l - - - -
Diclorobromometano o} 0 - pafl - - - -
Dibromoclorometano 0 0 - pgfl - - -
Sodio 0 0 200,0 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 250,0 mg/l 50, - - - -
Pesticidas — Lotal
Alaclorof 0 1] 0.10 Bl - - - -
Dhurdoy 0 "] 0,10 pgll - - - -
Terbunlazinal 0 0 0,10 ugl - - - -
Desctilicrbutilazinal 0 o] 0,10 el - - - -
Ometoatof 0 0 0.10 ug/l - - - -
Alfa Total 1 100 0.10 Ba/L <0.04 <0.04 1 100,0
Beta Tolal 1 100 1,00 Ba/l <1 <0.1 1 100,0
Dosc Indicativa Tolal 1 100 0,10 mSv <0.1 <0,% 1 100.0
Radao 1 100 500,0 Bafil <10 <iQ 1 100.0

o7 P



== ’ Dados do Controlo da Qualldade da Agua Para Consumo Humane ne Concelho de Resenda

-

Munlclpia de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007. de 27 de agosto, sllerado pelo Decreto-Lael n.® 15212017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verficagio ga qualidade da dgua da rede piblica | através de andlises penddicas na tormeira do consumider, segunde ¢ Programa de Controlo da

Qualdade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resume dos parameiros pesquisados na Zona de Abastecimento de S.ta Euldlia

4.° TAimestre {Outubro a Dezembro) - 2018

N.2 Andlises

Valor

Parametros Anallsados Pravistas no :.'::;:2::: Paramétrico (1] i Obdld Andliges que'oumgremo V.P.
- PCQA vVP) a) Min. | Max. No %
& |Escherichia coli (E. coll) 2z 100 0 N.2/100ml 0 0 2 100,0

Baclérias coliformes 2 100 0 N.°100ml| 1} o] 2 1000

Desinfetante residual 2 100 - mgll 0.1 0.5 - -

Aménic 1 100 0.5 mighl NH, <0,1 <0, 1 100.0

N.? de colbnias a 22 °C 1 100 100 N.%mia 22°C 19 19 1 100.0

N.” de colénias a 37 °C 1 100 20 N.%ml a 37°C a 8 1 1000

Condutividade 1 100 2500 pSiem a 20°C a7 47 1 1000

Cor 1 100 20 mg/l PtCa <5 <5 1 1000
o pH 1 100 65-9,0 Unidades da pH 7.4 1.4 1 1000
O IManganés 1 100 50 pga Mn <10 <10 1 00,0

Nitratos 1 100 50 mgfl NO, 6.00 6,00 1 100.0

Oxidabilidade 1 100 5,0 mgfl O, <1,9 <19 1 100.0

Cheire a 25°C 1 00 3,0 Factor de diliigao| <1 <1 1 100.0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Faclor de diligho| <1 <i 1 100,0

[Turvagic 1 100 4,0 UNT <(,5 <05 1 100.0

Aluminio 0 100 200 pg Al - - - -

Clostridinm perfrinons 0 160 0 N.4/100mi - - - -

Ferro 0 0 200 ngil Fe - - - .

Nitritos 0 0 0.5 mgfl NO, - - - -

Antimonio 0 0 5.0 Hof Sb - - - -

Arsénio 0 0 10,0 pgi As - - - -

Benzeno 0 ¢} 1.0 wg/l . - - -

Benzo(a)pirena o} 4] 0,01 ugfl - -

Boro 0 0 1.0 madl B - - - -

Bromalos ] 0 10,0 ugn Bra, - - -

(Cadmio 0 1} 50 ygh Cd - - -

ICélcio 0 0 - mgit Ca - - - -

(Chumbo 0 0 10,0 ugil Pt - - - -

Cianelos 0 0 50,0 pgll Cn - - - -

Cobre 0 0 2.0 mgil Cu - - - -

Cromio 0 0 50,0 Hg/l Cr - - - -

1,2 — diclorcetano 0 ] an pgh - - -

Dureza total 0 0 - mgfl CaCC, - - - -

Enterococos 0 0 0 HA100mi - - - -

Fluoretos 0 0 15 mg/ F - - - -

Magnésio 0 o} - mgi Mg - - - -

Mercino 0 0 1.0 nafl Hg - - - -

Niquel [ 0 20,0 ngil Mi - - - -

Hidrocarbonetos Arométicos Polic|clicos (HAP)

G Benzo [b] Muoranteney 0 0 . Ho - - - -
Benzo [k] fiuorantendy 4} o - wg/l - - - -

Benzo [g,h.i} perleng 4] 0 - Hoel - - - -

Indenio [1,2,3-cd] pirengy 4] 0 - w1 - - - -

Selénio 0 0 10,0 vg/l Sa - - -

ICloretos o} 0 250,0 mg/l Ct - - -

[Tetracleroeleno Q 0 t0,0 pafl - -

Triclorocteno 0 0 10.0 pgi - - - -

[Trihalomelanos — total (THM):

Clorofoérmio ¢} 0 - g - - - -
Bromoformiof 0 0 . uar - - -
Diclorobromometano 0 0 - pgn - - - -
Dibromocloromelanof 0 0 - pafl - - - -

Sadio 0 0 200,0 mg/ Na - - - -

Sulfatos 0 0 2500 mgii 50, - - - -

Pesticidas - tolal

Alaclorg 0 0 0,10 vl - - -

Diuriicy 0 ¢ 0.10 pgil - - .
Terbutilazing 0 0 0,10 pgA - - - -
Desetilicrbutilazing 0 0 0,10 vail - - - -
Omeloato] o} 4] 0,10 vl - - - -

Alfa Total 0 0 0,10 Ba/L - - - -

Beta Total o} a 1,00 By/L - - - -

Dose Indicativa Total o 0 0,10 mSv - - - -

Raddo a Q 500, Bg/L - - - -

L




= 2 Dados do Controlo da Qualidada da Agua Para Consumo Humane no Concelho de Resande

g
- 4.° Trimestre (Qutubro a Dazembro) - 2018

Municlpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Let n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decrelo-Ler n.® 152/2017, de 7 de dezembro. procedeu-se &
verificagao da gualidade da 4gus da rede piblica , alravés de andlses periddicas na lomeira do consumidor, segundc o Programa de Conlrolo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competante (ERSAR).

Resumo dos pardmelros pesquisades na Zona de Abastecimenio de Fontandrio de Abastecimente Unico de Beirds (Felgueiras)

ParAmetros Anakisados ?N‘n 5".‘"‘.:: ;B.Anarlzes = v‘k," Y iriidad, Valores Obtidos Andlises que cumprem o V.P.
- PCQA {V.P) a) Min. Max. N %
g Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 N.%100ml 0 0 2 100,0

Bactérias coliformes 2 100 0 N 2/100ml o] 0 2 1000

Desinfelante residual 2 100 - mg/l <0.1 0.2 - -

Amonio 0 100 0.5 mafl NH, - - -

[N.® de colonias a 22 0 100 100 N.°iml a 22°C - - - -

N.® de coldnias a 37 °C s} 100 20 N %ml a 37°C - - - -

Condutividade 0 100 2500 PSicm s 200 - - - -

Cor 0 100 20 mg/l PCo . . - -
by pH 0 100 6.5-9.0 | unidades do pH - - - -
© IManganés 0 100 50 pgh Mn - - - -

Nitratos 0 100 50 Mg/ NO, - - - -

Ox1dabilidade 0 100 50 mgf O, - - - -

Cheito a 25°C 0 100 3.0 Faclor de diluigho - - -

Sabor a 25°C 0 100 30 Factor de diluigao - - - .

[Turvagido 0 100 4.0 UNT - - - -

Alumimo 0 100 200 poa Al - - - -

Closiridinm perfringens 0 100 0 N 4/100mi . - - -

Ferro 0 0 200 ug/l Fo - - - -

INilritos 0 0 05 mg/l NO, - - - -

Antmdnic 0 0 50 ygil 8b - - - -

Arsénio ] 0 10,0 Hgll As - - - -

Benzene 0 0 1.0 ug/l - - - -

Benzo{a)pireno 0 0 0.01 Ho/l - - - -

Boro 0 0 1,0 mgfl 8 - - - -

Bromalos 0 0 10,0 wgh BrO, R . R .

ICadmio 0 0 50 ugn Cd . - - -

Calcio 0 0 - mgfl Ca - - -

Chumbo 0 0 10,0 pgil Ph - - - -

Cianelos 0 0 50.0 o/l Cn - - - -

Cobre 0 0 2,0 mgfl Cu - - - -

Crémio s} 0 50.0 pa/l Cr - - - -

1,2 — dicloroetano 0 ] 30 poil - - - -

Durcza 10lal 0 0 - myll CaCo, - - -

Enterococos 0 0 0 N ¥ 100m! - - - -

Fluoretos 0 0 15 mg/l F - - - -

Magnésio 0 0 - mg/l Mg . . - -

IMerchrio 0 0 1.0 yg/l Hg - - - -

MNiguel ] ] 20,0 ugfl Wi - - - -

Hidrocarbonetes Aromduicos Polic|clicos {HAP)

] Benzo [b] fluoranteny 0 0 - posi - - - -
Benzo [k] fluoranteno 0 0 - pgi - - - -

Benzo {g,h,i] perilend Q 0 1]} - - - -

Indeno | 1,2.3-cd] pirendy 0 0 - pol - - - -

Seiénio 0 0 10,0 ug/i Se - - - -

Clorelos 0 0 250.0 mgil Gt - - - -

Tetracloroeleno 0 0 10,0 pofl . . - -

Tncloroeteno o] g 10.0 pgl . - - -

Trihalometanos — wotal (THM).

Cloroférmi i] 0 - pg/t - - - -
Bromotommio o} 0 - pott - - - -
Diclarobromometancy 0 0 - Pt - - - -
Dibromoclorometand 0 Q - pgit - - - -

Sodio 0 s} 200,0 mg/l Na - - - -

Sulfatos a 0 2500 mg/l SO, - . - -

Pesticidas — 1e1al

Alaclord Q Q 0,10 pgi - - - -

Diuréd] o] o] 0,10 P - - - -

Terbutiazinal 0 0 0.10 pgh - - - -
Deserilterbutijazingl 0 Q 0,10 7] - . -

Ometoatd| Q Q 0,10 pon - . - -

Alfa Total 0 0 0.10 Ba/l - - - -

Bela Tetal a 0 1,00 Bgil. - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 m§v - - - -

[Radiio 0 0 500.0 Bq/L - - - -




== 2 Dados do Contralo da Qualldede da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

= 4.° Trimestre (Outubro a Dezembro) — 2018
Muntciplo de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Ler n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pele Decrelo-Lel n? 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidada da 4gua da rede piblica , através de andillses periddicas na tomeirs do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abaslecimento de Fontanario de Abastecimento Unico de Canlzes {Carguere)

P - e ;&:‘;ﬂ‘z ;..:::::r::: & AaIoE L Valores Obtidos | Analises que cumprem o V.P.
5 PCQA (V.P) a) Min. Mix. N2 %
& [Escherichia ol (E. coli) 2 100 0 N.4/100ml 0 | 0 p] 100,0

Bactérias cotiformes 2 100 4] N.°100ml 0 0 2 100,0

Desinfetante residual 2 100 - mg/l 02 03 -

Amanio i 100 0.5 mg/l NH, <0,1 <0, 1 q 100.0

N.® de colbnias a 22 °C 1 100 100 N.%/ml a 22°C 0 19 1 100,0

N.° de coldnias a 37 °C 1 100 20 N %/mil a 37°C 0 8 i 100,0

Condutividade 1 100 2500 pSiem a 20°C B9 47 1 100,0

Cor 1 100 20 mg/l PICo <5 <5 1 100,0
o pH 1 100 65-0,0 | unidades de pH 6.9 7.4 1 100.0
O IManganés 1 100 50 ugh Mn <10 <40 1 100,0

Nitratos 1 100 50 mgh NO, <4 <4 i 100,0

Oxidabilidade 1 100 5.0 mgil C, <19 <19 1 1000

Cheiro a 25°C 1 100 3,0 Faclor de diluigho[ <1 <1 i 100.0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diligho [ <1 <1 1 100,0

[Turvagao 1 100 4.0 UNT <0.5 <05 i 100.0

Aluminio 0 4} 200 ugi Af - - - -

Clostriduem perfringens [0} 0 0 N.2/100m} - - - -

Ferro 0 0 200 ug/t Fe - - - -

Nitritos 0 o} 0,5 mafl NO, - - - -

Antimdnic 0 0 5,0 va/l Sb - - - -

Arsénio a 0 10.0 Hgfl As - - - -

Benzeno 0 ¢} 1.0 ugfl - - - -

Benzo(a)pireno 0 4} 0,01 P/l - . - .

Boro 1} ¢] 1.0 mygl 8 - - - -

Bromalos 0 0 10.0 ugh Br0, - - - -

[Cadmio o] 4] 5,0 ygit Ca - . . -

ICdleio 0 0 - mg/l Ca P - - -

Chumbo 0 0 10,0 ug/l Ph - - - -

ICianetos 0 o} 50,0 W/l Cn - . - -

Cobre 0 0 20 mp/l Cu - . - -

Cromio 0 0 50,0 ug/l Cr - - - -

1.2 — dicloroetlano 0 0 a0 potl - - - -

Dureza total 1} 0 - mgfl CaCo, - - - -

Enterococos 0 0 o] N.%/100m] - - - -

Fluaretos 0 0 15 mgll F - - - -

Magnésic o] 0 mgA Mg - - - -

Merclrio 0 0 1.0 Hgl Hg - - - -

Niguel 0 0 200 ngil Ni - - - -

Hidrocarbanelos Aromalices Policlelicos (HAP)

o Benzo [b] Nluoranteno 0 0 - wgfl - - - -
Benzo [k] Muorantengy 0 0 - g/l - - - -

Benzo [g.h,i] perilend 0 0 - ug/l . - - -

Indeno [1.2,3-ed] pireng| 0 1] - wgll - - - -

Selénio 0 i} 10.0 ug/l Se - - - -

Cloretos 0 0 250,0 mg/l Cf . - - -

[Tctracloroeieno 0 1] 10,0 pgfl - - - -

Tricloroeteno 0 0 10,0 ugfl - - B -

[rihalometanos — 1otal (THM):

Clorofdrmig 0 0 - wgfl - - - -
Bromoférmioy 0 0 - wgh - - - -
Diclorobromometano 0 0 - gl - - - -
Dhbromoclorometang Y 0 - pghl - - - -

Sddio 0 0 2000 mgil Na - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mg/l SO, - - - -

Pesticidas — total

Alaclorol 0 0 0,10 Hg/l - - - -

Diurdo 0 o] 0.10 pai - - - -
Terbutilazing 0 0 0.10 gl . - - -
Desctillerbutilazing 0 0 0,10 pgh - - - -
DOmeloatol 4} 0 0,10 ugfl - - - -

Alfa Total o 1} 0,10 Bo/L - - - -

Beta Total 0 o] 1,00 Bail - - - -

Dose Indicativa Toal 0 0 0,10 mSv - - - -

Radio 0 0 5000 Bal - - - -




—= e Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Bumeno no Concelho de Resende
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4.° Trimestre (Outubro a Dezembro) - 2018

Mumcipio de
Resende

Em conformidade com o Decrato-Len n.® 306/2007. de 27 de agosto, alierado pelo Dacreto-Lei n.® 152/2017, de 7 d¢ dezembro. procedeu-se &
verificagio da qualidade da #gua da rede pablica | através de andlises penddicas na lomera do consumidor, segunde o Programa de Conlrolo da
Qualidade ds Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Resumo dos garamelros pesquisados na Zona de Abastecimento de Fontanario de Abastecimento Unlco de Carrll {S. Clpriano)

N.° Anglises

Parametros Analisados Previstas no :.‘:::::I::: p.,vm-"- ) Unidad Valores Obtidos | Anélises que cumprem o V.P.
P R PCOA (V.P.} a) Min. Méx. N° %
& [Escherichia coli (€. col) z 100 0 N.2/100mI 7 0 ] 1000

Bactérias coliformes 2 100 0 N.%/100ml 0 0 2 100,0

Desinfetante residual 2 100 - mght 0.1 0.5 - -

Amdnio 1 100 0.5 myil NH, <0, <0,1 1 100,0

N.” de coldnias a 22 °C 1 100 100 N.°mla 22°C 0 0 1 100.0

MN." de coldnias a 37 °C 1 100 20 N.*/ml a 37°C 4] 0 1 100.0

Condutvidade 1 100 2500 WS/em a T 49 49 1 1000

Cor 1 100 20 ma/l PCo <5 <5 i 100,0
b pH 1 100 65-9.0 Unidades de pH 7 7 1 100,0
© Manganés 1 100 50 ugfl Mn 17.40 17.40 1 100,0

Nilratos 1 100 50 mgfl NO, <4 <4 q 100,0

Oxidabilidade 1 100 5.0 mg/l O, <19 <19 1 100,0

Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diligao| <1 <1 1 100,0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluigao <1 <1 1 100.0

l'urvacao 1 100 4,0 UNT <05 <0,5 i 100,0

Alumimo 1 100 200 wafl Af 353 353 1 100,0

Closiridium perfringens 1 100 s} N.%/100mI 0 0 1 100.0

l'erro 1 100 200 ugfl Fe 8.1 81 1 100.0

Nilritos 1 100 0.5 moll NO, | <004 | <D.04 i 100,0

Antiménio 1 100 5.0 pgfl Sb <1 <1 1 100,0

Arsénio 1 100 10,0 Hall As 29 2.9 1 100.0

Benzeno 1 100 1.0 pgfl <02 <02 i 100,0

Benzo(a}pircno 1 100 0.01 ygll <0,005 | <0,005 1 100.0

Boro 1 100 1.0 mg/l B <0,01 <001 1 100.0

Bromatos 1 100 10,0 ugf 80, <5 <5 1 100.0

ICadmio 1 100 5.0 ug/l Cd <0,4 <0.4 1 100,0

Cilcio 1 100 - mgil Ca 3.0 30 1 100.0

Chumbo 1 100 10,0 no Pb <1 <i 1 100.0

Cianetos 1 100 50.0 ugfl Cn <5 <5 1 100,0

|Cobre 1 100 2.0 my/l Cu <0,001 | <0,001 1 100.0

(Crémio 1 100 50,0 pofl Cr <1 <1 1 100.0

1,2 — dicloroctano 1 100 3.0 ugh <0,75 <0,75 1 100.0

Dureza lotal 1 100 - mgfl CaCl, | 120 1.0 1 100,0

Enterococos i 100 0 N-5/100mi 4} 0.0 1 100,0

Fluoretos 1 100 1,5 mgfl F <04 <04 1 100.0

Magnésio 1 100 - mgfl Mg <2 <2 1 100.0

Mercano 1 100 1.0 ug/l Hg 0,365 0,365 1 100.0

Niguel 1 100 20.0 pofl M <2 <2 i 100.0

Hidrocarbonclos Aromdaticos Polic|clicos (FAP)

o Benzo [b] fluoranteng ) 100 - ugl <0,02 | «<0,020 1 100.0
Benzo [k} Muorantend| 1 100 - gl <0,02 | 0,020 1 100,0

Benzo [g,h,1] perilena 1 100 - ugfl <0,02 | <0,020 1 100.0

Indeno [1,2,3-ed] pireng| 1 100 - pgll <0,02 | <0,020 1 1000

Selénio ) 100 10,0 ugfl Se <1 < 1 100.0

Cloretos 1 100 2500 mg/l C/ 16,0 16.0 1 100,0

Tetracloroeteno 1 100 10,0 pgl <0.2 <02 1 100.0

Tricloroeteno ! 100 10,0 ug/l <0.1 <01 1 100,0

[Trihalometanos - total {THM)

Clorolormioy 1 100 - ug/l 0.19 0.19 1 100,0
Bromoformio 1 100 - pgl <02 <0,2 1 100,0
Diclorobromometand| 1 100 - ug/l 0,16 0.16 1 100,0
Dibromoclorometanc 1 100 - pgfl 0.21 0,21 1 1000

Sédio 1 100 200,0 mg/l Na 7.00 7.00 1 100.0

Sulfatas 1 100 250.0 mafl 5O, <10 <10 1 100,0

Pesticidas — 1otal

Alaclorg) 1 100 0.10 Hg/l <0.05 <0.05 1 100.0

Diurdoy i 100 0.10 pgl <005 | <0.05 1 100,0
Terbutilazinal 1 100 0.10 Hoil <005 <0,05 1 100,0
Desetlierbutilazimal 1 100 0.10 HgAl <0,05 <0,05 1 100,0
Omeioatol 1 100 0,10 pyl <0.05 <0.05 1 100.0

Alfa Total i 100 0.10 Bqit 0.04 0.04 1 100,0

Beta Total 1 100 1.00 Ba/l <0.1 <01 1 100.0

Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <01 <0,1 1 100.0

Radio 1 100 500.0 Bqft 30.0 30.0 1 100,0




—_ s Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concatho de Resende

-—:/5 4.° Trimestre (Qutubro a Dezembro) - 2018

Municiple de
Resende

£m conformidade com ¢ Decrelc-Lei n® 306/2007, de 27 de agosio, allerado pele Decrelo-Lel n? 1522017, de ¥ de dezembro, procedeu-se &

verficagdo da quakidade da &gua da rede plblica , através de andlises penddicas na tomerra do consumider, segunde o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela avteridade competante (ERSAR).

Resumo dos pardmelros pesqusades na Zona de Abastecinento de Fontanério de Abastecimento Unlco de Covelinhas (8. Clpriano)

Pardmetros Analisados ;:;u?:g:l.l.'r: ’R‘a‘;‘:ﬂd&: .o = Valores Obtidos | Anélises que cumprem o V.P.
= PCaa MVP) a) Min. Maéx. Ne° %
& [Escherichia coll (E. coll) 2 100 i N.%100ml 0 Cl ] 1000

Baciérias coldormes 2 100 0 N.2/100ml 0 0 2 100,0

Desinfetants residual 2 100 - mg/l 0.1 0.7 - -

Aménio 1 100 0.5 mgh NH, 01 <0.1 1 100.0

N.® de coldnias a 22 °C i 100 100 N.%/mi a 22°C 0 0 1 100.0

MN.° de colonias a 37 °C 1 100 20 N.%mil a 37°C 0 0 ) 100.0

jCondutividade 1 100 2500 pSlem a 20°C 39 a9 1 100,0

iCor 1 100 20 mgh PtCo <5 <5 1 100.0
S pH 1 100 65-9.0 Unidades da pH 7 7 1 100.0
© IManganés 1 100 50 LgN Mn <10 <10 1 1000

Nitralos 1 100 50 mg/l NO, 5,00 500 1 100,0

Oxidabilidade 1 100 50 mg/l O, <19 1.9 1 100.0

Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Faclor de diluigao| <% <l 1 100,0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluigio| <1 <1 1 100,0

Turvagio 1 100 4,0 UNT <0.5 <0.5 i 100,0

Aluminio 0 0 200 pgh Al - - - -

Clostridinm perfringens 0 0 0 N.2f100ml - - - -

Ferro 0 s} 200 ug/l Fo - - - -

Nitritos 0 0 0.5 mafl NG, - - - -

Antimonio 0 ] 5.0 pgil Sb - - - -

Arsénio s} 0 10.0 HOl AS - - - -

Benzeno 0 0 10 po/l - - - -

Benzo(a)pirenc 0 0 0.01 pgi) - - - -

Boro 0 ] 1,0 mgl B - - - -

Bromatos 0 0 10,0 Hg/l 8rO; - - - -

ICadmio 0 0 5.0 pgl Co - - - -

Calcio 0 0 - mg/l Ce - - - -

Chumbo 0 0 10.0 ugl P - - - -

ICianelos 4] 0 50,0 pgll Cn - - - -

Cobre 0 0 2.0 my/l Cu - - - -

Crémio 0 0 50,0 ugn Cr - - - -

1,2 - dicloroelano 4] 1] 3.0 pot - - - -

Dureza 1olal i} 0 mgh CaCo, - - -

Enlerococos 0 0 4] N.A106mI - - - -

Fluoretos 0 0 1.5 mg/t F - - - -

Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -

Mercirio 0 s} 1.0 Vgl Hg - - - -

Niquel 0 0 20,0 P/t Nr - - - .

Hidrocarbonelos Aromaticos Polic|clicos (HAP)

o Benzo [b] Mluoranieno 0 ] - pgil - - - -
Benzo [k] luoraniengy 0 0 - uan - - - -

Benzo [g.h,1] perileno 0 0 . ught - - - -

Indeno [1,2,3-cd] pirenoy 0 0 - pall - - - -

Selénio 0 0 10.0 Hg/l Se - - - -

Cloretos 0 0 250,0 mgfl & ~ - - -

[Tetracloroeteno 0 0 10.0 pan - - - -

Tricloroeteno 0 0 10,0 wgh - - - -

[Trihalometanos — total (THM):

Cloroférmio 0 0 - pgi - - - -
Bromoformio 0 0 - pgd - - - -
Diclorobromometano 0 0 - pgh - - - -
Dibromociorometanof 0 0 - ugh - - - -

Sddio 0 0 200,0 mg/l Na - - - -

Sulfatos 0 0 250,0 mg/l S0, - - - -

Pesticidas — lotal

Alacloro 0 0 0,10 wgfl - - . -

Diurio| 0 0 0,10 ua/l - - -
Terbutilazina 0 4} 0.10 pg/l - - - -
Desetilterbutilazinal 0 0 0,10 pgA - - - -
Ometoard| 0 0 0.10 pgn - - - -

Alfa Total 0 0 0.10 8q/l - - -

Bela Total 0 0 1.00 Ba/L - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -

Raddo 0 0 500,06 Bail - - R -




Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano ne Concelho de Resende /‘/
__._j 4.° Trimestre (Outubro a Dezembro) — 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decrelo-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verficagao da qualidade da Agua da rede piblica . através de analises periodices na tornerra do consumidor, segundo o Programa de Contralo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovadeo pela auloridade compelenie (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Apaslecimento de Fontanirio de Abastecimento Unlco de Ribelrinha (Carguere)

Parametros Anatisados o ;‘.‘:I':::;:: Kaeamebitho | el e BN | SRS QIR i 0 VY
E PCOA (V.P) a) Min. Max. N2 %
& [Escherichia coli {E. coly 2 100 0 N7 100m] ] 0 2 0.0

Bactérias coliformes 2 100 o] N.2/100ml 0 0 2 100,0

Desinfetante resdual 2 100 - mg/l <0.1 03 - -

Aménio 0 100 0,5 mg/l NH, - - -

N." de coldnias a 22 °C 0 100 100 N.=°tmla 22°C - - - -

N." de coldnias a 37 °C 0 100 20 N2fml a 37°C - - -

Condutividade 0 100 2500 pSium 4 24°C - - -

Cor 0 100 20 mg/l PiCo - - - -
) pH 0 100 6,5-9,0 | unidades de pH - . - -

| O IManganés 0 100 50 ugn Mn . . - -

Nitratos 0 100 50 mg/l NO, - - - -

Ox:dabilidade 0 100 5,0 mg!l O, - - - -

Cheiro a 25°C o] 100 10 Factor de diluigao - - - -

Sabor a 23°C 1] 100 3.0 Factor de diluigo - - - -

Turvagdo 0 100 4,0 UNT . - . -

Aluminio 0 0 200 ugfl Af - - - -

Closiridimm perfringens 0 1] 0 N /100ml - - . -

Ferro 0 0 200 pa/l Fe - - - -

Nitritos 0 0 0.5 mgdl NO, -

 Antiménio 0 0 5.0 vail Sh - . - -

Arsénio 0 0 10.0 Ngil As - - - -

Benzeno 0 0 1.0 yafl - - . -

Benzo{a)pireno o] 0 0.01 wagll - - - -

Boro 0 0 1.0 mygfl 8 - - - -

Bromatos 0 0 0.0 ngh 8ro, - - - -

Cddmio 0 0 50 ug/l Cd - - - -

Célcio 0 0 . mg/l Ca - - - -

IChumbo [b] 0 100 ng/l P - - - -

Cianelos 0 a 500 ugfl Cn - - - -

(Cobre 0 o 2.0 mg/t Cu - - - -

Crédmio 0 0 500 ug/l Cr - - . -

1,2 — dicloroetano 0 0 3.0 v/l - - - -

Dureza tota) 0 0 - mg/l CaCO, - - - -

Enterococos 0 0 0 N 400mi - - - -

Fluoretos 0 0 1.5 mgh £ - . - -

Magnésio 0 0 - mgh Mg - - - -

Mereirio 0 0 1.0 pa/l Hg - - - -

Niguet 0 0 20.0 ug/I Ni - - - -

Hidrocarbonetos Aromanicos Pohic|clicos (HAP)

o Benzo [b] flucrantenay 0 1] - poil - - - -
Benzo [%] fluoranieno 0 0 - pgit - - - -

Benzo [gh,1] perilenoy 0 0 - pgil - - - -

Indeno [1,2,3<d) pirenoy 0 0 - v/l - . - -

Selénio 0 0 10.0 pgh Sa - - - -

Cloretes 0 0 2500 mgfl Cf . - - -

l'etracloreelenc 1] 0 10,0 poil - - - -

Tricloroeieno ] i 10,0 pgi! - - - -

Trihalomelanos — total (THM)

Clorofonnio 0 0 - vl - - -

Bromofdrmio| 0 Q - pgfl - - - -
Diclorobromometanol 0 0 - pgfl - . - -
Dibromoclorometanay Q Q - v/l - - -

Sodio 4] 4] 2000 mg/l Na - - -

Sulfatos s s 250,0 mg/l SO, - - -

Pesticidas — total

Alaclorol Q Q 0,10 pgfi - -
Diurid] 0 0 0.10 g/l . - - -

Terbutilazing) o} Q 0,10 pafl - - - -

Desetilierbutilazing 4] Q 0.10 pail - - -
Ometoatol Q Q 0.10 pgfl - - -

Alfa Tolal a a 0.10 Ba/l - - - -

Beta Total o] 0 1.00 Ba/L - - -

Dose Indicativa Toia) 4] 4] 0.10 mSy - - - -

Radio 0 0 500.0 BgiL = |- -




— - Dados do Controlo da Quatidada da Agua Para Consumo Humano no Concelho da Resende
.75 4.° Trimestre {Outubro a Dezembro) ~ 2018
|
| Municlpio de
Resende

Em conlormidade com o Decrelo-Lel n® 30642007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Ler n.® 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verficacao da qualdade da 4gua da rede publica . através de andlises periddicas na tornelre do consumidor, segundo o Programa de Comirolo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compelente {(ERSAR).

Resumo dos paramelros pesquisados na Zona de Abastecimentio de Fontanario de Abastecimanto Unico de Torre de Beba (Cérquere)

Pardmaetros Analisados Frrw:snlﬂ.l:: :.‘:l':ﬂ;:: Par::rlr::ﬂco Unidade el Obiid Andliass qub ghmp SNE
i = PCQA (VP) a) Min. Max. Ne %
& [Escherichia coli (E. coly 2 100 0 NS/ 100ml 0 2 1000
Bactérias coliformes 2 100 4] N.°/100ml 0 ] 2 100.0
Desinfetante residual 2 100 - mgfl 0.1 0.3 - -
Amobnio 0 100 0.5 gl NH, - - - -
N.% de coldnias a 22 °C 0 100 100 N.eiml a 22°C - - - -
N." de colénias a 37 °C 0 100 20 N.%ml a 37°C - - - -
|Condutividade 0 100 2500 uSicm a 20°C - - - -
|Cor 0 100 20 mgll PtCo - - - -
ﬁ ]TIH 0 100 §5-9.0 Unidades de pH - - - -
9 IManganés 0 100 50 wg/l Mn - - - -
Nirratos 0 100 50 mg/l NO, - - - -
(Oxidabilhidade [V 100 50 mg/l O, - - - -
“heiro a 25°C 0 100 0 Faclor de dilui¢io - - - -
Sabor a 23°C 0 100 kX0] Factor de diluigao - - - -
Turvagio G 100 4,0 UNT - . - -
Alurninio 4] 0 200 ugfl Af - - - -
Clostridinum perfringens 0 0 0 N5/100mI - - - -
FFerro 0 0 200 po/l Fe . - - -
Nitrilos 0 0 05 mgfl NO, - - - -
Antimdnio o] 0 50 pa/l b - - - -
Arsénio 0 0 10,0 Jgi As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 pgi! - - - -
Benzo{a)pireno 0 0 0,01 pgil - - - -
Boro 0 o} 1.0 mgn 8 - - - -
Bromatos 0 o 10,0 ugh BrO, - - - -
(Cadmio 0 4] 5.0 ugn Cd - - - -
Calcio 0 4] - mgfl Ca . - - -
Chumbo 0 0 10,0 wg/l P - - - -
(Cianclos 0 4} 50,0 pgi Cn - - - -
Cobre 1] 0 2,0 mgfl Cu - - - -
Cromio 0 0 50,0 wg/h Cr - - - -
1,2 — dicloroelano 0 0 3.0 pail - - - -
Durcza 1olal 0 0 mp/l CaCO, - - - -
Enterococos 0 0 0 N % 100m! - - - -
Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mereurio 4] 0 1.0 L Hy - - - -
Niquel 0 0 20,0 pgil Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Polic|elicos (HAP)
o Benzo [b] fluaranteno 0 0 - pgfl - - - -
Benzo [k] flueranteno 4] 0 - g - - - -
Benzo [g.h,1) perileno) 0 0 - ug/l - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pirendf 0 0 . pgn - . - -
Selénio 0 4] 100 ugfl Se - - - -
Cloretos 0 4] 250,0 mpfl C - - - -
Tetraclorocleno 0 0 10,0 Hgil - - - -
Tricloroeteno 0 4] 10.0 ol - - - -
Trihalometanos ~ total (THMY
Cloroférmicy 0 0 - pgn - - - -
Bromofomio) 0 4] - pgn - - - -
Diclorobromometancy 0 0 - ugn - - - -
Dibromoclorometand] 0 0 - parl - - - -
Sddio 0 0 2000 maA Na - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mgfl 30, . - - -
Pesticidas — total
Alaclorg) 0 0 0.10 ug/l - - - .
Diuriioy 0 0 0,10 poil - - - -
Terbunlazinal 0 0 0,10 vl - - - -
Deselillerbutilazing 4] o} 0,10 ugll - - - -
Ometgatol 0 0 0.10 wgfl - - - -
Alfa Total 0 0 0.10 Bo/L - - - -
Beta Total 0 0 1.00 Byl - - - -
Dose Indicaliva Tolal 4] 0 0.10 mSv - - - -
Radio 0 0 500.0 Bg/L - - - -
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__-é,' 4.° Trimestre {Qutubre a Derembro) - 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lel n.® 306/2007, de 27 de agesto, allerado pelo Decrelo-Lei n.® 152/2017. de 7 de dezembro, procedeu-se 3
verificagao da qualidade da 4gua da rede publica . através de andlises periédicas na tomerra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autordade competente (ERSAR).

| Resumo dos pardmelros pesquisados na Zona de Abaslecimento de Cétos

! |[Pardmelros Analtsados gm?t:?:; :.::::‘;;:: Par\::‘::ﬂco Unidade Kb Juio SIENes b S
& PCQA VP) a Min. Mix. N2 %
3 Escherichia coli (E. coli} 3 100 0 N.5/100ml 4 0 3 1000

' Baclérias coliformes 3 100 0 N 2f100ml 0 0 3 100.0

Desinfetante residual 3 100 - mg/l 0.2 0.5 - -
Aménio 1 100 0.5 mgfl NH, <0.1 <01 i 100,0
N.* de coldmas a 22 "C 1 100 100 N ®{mi a 22°C 4] 0 1 100,0
N.” de colénias a 37 °C 1 00 20 N.%ml a 37°C 4] 1} 1] 100,0
ICondutividade 1 100 2500 WSfem a 20°C 118 119 1 100.0
(Cor 1 100 20 mgN PiCo <5 <5 1 1000
g pH 1 100 65-60 Uridades de pH 7.7 77 1 100.0
Manganés 1 100 50 1gfl Mn <10 <i0 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mgfl NO, 4,00 4.00 1 1000
xidabilidade i 100 5.0 mg/l O, <19 <19 1 100.0
' Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Fadlor do diligdo| <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Facior de diluigho <1 <1 1 100,0
Turvacdo 1 100 4.0 UNT <(,5 <0.5 i 100.0
Aluminio 0 0 200 pof Al - - - -
Clostridium perfringens 0 0 0 NEH00m - - - -
Ferro 0 1} 200 ngil Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mg/l NO, - - - -
Antiménio 0 0 5.0 pgh 56 - - - -
Arsénio 0 o 10,0 Ho/l As - - - -
Benzeno 0 o] 1.0 pafl - - . -
Benzo(a)pirenc 1] 0 0,01 pg/l - - - -
Boro 0 0 1.0 myfl & - - - -
Bromatos 0 0 10.0 pgh Bra, - - - -
Cadmio 0 0 5.0 pgil Cd . - - -
Calcio 0 0 - mgl Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 vg/t Pb - - - -
Cianclos 0 0 50,0 pg/l Cn - - . -
Cobre 1] 0 2.0 mgfl Cu - - - -
Cromio 0 0 50.0 pgll Cr - . - - |
1,2 — diclorgetano o] 0 3.0 pgfl - - - -
Dureza total 0 0 - mgl CaCO, - - - -
Emerococos 4] 0 0 N <1100m) - - - -
Fluoretos 0 0 1.6 mg/l F - . - -
Magnésio 0 0 - mg Mg - - - -
Mercirio s} 0 1.0 pg/l Hg - - - .
Niquel 0 0 20,0 pgll N - - - -
Hidrocarboneios Aroméncos Polic|chicos (HAP)
o Benzo {b] fluoraniend 1] 0 - pg/l - - -
Benzo [k] Nuoranteny 0 0 - pgfl - - - -
Benzo [g,h.1] perilengy 0 0 pgil - - -
Indeno [1,2,3<d] prrend| 0 0 . pg/l - - -
Selénio 0 0 10,0 ug/l Se - - - -
Cloretos s} o} 250,0 mg/1 Cf - - - -
Tetraclorocleno o} o} 10,0 pg/l - - - -
[Tricioroeteno 0 0 100 pgil - - -
Trihaiometancs — total (THM):
Clorofdrmig 0 0 H/l - - - -
Bromofdrmio [} o} pofl - - -
Diclorobromometangy 0 o] pofl - - - -
Dibromoclorometanoy 0 0 - poil - - - -
Sodio 0 0 200,0 mgll Na - - - -
[Sulfatos 0 ) 250.0 mgfl 50, - - - -
Pesticidas - 1atal
Alaclord 0 ol 0.10 pa/l - - -
Diurfioy 0 0 0,10 po/l - - - .
Terbutilazina 0 ¢} 0.10 pa/l - - - -
Desetilierbutilazinaf 0 0 0.10 pail - - - .
Ometoarc] 0 1] 0,10 Pyl - - - -
Alfa Total 0 Q 0,10 BgiL - - - -
Beia Total 0 0 1,00 Bail - - - -
Dese Indicaliva Total 0 0 0,10 mSy - - - -
__[Radio 0 ¢ 500.0 BgiL - i - -
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Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lai n® 306/2007. de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Ler n® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2

verilicagao da qualdade da sgua da rede publica , alravés de andlises perfédicas ma torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Lages

Parsmetros Anallsados P':m'-hn.: ;‘.‘:;:’.'d‘:: 3% o Valores Obtidos | Analises que cumprem o V.P.
= PCQA (VP) a) Min. | Max. Ne %
5 Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.#100ml 0 o} i 1000

Bactérias coliformes 1 100 0 N.#100m) 0 0 1 100,0

Desinfelante residual 1 100 - mygl 0,4 0.4 - -

Amonio 0 0 0.5 mgfl NH, - - - .

N.° de coldnias a 22 °C 0 4] 100 N.°/ml a 22°C - - . -

N.” de colénias a 37 °C ] 0 20 N.°/ml a 37°C - - - -

Condutividade o 0 2500 WS/cm a 20°C - - - -

Cor 0 0 20 mafl PiCo - - . -
] pH o] 0 65-9.0 Unidades de pH - - - -
© IManganés 0 ] 50 pofl Mn - - - -

Nitratos 0 0 50 mg/l NO, - - - -

Oxidabilidade 0 0 50 mp O, - - - -

Cheiro a 25°C 0 0 30 Factor de diluigho - - . -

Sabor a 25°C 8] 0 3.0 Faclor de diluigaa - . - -

[Turvacic 0 0 4.0 UNT - - - -

Aluminio 8] 1] 200 1gf Al - - - -

Clostridinm perfringens 0 0 o] N %1001 - - - -

Ferro 0 0 200 pgfl Fe - - - -

Nitritos 0 0 05 mgh NO, - - - -

Anliménio 0 0 5.0 pgil Sb - - - -

ArSEnio 0 0 10.0 ugil As . - - -

Benzeno 0 0 1.0 pg/l - - - .

Benzo(ayprenc 0 0 0.0 pgi - - - -

Boro 0 o] 1.0 mg/1 B - - - -

Bromatos o 0 10.0 g/l BrO, - - - -

Cadmio 4] 0 50 pgn Cd - - - -

Cdlcio 4] 0 - mgfl Ca - - - -

[Chumbo ¥] 0 10,0 pgA Ph - . - -

ICianetos s} 0 50,0 pah Cr - - - -

[Cobre 0 4] 20 mg/l Cu - - -

Cromio 0 0 50.0 pgi Cr - - - -

1.2 — diclgroelano 0 0 3,0 pgil - - . -

Dureza o1al 0 ¢ - mah CaCO, - - - -

Enicrocecos 0 4] o No100ml - - - -

Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - - -

Magnésio 0 0 - mgft Mg - - - -

Mercuirio 0 0 10 vadl Hg - - - -

Niguel 0 0 20,0 pall Ni - - - -

Hidrocarbonetos Aroménicos Polic|clicos {HAP)

(7] Benzo [b] Auoraniend 0 0 - ng - - - -
Benzo [k] fluorantend 0 0 - uan - - - -
Benzo (g,h,i] penleng 0 0 - Bl - - - -

Indeno [1,2,3-cd] pirenoy 0 0 - Lg/l - - -

Selénio 0 0 10.0 Pyl Sa - - - -

Cloretos 0 0 250,0 mgfl Ci - - - -

T'etracloroetena 0 o} 10.0 P - - - -

Triclorocieno 0 1] 10,0 pg/t - - - -

Trihalometanos - total (THM):

Cloroférmio) 0 0 - Pyl - - - -

Bromeformiof o 0 - pgfl - - - -

- Diclorobromometano 4] 0 vl - - - -
Dibromoclorometanoy 0 0 - pgn - - - -

Sédio 0 0 200.0 mght Na - . - -

Sulfatos 0 0 250,0 mgfl SO, - - - -

Pesticidas - 1olal

Alaclorg) 0 4] 0,10 pg/ - - - -

Diurdio| 0 o] 0,10 pgil - - - -
Terbutilazinal 0 o} 0,10 pai - - - -
Desetillerbutilazing| 0 0 0,10 pafl - - - -
Ometoatd 0 4] 0.10 pgit - - - -

Alfa Total 4] 0 0.10 Bask - - - -

Beta Toral 0 ] 1,00 Ba/L - - . -

Dose Indicativa Tolal 0 0 0.10 mSv - - - -

Radio 0 0 500.0 Bafl. - - - -
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Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto. alterade pelo Decrelo-Len n® 152/2017. de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da gualidade da dgua da rede publica . através de andlises penddicas na tomerra do consumidor, segundo ¢ Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competents (ERSAR)

Resume dos pardmelros pesquisados na 2ona de Abasieciments de Moumiz

Paramelros Analisados FE:MA::‘:.:: :.‘:l’:::::: Pa’::vlt::.rico Unidade Valores Obtidos Anallses que cumprem o V.P.
A PCQA (V.P) a) Min. Méx. N2 %
5 Escherichia coli (E. coli} 2 100 ‘ 0 N2/100ml 0 0 2 1000
Bactérias coliformes 2 100 0 N.°/100mi 0 13 1 50.0
Desinfetante residual 2 100 - mg/l 0.5 0,5 - -
Ambnio 1 100 0.5 mg/l NH, <01 <0,1 1 100.0
N.” de colbnias a 22 °C i 100 100 N2&fmla 22°C 0 0 1 100,0
N.® de colonias a 37 °C 1 100 20 N.2/mla 37°C g 0 1 100.0
jCondutividade 1 100 2500 }Sicm a 2000 a1 4% 1 100,0
| [Cor 1 100 20 mgfl PICo <5 <5 i 100,0
| = [pH 1 100 65-90 | UnidadesdagH | 7.8 78 1 100.0
| O IManganés 1 100 50 pgh Mn <10 <10 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mglt NO, <4 <4 1 100.0
jOxidabilidade 1 100 5.0 mgh O, <1.9 <1,9 1 100.0
[Cheiro a 25°C 1 100 30 Faclor de dilughe| <1 <1 1 100,0
Sabor a 25°C 1 100 30 Factor da diliigao| <1 <1 1 100.0
[Turvagio 1 100 4,0 UNT <Q.5 <0.5 1 100,0
| Alumirio 0 0 200 ugil Al - - - -
| Clostridium perfringens 0 ] ¢} N ¥100m! - - - -
Ferre 0 "] 200 wgfl Fe - - - -
Nitritos 0 o 0.5 mg/t NO, - - - -
Antimonio 0 0 5.0 Ho/l Sb . - - -
Arsénio 0 0 10,0 pgil As - - - -
Benzeno 0 0 1,0 pall - - - -
Benzo{a)pireno 0 0 0.01 pg/l - - - -
Boro 0 0 1.0 mgll § - - - -
Bromaios 0 0 100 g 8ro, - - - -
(Cadimio 0 0 50 pgfl Cd - - - -
Célcio 1] 0 . mg/l Ca - - - -
(Chumbo 0 0 10,0 W/t Pb . . - -
Cianelos o0 1} 50,0 pgil Cn - - - -
ICobre 0 0 2,0 mp/l Cu - - - -
(Crémio 0 0 50,0 ug/l Cr . - - -
1,2 - diclorgetang 0 0 3,0 po/l - - - -
Dureza total 0 0 mgfl CaCO, . - - -
Enterococos o0 o 0 N.%/100ml - . - -
Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - . - -
Magnésio 0 0 - mg/! Mg - - - -
Mercirio 0 0 1.0 pg/l Hg - - - -
Niguel o 0 20,0 Hofl My - - - -
Hidrocarbonelos Arométicos Polic|clicos (HAP)
5] Benzo [b] fluoranteng ] 0 - pgll - - - -
Benzo [k] fluoranteng 4] i - ugfl - - - -
Benzo [g,h,i] perilenoy o 0 - pgfl - . - -
Indeno [1,2.3-cd] pirenof o 1] - pgfl . - - -
Selénio 0 0 10,0 L/l Se - - - .
Cloretos o] ] 250.0 mgfl Gt . - - -
Tetracloroeteno 0 0 10,0 sl - - - -
Tricloroeienc 0 0 10,0 pafl - - - -
Irihalometanes — tolal {THM):
Clorofrmig] 0 0 - pgs - - - -
Bromofdrmig o s} - pai - - - -
Diclorobromometlana o] 0 - pgfl - - - -
Dibromociorometano 0 0 - pgll - - - -
iSodio 4] 0 2000 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 o 2500 mgf 50, - - - -
Pesticidas — lotal
Alaclorg 0 4] 0.10 pgil - - - .
Diuriof o] 0 0,10 parl - - - -
Terbutilazing] 0 0 0.10 ugfl - - - -
Desetiliecrbutilazinal 4] 4] 0.10 ugfl - - - -
Omeloald| o s} 0.10 pg/l - - - -
Alfa Tolal 4] 0 0,10 Ba/l - - - -
Beta Tolal 4] 4] 1.00 Ba/L - - -
Dose Indicativa Tolal 0 0 0,10 mSv - - - -
Radiio [ ] 50C.0 BalL - - - -]
Informagac complementar refativa 2 avenguagao das siluagoes de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

Bact Coliformes: ContaminagBo pontual, dado que a andlise de verificagéo néo registou o incumprimento, pelo que nao foram tomadas medidas.
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Municlpio de
Resende

Em conformidede com o DCecreto-Lei n.® 306/2007. de 27 de agosto, alterado pelo Decrelo-Lel n.° 152/2017, de 7 de dezembro. procedeu-se a

verficacdo da qualidade da dgua de rede publica . através de andlises penddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Gontrolo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridada compelente {ERSAR).

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abastecimenlo de Panchorra

Pardmetros Analisados ;‘n\::t:'ih; :.‘::;:f::: Par\."n!o::ﬁco Unidad. V"_““ RbibiGE gHRIEES qlle W EhE,
= PCOA (V.P) 3 Min__ | Max. Ne %
& [Escrerichia coli (E. coli) 2 100 0 N.2/100ml 0 0 2 100.0

Bactérias coliformes 2 100 Q N.2/100mlI 0 0 2 100,0

Des:nfetante residual 2 100 - mgfl 0.2 03 - -

Amdnio 1 100 05 mgll NH, <0,1 <0,1 t 100,0

MN.* de colbnias a 22 °C 1 100 100 N.4mi a 22°C 0 0 1 100,0

N.” de coldnias a 37 °C 1 100 20 N.2/ml a 37°C 0 0 1 100.0

Condunvidade 1 100 2500 S/cm a 20°C 48 48 i 100,0

ICor 1 100 20 mgA PtCo <5 <5 1 1000
g pH 1 100 6.5-98.0 Unidades do pH 74 7.4 1 1000
C IManganés 1 100 50 ugit Mn <10 <10 1 100,0

Nitraios 0 0 50 mg/l NO, - - - -

(Oxidabilidade 1 100 5.0 mg/l O, <19 <18 1 100.0

ICheiro a 25°C 1 100 30 Factor de diluigio| <1 <1 1 100.0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Faclor de dilvigae| <7 <1 i 100,0

[Turvacio 1 100 4,0 UNT <05 <0.5 1 100.0

Aluminio 1 100 200 pgn Al 42,0 42,0 1 100.0

Clostridium perfringens i 100 0 N.#/100ml 0 0 1 100.0

Ferro 1 100 200 upll Fa 59.0 58.0 1 100,0

INitritos 0 o 0.5 mgfl NO, - - - -

Antimdnic 0 0 5.0 kg/l Sh B - - -

Arsénio 1 100 10,0 upt As 25,1 254 0 0.0

Benzeno Q 0 1.0 P/l - - -

Benzo(a)pireno 0 4] 0.01 ngdl . - - -

Boro 0 0 1.0 mgfl 8 - - - -

Bromatos 0 0 10,0 ugh Bro, - - - -

[Cadmio 0 0 5,0 ug/l Cd - - - -

Calcio 0 0 - mgA Ca - - -

(Chumbo 1 100 10.0 pg/l Pb <3 <3 i 100.0

[Cianelos 0 o 50,0 ug/l Cn - - - -

Cobre 1 G0 2,0 mg/l Cu <0,01 <{0,01 1 1000

Crémio 0 4] 50.0 ugfl Cr - - - -

1,2 — dicloroetano o 4] 3.0 pgi - - - -

Dureza total 0 0 - mgfl CaCo, - - - -

Enterococos 1 100 o N.5/100mi 0 0,0 1 100,0

Fluorelos 0 0 1.5 mgfl F - - - -

Magnésio 0 i - mgfl Mg - - - -

[Mercario 0 0 1.0 wgfl Hy - . - -

Niquel 1 100 200 pgil M <5 <5 1 100,0

Hidrocarbonelos Aromasicos Polic[clicos (HAP)

] Benzo [b] fuoraniend| 0 0 - ugfl - - - -
Benzo [K] fluoranteno; 0 0 - pofl - - - -

Benzo (g,h,i] penlend 0 0 - ygll - - - -

[ndeno [1,2,3-cd] pirend o] 0 - ugfl - . - -

Selénio 0 0 10.0 ng/l Se - - - -

[Cloretos 0 i 250,0 mg/l Cf - - - -

Tetracloroeteno 0 0 10,0 iyl - - - -

Tricloroeieno 0 0 10,0 gl - - . -

[Trihalometanos — tolal {THM)

Cleroférmidf 0 0 - pgfl - - - -
Bromolémidf 0 0 . ity - - - -
Diclorobromometanoy o] 0 - pgd - . - -
Dibromociorometanc 0 0 - pel - . - -

Sodio 0 0 200,0 mygfl Ne - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mp/l SO, - - - -

Pesticidas — total

Alaclorg 0 0 0,10 pg/l - - - -

Diurifiof 0 1} 0,10 patl - . - -
Terbutilazing 0 0 0.10 pa!l - - - -
Deseniierbutilazing 0 0 0.10 pgdl - - - -
Ometoalo| 0 0 0,10 pgl - - - -

Alfa Tolal 1 100 0,10 Bafl <004 <0.04 1 100.0

Beta Toal 1 100 1,00 Boil <01 <01 1 100.0

Dose [ndicativa Tolal 1 100 0.10 mSv <0, <01 1 100.0

Radéo 1 100 500.0 Ba/l 235.0 2350 1 100.0

Informagao complementar relativa a averiguacao das situagdes de incumprimentos dos VP (causas e medidas comrelivas):
Arsénlo: Incumprimento devido &s caraleristicas naturais da origem da agua. pelo que a mesma foi alterada.
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= Dados do Controlc da Qualidade da Agua Para Consumo Humano ne Concelho de Resende

—

R

-
Munlclpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decrelo-Lei n® 152/2017. de 7 de dezembro, procedeu-se 2
verificagao da qualidade da &gua da rede pablica , através de andlises periddicas na tornera do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

4.° Trimesire (Qutubro a Dezembro) - 2018

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abastecimento de §. Martinhe de Mcouros

Pard Analisad ::::t:?:: ’R‘a:::::::: Pnr\::n“::rlcu Unidade EAltEes GOMcoy AliRisoelde s Umot e o ir-
- PLQA vp) a) Min. Max. N.° %
& [Escherichia coli (E. coli} 3 00 0 N.100ml 0 0 3 100.0

Baclérias coliformes 3 100 0 N.2/100ml 0 0 3 $00.0

Desinfetante residual 3 100 - my/l 0.2 0.4 - -

Ambnio 1 100 0.5 mg/l NH, <0, <0,1 1 100.0

IN." de coldnias a 22 °C 1 100 100 N4/mla 22°C 0 0 1 100.0

N.” de colénias a 37 °C 1 100 20 N.2fml a 37°C 4] 0 1 100.0

Condutividade 1 100 2500 WShem 1 20°C 36 % 1 100.0

Cor 1 100 20 mgil PiCo <5 <5 1 100,0
) pH 1 100 6,5-90 | unidadesdo pH 6.5 6.5 1 100.0
© IManganés 1 100 50 ngfl Ma <iQ <10 1 100.0

Nitratos 1 100 50 mgfl NO; <d <4 1 100.0

Oxidabilidade 1 100 5.0 mgfl O, <1.9 <13 1 100.0

Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluglo <1 <1 1 100.0

Sabor a 25°C 1 100 30 Factor de dilugio| <1 <1 1 100,0

Turvacdio 1 100 4,0 UNT <0.5 <0.5 1 100,0

Aluminio 0 0 200 vafl Af - - - -

Closiridinm perfringens 0 0 0 N.#/100ml - -

Ferro 0 0 200 ngil Fe - - - -

Nitrilos 0 0 0.5 my/t NO, - - -

Anlimonio 0 0 5.0 ngfl Sb - -

ATsénio 0 0 10.0 ngfl As - - - -

Benzeno 0 o] 1.0 pe/) - - - -

Benzo(a)pirena 0 0 0.01 pafl - - - -

Boro 0 0 1,0 mygfl B - - -

[Bromatos 0 0 10.0 pgil 8r0, - - - -

Cadmio 0 0 50 ng/l Cd - - - -

Calcio 0 0 - mgl Ca - - -

IChumbo 0 0 10.0 vghi Pb - - -

[Cianelos ] ] 50,0 poil Cn - - - -

Cobre 0 0 2.0 mg/l Cu - - - -

Crémio 0 0 50,0 pall Cr - - -

1,2 — dicloroetano 0 0 3.0 pgi - - -

Dureza lotal 0 0 . mgh CaCO, ; . B

Enterococos 0 0 0 N °/100m1 - - - -

Fluoretos 0 0 15 mgfl F - - -

Magnésio 0 0 - mgil Mg - - - -

Mercario 4] o] 1.0 pg/l Hg - - - -

Niquel 0 0 200 Lo/l Nt - - - -

Hidrocarboneios Aromaticos Pohclelicos (HAP)

G Benzo [b] fluoranteng 0 0 - pgi - - - -
Benzo (k] Ouoraniend 0 0 - pgfl - - - -

Benzo [g,h,1] perileng 0 0 - pg/l - - - -

Indenoc [1,2,3-cd] pireng| 0 0 - pgl - - - -

Selénio 0 0 10,0 pgi Se - - -

Cloretos 0 0 250.0 mgyl Cf - - - -

Tetracloroeteno 0 0 10,0 pofl - - -

Tricloroeteno 0 4] 10,0 povl - - - -

(Trihalometaros — total (THM):

Cloroférmioy 0 0 - po/l - -
Bromofbrmio) 0 0 - pot - -
Diclorobromometanoy 0 0 - pgil - -
Dibromoclorometano| 0 0 . pph - - - -

Sadio 0 0 00,0 mg/l Na - .

Suifatos 0 0 250.0 mg/l SO, - -

Pesticidas — to1al

Alaclord 0 0 0,10 pall - - -

Dhurio 0 0 0.10 pgll - -

Terbulilazinal 0 0 0.10 pgil - - - -

Desetilierbutilazinal 0 0 0.10 ug/l - -
Ometoatg| G 0 0,10 pgfl - - -

Alfa Total 0 0 0.10 Ba/l. - -

Beta Total 0 0 1,00 BailL - - - -

[Dose Indicativa Tolal 0 0 0,10 mSv - -

Radzo 0 0 500,0 Bafl - - -




)

Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelhe de Resends
- 4.9 Trimestre (Qutubro a Dezembro) — 2018
Municipio de

Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n® 1522017, de 7 de dezembro. procedeu-se a
verficacdo da qualidade da &gua da rede publica . alravés de andlises penddicas na tomera do consumider, segundo o Programa de Contrglo da
Qualdade da Agua (PCQA) apravado pela autoridade competente (ERSAR),

Resumo dos parametros pesguisados na Zeona de Abastecimento de Vinhés

Par&metros Anallsados PNr;::;g';; : .;’I':l‘::: Plr‘::‘rmo Valores Obtid, Andlises que cumprem o V.P.
= ki) : PCOA VP) a) Min, | Max Ne %
© |Escherichia coli (E. coli) 1 100 [1] N.°A100ml 0 0 1 100,0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.°1100ml 0 0 1 100,0

Desinfetanie residual 1 100 - mgl 0.3 0.3 - -

Amoénio 0 0 05 mgfl NH, - - - -

N.® de colénias a 22 °C 0 0 100 N.2/ml a 22°C - - - -

IN.® de col6nias a 37 °C 0 1] 20 N.°ml a 37°C - . -

(Conduividade 0 0 2500 pSicm a 20°C - - - -

ICor 1] 0 20 mafl PiCo - - - -
b, pH 0 0 6.5-8.0 | Unidades de pH - - - -
© IManganés 0 0 50 pg/l M - - - -

Nilratos 0 0 50 mg/l NO, - - - -

Oxidabilidade 0 0 5.0 mg/l O, - - - -

ICheiro a 25°C 0 0 30 Factor de diluigso - - - -

Sabor a 25°C 0 0 3.0 Factor de diluigao - - - -

Turvagio 0 0 4.0 UNT - - - -

Alvminio 0 0 200 ngh Al - - - -

Clostridinm perfringens 0 1] 0 N*/100ml - - - -

Ferro 0 0 200 pg/l Fe - - - -

Nitritos 0 0 0.5 mg/ NO, - - - -

Antimanio 0 0 5.0 pgfl Sb - - - -

Arsénio 0 0 10,0 pgil As . - . -

Benzeno 0 0 1.0 pgn . - - -

Benzo{a)pireno 0 0 0.01 pah . - - .

Boro o 0 1,0 mg/l B - - - -

Bromatos 0 0 10.0 ugh Bro, - - - -

Cadmio o 0 5,0 ugil Cd - - - -

Calcio 0 0 - mg/l Ca - - - -

(Chumbo 0 0 10,0 Hg/l Ph - - - -

ICiane1o3 0 o 50,0 Hg/l Cn - - - -

Cobre 0 0 2,0 mpfl Cu - - - -

Crémio 0 0 50,0 wgfl Gr - - - -

1,2 — dicloroctano 0 o 3,0 Lo/t - - - -

Dureza tolal ¢ 0 mgfl CaCo, - - - -

Entergeocos 0 0 0 N.*/100mi - . - -

Fluoretos 0 0 1.5 mgh F - - - -

Magnésio 4] 0 - mgfl Mg - - - -

Mercario 0 0 1.0 pgil Hg - - - -

Nique! 0 0 20,0 pa) Ni - - - -

Hidrocarbonetos Aromaticos Policelicos (HAP)

o Benzo [b)] fluoranteno 4} 0 - ugf - - - -
Benzo [k] fluorantero s} 0 - pgh - - - -

Benzo [g,h,i] perileno 0 0 - ugrl - - - -

Indeno [1,2,3-cd] pitend 0 0 - pgd - - - -

Selénio 0 0 10.0 patl Se - - - -

Cloretos 0 s} 250,0 mgfl Ci . - - -

[Tetracloroeteno 0 0 10,0 podl - - - -

Tricloroeteno 0 4] 10.0 pofl - - - -

Trihalometanos — total (THM}:

Cloroformio] 0 0 - pavl - - - -

Bromofdrmiof 0 0 - Hasl - - - -
Diclorobromemetanoy 0 4] - R/t - - -

Dibromeclorometan 0 0 - pafl - - . -

Sddio 1] 4] 200,0 mg/l Na - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mah SC, - - - -

Peslicidas — 1otal

Alaclorg] o] 0 0,10 pai - - - -

Diuriio o 0 0.10 pafl - - - -
Terbutitazing 0 ] 0,10 podl . - -
Desctilierbulilazina) 0 4] 0,10 iblil - - -

QOmetoat 0 0 0,10 ugll - - - -

Alfa Toal 0 0 0.10 Bg/L - . . -

Beta Towal o 0 1,00 Ba/L - . - -

Dose Indicativa Tolal 0 0 0,10 mSvy - - - -

Raddo 0 0 500,0 Bail - - - -




Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

4.2 Trimestre (Outubro a Dezembro) - 2018

Munlcipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto. aflerado pelo Decreto-Lei n® 1622017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da quahdade da 4gua da rede publica . através de analises periddicas na fomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Ciualidade da Agus {PCQA) aprovado pela autoridade compelente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimeanto de Barrd

{Parametros Analisados p':;\m'i’:: :et:;:::;: Pnr::ll:"h'ico Unidade taloies Qb HHCRERE R M6 S oL T e
= PCOA {V.P) a) Min. Max. N2 %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N *7100ml 0 0 1 100,0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.2/100ml 0 0 1 100,0

Desinfetante residual 1 100 - mgft 0,1 0.1 - -

Aménio 0 0 0.5 mg/l NH, - - - -

IN.° de colénias a 22 °C i} i} 100 N %ml a 22°C - - - -

IN.” de coldnias a 37 °C 0 0 20 N °/ml a 37°C - - -
| [Condutividade 0 0 2500 pSicm a 20°C . - - -
I Cor 0 4] 20 mg/l PiCo - - - -
| o pH 0 0 85-90 | Unidedes de pH - -

: © IManganés 8] 0 50 vg Mn - - - -
| Nitratos 0 0 50 mgfl NO, - - - -

Oxidabilidade 0 0 50 mg/l O, - - - -

Cheiro a 253°C 0 0 3.0 Faclor de dilulgio - - -

Sabor a 25°C 0 0 3.0 Factor de diigae - - - -
| [Turvacic 0 0 4.0 UNT - - - -
' Aluminio 0 0 200 pgfl Al - - - -

Closiridium perfringens 0 0 0 N %/ 100m! . - - -

Ferro 0 0 200 wo/l Fe - - - -

Nitritos 0 ] 0.5 mgfl NO, - - - -

Antiménio 0 0 5.0 pgil Sh - - - -

Arsénic o] o] 10,0 ug/l As - - - -

Benzeno 0 0 1.0 ugll - - -

Benzo(a)pireno 0 0 0,01 pgfl - - - -

Boro 0 0 1,0 mgfl 8 - - - -

Bromatos 0 0 10,0 g 8ro, - - - -

(Cadmio 0 0 5,0 v/l Cd - - - -

| [Célcio 0 0 - mgii Ca - - - -

(Chumbo 0 0 10.0 vg/1 Pt - - - -

Cianetos 0 0 50.0 ugfl Cnt - - . -

(Cobre 0 0 2.0 mp/l Cu - - - -

Crdmio 0 0 50.0 pgdl Cr - - . -

1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 iy - - : -

Dureza total ] ] - mp/l CaCO, - - -

Enteracocos 0 0 0 N =100m - - - -

Fluoreios s} s} 1.5 mgll F - - - -

Magnésio 0 0 - mq/l Mg - - - -

Mercario 0 0 1,0 pgfl Ho - - - -

INique! s} s} 200 pgl Ni - - - -

Hidrocarbonetos Aromalicos Polic|clicos {(HAP)

(5] Benzo [b] fluoraniend 0 0 - ugfl - -
Benzo [k] fluorantend| 0 0 - wgi - - - -
Benzo [g,h.i] perilency 0 0 - gl - - - -
Indeno [1,2,3-¢d] piren 0 0 - ugh - - . .

Selénio 0 o] 10.0 Hgil Se - - - -

Cloretos 0 0 250,0 mgft Cf - - . .

Tetracloroetenc 0 0 10.0 pafl - - - -

Tricloroeieno 0 0 10.0 gl - - - -

Trhalometanos — toral (THM):

Cloroférmig 0 0 - ugh - - -
Bromoformid| 0 0 - ughl - - - -
Dhiclorobromometancy 0 0 - ugi - - - -
Dibromoclorometano] 0 0 - ugfl - - - -

Sodio s} s} 200,0 mgfl Na - - - -

Sulfatos 0 a 250,0 mg/ SO, - - - -

Pesticidas — tonal

Alacloro a a 0.10 wa/l - - -

Diuro] 0 0 0.10 ugsl - - - -
Terbuilazing 0 0 0,10 g/l - - - -
Desetilterbutilazing s} s} 0,10 ug!l - . - -
Ometoato] 0 0 0.10 gl - . . .

Alfa Tolal 0 0 0,10 Ba/il - - - -

Beta Toal s} s} 1,00 Bafl - . - .

Dose Indicativa Total a 0 0,10 msv - - - -

Radic 0 0 500.0 Bgil - - - -




== s Dados do Controlo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Conceiho de Resende

\\
: \

4.° Trimgstre (Qulubro a Dezembro) - 2018
Municlplo de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Ler n® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreio-Lei n? 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4
verilicagdo da qualidade da 4gua da rede publica . através de andlises pentdicas na fomeira do consumidor, segunde o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela auteridede competente {ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisades na Zona de Abastecimenio de Rede de Fontanérios de Ovadas (Raposeira)

N.® Anélises Valor

|Pardmetros Analisados Previstas no :.‘:;::';;:: Paramétrico Unidade SRR OURE:y SRR e i
= PCQA (vP) a) Min. | Max. NS %
& [Escherichia coli (E. com 1 100 0 N 100 ] ] 1 100,0
Bactérias coliformes 1 100 0 N %100mI 0 0 1 100.0
Desinfetante residual 1 100 - myh 0.1 0.1 - -
Amdnio 0 0 0,5 mgil NH, - - - -
M." de ¢oldnias a 22 °C 0 0 100 N.5ml a 22°C - - . -
N.® de colénias a 37 °C 0 0 20 N.%/ml a 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 pSicm a 20°C - - - -
Cor o 0 20 mg/l PiCa - - - -
ol pH 0 0 6,5-8,0 | Unidades de pH - - - -
O IManganés 0 0 50 Ho/l Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mgil NO, - - - -
(Oxidabilidade 0 0 50 mgl G, - - - -
{Cheiro a 25°C 0 ] a0 Faclor de diluigho - - - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 Factor de diluigan - - - -
[Turvagdo [ 0 4.0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 Hot Al - - - -
Clostridiim perfringens e 0 o} N.4100m( - - - -
Ferro 0 0 200 Lg/l Fo - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mgN NO, - - - -
Antimdnio 0 0 5.0 ug/l Sk - - - -
Arsénio 0 0 10,0 1afl As - - - -
Benzeno 0 o] 1,0 pgt - - - -
Denzo(a)pireno 0 0 0.01 pail - - - -
Boro 0 0 1.0 mgfl 8 - - - -
Bromatos 0 0 0.0 g BrO, - - - -
Cadmio 0 0 5.0 pgll Cd - - . -
Calcio 0 0 B mgfl Ca - - . -
IChumbo 0 0 10.0 ug/l Ph - - - -
ICiancios 0 o] 50,0 ugl Cn - - - -
Cobre 0 0 2,0 mygAl Cu - - - -
Cromio 0 0 50,0 pgrl Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 0 10 ppA - - - -
Dureza total 0 0 - mgfl CaCO, - - - -
Enterococos 0 o] 0 N */100ml - B - -
Fluoretos 0 0 15 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercario 0 o] 1,0 poil Hg - - - -
Niquel 0 0 20,0 ng/l Ni - - - -
Hidrocarbonetos Arométicos Polic|clicos (HAP)
) Benzo [b] flucraniena 0 0 gl - . - -
Benzo [k] fluoranieng 0 0 - Hl - - - -
Benzo [g,h,i] perileno e 0 - po/l - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireng 0 0 . pad - . - -
| Seiénio o 0 10,0 Hgn Se ; ; ; .
| [Cloretos ¢ 0 250.0 mgll € - . P -
Tetracloroeieno 0 0 10,0 po/l - - - -
| Tricloroeteno 0 0 10.0 pof) - . - -
Trihalomelanos — 1otal (THM)
. Cloroformic 0 0 - Hott - - - -
' Bromoformigf 0 0 - Hot! - - - -
| Diclorobromometang| 0 0 - paf - - - -
' Dhbromociorometland 0 0 - ugh - - - -
| Sodio 0 0 2000 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mg/l SO, - - - -
Pesticidas — total
I Alaclerol 0 o] 0,10 pgit - - - -
Diurd 0 0 0,10 Pt - - - -
Terbutilazing| 0 0 0,10 paft - - - -
Desetilterbutilazing| 0 0 010 Rt - - - -
Ometoato o] 0 0,10 woll - - - -
Alfa Tolal 0 0 0,10 Bait - - -
Beta Total o 0 1.00 Bg/L - - - -
Dosc Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Radio ¢ 0 500.0 Ba/L - - - -




== 2 Dados do Contrelo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende /\/

‘7'; 4.° Trimestre {Qutubro a Dezembro) — 2018

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, ailerado pelo Decreto-Les n® 1522017, de 7 de dezembro, procedeuse &
verficagdo da qualidade da dgus da rede publica , alravés de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controto da
Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela auleridade compelentie {(ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimenic de Rede de Fontandrios de Ovadas de Cima

Parkmairos Anslisados ’: :\::::2';; :‘.::::Li;:: 2o Valc:r ico VAR Valores Obtidos Andlises que cumprem o V.P.
= PCOA (V.P) a) Min. | Max. N2 %
5 Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.%/100mI 0 4] 1 100,0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.2/100m| 0 0 1 100.0

Desinfelants residual 1 100 - mg/l <0.1 <0.1 - -

Amdnio 1 100 0.5 mgll NH, <0,1 <0,1 1 100,0

IN.” de coldnias a 22 °C 1 100 100 Nemia22°C| 107 107 1 100.0

N.” de colénias a 37 °C 1 100 20 N.%/mi a 37°C 77 77 1 100,0

ICondutividade 1 100 2500 pSiem a 20°C 31 3t 1 100.0

Cor 1 100 20 mgi PtCo <5 <5 1 100.0
B pH 1 100 6.5-9.0 Unidades de pH 6.5 6.5 1 100,0
© IManganés 1 100 50 wgA Mn <10 <10 1 100,0

Nitratos 1 100 50 mg/l NO, <4 <4 1 100.0

Ox:dabilidade 1 100 50 mgn o, <19 <19 1 100,0 |

(Cheiro a 25°C 1 100 30 Faclor de diluicio <t <1 1 100,0

Sabor a 25"C 1 100 3.0 Fadlor de diluicio <1 <1 1 100.0

[Turvagio i 100 40 UNT <0.5 <0.5 1 100.0

Aluminio 4} 4} 200 pa/l Al - - - -

Clostridium perfringens 0 0 0 N *7100mi - . - .

Ferro o} o} 200 yg/l Fe - - - -

Nitritos 0 0 0.5 maft NO, - - - -

Anlimdnio 0 0 50 yg/l Sk - - - -

ATSENIO o] o] 10,0 ugfl As - - -

Benzeno 0 0 1.0 ngil . - - -

Benzo(a)preno 0 0 0.01 pgfl . - . -

[Boro ¢] 4] .0 mg1 B - - - -

Bromatos 0 4} 10,0 pgA BrO, - - - -

Cadmio 0 0 5.0 ugn Cd - - - -

Cilcio o 0 - mg/i Ca - - - -

Chumbo 4] o] 10,0 ugll Pb - - - -

|Cranctos 0 0 50.0 pgn Cn - - - -

Cobre 0 0 2,0 mgfl Cu - - - -

Cromio o} o} 50.0 ugh Cr - - - -

1,2 — diclorcelano 0 0 30 pgi - - - -

Dureza total 0 o - mgfl CaCO, - - - -

Enterococos 0 0 0 N *100ml - - - -

Fluorelos o] o] 1,5 mgil F - - -

Magnésio 0 0 - mgfl Mg - - - -

Mercirio 0 0 1.0 vl Hg - - - -

Niguel 0 0 200 gt Nr - - -

Hidrocarbonetgs Aromancos Policlclicos (HAP)

b Benzo [b] Nuoranteng| 0 0 - ugh - - -
Benzo [k] fluoranteno 0 0 - pafl - - . -
Benzo [g,h,1} perileno 0 0 - vall - - - -

Indeno [1,2.3-cd] prrenos 0 0 - ug/l - - -

Sclénio 0 0 100 pgll Se - - -

Cloretos 0 0 250.0 mg/l G/ - - - -

[Tetracloroeleno 0 0 100 pgfl - - - -

Tricloroeteno 0 0 100 pgll - - - -

Trihalomelanos — total (THM):

Cloroformig] 0 0 - pgh - - - -
Bromoflormig| 0 0 - 1] - - - -
Diclorobromometanoy 0 0 vall - - - -
Dibromocleromelano o] 0 - ygfl - - - -

Sodio 0 0 200.0 mg Ma - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mg/l SO, - - - -

Pesticidas — total

Alacloso 0 0 0.10 vyl - - - -

Diuréof 0 0 0,10 pafl - - - -
Terbunlazingl 0 0 0.10 upfl - - - -
Desetilierbuniazing 0 o} 0,10 vl - - - -
Ometoaloy 0 0 0,10 vgf - - - -

Alfa Total 0 0 0,10 Bq/L - . - -

Bea Toial 0 0 1,00 Bg/L - - - -

Dose Indheativa Total 0 o] 0.10 mSv - - - -

Radio 0 0 500.0 Ba/l. = - - -
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4.° Trimestre (Outubro a Dezembro) — 2018

Munkclpio de
Resende

Em cenformidade com ¢ Decrete-Lel n.® 306/2007. de 27 de agosio. alterado pelo Decreto-Ler n® 15272017, de ¥ de dezembre, procedeu-se a

verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica | através de andlises penddicas na lomera do consumklor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimanto de Mesquitela

o i
Pardmetros Analisados Pr'wiAs“l:ll[.:: :":ﬂ:':::: "lVIlt.)rJ d ek phion | Ahkes qile POIGOIE:
< PCQA (V.P) a Min. | Max. Ne %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.2/100ml 0 0 1 100,0
Bactérias coliformes 1 100 0 N.°/100ml 0 0 1 100,0
Desinfetante residual 1 100 - mgfi 0.3 03 - -
Aménio c 0 0.5 mgfl NH, - - - -
N.* de colérias a 22 °C 0 0 100 N.%/ml a 22°C - - - -
IN.? de coldnias a 37 °C o] 0 20 N.%/ml a 37°C - - - -
[Condutividade [} 0 2500 uSicm a 20°C - - -
[Cor 0 0 20 mgll PtCo - - - -
P pH 0 0 6,5-9.0 | unidades de pH - -
© IManganés 0 0 50 1af Mo - - - .
Nitratos 0 0 50 mgfl NO, - - - -
Ox 1dabilidade ¢ 0 5.0 mgil 0, - - -
Cheiro a 25°C 0 0 3.0 Factor de diluigao - - - -
Sabor a 25°C 0 0 3,0 Factor de diluigio - - - -
Turvagio ] 0 4,0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 P Al - - - -
Clostridivm perfringens 0 0 0 N.5/100ml - - -
Ferro 0 0 200 vgfl Fe - - -
Nitritos 0 [} 0.5 mefi NO, - - -
Antiinénio 0 0 50 pgit Sh - - -
Arsénio o 0 10,0 ug/l As - - - -
Benzeno 0 0 1,0 pgil - - - -
Benza{a)pireno 0 0 001 pgh - - -
Bore o 0 1.0 mgfl 8 - - - -
Bromatos 0 0 10,0 ughl 8ro, - - - -
Caddmio 0 1} 5.0 ug/l Cd - - - -
Cdlcio 0 0 - mgfl Ca - - - -
[Chumbo 0 0 10,0 pan Pb - - - -
[Cianetos e 0 50,0 ug/l Cn - - - -
Cobre 0 0 2.0 mgfl Cu - - - -
Crédmio 0 0 50,0 ug/l Cr - - - -
1,2 - dicloroelane 0 0 30 pg/l - - - .
Dureza 10lal 0 0 - mgfl CaCo, - - - -
Enterococos 0 0 o N./100mi - - - -
Fluoretos g 0 1.5 mgfl £ - - - -
Magnésio 0 0 - mgil Mg - - - -
Mercario 0 0 1.0 wgh Hg - - - -
Niguel 0 0 20.0 uafl Ni . - - -
Hidrocarbonctos Aromaticos Polic|clicos (HAP)
Benzo [b] fluoraniensl 0 0 - pot - - - -
Benzo [k] flucranienol o] 0 - poit - - - -
Benzo [g,h,1] perileno e 0 - pall - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireng 4] 0 - pgil - - - -
Selénio g 0 10.0 pgil Se - - - .
Clorelos 0 0 2500 magfl C - - - -
Terraclorocieno 0 0 10,0 ] - - - -
(Tricloroeteno 0 0 10,0 pgil - - - -
(Trihalometanos - total (THM):
Cloroférmiol e 0 - pg/l - - - -
Bromofrmio 0 o] - pgll - - - -
Diclorobromomelang 0 0 - pgll - - - -
Dibromoclorometand| 0 0 - ugfl - - - -
Sédio 0 0 2000 mg/ Na - - - -
Sulfatos 0 0 250,0 mgil 50, - - - -
Pesticidas — ro1al
Alaclorol o] o] 0,10 pgh - - - -
Dhurdio 0 0 0.10 pafl - - - -
Terbutiiazing 0 0 0.10 wg/l - - - -
Desetilierbulilazing 0 0 0.10 pafl - - - -
Omeroato 0 0 0.10 pai - - - -
Alfa Total 0 0 0.i0 Ba/l - - . -
Beta Total 0 0 1.00 Bg/L - - - -
Dose Indicativa Tolal 0 0 0,10 mSy - - - -
Raddo 0 0 5000 Bgil - - - -
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Municiplo de
Resende

4.° Trimestre (Outubro a Dezembro) - 2018

Em cenformidade com o Decretc-Lei n® J06/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decretc-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da égua da rede piblica . alravés de andlises penoddicas na tornelre do consumidor. sequndo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela avtoridade compelanig {(ERSAR)

Resumo dos garametros pesquisados na Zona de Abastecimenio de Penede de 8. Jogo

Parametros Analisados Ph:u\::b‘ulal’r: :e':l'::;l::: Par:::n::rico Unidade EAOTRE ORI 0A AORIS 04 gV Ui predY VP
= PCOA (VP) a) Min. Max. N %
& [Escherichia coli (E coli) 1 100 0 N eri00ml [ 0 1 100.0

Bacténas coliformes 1 100 0 N.%100mI 0 0 1 100,0

Desinfetante residual 1 100 - mg/l 0.1 0.1 - -

Amonio 0 0 05 mg!l NH, - - - -

IN.® de coldnias a 22 *C 0 o] 100 N.%ml a 22°C - - - -

N.° de coldniag a 37°C 0 0 20 N.5ml a 37°C - - - -

Condutividade 0 0 2500 pSicma 20°C - -

Cor 0 0 20 mg/l PtCo - - - -
. pH 0 0 6.5-90 | unidades de pH - - -
© [Manganés 0 0 50 ugn Mn - -

Nitralos 0 0 50 mgfl NC, - - - -

Oxidabilidade 0 0 50 maf O, - - -

Cheiro a 25°C 0 0 3.0 Factor de diluigio - - - -

Sabor a 25°C 0 0 3,0 Factor de diluigio - - - -

urvagio 0 0 4.0 UNT - - - -

Aluminio 1} 0 200 Hgil A - - -

Clasiridium perfringens 0 0 4] N “/100ml - -

Ferro 0 0 200 vgn Fe -

Nitritos 0 0 0.5 mg/l NO, - - -

Annmonio 1] 0 50 va/l Sb - - -

Arsénio o] 0 10.0 Hgn As - - -

Benzeno 0 0 1.0 v/l - -

Benzo(a)pireno 0 0 0,01 pg/l - - - -

Boro 1} 1} 1.0 mgfl B - -

Bromatos 0 0 10,0 pgf 8r0, - - R .

(Cadmio 0 0 5.0 ugN Co - - - -

Calcio 0 0 - mg/ Ca - - - -

Chumbo 0 0 10,0 vy/l Pb - - - -

(Cianelos 0 0 50.0 ugf Cn - - - -

Cobre 0 0 20 mgil Cu - - - -

Crémio 0 o] 50.0 pg/l Cr - - - -

1,2 — dicloroelano 0 0 3.0 pgfl - - - -

Dureza tota) 0 0 - mgll CaCl, - - -

Enterococos 0 0 4} N % 100m! - - -

Fluorgios 0 0 1,5 mg/l F - - - -

Magnésio 0 0 - mgfl Mg - - - -

Mercirio 0 0 1,0 ngfl Hg - - -

[Nique! 0 0 20.0 g N . . .

Hidracarboneios Aromdiicos Polic|clicos (HAP)

] Benzo [b] flucranieno; 0 0 - po/i . - - -
Benzo |k] fluoranteno; 0 0 - yg/l - - - -

Benzo [g.h,1] penlenoy 0 0 - pgil - - -

Indeno [1,2,3-cd) pirency 0 0 - vall - - -

Seléno 0 0 00 pgh Se -

Cloretos 1] 1] 250.0 mghn CI - - - -

[Tetracloroetcno 0 0 10.0 vg/l - - - -

Triclorocteno 0 0 100 vgfl - - - -

Trihalometlanos - wtal (THM)

Cloreformiof 0 0 - pgil - - -
Bromofdrmiof 0 0 - Pl - - -
Diclorcbromometan<y 0 0 - pgfl - - - -
Dibromeclorometanof 0 0 - poil - - - -

Sadio 0 0 2000 mg Wa - - - -

Sulfzios 0 0 250.0 my/l SG, - -

Pesticidas — tolal

Alaclorod 0 0 0.10 pgil - - -

Divra 0 ] 0,10 pgfl - - - -
Terbulilazina 0 0 0.10 pai - - - -
Desenlterbutilazing] 0 0 010 pgfl - - - -
Ometoatd 0 0 010 pafl - - - -

Alfa Total 0 0 0,10 Byl - - - -

Beta Total 4] 0 100 Bq/L - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - -

Radio 0 0 500,0 Bg/L - - B -

(=71
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Munlcipio de
Resende

4° Trimestre (Oulubro a Dezembre} - 2018

i Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resends

Em conformidade com o Decreto-Ler n.® 306/2007, da 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-sa a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica . aravés de andlises periddicas na lomeira do consumidor, segundo 0 Programa de Conlrolo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos perametros pesquisados na Zona ge Abaslecimento de Fontanario de Abasteclmento Unlco da Cordova (Paus)

Parsmslros Analieasos ;:;v':'ﬂ':; :. ;:’?:dls:: P V"‘” Valores Obtidos | Andlises que cumprem o ¥.P.
- PCQA (V.P) a) Min. Max. N.° %
& [Escrerichia coli (E. coli) 1 100 0 MN.2100m| 0 0 1 100,0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.%/100ml o] 0 1 100,0

Desinfetante residual i 100 - mg/l 0.2 0.2 - -

Ambnio 1 100 0.5 mg/l NH, <0,1 <0,1 1 100,

N.® de coldnias a 22 °C 1 100 100 N eml a22°C 0 0 1 100.0

IN.” de coldnias a 37 °C i 100 20 N.%/ml a 37°C 0 0 1 100.0

[Conduuividade 1 100 2500 WSicm a 20°C 65 65 1 100,0

iCor 1 100 20 mgh PiCo <5 <5 1 100.0
P pH 1 100 6,5-9,0 | Unidades de pH 6,7 6.7 1 100,0
O |[Manganés 1 100 50 HoA Mn <10 <10 1 100.0

Nitratos 1 100 50 mgfl NO, 7.00 7.00 1 100,0

Oxidabihidade 1 100 5.0 mg/l Q, <19 <1,9 1 100,0

ICheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluiglo <1 <1 1 100,0

Sabor a 25°C i 100 3,0 Factor de diluigio <1 <1 1 100,0

[Turvagiio i 100 4,0 UNT <0.5 <0.5 1 100.0

Aluminio 4] 0 200 W/l Al - - - -

Clostridium perfringens a] 0 0 N.*100ml - - - -

Ferro o] 0 200 ug/l Fe - - -

Nitritos 0 0 0.5 mg/l NO, - - - -

Antimonio 4] 0 5.0 ng!l 5k - - - -

Arsénio 0 0 10,0 LgA As - - - -

Benzeno 0 0 1.0 pa/l - - - -

Benzo{a)pireno 0 0 0,01 pg/l - - - -

Boro 0 0 1.0 mg/l B - -

Brematos 0 0 10,0 g BrO, - - - -

Cadmio 0 0 5.0 pgil Cd - - - -

Calcio i 0 - mgfl Ce - - - -

Chumbo 0 0 10,0 pgil Pb - - - -

Cianeios 0 0 50.0 ng Ca - - - -

Cobre 0 0 2,0 myg/l Cu - - - -

Cromio 0 o} 50.0 ngtl Cr - - - -

1.2 - dicloroctano 0 0 3.0 pgf - - - -

Dureza total 0 o - mgil CaCO, - - -

Enterococos 0 0 0 N.*100mi - - - -

Fluorelos M) o] 1.5 mgfl F - - - -

Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - -

Mercario 0 4] 1.0 wgil Hg - - - -

Niquel o} 4] 20,0 Hg/t Ny - - - -

Hidrocarbonetos Aromaticos Polic|clicos (HAP)

o Bunso [b] fluorantend o 4} - pofl - - - -
Benzo [k] fuorantend 0 a - port - - -
Benzo [g,h,i] peritenc 0 0 pgi - - - -

Indena [1,2,3-¢d) pireng| o] 0 - vafl - -

Sclénic o] 0 10,0 vgh Se - - - -

|Clorelos 0 o} 250.0 mg/l CI - - - -

[Tetraclaroeteno 0 0 10.0 Hofl - - - -

Triclorociena o] 0 10,0 pof) - - - -

[Trihalometanos — total {THM):

Cloroftrmioy 0 0 - podl - - - -

Brormo fdrmicy 0 0 pg/t - -
Diclorebremometang] 0 0 - vl - - - -
[Dibromeclorometano) 0 0 - Hgfl - - - -

Sodio 0 0 2000 myg/l Ma - - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mgh SO, - - - -

Pesticidas — total

Alaclory 0 0 0.10 wgfl - - - -

Diurdg 0 0 0.10 ugfl - -
Terbulilazina 0 0 0,10 wg/l - - - -
Deselillerbutilazinal 0 0 0,10 wafl - . - -
Ometoato 0 0 0,10 gl - - - -

Alfa Total 0 0 0.10 Ba/L - - - -

Beta Total 0 0 1.00 Ba/L - - - -

Dose Indicativa Toral 0 0 0,10 mSv - - -

Radio 0 0 500.0 Bg/l - - -
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4.° Trimestre {Outubro a Dezembro} - 2018

Munlciplo de
Resende

Em cenformidage com o Decreto-Ler n.® 306/2007. de 27 de agosio. alterado pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 3
verilicagdo da qualidade da dgua da rede publica . araves de andlses periddicas na termeira do consumidor. segunde ¢ Programa de Controio da
Qualdade da Agua (PCQA) aprovado pela aulondade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisadss na Zona de Abastecimento de Fontanaric da Abastecimants Unico de Ferrelrés (Paus)

L
|sarbetian Anatiasise ;:.::::2':; ;.et;:::l::: P.r\:.:":’ o VhkiRs Valores Obtidos Andlises que cumprem o V.P.
i PCOA {(V.P.) a) Min. Max. N.° %
5 Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.%/100ml 0 o 1 100,0
Bactérias coliformes 1 100 0 N.#100ml 0 0 1 100.0
Desinfetante residual 1 100 - mg/l 0,2 0.2 = -
Amonio 0 0 05 mgfl NH, - - - -
N.® de coldmas a 22 °C 0 0 100 N.%ml a 22°C - . - -
IN." de coldnias a 37 °C 0 0 20 N %ml a 37°C -
[Condutividade 0 0 2500 uSicm 2 20°C . - - -
iCor 0 0 20 mal PiCo -
8 pH 0 0 6.5-9.0 | unidades de pH - - - -
© IManganés 0 0 50 pgh Mr - - - .
Nitratos 0 0 50 mgfl NO, - - - -
Oxidabilidade 0 0 5,0 mg/l O, - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 3.0 Factor de dilui¢so . - -
Sabor a 25°C 0 0 3,0 Factor de diluigao - - - -
[Turvagdo 0 0 4.0 UNT - - - -
[Aluminio 0 0 200 g Al - - -
Clostridinm perfringens 0 0 0 N ¢/100m! . - -
lerro 0 0 200 pgi Fe - - - -
Nilrilos 0 0 0.5 mg/l NO, - - - -
Anumdnio 0 0 5.0 ugn Sb - - -
Arsénio 0 0 10,0 ugll As - - - -
Benzene 0 0 1,0 afl - . - .
Benzo(a)pireno 0 0 0.01 ugi - - - -
Boro 0 0 1,0 mgl 8 - - - -
Bromatos 0 0 10,0 A Bro, - - - -
:(‘édmio 0 0 50 pgll Cd - - - -
Célcio 0 0 - mgA Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 ug/ Pb - - - -
(Cianetos 0 0 50,0 L/l Cn - - - -
Cobre 0 0 2.0 mg/l Gu - - - -
(Crémio 0 0 50.0 pgil Cr - - - -
1,2 - diclorogtano 0 0 3.0 gl - - - -
Dureza total 0 0 - mgAl CaCo, - - - -
Enterococos s 0 0 M eH100mI - - - -
[Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mgll Mg - - - -
Mercirio 0 0 1.0 pali Hg - - - -
[Niquel 0 0 20,0 pg/l Nt - - - -
Hidrocarbonetos Aromiticos Polic[clicos {HAP)
o Benzo [b] flueranteng 0 0 - pgll - - - -
Benzo (k] flugrantency 0 0 - pgh - - - -
Benzo [g,h,1] perileno 0 0 - pg/l - - - -
Indeno {1,2,3-cd] pitengy 0 0 - pgtl - - - -
Selénio 0 0 10,0 ugn Se - - - -
|Cloretos 0 0 250.0 mgit Gf - - - -
[Tetracioroeteno 0 0 10.0 pgil - - - -
Tricloroeteno 1] 1] 10,0 pgil - - - -
[Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmig| 0 0 - pgh - - - -
Bromofdrmicy s 0 - ugfl - - - -
Diciorebromoemetand a a - pgh - - - -
Dibromoclorometano 0 0 - pg!l - - - -
Socho 0 0 200,0 mg/l Na - - - -
Sullatos ] a 250,0 mgd 50, - - - -
Pesticidas — total
Alaclorg 0 a 0,10 pail . . - -
Diuraof a a 0,10 padl - - - -
Terbutilazinal 0 0 0.10 pasl - - - -
Desectilicrbutilazing 0 0 0,10 Lgh - - - -
Dmeloatd| s} 0 0,10 pgh - - - -
. Alfa Total 0 0 0,10 Bofl - - - -
| Beta Total 0 0 1,00 8o/l - - - -
Dosc Indicativa Total s 0 0,10 mSv . - - -
Radio a 0 500,0 BagiL = - - -
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Munuclpio de
Resende

Em conformidade com ¢ Decreto-Ler n.® 306/2007, de 27 de agosio. alterado pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verilicagao da gualidade da agua da rede poblica , alravés de andlises penddicas na tomeira do consumider, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resume dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Fantanario de Abastecimanto Unico de Fornelo (Paus)

L
Pardmetros Analisados P.:w?sntillh:; :.':"":Ls:: Pnr::I;:;rin_o Unidade Veltros Obiidos LIMIERR a0y cUmprent ofy-F,
= PCQA (VP) a) Min. Max. N %
& [Escherichia con (E. col) 1 00 0 N.<7100m] 0 0 7 100.0
Bactérias coliformes 1 100 0 N.°M00mI 0 o 1 100.0
Desinfelante residual 1 100 - mg/l 0.3 0.3 - -
Aménio 0 0 0.5 gl NH, - - - -
IN.® de colénias a 22 °C 0 0 100 N.2tml a 22°C - - - -
N.” de colénias a 37 °C a] 0 20 N.%ml a 37°C - - -
ICandutividade 0 0 2500 pSfcm a 20°C - - - -
iCor 0 0 20 mgA PiCa - - - -
o pH 0 0 6,5-9,0 | unidades de pH - - - -
O IManganés 4] 0 50 HgA Mn - - - -
Nitratcs 0 0 50 mg/l NO, - - - -
Oxidabilidade 0 0 5.0 mofl O, - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 3,0 Faclor de diluigho - - - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 Factor de diluicio - - - -
Turvagiio Q 0 4.0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 pg/l Af - - - -
Clostridim perfringens 0 0 0 N.*100mi - - - -
Ferro 0 0 200 ug/l Fe - - - -
Nitritos 0 0 0,5 mg/l NO, - - - -
ANimanio 4] 0 50 ng/l Sb - - - -
Arsénio 0 0 10,0 ugll As - - - -
Benzeno 4] 0 1.0 Hofl - - - -
Benzo{a)pireno Q 0 0,01 ug/l - - - -
Boro 1] 0 10 mgfl 8 - - - -
Bromatos 0 0 100 wgh Bro, - - - -
Cadmio 1] 0 50 uafl Cd - - - -
Cilcio 0 0 - mg/l Ca - - - -
Chumbao 0 0 10,0 ugfl Ph - - - -
[Cianetos 0 0 50,0 pg/l Cn - - - -
|Cobre 0 0 2.0 mafl Cu - - - -
Crémio 0 0 50,0 pgtl Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 ngh B - - -
Dureza total 0 ] mgft CaCO, - - - -
Enterococos 0 0 0 N.4/100ml - - - -
Fluoretos Q 0 1.5 mofl F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercario 0 0 1.0 pg/l Hg - - - -
[INiquel 0 0 200 Wl Ni - - - -
Hidrocarboneios Aromdaticos Policlchicos (HAP)
o Benzo [b] fluorantenoy 0 0 - pgf - - - -
Benzo [k] Mluoranend a] 0 - ugf - - - -
Benzo [g.h,i] perilend| 0 0 - pgh - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pirenoy ] 0 - paf - - - -
Selénio 0 0 10,0 gl Se - - - -
[Cloretos 0 0 250,0 mg/l Ci - - - -
[Telraclorocieno Q 0 0.0 Hgfl - - - -
Tricloroetsno 0 0 10,0 pgfl - - - -
[Trihalometanos — to1al (THM):
| Cloroférmiof 0 0 - pg - - - -
Bromoférmio 0 0 . pgi - - - -
Diclorobromomelanof 0 0 - ughl - - - -
Dibromoclorometano 0 0 - pghl - - - -
Sadio 0 0 2000 mall Na - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mgil 80, - - - -
5 Pesticidas — 101al
Alacloro 0 0 0,10 pg/l - B - -
Diurdo| 0 0 0,10 Hafl - . - -
Terbutilaxina 0 0 0,10 ugfl - - - -
Desetilterbutilazing ] s} 0,10 Ho/l - - - -
Ometealo| 0 0 0,10 pgfl - - - -
Alfa Tolal 0 0 0,10 Ba/L - . . -
Beta Total 0 0 1,00 Bg/l - B - -
Dose Indicativa Total 0 0 010 mSv - - - -
Radao 0 Q 500.0 Ba/L - - - -
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Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosio. allerado pelo Decrelo-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica , através de andlises penddicas na tomelra do consumidor. segunde o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competenie (ERSAR).

Resumo dos parémetros pesquisades na Zona de Abastecimento de Fontanario de Abastecimento Unico de Paredes (8. Romao)

IParémetros Analisados P'::\::::’r:: :g':;;::;:: Par:::rlrico Unidad JBlork GURASS AR ESSAURC U9 V]
- PCOA (VP) a) Min. Mix. N2 %
& [Escherichia call (E. col) 1 100 o N 100mI 0 0 1 1000
Bactérias coliformes 1 100 0 N./100ml 0 16 0 0,0
Desinfelanta residial 1 100 - mg/l 0,2 02 - -
Amonio 0 0 0.5 mgil NH, - - - -
N.° de colénias a 22 °C 0 0 100 N.%ml a 22°C - - - -
N.° de coldnias a 37 °C 0 1} 20 N %ml a 37°C - - -
IConduividade 0 0 2500 pSiem a 20°C - - - -
[Cor 0 0 20 mgh PiCo - - - -
8 pH 0 o] 65-8,0 Unidades de pH - - - -
O [Manganés 0 0 50 pad Mn - - - .
Nitralos 0 0 50 mgil NO, - - - -
Ox1dabilidade 0 0 5,0 magfl O, - - - -
Cheiro a 253°C o 0 3.0 Factor da dilulgae - - - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 Fottor de dilulgio - - - -
Turva¢io 0 0 4.0 UNT - - . -
Aluminio 0 0 200 pol A/ - - - -
Clostridivm perfringens 0 0 0 N.2/100ml - - . -
Ferro 0 0 200 Holl Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mglt NO, - - - -
Antimdnio 0 1] 5.0 posi Sb - - - -
Arsénio 0 0 10,0 ol As - - - -
Benzeng 0 0 1.0 pg/l - - - -
Benzo(a)pireno a} 0 0.01 pgfi - - - -
Boro 0 4] 1.0 mgl B - - - -
Bromatas 0 ] 10.0 wgh 8ro, - - - -
(Cadmio 4] 4] 5.0 pofl Cd - - - -
ICalcio 0 0 - mg/l Ca - - - -
(Chumbo 4] ] 10,0 Lg/l P - - - -
Cianetos 0 0 50,0 pgA Cn . - - .
(Cobre ¢} 0 2.0 mg!l Cu - - - .
ICrémio 0 4] 50,0 pafl Cr - - - -
1,2 — dicloroelano o 4] a0 pail - - - -
Dureza 10tal 0 ] - mafl CaCo, . - - -
Enierococos s} ¢} 0 M.oH00mL . - - -
Fluoretos 4] 4] 1.5 mgfl F . - - -
Magnésio s} s} - myfl Mg - - - -
Mercurio 0 Q 1.0 pofl Hg - - - -
Niguel 0 0 20,0 L/ N - - - -
Hidrocarbonetos Aromilicos Polic|chicos (HAP)
o Benzo [b] fluoranieno 4] 4] - ug/ . - - -
Benzo [k] fluoranteng 4] 4] - pg/l - - - -
Benzo [g,h,)] perilenoy s} s} - ugfl - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pirency 4] 4] - ugfl - - - -
Selénio 0 0 10,0 pafl Se - - - -
Clorelos 0 0 2500 mgil Ci - - - -
[Tetraclorocicno 4] 4] 10,0 pgl - - - -
Triclorceteno s} ¢} 10.0 pgh - - - -
Trihalometanos — total {THM):
Cloroformi 0 0 - pg/l - - - -
Bromof6rmios 0 0 - ugf - - - -
Diclorobromomelany 0 0 - pafl - - - -
Dibromocloromeland| 0 0 - ugfl - - - -
Sadio o 4] 2000 mgfl Na - - - -
Sulfatos 0 0 250,0 mg/l 5C, - - - -
Pesticidas — 1otal
Alacloro 0 o] 0,10 pgfl . - - -
[hura 0 o] 0.10 ugll - - - -
Terbutilazina 0 0 0.10 pgfl - - - -
Desetilierbutilazing) 0 0 0,10 pgil . . -
Cmetoaio| c ¢} 0.10 pahl - - - -
Alfa Toal Q 0 0.10 Ba/L - - - -
[Beta Tolal 0 1] 1.00 Ba/l - - - -
Dose Indicativa Total s} 0 0,10 mSv - - - -
Radio 0 0 500.0 Bg/L . - - L - B
Informagao complementar relativa 4 averiguagao das siiuagbes de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):
Bact Coliformes: Contaminago pontual, dado que a andlise de verificagdo ndo registou o incumprimento, pelo que nao foram tomadas medidas.




== 4 Dados do Controlo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resenda
— 4.° Trimestre {Outubro a Dezembro) — 2018

Munlclpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lel n.® 30672007, de 27 de agosto. alterado pelo Decreto-Lei n® 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verilicagio da qualidade da 4gua da rede piblica , através de andllses periddicas na tomera do consumidor, segundo o Programa de Conlrolo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autondade competente (ERSAR).

Resumo dos pardmetros pesqusados na Zona de Abastecimento de Fortandrio de Abastecimento Unleo de Paredinhas {Paus)

- -
Parémetros Analisados :ﬂ;ﬁ;l'h:: :.‘:u":l‘::: P"V.;I;rm Unidad L] OMI@ AlBNs e ciipeel) V..
= PCQA (VP) a Min. Max. NS %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N = 100ml 0 0 1 160.0
Bactérias coliformes 1 100 0 N.%100ml 0 [} 1 100.0
Desinfelanie residual 1 100 - mgll 0.4 0.4 - -
AmMonio 0 0 0.5 mgil NH, - - -
N.“ de coldriasa 22 °C 0 4] 100 N.%ml a 22°C . - -
M. de colbnias a 37 °C ] o 20 N.%ml a 37°C . - -
ICondutividade i} o 2500 WSiem a 20°C - . - -
ICor 0 ¢ 20 mgh PICo - . - -
s pH 0 0 65-90 | unidades de pH - - - -
© [Manganés 0 4] 50 g/l Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mgfl NO, . - - -
Oxidabilidade 0 0 50 mgfl 0, - - - -
ICheiro a 25°C o} i} 3.0 Faclor de diluigho . - - -
Sabor a 25°C 0 0 3,0 Factor de diluigao - - - -
[Turvaciio 0 0 4.0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 poi Al - - - -
Ciosiridium perfringens 0 0 0 N.%/100ml - - - -
FFerro 0 0 200 pafl Fe - - .
Nitritos o 0 0.5 mg/l NO, - - -
Antimdnio 0 0 5.0 ugf Sh - B -
Arsénio 4] 0 10,0 Ll As - - -
Benzeno 0 0 1.0 pgh . - - -
Benzo{a)pireno 0 0 0,01 pgi - - - -
Boro s} 0 1,0 mg/l 8 - - - -
Rromatos 0 0 0.0 oA Bro, - - - -
ICAdmio o} 0 5,0 pght Cd - - - -
[Céleio 4} 0 - mg/l Ca - - - -
IChumbo 0 0 10,0 Hgli Pb - - - -
Cianelos 0 0 50,0 ug/l Cn - - - -
(Cobre 0 ¢ 2.0 mgl Cu - - - -
ICrénio 0 0 50,0 ugfl Cr - - - -
1,2 — dicloroetano 0 4} 3,0 ngtt - - - -
Dureza to1al 0 0 - mg/l CaC0, - - - -
Enlerocecos 0 0 0 1 9/100ml - - - -
Fluoretos 8] 0 1.5 mgl F - - - -
Magnésio 0 4] - mgfl Mg - - -
Mercurio o} 4] 1.0 pad Hy - - - -
MNiguel 0 0 20,0 wafl Ni - - - -
Hidrocarbonelos Aromaticos Polic|clicos (HAP)
(7] Benzo [b] fleoramendy 0 0 - pgh - - -
Benzo (k] fluoranieno 0 0 - gl - - - -
Benzo [g,h,i] perileno o} ] - pgil - - - -
Indeno [1,2,3-d] pirendy 0 0 - pg - - - -
Selénio 0 0 10,0 ygll Sa - - - -
ICloretos 0 0 250,0 mg/l Ci - - - -
[Tetracloroeieno 0 0 10.0 1] - - -
Triclorcelena 0 0 10.0 ng/l - - - -
Trihalometanes — total (THM):
Cloroférmiof 0 0 pgh - - - -
Bromoformioy 0 0 - pafl - - . -
Diclorobromamelane 0 0 - pph - - - -
Dibromaclorometang| 0 0 - ug/l - - - -
Sodio 8] o] 2000 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mafl SO, - - - -
Pesticidas — total
Alaclorgy o o} 0.10 pgYl - - - -
Diurio 4] 0 .10 po/l - - - -
Terbunlazing 0 0 0.10 ug/l - . . .
Desetilterbutilazing s} Q 0,10 no/l - - - -
Omcloator 4] o} 0,10 pgn - - - -
Alfa Towal o] 0 010 Ba/L - - - -
Beta Total Q 0 1.00 Ba/l - - - -
Dose [ndicativa Toral 0 0 0,10 mSy - - - -
Raddéa 0 0 500,0 Bg/L - - - -

S = 1 ¥t P v s 1+ SR s




—_ Dados do Controlo da Qualldade da Agua Para Consumo Humane no Concelho de Resende

—0 =y

—

Municipia de
Resende

4.° Trimestre (Outubro a Dezembro} - 2018

Em conformidade com o Decrelo-Ler n® 306/2007, de 27 de agosio, alteradc pelo Decreto-Ler n® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verficagao da qualidade da Agua da rede publica , alravés de andlises periddicas ne lorneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competente (ERSAR)

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Rede de Fontanarios de S. Romiao

o e e :;\::;I:':; :..:;:::::: P:r\:ﬂ:vlco G Valores Obtidos | Anélises que cumprem o V.P.
& i - PCQA (V.P.) a) Min. Max. N | %
O |Escherichia coli (E. coli) 1 100 Q N ¢100ml 0 Q 1 100,0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.%100ml 0 0 1 100.0

Desinfetante residual 1 100 - mg/l 0.7 0.7 - -

Aménio 0 0 0.5 mgfl NH, - - -

N.% de colbnias a 22 °C 0 0 100 N.%ml a 22°C - - - -

N.? de colénias a 37 *C 0 1} 20 N ®ml a 37°C -

(Condutividade 0 0 2500 pSicm a 20°C - - -

Cor 0 0 20 mgil PtCo - - - -
a pH 0 0 65-9.0 Unidades de pH -

O IManpanés 0 0 50 ugli Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mgil NO, - -
Oxidabilidade 0 0 50 mgfl O, - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 3,0 Factor de diluigso - - - -
Sabor 2 25°C Q 0 3.0 Factor de diluigio - - - -
Turvacio 0 0 4.0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 ol Al ; ; ; T
Clostridium perfringens 0 0 0 N °/100m! - - - -
Ferro 0 0 200 wgh Fe - - - -
Nitritas 0 ] 05 mgfl NO, - - - -
Antiménio 0 0 5.0 wg/l St - -

Arsénio 0 0 10.0 ug/l As - - -

Benzeno 0 0 1.0 pg't - -

Benzo(a)pircno 0 0 0.01 pgl - -

Boro 0 0 1.0 mg/t 8 - - - -

Bromatos 0 0 10.0 1gil 8ro, - - -

Cadmio 0 0 50 pg/l Cd - - -

iCalcio ¢} 0 - mgfl Ca - - - -

(Chumbo 0 0 10,0 ugf) Pb - - - -

(Cianclos 0 0 50,0 ug/ Cn - - - -

Cobre 0 0 2.0 mgfl Cu - - - -

Cromio 0 0 50,0 ug/l Cr - - - -

1,2 — dicloroetano 0 0 3.0 ugfl - - -

Dureza tolal 0 o - mg/l CaCOC, - - - -

Enterococos 0 0 0 N #/100m - - -

Fluoretos 0 Q 1.5 mg/l F

Magnésio 4} 0 - mgil Mg - - - -

Merciino 0 0 1.0 upft Hg - - -

Niquel 0 0 20,0 pgfl Ni . ; ; .

Hidrocarbonelos Aromaticos Pohc|chicos (HAP)

G Benzo [b] flucranieno o] 0 - po/l - - - -

Benzo [k] fluerantenoy ] 0 - gl - - -
Benzo [g,h,i] perilen 0 0 - pa/l - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pirenof 0 0 - pa/) - . - .

Selénio 0 4} 10,0 pg/t Se - - - -

Cloretos 0 0 250.0 mgl Cf - - - -

Tetracloroeteno 0 0 10.0 Hgit - - - -

Tricloroetcno 1] 0 10.0 V73] - - -

Tribalomelanos — total (THM):

Cloroférmicy 0 0 pg/l - - - -
Bromoformiq 0 0 pgi - - - -
Diclorobromoemetano o] 0 pgf - - - -
Dibromoclorometang 0 0 - pgfl - - -

Sddio 0 0 200.0 mg/l Na - - -

Sulfatos 0 0 250.0 mgil SO, - -

Pesticidas — total

Alaclorol 0 o] 0,10 pgfl - - - -

Dhiurdof a 0 0,10 Hafl - - - -
Terbutilazinal 0 0 0.10 pgfl . - - -
Desetillerbunilazing| 0 0 0.10 po/l - - - -
Omeloalo] 0 0 0,10 poil - - - -

Alfa Tolal 0 a 0.10 BaiL - - -

Beta Tolal 0 0 1.00 Bq/L - - -

Dose Indicativa Total 4] 0 0.10 mSv - - - -

Radao o] 0 500,0 BofL - - - -

k ‘:T;Kf\‘\\i_ﬁ-
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\\ AG UAS Do 4° Trimestre 2018
N O RT E Qualidade da Agua para Consumo Humano

Ponto de Entrega em Alta: Resende - Balsemao

Grupo Aguas de Portugal
Entidade Gestora em Baixa: Municipic de Resende

Erm cumprimento do Decrexo-Lel n* 10472007, de 27 do Agosto, alterads pels Decrato-Lal nt 15171017, de Tde Derembro, a Aguas do Morte inlorma o1 seus consumidores dos resuliader obtides nas andlives de
demonttracio de conformidade com as normas de qualidade do referigs Dnorato-Lel. Estas andlises witdo previstas no Programa de Controlo da Quahdade da Agua para Comume Humano aprovado pela Entidade
Reguiatora dois Servigos de Agua ¢ Rowiduos (ERSAR). s apre. dos d cram que n dguas dhuibuida estd. ma generalidads, em conkormidade com as normas de qualldade
estabelecidas na legilacio em vigor.

Controlo da Qualidade da Agua para consumo Humano

N " Ardlises PCQA Resulmdat obtidos Vilor Paramérrico Cumprimenta do YP
Farkmerd Unitazdes Previstas Realizadas %Realizadas Minimo Miximo (VP hes Fesuimace VP (%)
Excherichia coil (E coli) N/00 mi ] § 100 ) o o 100
Bactérlas coliformes NA100 mi I I 190 [} o ] 100
Desinfetante residual mag/ 1 i 100 0,7 - N -
DL306/07 - ROTINA 11
Aluminio pg/L Al 0 o - . - 200 . -
Amonla mg/L NH, 0 q . - - Q.50 . -
Nimera de colénias 2 12 “C M/ml [} ol - . - Sem alteragio anormal - -
MNimero de colénias a 36 °C N/mi 0 0 - . - Sem alteragio anormal B
Condutividade wS/om a 20°C o o - - - 1500 -
Clostndium perfringens M/100 ml o 0 - - . 0 . -
Cor mg/L PtCo o ] - - - 0 -
pH Unidades pH 0 0 - . - 2450595 - .
Manganés pg/L Mn 0 0 . - . 80 -
HNiraws mg/L NOy I | 100 <0 50 Q 10D
Omidabilidade mg/L O; 0 '] - - - 5.0 -
Cheiro 2 25°C Fator de diluigao 0 0 . - . 3 -
Sabor a 25°C Fator de diluigdo ] 1] . . . 3 -
Turagio NTU ] 0 - - - 4 - -
DL306/07 - INSPECAO

Antmanlo /L Sb Q [} . . - 50 . .
Ariénio o/l As a Q - . - 10
Benzenc pG/L 0 o . - . 1.0 . .
Benzo(a)pireno pg/l b 0 - - - Q.010
Boro pg/L B ] o - . - 1.0
Bromatos Hg/L BrO, 0 o - - - 10 . -
Cadrmo ug/L Cd 0 Q - - - 5.0 . -
Cilas pg/L Ca 0 0 - - - - . -
Chumbo pg/L P 0 a . . - 10 . -
Cianetos HG/LCN 0 a - - . 50 - -
Cabre pg/t Cu 0 4} . . . 2.0 - .
Cremle pug/LCr a 0 - - . 50 - -
1,2 - Ddoroemnc wag/l Q Q - - . 1.0 . .
Durezz wom! mg/L CaCO, 0 L] - N - - - -
Enteracocos N/100 mi Q 0 - - - 0 . .
Ferre yg/L Fe 0 a0 - . - 200
Fluorews ug/LF ¢ 0 - - - 1.5 -
Magnesio mg/L Mg Q 0 - - - - -
Mercuria Hg/L Hg bl 0 - - - 1.0 -
Niquel Hg/L NI 0 [1] . - - 20 - -
Niurluos mg/L NO; o a - - . 0.50 - -
Selénio pg/L Se o 0 . B . 10 -
Cleretes mg/L Cl Q a - . . 250
Jodie mg/L Ma 0 a - - - 200
Sulfatos mg/L SO. Q |2 . - - 250

| Al Lot Basl [ 0 - . - 0.10(1)

| Bew onl Ba/L o ¢ - . - 1,0{1}
DOose Indicativa mSv 0 1] - . . lo - -
Tetracloroetena ¢ Tricloroeteno pg/L 0 0 - - - [[] - -

Tetracloroetena ug/L 0 i] . . -
i Tricloroetena ug/L 1] 0 . . . - .
| MOD 2.2.20 RO Pig 112
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‘\‘ AG UASoo 4” Trimestre 2018
N O RTE Qualidade da Agua para Consuma Humano

Ponto de Entrega em Alta: Resende - Balsemao

Grupo Aguas de Portugal .
L g Entidade Gestora em Baixa: Municipio de Resende

Em cumprimente do Ducroto-Lel n.® 104/2007, du 1T da Agosto, alterade pele Dacrato-Lel n® 1522017, de 7 de Dozembro, a Aguas do Noerts Informa o3 seus comumidores dot resultados obddoes s andlires de
damonstragio da conformidade com ai normas da qualidade do referide Cacrsto-Lel. €3tas andlizes escio prevhstas mo Programa de Controlo da Qualdade da Agua para Comumoe Humano aprovado pels Entidade
Reguiadora dos Fervigon de Agua ¢ Reuduos (EASAR). Os resultad analidcos ap = rarmn que a dgua distribuida esth, na generaldade, em conformidade com as normnas de qualidade
estabelecldas na legisla¢io em vigor.

Controlo da Qualidade da Agua para consumo Humano

‘ N.* Ardlises PCQA Resultados obtidos Valor Paraméurico Cumprimento do VP
| Parbmenry Unidades Previstas  Realizadas  %Realadas  Miomo  fiximo VP W rasbleados 2 VP %)
Hidrecarbonetss Aromincos Pellclelicos Ha/L 0 0 . - . 0.10 -

Benzolbjilucrantenc Hg/L 0 0 . - .
Benzo{k)fluoranteno Mg/l a 0 - - . - -
Benzo{ghi) perilena po/l ] 0 . - - . -
Indeno(l.2.)<d)pirenc [TLTR L] Q . - . . .
Tritalometanas - wal pg/t 0 0 . - . 8 -
Clerafermmio ug/L Q 0 - - - - -
Bromoférmio pg/t Q [ - . - - -
Bromodicdlorometano Hg/L Q 0 - . .
Dibromeclorometano Mg/l 0 )
Pesticidas - Lowl Mg/l 0 0 - - - 0,50
| Clorpiries Ha/L 0 o - . - 0,10 - -
‘ Imidactopride pg/L 0 0 - - - 0.10 - -
; MCPA /L 0 0 - - - 010 . .
Totais 4 L] L]
| {1) Niveis. de verificacio (alerta).
:
:
Pantos de Amostragem constantes no relatdrio
PE Ferros
Informagio complementar relanva 1 avenguacio das situagoe nprimentos dos VP (causas 5}

Emitido em. 17-01-2019
O Adminlstrador

Eng® Manuel Cordeiro Moras
Este Edinal fol publictado no WebSiee na dae < suz emissdo.
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