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DIVISAQ DE OBRAS E SERVIGOS OPERACIONAIS

EDITAL

Controlo da Qualidade da Agua
(1.° Trimestre 2019)

----Dr. Manuel Garcez Trindade, Presidente da Camara Municipal de Resende--«----------—-----
----Faz publico, nos termos do n.° | do artigo 17.° do Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de
agosto, os resultados obtidos no controlo da qualidade da agua distribuida no concelho e nos
pontos de entrega das Aguas do Norte, no 1.° trimestre de 2019, -—--wonooemmooecomemeeeeo

----Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vdo ser afixados no

placar do@diﬁcio dos Pagps do Concelho e nos locais de estilo.--—------—--- -
----E eu Chete da Divisdo de Obras e Servigos Operacionais, o

SUD STV, r = m e o oo e e e e e

Anexo: Resultados do controlo da Qualidade da Agua de Consumo — 1.° trimestre de 2019

(29 paginas)

O Presidente da Camara Municipal,

(Dr. Manu

Garcez Trindade)




Dados do Contralo da Qualldade da Agua Para Consumo Humano no Concelhc de Resende

~= 1° Tnmesire (Janeiro a Margo] - 2019
Municipio de
Resende

Em conformidade com 0O Decreto-Lei n ® 306/2007. de 27 e8 agosto, allerado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedau-
se 4 verificagso da qualidade da 4gua da rede publiica, awravés de analises periédicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua {PCOA) aprovado pela auioridade competenta (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecmento de Anreade

| N.* Yal
| Parametros Analisados Previstas 0 R:h::::’“'l’wﬁtrhu Unidade Valores Obtidos e e
= (=T - ve) 8 Min. Max. N2 %
‘ % [Escherichia coli (E. coli) 2 100 ) N.%/100m 0 0 2 100,0
| Bactérias coliformes 2 100 o] N.%100mi ¢ Q 2 1000
| | |Desinfetante residual z 100 - mg/l 0.2 0.9 - -
AmMGNIc 0 0 G5 mg/l NH, - - - -
‘ N ° de colonias a 22 °C il 100 100 N.oimil a 22°C 0 0 1 00,0
N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 N.e/mia 37°C 0 0 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 9Sham 8 20°C 105 105 1 1000
Cor 1 100 20 mg/l PrCo <5 <5 1 100,06
o pH 1 100 65-90 | uUnadesdepH 7.5 7.5 i 100.0
© |Manganés 0 0 50 wg/l Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mg/lNO 3 - - - -
Oxidabilidade 0 o] 50 mg O, - - - -
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diuicio < <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diuigho <3 <3 1 100,0
Turvagd 1 100 4.0 UNT <05 <0,5 1 1000
Aluminio 0 Q 200 Han A - - - -
Clostridium perfringens 0 (V] 0 M "1100mi - - -
Ferro Q 0 200 wg/l Fe - - - -
Mitritos 0 0 0.5 mg/l NO o - - - -
Antimonio 0 0 50 wo/l Sb - - - -
Arsénio 4 100 10.0 wgfl As 2.1 21 ] 1000
Benzeno 0 0 1,0 [Pl - - - -
Benzo(a)pirend 0 0 0,01 ugll - - - -
Boro 0 o] 1.0 mg/ B - - - -
Bromatos 0 0 100 W/l BrO - - - -
Cadmio 0 0 50 pa/l Cd - - -
Calcio 0 0 - mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 ) 10,0 wa/l P& - - - -
Cianetos 4] 0 50,0 pg/l Cn - - - -
[Cobre o] 0 2.0 mg/l Cu - -
Crémio 0 8] 50.0 wa/l Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 wgh . - . -
Dureza total 0 Q - mgll Cel0; - - - -
. Enterococos 1 100 0 N */100m Q 0 1 100.0
- Fluoretos 0 0 1.5 ma/l F - - - -
. Magnésio (] ] - mg/l Mg - B - -
Merclrio 0 V] 1.0 wg/l Hg - - - -
Nique! 0 0 20,0 vl Ni - . . -
Hidrocarbonetos ATomatcos Polcichicos (HAP)
Benzo [b] fluoranteno o wall -
Benzo [k] Nuorantenc V] 0 pgn -
Benzo {g,h.i] perileno 0 ¢ - wg/) - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireno| 0 o - wafl - -
B |Selénio 0 0 10,0 wgll Se -
Cloretos 0 0 250,0 mg/l C! - - -
Tetracloroeteno 0 0 10,0 wgil - - . -
Tricloroetenc [v] 0 10.0 pa1 - - - -
Trihalometanos - tolal (THW):
Clorof&rmio 0 0 - waft - -
Bromolbrmio| o 0 pafl - -
Diclorobromomalano 0 V] pgh -
Dibremoclorometano 0 0 - wall - - -
Sédio 0 0 2000 mgfl Na - - . .
Sulfatos o 0 250.0 mgfl S0, - - - -
Pesticidas - total
Alacloro 0 0 0,10 po - - - -
Bentazona 0 Q 0,10 g - - - .
Clompinfos ] o 0,10 palt - - - -
Desslillarbutlazing 1] ] 0,10 wall - - - -
Dimaloato 0 0 0,10 Wil - - - -
Dlurac 0 0 0.10 wall - - - -
MCPA 0 0 0,10 paht - - - -
3-Meiclacloro 0 V] 0.10 wall - . . .
Terbulilazina 0 0 0.10 wall - - - -
Ometoatol 0 0 0,10 wafi - - - -
Simazina 0 0 0,10 wg/l - - - .
Destsopropilatizing 4] b] 0,10 wall - - - -
imidaclopnde 0 Q 0,10 pgh - - - -
Adla Tawal 0 0 0,10 BglL - - - -
Beta Total 0 0 1.00 Bglt - - - -
Dose Indicativa Toa! 0 0 0,10 mSv - - - -
l_ Radéo 5] 0 5000 Bail . - - -
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho da Resende
-
~ 1.* Tnmestre (Janeiro a Margo) - 2019

Municipia de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Ler n.° 306/2007, de 27 de agoesto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
se & verifica¢3o da qualidade da &gua da rede piblica , através de andlises periddicas na tormneira do corsumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade competente (ERSAR).

Resumo dos pardmalras pesquisados na Zona de Abastecimenio de Balsemdo

T 7
Parimetros Analisados Previstas  nol, ™ mlpmmm HREMGE L=t e e s S SR OVB:
PCOA P} _a Min. Max. Ne %
Escherichia coli (E, coli) 3 100 Q N_°/100ml 0 [i] 3 100,0
Bactérias coliformes 3 100 [+] N 100mi 0 0 3 100.0
Desinfetante residual 3 100 - mg/l <q,1 08 - -
Amonio 1 100 0,5 mgll NH 4 <0,04 | <004 1 100.0
N.° de colénias a 22 °C 1 100 100 N ¥ml a 22°C 5 ] 1 100,0
N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 N.%ml a 37°C 0 0 ] 100.0
Condutividade 1 100 2500 pSicm & 2P 816 818 | 100.0
Cor 1 100 20 mgi PrCo <1 <1 1 100.0
pH 1 100 65-9,0 Unidades de pH 7 74 1 100,0
Manganés 1 100 50 wg/l Mn <5 <5 1 100.0
Nitratos 0 0 50 mgfl NC 4 - - .
Oxidabilidade 1 100 50 mg/10; <1 <1 1 1500
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de dhuicho <1 <1 1 1030
Sabor a 25°C 1 100 30 Factor de diugsa <1 <i 1 100,0
Turvagéo 1 160 40 UNT <1 <1 il 108,0
Aluminio 1 100 200 wgl Al 30.0 30.0 1 100.0
Clostridium perfringens 1 100 o} N*7100m! Q 0 i 100.0
Ferro 1 100 200 o/l Fe <25 <25 1 100.0
Nitrilos 1 100 Q0.5 mg/l NO 5 0,033 | 0,033 1 100.0
Antimonio 0 g 5,0 pa/t Sb - - - -
Arsénio 0 0 10.0 o/l As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 va/l - - - -
Benzo{a)pireno 1 100 0,01 wg/l <0005 | <0,005 1 100,0
Boro 0 Q 1.0 mg/i 8 - - - -
Bromatos 0 0 10,0 o/l BrO 5 - - - -
Cadmio 0 [ 50 wgll Cd - - - -
Célcio 1 100 - mg/i Ca 13,0 13.0 1 1000
Chumgo 1 100 10.0 g/l Ph <2 <2 1 100.0
Cianelos 0 o 50.0 wo/lCn - - - -
Cobre i 100 20 mgfl Cu 0,615 | 0.015 1 1000
Crémio 1 100 §0.0 pgil Cr <5 <5 1 100.0
1,2 - diclorogiano [v] 0 3.0 wghl - - - -
Dureza lotal 1 100 - mg/l CaC0; | 320 32,0 1 100,0
Enterococos ] 100 0 N*/100mi 8.0 0.0 1 100.0
Fluoretos V] 0 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 1 100 - mg/fl Mg <2,5 2.5 i 100.0
Mercirio o 0 1,0 v/l Hg - - - -
Niquel 1 10Q 20.0 g/l N <2 <2 i 100,0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b] fluoranteno) 1 100 - Hall <0,005 | <0.005 1 100.0
Benzo [k fluoranteno 1 100 - pgll <0,005 | <0,005 1 100.0
Benzo (g.h.i] perileno 1 100 - ] <0005 | <0.005 1 100,0
Indeno {1,2,3-cd] pireno 1 100 - pgll <0.005 | <0.005% 1 100,0
Selénio o] 0 10.0 pg/l Se - - - -
Cloretos 0 0 2500 mg/l C! - - .
Tetracloroeteno 0 0 10.0 yadl - - - -
Tricloroeteno 0 0 10.0 waht - - -
Trihalometanos — total {THM)
Cloroférmio 1 100 - [T+] 19.0 19.0 1 100,0
Bromotdrmio 1 100 - wg/l <05 <0.5 1 1000
Diclorobromometano 1 100 - vg/l 1.9 1.9 1 1000
Dibromocioremetang| 1 100 - ol <0.5 <0.5 1 1000
Sédio 0 0 200,0 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 2500 mg/l SO, - - - -
Pesticidas — iotal
Alacloro 0 0 0.10 pgil - - -
Bentazona 0 o 0,10 wall - - -
Clorpirifos 0 o] 0,10 pal -
Desetilterbutilazina| 0 0 0.0 g - - -
Dimetoalo b] 0 0.10 ol - -
Diurio 0 0 0,10 gl - -
MCPA 0 0 0,10 gl - -
S-Metolacloro o o] 0,10 pgi - - - -
Terbutilazina o] 0 0,10 ol - - -
Omatoato| o 0 0,10 pgi - - -
Simazina 0 0 0,10 pal - - -
Desisopropilatrizina 0 1] 010 pgh - - - -
imidaclopride 0 0 0,10 [T - - - -
Alfa Total 4] 0 0,10 Bg/L - - - -
Beta Total o 0 1,00 Ball - - - -
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Radso 0 0 500,0 BglL - - - -
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= Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano ne Cancelhe de Resende

\{

1.¢ Trimestre (Janeiro a Margo) - 2018
Municipio de
Resende

Em conformidade com O Decreta-Lei n.® 306/2007, de 27 de agoslo, allerado pelo Decreto-Lein® 182/2017, de 7 de dezembro, procadeu-
se 2 verificag3o da qualidade da agua da rede piblica , através de andlises penédicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Conlrofo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abaslecimento de Caldas de Arégos

N* Anilises Valor|
Parametros Analisados |Provistas  no R-:Lz::f %22 paramétrico Unidads Valores Oblidos e Lo s
— PCOA (VA2 )| Min. Max. N %
& [Escherichia coll (E coli) 2 100 0 N.%/100mi 0 0 2 100.0
Baciérias coliformes 2 100 0 N2 100mi 0 0 2 100,0
Desinfetante residual 2 100 - mg/l 0.2 07 - -
AmMONIo Q [ 05 mg/l NH ., - - -
N.° de colonias a 22 °C 0 1] 100 N o/mi @ 22°C - - -
N.° de colonias a 37 °C o 0 20 N.%mia 37°C - - .
Condutividade i} 0 2500 Sk & 20 - -
Cor 0 Q9 20 mgil PrCo - -
pH o 0 6,5-90 | unicsdescepht - - - -
Manganés V] 0 50 wgil Mn - - -
Nitratos 0 0 50 mg/l NO - - - -
Oxidabilidade Q 0 50 mgfl O - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 30 Factor de diuicdo - -
Sabor a 25°C 0 4] 30 Factor de diuicho - - - -
Turvagao g 0 40 UNT - - -
Aluminio o o 200 wall Al - -
Cipstridium perfringens 0 ] 0 N*100mi - - - -
Farro 0 0 200 gl Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mgfl NO 5 - - - -
Antimonio 0 0 50 pg Sb - - - -
Arsénio 0 Q0 10,0 wa/l As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 wgh - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0,01 wa/l - - - -
Boro 0 V] 1.0 mg/l 8 - - - -
Bromatos Q 0 10,0 1o/l BrO, - - - -
Cadmio 0 0 5.0 pg/l Cd
Caiclo 0 4] - mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 9 10,0 wg/l Pb - -
Cianetos 0 0 50,0 wg/l Cn - - -
Cobre 0 1] 2.0 mg/l Cu - - - -
Crémio 0 0 50,0 wgll Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 o 3.0 [Talll . - - -
Dureza total 0 ] mgfl CaCO; - - - -
Enterococos 0 0 o] N *100mi - - - -
Fluoretos 0 Q 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mgh Mg - - - -
Mercirio 0 0 1,0 wa/l Hg - . - -
Niquel 0 0 20,0 pg/l Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromauces Paliciclicos (HAP)
Benzo [b] fluoranieno| 0 o] pg/l - - - -
Benzo [k fiuorantana a 0 . wall - - - -
Benzo [g.h.1 perileno 0 0 - wghl - - - -
Indeno [1,2.3-cd] pirenc 1} Q - wall - - - -
5 |Selénio 0 0 10,0 g Se -
Cloretos s} 0 250,0 mgsi Cf - - -
Tetraclorogtano 0 Q 100 pgi - - - -
Tricloroeteno 0 0 100 pa/l - - - -
Trihalometanos — iotal (THM})
Cloroformio 0 Q po/l - - -
Bromolérmio 0 Q - pafl - -
Diclorobromomalano 0 0 L1 - - - -
Dibromoecloromelanol 0 s} - woll - - -
Sodio 0 0 200.0 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 250,0 mg/1 SO, - - - -
Pestcidas - 1oial
Alaclore 0 0 0,10 wg/l - - - -
Bentazona 0 0 0.10 vl - - -
Clorpirifos 0 Q 0,10 ug/ - - - -
Desetiterbulilazing) 0 0 0,10 pg/ - - - -
Dimetoate] 0 0 0,10 pgd - . - -
Diurao| o Q 0,10 pan - - - -
MCPA 0 0 0,10 wa - - - -
§-Melotaclore 0 o 0,10 woht . . - .
Terbutilazina 0 0 0,10 reud - - - -
Ometoald] 0 0 0,10 ugh - - - -
Simazina ¥ 0 0.10 woll - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 wall - - - -
Imidaclopnde 0 0 0,10 oLl - - - -
Adfa Tolal Q Q 0,10 Bal - - - -
Beta Total V] ] 1.00 BalL - - -
Dose Indicativa Total o 0 0.10 mSv - - - -
Radao a 0 500,0 Byl - - - -
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Dados do Controla da Qualldade da Agua Para Consuma Humano na Cancelho de Resende
—
= 1.7 TAmestre {Janeirc & Margo) - 2019

Municipio de
Resende

£m conformidade com o Decrelo-Lai n ® 306/2007, de 27 de agosto, aiterado pelo Decrelo-Ler n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
se & verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica , através de andlises penddicas ra lomeira do consumidor, segundo o Programa de
Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competenta (ERSAR;.

Rasumo dos paramelros pesquisados na Zona de Abasiecimenio de S. Ciprlano

N2 '
|Parsmatros Analisados Provistas ol “‘I st ses o rametrico Unidade Sl R DR |
) PCaA (V.Py =) Min. Max, N.* %
& [Escherichia coli {E. coli) 2 100 a N.*/100ml 0 [ F 100,0
Bactérias coliformes 2 100 o N.°/100mi 0 0 2 100.0
= Desinfetante residual 2 100 - mghl 0,3 0,4 - -
Amonio 1 100 05 mgfl NH ; <0,04 | <0,04 1 100
N.° de coldnias a 22 °C 1 100 100 N.%mi a 22°C o} 0 1 100
iN.° de col6nias a 37 °C 1 100 20 N.%mla 37°C Q 4] 1 100
Condutividade 1 100 2500 pSkem o 20°C 39 39 1 100
Cor 1 100 20 mg PiCo <1 <1 1 100
g pH 1 100 6,5-9,0 | Unidades de pH 64 5,4 0 0
Manganés 1 100 50 Hg/l Mn <5 <5 Al 100
Nitrates 1 100 S0 mg/I NO 4 52 52 1 100
Oxidabilidade 1 100 5.0 mgl 0, <3 <1 1 100
Cheiro a 25°C 1 100 3,0 Facior de diuche <1 <l 1 100
Sabor a 25°C 1 100 30 Factordediuigha | <1 <1 I 100
Turvagdo i 100 4,0 UNT < <1 il 100,0
Aluminio 1 100 200 po Al 1.0 11.0 i 106,0
Clostridium perfringens 1 100 o N %/100mi 0 0 1 100.0
Ferro 1 100 200 W/l Fe <25 <25 4 100,0
Nitritos Q9 0 0.5 mg/l NO 4 - - - -
Antimonio 1 100 50 pgil Sb <1 <i 1 1000
Arsanio 1 100 10,0 w9/l As 4,4 4.4 ] 1000
Benzeno 1 100 1,0 Tl <0.3 <03 1 1000
Benzo{a)pireno 1 100 0,01 g/l <0,005 | <0,005 1 100,0
Boro 1 100 10 mg/l B <01 <0,§ 1 100,0
Bromatos 1 100 10.0 wgi BrO, <5 <5 1 100.0
Cadmio 1 100 50 wgil Cd <0.5 <0.5 ] 190.0
Célcio 1 100 - mg/i Ca <5 <5 1 100,0
Chumbo Al 100 10.0 ¥g/1 Ph <2 <2z 1 100,0
Cianetos 1 100 50,0 wg/l Cn <10 <10 1 100,0
Cobre 3 100 20 mgi Cu | 00068 | 0.0068 1 100.0
Crémio ] 100 50,0 ugit Cr <5 <5 1 1000
1.2 - dicloroetano 1 100 3,0 wafl <03 <03 1 100,0
Dureza otal 1 100 - mg/l CaCO, <23 <23 1 100,0
Enterococos 1 100 o] N.*100ml 0.0 0.0 1 100,0
Fluoretos 1 100 1.5 myl F <0,1 <0,1 1 100,0
Magnésio 1 100 - mg/l Mg <2.5 <25 1 100,0
Mercdrio 1 100 1.0 il Hg <0,2 <0,2 1 100.0
Niguel 1 100 20.0 P/ A <2 <2 1 100,0
Hidrocarbonelos Aromaticos Policiclicos {HAP)
Benzo [b] flucranteno) 1 100 - ugh <0,005 | <0.005 1 100.0
Benzo [K] flucrantano 1 100 - wgfi <0,005 | <0,005 ! 100.0
Banzo [g,h.]] pentenol 1 100 - il <0,005 | <0,005 T 1000
Indena (1,2.3-cd] pireno 1 100 - pail <0005 | <0,005 1 100.0
G |Selénio 1 100 100 /1 Se <25 <25 Al 100,0
Cloreios 1 100 250.0 /1 CI 58 58 ] 4000
Tetracloroeleno 1 100 100 wgll <0.5 <05 1 1000
Tricloroeteno 1 100 100 il <0.5 <0,5 1 100.0
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmia 1 100 - wgll 055 | 0.5 3 1000
Bromofdrmio, 1 100 - w9/l <G5 <05 1 1000
Diclorobromometana 1 100 - uall <0.5 <0,5 1 100,0
Dibromoclorometano 1 100 - ug/l <0.5 <05 1 1000
Sédio 4 100 2000 mgfl Na <5 <5 1 100.0
Sulfatos ] 100 250,0 mg/l SO, <5 <5 1 1000
Paslicidas - tolal
Alacloro 1 100 010 Hgfl <0.03 | <0.03 1 100,0
Bentazona 1 100 0,10 pg/l <0.03 | <0.03 1 100.0
Clorpirifos | 100 010 pgi «0,03 | <0.03 1 100.0
Desetilterbutilazina| 1 100 0.10 poll <0,03 | <0,03 1 100.0
Cimstoalo 1 100 0,10 gl <003 | <0,03 1 100,0
Dlurdo 1 100 0,10 g/l <Q.03 | <0.03 1 1000
MCPA 1 100 0,10 g/l <0.03 | <0,03 1 100.0
S-Metolacloro 1 100 0,10 g <003 | <003 1 100.0
Terbutilazina 1 100 0,10 wol <003 | <003 1 100.0
Cmetoalo 1 100 0,10 wg/l <0,03 | <003 1 100,0
Simazina 1 100 0,10 W/l <003 | <0,03 1 100.0
Desisopropilatrizina 1 100 0.0 g <003 | <003 1 100.0
Imidaclopride 1 100 0.10 wgd <003 | <0,03 1 100,0
Alfa Tolal 1 100 0,10 Bagl <004 | <0,04 1 100.0
Bela Total 1 100 1,00 Bal <01 <Q.1 1 1000
Dose Indicativa Total 1 100 Q.10 mSv <0.1 <01 1 100.0
|__IRads0 1 100 560,00 Bgt 820 82,0 1 100,0
Informagac i relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimentos dos VP (causas e medidas comrelives)
pH: inpumprimentes devidos & qualidade da Sgua bruta, nao loram lomadas medidas por ndo haver risco para o sauds pibllea
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Dedos do Controlo da Qualidada da Agua Para Consume Humano ne Concelho de Resende
—
vt 12 Trimestre {Janeiro a Margo) - 2019

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n ® 306/2007, de 27 de agoslo, alterado pelo Decreto-Lei n© 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
se a verificagdo da qualidade da &gua da rede plblica , arravés de andlises periédicas na tormeira do consumidor. segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Rasumao des pardmelios pesquisados na Zona de Abastecimenic de Sta Eulalla

N Andlises Valor

b iskain Provistes no| 1 Andlisesf o ikt Valores Obtides | Andlises oVvP. |
! Pcaa o O WY Min. | Max. NS %
ﬁ Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 M 21Q0m} 0 0 2 00,0

Bactérias colifermes 2 100 0 N4100mi 9 9 2 1000

Desinfetante residual 2 100 - mgf 0.2 0.2 - -

Amonio [{] o 0.5 mg/l NH - - - -

N 9 de colbnias a 22 °C 1 100 100 N ®mi a 22°C 0 0 1 100.0

N.¢ de colonias a 37 °C 1 100 20 N.*/ml a 37°C 0 0 1 1000

Condulividade i 100 2500 pSicm 8 20°C 45 45 4 1000

Cor 1 100 20 mg/ FiCo < <1 3 1000
-] pH 1 100 6,5-9,0 | Unidades gepH 6.4 <B4 lul 0,0
© |Manganés 0 0 50 wa/l Mn - - - -

Mitratos 0 0 50 mg/I NO 4 - - . -

Oxlidabilidade 0 0 5.0 mg/l O, - - - -

Chelro a 25°C 1 100 3.0 Focwor de diukda| <1 <1 1 1000

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diuiclo <1 <1 1 1G0.0

Turvacao il 100 4,0 UNT <3 <1 1 100,0

Aluminio 0 0 200 pgl Al - - - -

Clostridium perfringens o 0 o N *1100mt - - - -

Ferro o 0 200 wgfl Fe - - - -

Nitritos [} 0 0,5 mg/l NO 4 - - - .

Antimonio o] [v] 50 po/l St - - - -

Arsénio o o] 10,0 Hg/l As - - - -

Benzeno 0 0 1,0 pail - - - -

Benzo{a)pireno ¢l 0 001 wgi - - - -

Baro 0 [t} 1.0 mg/ B - . - -

Bromatos 0 0 10.0 Hg/l BrO 5 - - - -

Cédmio o 0 50 pa/l Cd - - - -

Céicio 0 o - mg/l Ca - . - -

Chumbo 0 0 10,0 ug/l Pb - - - -

Cianetos 1] 0 50.0 ug/l Cn - - - -

Cobre a 0 20 ma/l Cu - - - -

Crémio 0 [4} 50,0 v/l Cr - - . -

1,2 - dicioroetano 0 Q 3.0 pgh - - - -

Dureza total 4] ] - mg/l CaCO , - . . -

Enterococas 1 100 0 N/Y00mi 0,0 0,0 i 400,0

Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - . -

Magnésio Q 0 - mgfl Mg . - . -

Mercirio Q ] 1.0 wgl Hg . - - -

Niquel Q o] 200 Ho/l Ni - - - -

Hidrocarbonetos Aromabeos Policiclicos (HAP)

Benzo [b) fluoranteno o] 0 pall - -
Benzo [k] fluoranteno o] 0 - pg - -
Benzo [g.h,i] perileno| 0 0 - wo/l - - -

Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 - P4l - - -

T [Selénio 0 0 10,0 pa/l Se - - -
Cloretos b] [ 2500 mg/l CI - - - -
Tatraclorosteno 0 V] 10.0 ug/l - - - -
Tricloroeteno 0 ] i0,0 Hg - - - -

Trihalometanos — total (THM):

Cloroférmio o o wa/l - - - -
Bromoférmio 0 o3 pgh - - - -
Diclorebromometano 0 0 wg/l - - - -
Dibromocloromatano, 0 0 - wghl - - - -

Saodio 0 0 200,0 mg/l Na - - - -

Sulfatos 0 9 250,0 mafl 5C, - - - -

Pesticidas — 1ol

Alacloro 0 a 0,10 wgll - - - -
Bantazona 0 a 0,10 ughl - - - -
Clorpirifos Q 0 0.10 wg/l - -

Desetilterbutilazina [} 0 0,i0 ugA - -
Dimetoato| 0 o] 0,10 pgi - - - -
Diur&io 0 9 0,10 woll - - - -
MCPA 0 0 0,10 gl - - - -
S-Metolacloro a 0 0,10 wall - - - -
Terbutilazina o] 0 0,10 woll . - -
Ometoato o 0 0.30 pg - - - .
Simazina Q 0 0.10 ug/ - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0.10 wall - - -
Imidaclopride 0 0 0,10 pal - -

Alfa Total a o] 030 Bal - - -

Beta Total 0 0 100 Bgl - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0.10 mSv - - - -

Radao 9 0 500,0 BglL - - - -
Informaglo relativa & averig das beadei p o5 dos VP {causas e medidas conativaz)

pH_Incumprimentos devidos & qualidade da égua bruta. ndo loram lomadas medidas por 080 haver risco pasa a sagde pubiica

Pagna &




‘/ " Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

=
Municipio de
Resende

1.2 Trimestre {Janelro a Marge) — 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n.” 15272017, de 7 de dezembro, procedau-
se & verificagdo de qualidade da agua da rede piblica , alravés da andhises periddicas na 1omeira de consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos paramelros pesquisados na Zona de Abastacimento de Cotes

W* Andlives] Valor
Parimeétros Ansliaados It Had % Andlives Paramsétrico Unidade Valores Obtidos Andlises o V.P.
PCOA toatizades  |rvp) a) Min. Mix. N %
Escherichia coli (E. coli) 3 100 o] N.2100ml 0 lu] 3 1000
Bactérias coliformes 3 100 0 N.2/100mi [} a9 3 100,0
Desinfetante residual 3 500 - mg/l <01 03 - -
AMONIo 1] 0 0,5 mg/l NH . - - -
N.? de colonias a 22 °C 1 100 100 N %ml a 22°C 1 1 1 100,0
N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 N*/ml a 37°C 0 o] 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 pSicm a 20°C 98 a8 1 100,0
Cor i 100 20 mgA FrCo <1 <q 1 100,0
pH 1 100 6.5-90 | UnidadesdepH 6.9 6.9 1 1000
Manganés 0 0 50 1o/l M - - - -
Nitratos 1 100 50 ma/l NO 5 12.00 12,00 1 100.0
Oxidabllidade o] 0 5.0 mgllQ, - - - -
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de dhuchy <i <t i 1000
Sabor a 25°C 1 100 3,0 Factor de dhugdo | <1 <1 1 1000
Turvagéo 1 100 4.0 UNT <3 <1 1 10890
Aluminio o] Q0 200 gl Al - - -
Clostridium perfringens 0 0 [} M.5100m - - -
Ferro 0 0 200 pa/l Fe - - -
Nitritos 0 o 05 mgfi NO ; - -
Antiménio 0 0 50 Hg/l Sb - - -
Arsénio 0 0 100 wgll As - - - -
Benzeno o] o 1.0 wgl - - - -
Benzo(a)pireno 0 ] Q.01 pgi - - - -
Boro 0 ] 10 mg/l B - - -
Bromatos 0 0 10.0 v/l BrO 4 - - -
Cadmio 0 g 50 pgii Cd - - -
Calcio 4] 0 - mg/l Ca - - -
Chumbo 9] 0 10,0 wg/l Pb - - -
Clanetos 0 0 50,0 wg/l Cn - - -
Cobre 0 0 2.0 mg/l Cu - - -
Crémio o o] 50,0 wafl Cr - -
1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 pgll - - -
Dureza total ] 0 - mg/l CaCo 5 - - - -
Enterococos 1 100 Q N.*1100mi .0 0.0 1 100,0
Fluoretos o 0 1.5 mgfl F - - - -
Magnésio 0 o] - mall Mg - - -
Mercurio 0 li] 1,0 o/l Hg - - - -
Niquel 0 0 20,0 vl Ni - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policlchicos (HAP).
Benzo [b] flucrantenc 0 il - pgh - - -
Benzo [k] fluoranteno 0 0 - pail - - -
Benzo [g.h,i] perilenc 0 0 - [L:1]] - - - -
Indenc {1,2.3-cd] pirenc 1] o - woil - -
Selénio 0 0 100 wg/l Se - - -
Cloretos 0 0 250,0 mg/l CI - - - -
Tetraclorosteno 0 0 10,0 pgi - - - -
Tricloroateno 0 0 10,0 wgl - - -
Trihalometanos — total (THM):
Clorotérmio) Q [1] pg - - -
Bromotdrmio| 0 0 - pall - -
Diclorobromometana o 0 - wgll - -
Dibromoclcrometans 0 0 - ugh - -
Sédio o] 0 200.0 mg/l Na - -
Suliatos o 0 250.0 mg/l 5C, - -
Pesticidas - total
Alacloro 0 0 010 pgh - - -
Benlazona ¥ 0 0.40 pgl - - -
Clompirifos [v] 0 0.10 pgh - - - -
Desetiterbutilazina 0 0 0,10 wgl - - - -
Dimeloalo 0 0 0,10 pgl - - - -
Diurdo, 0 4] 0,10 [Ta1] - - - -
MCPA 0 0 0.10 pal - - -
S-Metolacloro 0 o 0,10 ret] - - -
Terbutilazina 0 4 0,10 gl - -
Omeloalo ] o 0,10 poll - -
Simazina 0 o 0.10 pgll - - -
Desisopropilatrizina o 0 0,10 pol -
Imidaclopride Q V] 0,10 ol -
Alfa Totat 0 0 0,10 Ball - - - -
Beta Total 0 0 100 BglL - - -
Dose Indicativa Total o 0 0.10 mSv - - - -
Radao 0 0 5000 Bgl - - - -

Pagina &




Dados do Controio da Quald

=
Municipio de
Resende

Em conformidade com 0 Decrelo-Lei n
se & verificagso da qualidade da Agua da rede pi
Controlo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimenlto de Moumiz

ade da Agua Para Consumd Humano no Concelho d

15 Tnmestre {Janeim a Margo) - 2019

o 306/2007, de 27 de agosto.
cblica , através de andlises periodica
peia autoridade competente (ERSAR}

alterado pelo Decreto-Lei n
s na lomeira do consumidor, segun

e Resenda

o 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
do o Programa de

Valor

Pagna 7

{Parametros Analisados Previstas 0ol .n:m:::.“m'hmw" Unidage | Yulores Qbiides | Andlises sl
= PCQA (v.P.) 8] Min, Wax Ne %
& [Escherichia coli (E. coli) 2 100 [ N.%/100m! 0 0 2 100.0
Bacténas coliformes 2 100 o N.*/100mi 0 a 2 1000
Desinfetante residual 2 100 - mg/l 0.6 Q.7 - -
Amonic o] 0 05 mafl NH ¢ - - - -
N.© de colonias a 22 °C 1 100 100 N.mia 22°C 0 0 ] 100
N.° de colonias a 37 °C 1 100 20 N mi & 37°C 0 0 1 100
Condutividade 1 100 2500 pSiam & XC 49 49 1 100
Cor 1 100 20 mgh PiCe < <1 1 100
] pH A 100 6,5-9,0 | unidases depH 6.9 69 1 100
O [Manganés 0 o 50 wall Mn - - -
Nitratos 0 0 50 mg/lNO 5 - -
Cxidabilidade 0 0 5.0 ma/l 0, - - - -
Cheiro a 25°C i 100 30 Factot de dlugio <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 30 Faclot de diudo <1 < 1 100
Turvagac 1 100 4,0 UNT <1 <1 1 100,0
Alumninio 0 0 200 pan Al - - - -
Clostridium perfringens 0 0 V] N *1100mi - - - -
Fermro 0 [v] 200 ngfl Fe - - - -
Nitritos Q 0 05 mg/l NO 5 - - - -
Antimonic 0 0 5.0 pgll Sb - - - -
Arsénio 1 100 10,0 g/l As 6.2 6.2 1 100.0
Benzeno 0 0 1.0 gl - - - -
Benzo(a)pireno 0 o] 0,01 wg/l - -
Boro 4] 0 1.0 mgh B - - - -
Bromatos 0 o] 10,0 pg/l B0 - - -
Cadmic 0 "] 50 wa/l Cd - - -
Célcio 0 0 - mg/l Ca - - -
|Chumbo 0 0 100 wgll Pb - - - -
Cianetos 0 0 50,0 wg/l Cn - - -
Cobre 0 0 20 mg/l Cu -
Cromio 0 Q 50,0 wa/l Cr -
1,2 - dicloroelano Q 0 a0 wail - - -
Dureza lotal 0 Q - mgfl CaCO 5 . - - -
Enterococos 1 100 0 N *100m 00 Q0.0 1 100.0
Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - - -
Magnésic 0 0 - mg/l Mg - - -
Mercurio 0 1] 1.0 wg/l Hg - - -
Niguel 0 0 200 pg/l Ni - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policichicos (HAP)
Benzo [b] fluoranteno 0 0 wall - -
Benzo [k] fluorantano 0 0 - wafl - - -
Benza [g h.) perileno 0 o] [t - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireno o] V] - pall - - -
T |Selénio 0 0 10,0 wy/l Se - - -
Cloretos 0 0 250,0 mg/l ¢! - -
Tetracloroeteno 0 0 10.0 g/l - - -
Tricloroeteno 0 0 100 wg/l - - - -
Trihalometanos — total (THM}
Cloreformio 0 s - wg/l - -
Sromoformio o] o] wgi -
Diclorobromomelano o v] - wai - -
Dibromeciorometano 0 0 - wall -
Sédio o] 0 2000 mgfl Na - - -
Sulfates 0 0 250,0 my/1 SO. - - -
Peslicidas - lotal
Alacloro 0 Q 0,10 wall - -
Benlazona 0 0 0,10 gl - -
Clorprifos 0 0 0.10 woll
Desetilterbulilazing 0 Q 0,10 waht
Dimaloalo 0 V] 0.10 Wl - -
Dwrae 0 0 0,10 wall - - -
MCPA 0 0 0,10 pgfi -
S-Matalacloro 0 0 0,10 wgl - - -
Terbutilazina 0 0 0.10 woll - - -
Ometoato 0 o] 0,10 wght - -
Simazina Y] 0 0.10 wgfl - -
Desisopropilatrizing o 1] 0,10 woll - - - -
imidaclopride 0 o] 0,10 pgh - -
Alfa Total 0 0 0,10 Bai -
Reta Tolal 0 1] 1.00 BoiL
Dose Indicativa Tola! 0 0 0.10 mSv - - -
Radao 0 0 500.0 Boi - - -




Dados do Controlo da Qualidade dao Agua Para Consumo Humano no Cancetho de Resende

—=

Munictpio de
Resende

1. Timestre (Janelro a Marge) - 2019

Em conformidade com o Decralo-Lei n.? 3062007, de 27 de agosto, allerado pelo Decrelo-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro. procedeu-
se a verificagio da gualidade da &gua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa da

Controlo da Qualidade da Agua (PC(QA) aprovado pela auforidade competente (ERSAR).

Resumo dos gardmetros pasquisados na Zons de Abaslecimenio de Panchorra

N Analizes|

Par3metros Analisados Pravisiss  no|_ "‘ Andlisesl,  amtrico e R A T e
PCQA P Min. Max. N %
§ [Eschericnia coll (£ cof) 2 160 0 Nericom | O 0 2 0.0
Bacténias coliformes 2 100 0 N.°/100mi 0 0 2 100.0
Desinfetante residual 2 100 - mg/l 0.3 a5 - -
AMonio ¢ i 0.5 ™o/l NH E - - E
N.° de coitnias a 22 °C 1 100 100 N.%mi a 22°C 0 0 1 100.0
N.© de colonias 8 37 °C 1 100 20 Nemla37C o} 0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 ¥Séam 2 20°C 28 28 1 100,0
Cor i 100 20 mg PiCo <1 <1 1 100,0
g pH 1 100 6,5- 9.0 | Unidades ce pH 3] [ a 0.0
Manganés ¢ o 50 pg/l Mn - - - -
Nitratos 0 0 30 mg/l NO 4 - - - -
Oxidabilidade Q 0 5.0 mg/lQ, - - - -
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de dhugdy <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3,0 Factor de diuigso <1 <1 i 100,0
Turvagso 1 100 40 UNT <1 <1 1 100,0
Aluminio 1 100 200 wght Al 79 79 1 100.0
Clostridium perfringens 0 0 ¢ N *100mi - - -
Ferro "] o] 200 vg/l Fe - - - -
Nitritos o] 0 0,5 mg/iNC 4 - - - -
Antimonio V] 0 50 ug/t Sb - - -
Arsénio 0 0 10,0 po/l As - - -
Benzeno 0 0 1,0 wgil - - -
Benzo(a)pirena 0 0 0,01 pafl - - - -
Boro 0 0 1.0 mg/l B - B -
Bromatos 0 0 100 pofl BrO - -
Cadmio 0 0 50 wy/l Cd - -
Calcio 0 ¢ - mg/l Ca - -
Chumbo ] 0 100 ol Pb - - -
Cianetos 0 Q 50,0 pg/l Cn - - -
Cobre 0 Q 2.0 mg/l Cu - -
Cromio 0 ] 50,0 o/l Cr - - -
1,2 - dicloroetano 0 Q 3.0 wofl - - - -
Dureza total 0 o - mgil CaCO ; - - - R
Enterococos 1 100 o N */100m a 0 i 100
Fluoretos 0 0 1.5 mgfl F - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - -
Marcirio 0 [} 10 wgfl Hg “ - -
Niquel 0 0 20,0 wall NI - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b] flucrantenal 0 [} - pafl - - -
Benzo (K] flucraniena 0 o] - wgll - - -
Benzo [g.h.i) periena 0 0 - 71l - - - -
Indeno [1,2,23-cd] plrena ¢ 0 - ugh - - - -
B |Selénio o} 0 10,0 pg/l Se - - - -
Cloretos i3 0 2500 mg/l C! - - - -
Tetraclorostenc 0 0 10,0 wall - - - -
Tricloroeteno 0 0 10.0 T - - -
Trinatometanos — total (THM)-
Cloroférmic 0 0 - pal - - -
Bromeférmio 0 0 pg/l - - - -
Diclorobromometano| 0 0 - pg/l - - -
Dibromoclorometano o 0 - wg/l - -
Sadio 0 0 200,0 mg/l Na - - -
Sulfatos 0 0 250.0 mg/l SO, - -
Pesticidas - folal
Alacloro 0 Q 0,10 ygil - - - -
Diurdo 0 Y] 0,1¢ wo/l - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 fre1] - - -
Desetilterbutilazina 0 o 0,10 g/l - - - -
Omeloalo 1] V] 9,16 wgll - - - -
Bentazona o] o 0,10 pg/l - - - -
Clorpirifos 0 0 Q.10 H/l - - -
Dimetoala 0 o a.10 wg/l - - - -
MCPA 0 0 010 Hg/l - - -
Metolacloro 9 1] 0,10 pghi - - - -
Imidaclorpide a 0 010 pgh - - -
Simazina 0 0 0.10 pall - -
Desetilsimazina 0 0 010 pai - -
Alia Total 0 0 0,10 BolL - - -
Beta Total 4] 0 1,00 BglL - - -
Dose indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Radao 1 100 500,0 Bagl 77 77 1 100
inf 5 Pl for telaliva & averguagas das Siuacors de | i dos VP {causas e medidas corretivas)

H: Incumprimentos devidos A qualidade da Agua bruta, nbc foram tomadas medidas por ndo haver risco para a sabde publica.
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Dados do Cantrolo da Gualidade da Agua Parma Censume Humano no Cancelno ¢e Resende
—
- 1.° Timestre (Janeiro a Margo} - 2049

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lei n® 306/2007, de 27 de agosio, alterado pelo Decreto-Lei n. o 1522017, de 7 de dezembro, procadeu-
se A verificacdo da gualidade da 4gua da rede publica , através de andlises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR)

Resume dos parametros pesquisados na Zana de Abastecimento de 5. Martinho de Mouros

N* mu" Valor
Parametros Analisados Previsiss no ‘R.?nn‘:.m““hmﬂﬂrico Unidade Ll L‘“—“‘—‘ Andlisas e 5 V.
= PCOA (VP 8] _-m;\.__‘ Hix. NS %

% [Escherichia coli (E. coll) 3 100 0 N.2/100m! 0 0 3 100,0
Bactérias coliformes 3 100 Q N#/100mi 0 0 3 100.0
Desinfetante residual 3 100 - mg/l 0.4 0,6 - -
AMONI0 1 100 0.5 mg/l NH . <004 | <004 ] 100.0
N9 de colénias a 22 °C 1 100 100 N &mia 22°C 0 0 1 100.0
N.° de colonias a 37 °C 1 100 20 Ne/mia 37°C 0 0 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 Sicm @ 201 42 42 1 100.0
Cor ! 100 20 mgA PICo <1 <1 1 1000

E pH 1 100 6.5-90 | UnidadesdepH 73 73 i 00,0
Manganés 1 100 50 pg/l Mn <5 <5 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mg/l NO 4 1,70 1,70 1 1000
Oxidabilidade i 100 50 mg/l O <1 <1 1 100,0
Cheiro a 25°C 1 100 a0 Factor do diugo <1 <1 1 100,0
Sabor a 25°C 4 100 3.0 Factor de diuigde | <1 <1 1 400.0
Turvagdo 1 100 40 UNT <1 <1 1 100.0
Aluminio 1 100 200 pafl At <10 <10 1 100.0
Clostridium perfringens 4 100 0 N #100md 0 0 1 1000
Fero 1 100 200 g/l Fe 140,0 140.0 4 100.0
Nitritos 1 100 0.5 mglt NO 5 <0,013 | <0,013 1 100.0
Antimonio 4 100 50 pg/l Sb <1 <1 1 400.0
Arsénio 1 100 100 g/l As <1 <1 i 100.0
Benzeno 1 100 1.0 pall <0,3 <0,3 1 1000
Benzo{a)pireno 1 100 0.1 ugh <0,005 | <0,005 1 4100,0
Boro 1 100 1.0 mg/l B <01 <01 1 100,0
Bromatos 1 100 100 Hgfl BrO s <5 <5 1 1000
Cadmio i 100 50 pofl Co <0,5 <05 i 100.0
Caicio 4 100 - mg/l Ca <5 <5 1 100.0
Chumbo 1 100 10.0 wg/l Pb <2 <2 1 100,0
Cianetos 1 100 50,0 pg/l Cn <10 <10 1 100,0
Cobre i 100 2.0 mg/l Cu <0,005 | <0.006 1 1000
Crémio 1 100 50,0 wgll Cr <5 <5 1 100,0
1,2 - dicloroetano 1 100 3.0 wafl <03 <0,3 1 100,0
Dureza total 1 100 - ma/l CaCl, €23 <23 3 100,0
Enterococos 1 100 0 N */100mi 0 0.0 1 100,0
Fluorelos 1 100 1.5 mg/l F <01 <0,1 1 00,0
Magnésio ] 100 - ma/l Mg <2.5 <25 1 1000
Mercurio 1 100 1,0 wa/l Hg <0,2 <0,2 1 100,0
Nigquel 1 100 20,0 o/l NI <2 <2 1 100.0
Hidrocarbonetos Aromaticos Panciclicos {HAP)

Benzo (6] fluorantenc 1 100 - Hal <0,005 | <0,005 1 100.0
Benzo [k] fluoranteno 1 100 - el <0,005 | <0.005 1 100,0
Benzo [g.h,i) perileno 1 100 - wa/l <0,005 | <0005 1 1000
indeno [1,2.3-¢d) pireng i 100 - pg/l 0,005 | <0,005 1 100.0

5 |Selénio 1 100 10,0 pgi Se <2.5 <25 1 100,0
Clorelos 1 100 250,0 mg/l C! 6,0 8.0 1 100,0
Tetracloroelenc 1 100 100 wgfl <0,5 <0.5 1 100.0
Tricloroeteno 1 100 10,0 wall <05 <05 1 100,0
Trihalometanos — total (THM):

Claroformia i 100 - pg/l <0.4 <0.4 1 100.0

Bromolormic 1 100 - ol <0,5 <05 il 100,0

Diclorobromomaetanc 1 100 - wah <0.5 <08 i 100.0

Dibromocloromelano 1 100 - wali 0,63 0.63 i 400.0

Sodio 1 100 200.0 mg/l Na 6,30 6,30 ] 100.0

Sulfatos 1 100 250.0 mgfl SO. <5 <5 1 100.0
Peslicidas ~ lotal

Alaclore 1 100 0.10 pol <003 <0,03 1 100.0

Bentazona i 100 0,10 wafl <0,03 | <0,03 1 100,0

Ciorpirifos 1 100 0,10 pgh <003 | <003 1 100.0

Deseliderbutilazina Al 100 0,10 Hgll <303 [ <003 1 100.0

Dimetoato 1 100 0,10 pall <0,03 | <0,03 4 100,0

Diurdo 1 100 010 pglt <003 | <0.03 1 1000

MCPA| % 100 0,10 r-1 <003 | <003 1 100.0

S-Metolaclore 4 100 0,10 o/t <003 | <0,03 1 100.0

Terbulilazina i 100 0,10 wh <0,03 | <003 1 100,0

Ometoato) 1 100 0,10 pgh <003 | <003 1 100,0

Simazina 1 100 0.10 wgh <0.03 <0.03 1 100.0

Desisopropilatrizing 4 100 0.10 wall <0,03 | <0.03 1 100.0

Imidaclopride 1 100 0.10 gl <0,05 | <005 1 100,0

Ala Toial 1 100 0,10 Bal <004 <0,04 4 100.0

Beta Total 1 100 1,00 BglL <Q,1 <0,1 1 1000

Dose Indicativa Tolat 1 100 0.10 mSv <0.1 <01 L 3 100.0

L |Raddo 4 100 500.0 Bg/L 11,0 11,0 1 100,0
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Dados do Controie da Qualidade da Agua Pars Consumo Humano no Congalho de Resande

i
= 1 ¢ Trimastre (Janeiro a Margo) ~ 2019

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Ler n.® 306/2007, de 27 da agosto, alterado pelo Decreto-Lei n ¢ 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
se & verificag8o da qualidade da dgua da rede publica , alravés de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo © Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade competente (ERSAR).

Resumo dos parAmetros pesquisedos na Zona de Abastecimenic de Barrd

N il Valor|
ParAmaelros Analisados Provisias  ne R.: o Paramélrico Unidade Valores Oblidos Andlises aV.P.
5 ; PCOA (v.P) s) Min, Max. N %
o |Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.%/100mi 3] 0 1 100.0
Bactérias coliformes 1 iD0 o] N.*/100ml o 0 1 100.0
Desinfetants residual 1 100 - mafl G,2 0,2 - -
Amonio 0 0 0.5 mgl NH , - B B .
N.2 de coldnias a 22 9C Q V] 100 N.%mi a 22°C - - - -
N.? de colonias a 37 °C 0 o 20 N.%ml a 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 pSicm 2 30°C - - -
Cor 0 0 20 mgi PrCa - - N .
pH Q 0 55-90 | UnidsdesdepH - - - -
Manganés 0 o 50 wafl Mn - - - -
Nitratos 0 b] 50 ma/l NO , - - - -
Oxidabilidade 0 V] 50 myi o, - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 30 Factor de diukho - - - -
Sabor a 25°C 0 o 30 Factor de diukgho - . - -
Turvagéo 0 1] 4.0 UNT - . - -
Aluminio o] o] 200 g/l Al - - - -
Clostridium perfringens Q 0 0 N.*100mi - - - -
Ferro 0 o 200 poil Fe - - - -
Nitritos Q o 0.5 mg/l NO ; - - - -
Antimonio 0 0 5.0 g/l Sb - - - -
Arsénio 0 0 10,0 gl As - - - -
Benzenc s} Q 1.0 wgil - - - -
Benzo(a)pirenc [b] o] [1Ks0] pod - - - -
Boro 0 0 1.0 mg/ B - - - -
Bromatos 0 0 10,0 po/l B0, - - - -
Céadmio 0 0 50 yg/l Cd - - - -
Cécio 0 0 - mg/l Ca - - . -
Chumbo 0 0 10.0 pgh Pb - - - -
Clanetos o 0 50.0 pgfl Cn - - - -
Cobre 0 0 2.0 mg/l Cu - - - -
Cromio 0 0 50,0 yg/l Cr - - - -
1,2 - diclorogtano 0 0 3.0 wall - - - .
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO 5 - - - -
Enterococos o 0 4! N./100mi - - - -
Fluoretos. a 0 1.5 mgfl F - - -
Magnésio 0 o - mg/l Mg - - - -
Mercurio 0 ¢ 1.0 wgfl Hg - - - -
Miquel o] 4] 200 gl N - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Pollciclicos (HAP)
Benzo [b] fluoranteno) 0 33 - #ah - - -
Banzo [k] flucranteno 0 0 - wall - -
Benzo [g.h.i] perllano 0 0 pgfl - - -
Indeno [1,2,3-¢d] prrena 0 b] - wgft - - - -
Selénio 0 0 10,0 pafl Se - - - -
Cloretos 0 0 2500 mgfl Cf - - - -
Tetracloroeteno 0 o 10,0 wg/l - - - -
Tricloroeteno 0 V] 10,0 pgil - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Clorofdrmio 0 0 wgll - - -
Bromofarmio Q 0 - W/l -
Diclorobromomeatano 0 0 - ret] . - -
Dibromoclorometanc 0 a - wg - . . -
Sodio V] 1} 200,0 my/i Na - - - -
Sulfatos 0 0 2500 gl SO, - - . -
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,10 wgh - - - -
Diurdo 0 0 010 pgh - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 ugh - - . -
Desetilterbutilazina 0 ] 0.10 pan - - - -
Ometoalo 0 0 0,10 gl - - - -
Benlazona 0 0 0,10 pgh - - - -
Clorplrifos. [v] 0 0,10 pail - - - -
Dimetoalo 0 0 0,10 pgh - - -
MCPA 0 0 0,40 gl - - -
Melolacloro 0 0 0.10 wgh - - -
Imidaclorplde 0 0 0,10 Hgil - - - -
Simazina 0 0 010 wg/l - - -
Desetilsimazina 0 0 0,10 wgfl - -
Alfa Total 0 0 0,10 Bal - - -
Beta Total 0 4 1,00 BalL - -
Dose Indicativa Totat 0 0 0,10 mSv - - - -
Radso 0 0 500,0 Bgl - - -
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=Y ~ Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Cencelho de Resende

=
Municlpia de
Resende

1.° Trimestre (Janeiro a Margo) - 2019

Em conformidade com o Decrelo-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
5@ 4 verificago da qualidade da agua da rede pUblica , alravés de andlises penddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compatente (ERSAR)

Resumo dos parametros pasquisados na Zona de Abastecimanio de Carrll {S. Clpriano)

NF Andiises Vaior|
o vy provistas  nol % Andlises| o e Valores Obtidos | Andtises o V.P.

- Pcaa e |vipy 2) Min. Mix. N %

% [Escherichia coli (E. cohi) 1 100 0 N./100mi [ 0 1 100.0
Bacténas coliformes 1 100 a N */100mi 0 ] 1 100.0
Desinfetanie residual 1 109 - myg/l 0.2 0,2 - -
AMONIo o 0 0.5 mg/l NH , - -

N ° de colénias a 22 °C 0 0 100 N.%/mi a 22°C -
M.° de colbnias a 37 °C o 0 20 N ®imi a 37°C - -
Condutividade o 0 2500 WSdom  20°C -
Car 0 0 20 mgA PrCa -

o |pH o 0 G.5-9.0 | UnidadesdecH - -

& |Manganés 0 ¢ 50 Vgl #in . ; . ;
Nitratos 0 0 50 mgil NO 4 - -
Oxidabilidade 0 0 50 mafl 0, -

Cheiro a 25°C o] 0 3.0 Factor de diuigdo - - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 Foctor de dhicdo| - - |
Turvacao o] 0 4.0 UNT - -
Aluminio 0 0 200 g/l Al - - - \
Clostridium perfringens 0 ] 0 NE100mi -
Ferro 0 0 200 o Fe - -
Nitritos 0 0 0.5 mgfl NO 4
Antiménio 0 0 50 pg/l Sb - - -
Arsénio 0 0 10,0 Hg/l As - - -
Benzeno 0 0 1.0 wgil - - -
Benzo{a)pireno 0 o 0,01 Hai - - - -
Boro 0 0 10 mg/l B - - - -
Bromatos Q 0 10,0 rg/l BrO - -
Cédmio 0 0 50 ug/l Cd - - - -
Cacio 0 o] - ma/l Ca - - -
Chumbo 0 0 i0.0 wg/1 Pb - -
Cianetos 0 0 50.0 wg/l Cn - -
Cobre 0 0 20 mg/l Cu - - -
Crémio 0 0 50,0 wgfl Cr - - -
1.2 - dicloroetano 0 0 30 pgfl - -
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO - -
Enterococos 1] 0 0 N*7100mi - -
Fiuoretos [s] 0 1.5 mg/l F
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - -
Marcrio 0 0 1,0 wgll Hg - - - -
Nigquel 0 0 200 pa/l N - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policicticos (HAP)
Benzo [b] fiucranteno ] o] pail - - -
8enzo [k] fuoranteno ol 0 wai - - -
Benzo [g,h,i] perilenc 0 0 - ug - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 - wail - - - -

T |Selénio 0 0 i0.0 g/l Se - - -
Cloretos 0 o 250,0 mg/l C! - - -
Tetracloroeteno o 0 i0.0 wgil - - -
Tricloroeteno 0 0 i0.0 wgh -

Trihalometanos — total (THM)
Clorolérmio 0 0 wal - - -
Bromoldrmic o] "] ug/l - -
Diclorobromometano 0 o ug/t - -
Dibremoclorometano 0 0 - wgh - - -
Sadio 0 0 200.0 my/l Na - -
Sulfatos 0 0 250.0 mg/l SO, - - -
Pesticidas - lolal
Alacloro o] [} Q.10 pg/l - -
Dlurdo 0 ] g,10 Hg - - -
Terbutilazina 1] 1] 0,10 Hgh - - - -
Deselillerbutilazina 0 V] Q.10 wgll - -
Ometoalo 0 0 a.10 wgh -
Bentazona 0 0 0,10 pg/l -
Clorpirifos Q 0 Q.10 v/ - .
Dimetoalo 0 0 0,10 g/l - -
MCPA 0 o 0.10 pg/ - - -
Melolaclore o Q 9,10 pgi - - -
Imidaclorpide o 0 0,10 pa/l -
Simazina 0 0 0.18 wal - -
Desetilsimazina o] 0 0,10 pgil - -
Alfa Total 0 0 0,12 Bgl - - -
Beta Total 0 0 1,00 Ball - - -
Dose Indicativa Total o 0 0.10 mSy - - - -
Radao 0 0 500,0 Bg/lL -
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_Z= > Dados da Controlo da Guslldade da Agua Para Consumo Humano no Concetho de Resende

—y
— 1.° Trimestre {Janeiro a Margo) - 2019

Munictpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agoslo, alterado pelo Decrato-tei n.® 152/2017, de 7 de dezembro. procedsu-
se a verificagdo da qualidade da égua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisedos na Zona de Abaslacimenlo de Font. Abastecimento Unlco de Belrds (Felgueiras)

R* Anallses Ve
Parémetros Analisados Provistas no| v Andlises Pu-mun:ow P e e L o V.P.
i Pcoa Restas s lop i Min, | Max. ne %
& [Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 N_2/100mi 0 4] 2 100,0
Bactérias coliformes 2 100 0 N.%/100mi 0 a 2 100.0
Desinfetante residual 2 100 - mail 0.1 0,2 - -
Amonio 1 100 0,5 mgll NH <004 | <0.04 1 100
N.° de colonias a 22 °C 1 100 100 N.%mi a 22°C 0 ] 1 100
N.¢ de coldnias a 37 °C 1 100 20 N.%imi a 37°C 0 o i 100
Condulividade 1 100 2500 PSicm 2 20°C 3z 32 il 100
Cor i 100 Pl mgA PrCo <1 <1 1 100
g pH 1 100 6.5- 9,0 | unidadesdepH G 6 4] ]
Manganés 1 100 50 pg/l Mn <3 <5 1 100
Nitratos 1 100 350 mg/iNO 5 2 2 1 100
Oxidabilidade i 100 5.0 mg/l O, <i <i 1 100
Cheiro & 25°C 1 100 3,0 Foctor dedlugo [ <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de dluiclo <l <1 1 100
Turvagéo 1 100 40 UNT <t <1 1 100,0
Aluminio 1 100 200 wa Al <10 <10 1 100.0
Clostridium perfringens 1 100 [} N*100mi 0 [} ] i00.0
Ferro 1 100 200 wafl Fe <25 <25 1 100,0
Nitritos 1 100 0.5 mgfi NO 5 <Q.01 <001 1 100.0
Antiménio 1 100 5.0 wail Sb <f <1 1 1000
Arsénio 1 100 100 wail As <1 <1 1 t00.0
Benzeno 1 100 1.0 ughl <0.3 <03 1 1000
Benzo(a)pireno 1 100 0.0 Tyl «0,005 | <0,005 1 1000
Boro 1 100 1.0 mgh 8 <0,1 <01 1 1000
Bromalos 1 100 100 i BrO s <5 <5 1 100.0
Cadmio 1 100 5,0 wg/l Cd <0.5 <0.5 1 100,06
Caicio 1 100 - mgil Ca <5 <5 1 100.0
I Chumbe 1 100 100 wa/l Pb <2 <z 1 100.0
| Cianetos 1 100 500 waniCn <10 | <10 1 100,8
Cabre 1 100 20 mg/l Cu <0,005 | <0,005 1 100.0
Cromio 1 100 50,0 pofl Cr <3 <5 1 100.0
1.2 - dicloroetano i 100 30 wgh <0.3 <0.3 1 100,0
Dureza lotal 1 100 - mg/l CaCC 4 <23 <23 1 100.0
Enterococos 1 100 0 *1100mt 0.0 0.0 1 100,0
Fluoretos. 1 100 1.5 mgfl F <0, <0,1 1 100,0
Magnésio ] 100 - mg/l Mg <25 <25 1 1000
Mercirio 1 100 1.0 v Hg <0,2 <02 1 100.0
Nigquel 1 100 200 pg/l Ni <2 <2 1 100,0
Hidrocarbonetos Aromaticos Pollcichcos (HAP)
Benzo [b] fluoranteno i 100 - ol <0,005 | <0,005 1 100.0
Beanzo [k] flusranteno i 100 - wall <0,005 | <0,005 i 1000
Benzo [g,h.i] perilenc 1 100 . pgh <0005 | <0,005 1 100.0
Indeno [1,2.3-cd] plreno 1 100 - (€1} <0005 | <0.005 1 100.0
3 [Selénio 1 100 10.0 pg/l Se <25 2.5 i 100.0
Cloretos 1 100 2500 mygil Cf <5 <5 1 100,0
Telracloroeteno 1 100 10,0 wafl <05 <05 1 1000
Tricloroatano 1 100 10,0 pahl <03 <05 1 1000
Trihalometanos — total (THM):
Cloroféemio 1 100 - re] <04 <04 1 1000
Bromoférmio 1 100 - wall <0.5 <0,5 1 1000
Diclorobromomaetano 1 100 - wa/l <05 <0.5 1 1000
Dibromoclorometana 1 100 - wail <05 <0.5 1 1000
Sodio 1 100 200.0 mg/l Na <5 <5 1 100,0
Sulfatos 1 100 250.0 mgfl SO, <5 <5 1 100.0
Paslicidas — total
Alaclore i 100 0.10 pa 0,02 | <0,03 1 100,0
Bentazona 1 100 0,18 [rs1] <0,03 | «0,03 1 100.0
Ciorpirifos ¥ 100 010 ugh <0,03 | «0,03 1 100,0
Desetilterbutilazing 1 100 010 pai <003 | <0,03 1 100,0
Dimetoalo Al 100 0,10 woh <0,03 | <0,03 1 100,0
Diuréo 1 100 010 [Tt <003 | <0,03 1 100.0
MCPA i 100 010 wal <0,03 | <0,03 1 100.0
S-Metolacloro 1 100 0.10 poi <003 | <003 1 100,0
Terbutilazina 1 100 0,10 pgi <003 | <0.03 1 1000
Ometoalo 1 400 0,10 wal <003 | <0,03 1 100.0
Simazina 1 100 0,10 wal <0,03 | <0,03 1 100,0
Desisopropilatrizinz 1 100 0,10 pgl <003 | <0.03 1 1000
Imidaciopride 1 100 0,0 palt <003 | «0.03 1 100.0
Atfa Tolal 1 100 0,10 BglL <0,04 | <0,04 1 100,0
Bela Total 1 100 1,00 Ba/L <01 <0.1 i 100.0
Dose Indicativa Total 1 o0 0.0 mSv <0,1 <01 | 100.0
Radao 1 100 5000 BgiL 150.0 130,0 1 100,0
U ¢ i relativa & i das situagdes de incumprimentos dos VP (causas € medidas corretivas)
ua bruta, n&o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a salde piblica.
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consume Humano no Concelho de Resende

—
- 1.° Tnmestre [Janeire a Margo) - 2049

Municipie de
Resende

‘ Em conformidade com o Decreto-Lei n  306/2007, de 27 de agosto, alterado pelc Decreto-Lei n.* 14242047, de 7 de dezembro, procedeu-
se 4 verificagao da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periodicas na \omeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

: Resumo dos paramelros pesquisados na Zona ge Abastecimanic dé Fonl. Ahastleclmente Unlco de Canizes {Carquere)

L\Ad ses Valor
rodiand leststia  nol R:u;::f’“ Paramétrico Unidade Valores Obtidos | Andlises que ct o W.P.

0 PCGA v.P.) @ Min, Max. N2 %

% |Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 N.°/100mi 0 o 2 100,00
Bactérias coliformes 2 100 0 N.&/100mi 0 0 2 100,0
Desinfetante residual 2 100 - mg/t 0.1 01 - -
AMONIo il 100 0.5 ma/il NH ¢ <0,1 <0.1 ] 100.0
N © de colénias a 22 °C 1 100 100 N °mi a 22°C 0 4] 1 1000
N.*° de coldnias a 37 °C 3 100 20 N2/mia 37°C V] 0 1 00,0
Condulividade 1 100 2500 WSkam 8 WC 68 68 ] 100,0
Cor 1 100 20 mg PGa <5 <5 1 100.0

] pH 4 100 65-90 | UnidadesdepH 6.9 6.9 1 100.0

O |Manganés 1 100 50 pgll Mn <0.5 <0.5 1 100,0
Nitratos 1 100 50 mg/l NO 5 <4 <d 1 100,0
Oxidabilidade 1 100 5.0 ma/l O <1,8 <19 1 1000
Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor de diuicso <1 <1 i 100,0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diugdo | <1 <1 1 1000
Turvago 1 100 4.0 UNT <05 <05 1 1000
Aluminio 1 100 200 pgl Al <10 <10 i 100
Clostrigium perfringens 1 100 0 N *N00m 0 0 1 100
Ferro 1 400 200 wg/l Fe <2 <2 3 100
Nitritos 1 100 0.5 ma/l NO 5 <0,04 <0,04 ] 100
Antiménio 1 100 50 pafl Sb <1 <1 1 100
Arsénio Al 100 10,0 W/l As 5 51 i 100
Benzeno 1 100 1,0 wol <0,2 <0,2 i 100
Benzo(a)pirena i 100 0,01 pall <0,005 | <0.005 1 400
Boro 1 100 1,0 mg/l B <0,01 <0,01 1 100
Bromatos i 100 10,0 pg/l BrO 5 <5 <5 1 100
Cadmio 1 100 50 wg/l Cd <0.4 <0.4 1 100
Calcio 1 100 - mgil Ca 4,6 4.6 i 100
Chumbo 1 100 10,0 wg/l PD <1 <1 | 100
Cianetos 1 100 50,0 wg/i Cn <5 <5 1 400
Cobre 1 100 2.0 mgfl Cu 0,001 | <0,00% 1 100
Crémio Al 100 50,0 wg/l Cr <1 <1 1 100
1,2 - dicloroetano 1 100 30 pgl <075 | <0.75 1 100
Dureza total 1 100 - mg/l CaCO ¢ 16 16 1 100
Enterococos i 100 0 N */100mi [\] 0 3 100
Fluoretos 1 100 1.5 mg/l F <Q0.4 <04 1 100
Magnésio 1 100 - mag/l Mg <2 <2 1 100
Mercirio 4 100 1,0 wo/l Hg <0,01 <0,01 1 100
Niguel 1 100 200 pg/l Ni <2 <2 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)

Benzo [b] flucranteno 1 100 - pai <0,02 | <002 1 100
Benzo [K] fluoranteno ] 100 - reyl <002 | <0,02 I 100
Benzo [g.h,i] perileno) 1 100 - pail <0,02 | <002 1 100
Indenc [1,2.3-cd] pireng 1 100 - wa/l <002 | <002 1 100

T |Selénio 1 100 10,0 wg/l Se <1 <1 i 100
Cloralos 1 100 2500 mg/ Cl 11 1 1 100
Tetracloroetano 1 100 10.0 W/l <0,2 <0,2 1 100
Tricloroeteno 1 100 10,0 poll <01 <0,1 ] 100
Trihalometanos — total (THM).

Ctlorofdemio) i 100 - wofl <01 <01 ] 100
Bromoférmio i 100 - Tl 0,21 0.21 1 100
Diclorobromomalano 1 100 - wgfl <0.1 <0.3 1 100
Dibromoclorometanc 1 100 - wafl <01 <01 1 100
Sodio ] 100 200,0 mgfl Na 8.65 8,65 1 100
Sulfatos 1 100 250.0 mafl SC. <10 <10 ] 100
Peslicidas — lotal
Alacloro 1 100 0,10 1 <0,05 | <005 1 400,0
Bentazona d 100 0,10 pall <005 | <005 3 100,0
Clorpirifos’ 1 100 0.10 pgll <0,05 | <005 1 100.0
Desetiterbulitaning 1 100 0,10 wgh <0,05 | <005 1 100.0
Dimeloato] 1 400 0,10 pgl <005 | <0.05 1 100.0
Driurdo’ 1 100 0,10 wall <0,05 | <005 1 100,0
MCPA 1 100 0.10 wg/l <0,05 | <0,05 i 100,0
S-Melolacloro 1 100 0,10 wgl <0.04 <001 1 100.0
Terbulilazina 4 100 0,10 [r-1 <005 | <005 1 100,0
Ometoato 1 100 0,10 [T <0,056 | <0.05 1 100.0
Simazina 1 100 0,10 pg/l <0,05 [ <005 1 100.0
Casisopropilatizind 1 100 Q.10 1l <005 | <0,05 ] 100.0
imidaclopride 1 100 0,10 pal <0,05 | <0,05 1 100,0
Alfa Total 1 100 0,10 BalL <0.04 <0,04 1 100
Beta Total 1 100 1.00 =11 <01 1 100
Dose Indicativa Total 1 100 0.10 mSv <0.1 1 400
[ |radso 0 0 500.0 Bol - -
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Dados do Conuolo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Cancetho de Resende

v
4 12 Trimasuwe {Janeiro a Margo) — 2019

Municipio de
Hesende

Em conformidade com o Decrete-Lei n.° 306/2007, de 27 da agosto, allerado pelo Decreto-Ler n.° 162/2017, de 7 de dezembro, procedeau-
se a verificagao da qualidade da agua da rede publica , arravés de anéalises periddicas na forneira do censumidor, sequndo o Programa de
Controio da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compelente (ERSAR).

Resumo dos parmetros pasquisados na Zona de Abaslecimente de Font, Abastec. Unlco de Ribsalrinha (Cirquere)

R Andfees] Valor

Parémetros Analizados [Provistas o], * A p o Vilores Dbtidos | Asdiess se a VP,
- COA VP) s} Hin. Mix. N %
& [E=cherichia coli (E. coli} z 100 ] N.°A100ml ] a 2 100,0

Bactérias coliformes 2 100 0 N 100mi V] 0 2 100,0

Desinfetante residual 2 08 - mag/l <03, 0,2 - -

Ambnio 1 100 0.5 mg/l NH ¢ <01 <01 1 100.0

N.° de colénias a 22 °C 1 100 100 Nomila22°C V] 0 1 100.0

N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 N.%/mla 37°C 0 0 1 100,0

Condutividade i 100 2500 PSiem » 20°C 55 55 1 100.0

Cor 1 100 20 mgl PiCo <5 <5 1 1000
g pH i 100 6,5-90 | UndagesdepH 66 6.6 1 100,0

Manganés 1 100 50 g/l Mn <0,5 <05 1 100,0

Nitratos 1 100 50 mgl NO 5 <4 <d 1 100.0

Oxidabilidade i 100 50 mg/l O, <19 <9 1 100.0

Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factordedhucdo | <1 <1 1 1000

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de dhusgdo | <1 <1 1 1000

Turvaco 1 100 4.0 UNT <05 <0.5 i 100,0

Aluminio 1 100 260 gl Al <10 <10 1 00

Clostridium perfringens 1 100 ] H4H00m 0 3 1 00

Ferro 1 100 200 pg/l Fe <2 <2 1 100

Nitritos 1 100 0.5 mgil NO 3 <004 | <0,04 1 100

Antiménio 1 100 5,0 pg/l Sh <i <1,0 1 100

Arsénio 1 100 10,0 pgll As 35 3.5 1 100

Benzeno 1 100 1.0 Hgh <0,2 <0,2 i 100

|Benzo(apirenc 1 100 0.01 [T 1] <0.005 | <0,005 1 100

Boro 1 100 1,0 mg/l B <0.01 <001 1 100

Bromatos 1 100 10.0 ug/l B0, <5 <5 1 100

Cadmio 1 100 50 wg/l Co <0,4 <04 i 100

Caicio 1 100 - mgil Ca 3.8 3.8 1 100

Chumbo 1 100 10,0 wo/l Pb <1 <1 1 100

ICianetos 1 100 50.0 #g/l Cn <5 <5 1 100

Cobre 1 100 20 mg/l Cu <0,001 | <0,001 1 100

Crémio 1 100 500 wgh Cr <1 <1 1 100

1,2 - dicloroetano 1 100 3,0 pail <075 | <075 4 100

Dureza tolal 1 100 - ma/l CaCO, 12 12 1 100

Enterccocos 1 100 o] N.*100mi 0 o i 100

Flucretos 1 100 1.5 mg/l F <04 <04 1 100

Magnésio 1 100 - mg/l Mg <2 <2 1 100

Mercixio 1 100 1,0 g/l Hg <0,01 <001 1 100

Niquel 1 100 200 pg/l NI <2 <2 1 100

Hidrocarbonetos Aromaticos Peliciclicas {HAP).

Benzo [b] fluorantena 1 100 - ual <0.02 | <0,02 1 100

Benzo [k] fluorantenc i 100 - wgll <0.02 | <0,02 1 100

Benzo [g,h,]] perilenc t 100 - pgh <0,02 | <0,02 1 100

indeno [1,2.3-¢d] pirens 1 100 - pgh <002 | <0,02 1 100

T |Selénio 1 100 10,0 pg/l Se <1 <1 1 100

Cloretos 1 100 250,0 mg/l CI 10 10 1 100

Telracloroeteno 1 100 10.0 pail <0,2 <0.2 1 100

Tricloroeteno 1 100 10,0 gl <0.1 <(,1 1 100

Trihalometanos —~ tolal (THM)

Clorcférmio ] 100 - pgll <0,% <Q.1 1 100
Bromofdrmio 1 100 - g/l <0.2 <02 1 100
Diclorobromometano 1 100 - ugll <01 <01 1 j00
Dibromoclorometano, 1 100 - pan <0,1 <0,1 1 400

Sddio 1 100 200,0 mglt Na 7.06 7.06 1 100

Suifatos 4 100 250,0 mgil SO, <10 <10 1 100

Paslicidas - tolal

Alacloro 1 100 0,10 walt <0.05 | <0.05 1 100,0
Bentazona 1 100 0.10 V-1 <005 | <005 1 1000
Clorpinfos 1 100 0,10 pght <0.05 | <0.05 1 100.0

Desetiterbutilazina 1 100 0,10 [T-1 <0,05 | <0,05 1 100.0
Dimetoaio 1 100 0,10 pgh <0,05 | <005 1 100,0

Dlurdo 1 100 0.10 poh <0,06 | <005 1 100,0

MCPA 1 100 010 pg/l <0.05 | <0.05 1 00,0
$-Matolacioro 1 100 0,10 wglt <0,01 | <0.0% 1 100.0
Terpulitazina 1 100 0,10 wghl <0,05 | <005 1 100.0
Omeloato 1 100 0,10 g <0,05 | <005 H 100.0
Simazina 1 100 0,10 st <005 | <005 1 100.0
Desisopropilatrizing 1 100 0,10 wo/l <005 | <005 1 100.0
Imidaclopride 1 100 0,10 gl =0,05 | <005 1 100.0

Alfz Total t 100 0,10 Bgi <0,04 | <004 1 100

Beta Total * 100 1,00 Bal <01 <0, 1 100

Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <01 <0,9 1 100

| IrRaddo 0 0 500,0 Bol - - -
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Dados da Controlo da Quaiidade da A

—
=
Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decrelo-Lei n.
se & verificagio da qualidade da agua dar
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela aut

Resumo dos parametros pesquisad

1. Trimestre {Janeiro a Marga) - 2019

2 306/2007, de 27 de agoste, allerado pele Decreto-Lei n.
ede piblica , alravés de andlises periodicas na tomeira do
oridade competente (ERSAR).

os na Zona de Abaslecimento de Font. Abastec. Unico de Torre de B

gua Para Censumo Humano no Concelho de Resende

sba (Cdrquere)

o {52/20%7, de 7 de dezembro, procedeu-
consumidor, segundo o Programa de

Pagina 15

N Andlizes| Valor|
|Parametros Analisados |Previsias  no| R.:h:;:.m”l’-mimt:o Unidede Valores Oblidos Anilises o VP,
nt PCQA (v.P) a} Min. Midix. N %
& [Escherichia coli {E. cali) 2 400 ] N.%100mi o 0 2 4000
Bactérias coliformes 2 100 0 N.#/100ml ] ] 2 00,0
Desinfetante residual 2 100 - ma/l 0.3 0,5 - -
AMOnio Q 0 05 mg/l NH - - - -
N.° de colonias a 22 °C 1 100 100 N.°/mi a 22°C 0 Q 1 100.0
N ® de colénias a 37 °C 1 100 20 N.%/mi a 37°C ] o] 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 WSlom & 20°C 85 85 1 1000
Cor 1 100 20 mg PrCo <1 <i 1 1000
g pH 1 100 65-00 | unidadesdepH 6.1 6,1 [b] 20
Manganés 0 0 50 pall Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mgll NO 5 - - - -
Oxidabilidade 0 0 50 mg/i O - - - -
Cheiro 8 25°C 1 100 30 Factor de dluda | <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 30 Faclorde diucho | <) <1 1 5000
Turvagdo il 100 4,0 UNT <1 <1 A 100,06
Aluminio 0 0 200 ol A - -
Clostridium perfringens Q 0 0 N *1400m! - - - -
Famro o 0 200 poi Fe - -
Nitritos [\ 0 2.5 mg/l NO3 - -
Antimonio 0 0 50 wol Sb - - - -
Arsénio 1 100 10,0 Hoh As 8.9 8.9 i 100
Benzeno 0 0 1,0 woll - - - -
Benzo{a)pireno 0 0 0,04 wall - - - -
Boro 0 0 1.0 mg/ B - - -
Bromalos 0 0 10,0 wgh Brod - - -
Cadmio 0 Q 50 wgh Cd - - -
Caicio 0 0 - mg/l Ca -
Chumbo 0 4] 0.0 ugA Pb - -
Cianetos 0 0 50,0 pgfl Cn - - - -
Cobre Q 0 2,0 mg/l Cu -
Cromio 0 0 50.0 pgh Cr - - -
1,2 - dicloroetano 0 o] 3.0 wal - - -
Dureza fotal V] Q - mgfl CaCO3 - - - -
Enterococos 1 100 0 N 100m o] 0 1 100
Fluoretos V] 1] 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mgl Mg -
Marcirio 0 0 1.0 wgh Hg - - -
Niguel 0 [} 20,0 g/ Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b] fiuoranteno 0 0 pall
Benzo [k] luoranlenc V] Q - wght - - - -
Benzo [g,h.i] porlenc 0 v} - wgh - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 - pa/l - - -
B |Selénio o] 0 10,0 wgh Se -
Cloretos 0 0 250,0 mgh Cl - -
Telractoroeteno 0 ") 10,0 vail - - -
Tricloroeteno 0 o 10.0 wall
Trihalometanos - total (THM)'
Cloroférmic ] ] pgh - - -
Bromoidrmio 0 0 - wol - -
Diclorobromomelano o 0 - wg/! - -
Dibromogicromeland 0 0 - wah - - - -
Sodio 0 0 200.0 mg/l Na - -
Suffatos ] 0 250,0 mg/l S04 - -
Pesticidas - lotat
Alacloro 4] 0 0,10 wafl - - - -
Bentazona v 0 0,10 wgh -
Clorpirifos 0 0 0.10 pgh -
Desetillerbutilazina 0 ] 0.10 wa/ - - -
Dimetoato 0 ] 010 wgil - -
Diurdo 0 0 010 ugh - -
MCPA 0 0 0,10 po/
S-Metolaclore 0 Q 0,10 wght - -
Terbutilazina Q 1) 0,10 pgll - - -
Omaetoato "] 0 0.10 wal - -
Simazina 0 0 0.10 pafl - - -
Desisopropllatrizina o] 0 0,10 wal - -
Imidaclopride! Y 0 0.10 pal - - -
Alfa Total 0 Q 0.10 Bol - -
Beta Total 0 0 1,00 Ball - -
Dose Indicativa Total 0 Q 0.10 mSv - - - -
Radao 1 100 500.0 Bal 405 L 405 i 100
Informagao i tar relativa & guagdo das G de p tos dos VP (causas e medidas cormetivas)
]_LH: Incumprimenios devidos & qualidade da 3gua bruta, n&o lgram omadas medidas por ndo haver risco para a saude pubkca.




Dados do Controlc da Qualidade da Agua Para Censumo Humane no Concelho de Resande

==
Municipio de
Resende

1.° Trimestre {Janeiro 8 Margo) - 2019

Em confenmidade com o Decreto-Lei n.% 308/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decrelo-Lei n.® 152/2017, da 7 de dezembre, procedeu-
se a verifica¢do da qualidade da agua da rede plblica , alravés de analises periddicas na tomeira 6o consumidor, segundo o Programa da
Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos paramelros pesqguisados na Zona de Abastecimanto de Rede de Fontanarics de Frelgll

Pardmetros Analisados Pr:i;lan ua) - Angizes Rm:fﬁ?l Unidade Valores Oblides | Andlises rem o V.P.
= PCOA ‘ v.P) s Min. | Max. Ne %
§ |Escherichia coii (E. coli) 1 100 4] N.%/100mi o 0 1 100.0

Bactérias coliformes 1 100 o N.#100mi kil 0 1 1000

Desinfatante residual 1 100 - mg/l 0.5 05 - -

Amonio 4] 0 a5 mg/l NH - - - N

N ° de colénias a 22 °C o o 100 N.¢/mi a 22°C - - -

N.° da colénias a 37 °C Q 0 20 N.¢/ml a 37°C - - -

Cendutividade a b} 2500 pSicm a 20°C - -

Cor 4] V] 20 mgl PiCo - -

g pH o] 0 655-90 Unidades de pH - - -

Manganés 0 0 50 g/l Mn - - -

Nitratos o [b] 50 mofl NO 5 - - - -

Oxidabilidade [} 0 50 mgli o, - - -

Cheiro a 25°C 0 0 30 Factor de diucic - -

Sabor a 25°C 0 0 30 Facior de diuigss - - - -

Turvagdo 1] o] 40 UNT - - -

Aluminio [v] 0 200 wo/l Al - - - -

Closiridium perfringens 0 0 0 N *100m - -

Femo 0 0 200 pg/l Fe “ - - -

Nitritos o] 0 0.5 mgA NO - - -

Antimonio 0 0 50 wg/18b - - -

Arsénio o] o] 30,0 pa/l As - - - -

Benzeno a 0 1.0 pgll - - -

Benzo(a)pireno 0 0 0.01 pg - - - -

Boro 0 0 1,0 mghl B - - -

Bromatos 0 0 10,0 WgN BrO 4 - - -

Cadmio 0 0 50 wg/l Cd - - -

Caicio 0 0 - ma/l Ca - - -

Chumbo Q 0 10,0 o/l Pt - - - -

Cianelos 0 Q 50,0 wg1Cn - - -

Cobre 0 0 20 mg/l Cu - - - -

Cromio 0 Q 50,0 wg/l Cr - - -

1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 o/l - - -

Dureza total 0 0 - mgfl CaCO 3 - - - -

Enterccocos a 0 [v] N1100mi - - - -

Fiuorelos 0 Q 1.5 mg/l F - -

Magnésio Q ] - mg/l Mg - - -

Mercurio 0 o 1,0 wa/l Hg - - - -

Niquel G ] 20,0 Hg NI - - - -

Hidrocarbonetos Aromaticas Pollciclicos {HAP)

Benzo [b] fluoranteno) o] o - 1] - - - -

Benzo [k] fluoranienc) 0 o] - wgn - - - -

Benzo [g,h,i] perilenc il o] - wan - - - -

Indeno [1,2.3-cd] pirenc 0 o - pg/l - - - -

B |Selénio 0 0 10,0 wg/l Se - - -

Cloretos 4] 0 250,0 mg/t Cf - - - -

Tetraclorogteno 0 0 10,0 pgi - - -

Tricloroeteno o 0 10,0 pg/l - - -

Trihalometanos — total (THM):

Cloroférmic, o] 0 poil - - -
Bromoformic o] 0 pgil - -
Diclorobromometano o] o] - pall - -
Dibromocloromstano 0 0 - pgh - - -

Sédio [ 0 200,0 mg/l Na - - -

Sulfatos o} 0 250.0 mg/l SO, - - -

Paslicidas - total

Alacloro 0 0 0,10 r-1] - - - -
Diurdo 0 0 0,10 wan - - -
Terbutitazina o] 0 0,10 wgh - - -
Desetilterbutilazina 0 o] 0,10 wgfl - - -
Omeloalo 0 0 0,10 wgll - - - -
Benlazona 0 0 0,10 wahl - - - -
Clomirifos o] g 010 wghl - -
Dimetoato 0 0 0,10 wg/l - - - -
MCPA 0 0 0,10 pgh - -
Metolacioro 0 ] 0,10 wo/l - - -
Imidaclorpide o] ] 0,10 wgll - - -
Simazuna il ] 0,10 wg/l - - - -
Desetilsimazina v ] 0,10 ughl - -

Ala Tolal (] M) 0,10 BalL - - -

Beta Total 0 o 1,00 BolL - - -

Cose Indicativa Total a [v] 0,10 m3v - -

Radio 0 0 500,0 BglL - - -
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Dados do Controle da Qualidade da Agua Para Consume Humano no Cencelhio de Resende

= 1.2 Trimestre [Janeiro a Margo) - 2019

Municipio du
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 3068/2007, de 27 de agoesto, alterado pelo Decreto-Lei n ® 15272017, de 7 de dezembro, procedeu-
se 4 verificagho da quaiidade da agua da rede publica , aravés de analises periddicas na lomeira do consumidor. segundo o Programa de
Controlo da Qualicade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competente (ERSAR)

Regsumo dos paramelros pesguisades na Zona de Abeslecmenic de Rede de Fontandrlos de Ovadas (Raposelra)

N Andlises| ~Valor

x ! i I A;:M Pt Tden e Valores Obtidos. | Andlises o V.P,
= PCOA i (v.P] #) Min. Mix. N* %
% |Escherichia col (E. cof) 1 100 0 N.°/100mi 0 0 1 100.0

Sactérias coliformes 1 100 0 N.2f100ml 0 o} 1 100.0
Desinfetante residual 1 100 - mgh 0,25 0.25 - -
Amobnio 1 100 05 mgfl NH , <0,04 | <004 1 100,0
N ° de colonias a 22 °C 1 100 100 N*/mi a 22°C Q 0 i 100.0
M.° de coldnias a 37 °C 1 100 20 N.*mia 37°C 0 0 1 100.0
Condutividade 1 100 2500 #Sm 3 20°C 55 55 1 100.0
Cor 1 100 20 mg/l PICo <1 < 1 100.0
b} oH 1 100 6,5-9,0 | UndadesdepH 3] ] 0 0,0
, U |Manganés 3 100 50 gl Mn 5,00 5,00 1 100,0
' Nitratos 1 100 50 my/l NO 4 3.80 3.80 1 100.0
Oxidabilidade 1 100 5.0 mg/l O, <1 <4 1 100.0
| Cheiro a 25°C 1 100 30 [Facwrcecmsss| < <« 1 1000
Sabor a 25°C i 100 3.0 Factor de diuichc <1 <1 1 100.0
Turvagéo 1 100 4.0 UNT <1 <3 1 106,0
Aluminia 1 100 200 ug/l Af <40 <10 1 100
Clostridium perfringsns 1 100 0 N #100mi 0 0 1 100
| Ferro 1 100 200 Ha/l Fe <25 <25 1 100
| Nitritos 1 100 05 mgfl NO, 0,01 | <0.09 t 100
- Antiménio 1 100 5.0 wgfi Sb <1 <1 1 100
Arsénio 1 100 10,0 pg/l As 1.1 1.1 1 100
Benzeno 1 100 1,0 pgf <03 <0,3 1 100
Benzo{ajpirenc 1 100 0,01 pafl <0,006 | <0.005 1 100
Boro 1 i00 10 mg/l 8 =0.1 <0,1 1 100
Bromatos 1 100 10,0 kg/1 BrO, <5 <5 1 100
, Céadmio 1 100 50 pg/l Cd <05 <0,5 1 100
Cdcio ] 100 - mgfl Ca <5 <5 1 100
Chumbe 1 100 10,0 wg/l Pb <2 <2 1 100
Cianslos 1 100 50,0 wgll Cn <10 <10 1 100
Caobra 1 100 2.0 myil Cu <0,005 | <0,005 1 100
Crémio 1 100 50,0 wgil Cr <5 <5 1 100
1,2 - dicloroetano 1 100 30 pgil <03 <03 1 100
Dureza total il 100 - mg/l CaCO <23 <23 1 100
Enterccocos i 100 t] N*100m 0 0 1 100
Flucretas 1 100 1.5 mg/l F 0,15 0,15 1 100
Magnésio 1 100 - ma/l Mg <25 <25 1 100
Merclrio 1 100 1.0 wy/l Hg <0,2 <0,2 1 100
Nigusat 1 100 20,0 po/l Ni <2 <2 1 100
Hidrocarbonetos Aromaucos Policichicos (HAP)
Benzo [b] flucranteno 1 100 - wa/l <0.005 | <0.005 1 100
Benzo [k] flugrantenc 1 100 - wgh <0,005 || <0,005 i 100
Benzo [g,h,} perileno 1 100 - pa/l <0,005 || <0,005 1 100
Indeno [1.2,3-¢d] pirenp 1 100 - [Fel] <0,005 || <0,005 1 100
T |Selénio 1 100 100 g/l Se <25 <25 1 100
Cloretos 1 100 250,0 mygll Cf <h <5 1 400
Tetracloroeteno 1 100 10.0 wg/l <0.5 <05 1 100
Tricloroeteno 1 100 10.0 wg/l <0.5 <0.5 1 100
Trihalometanos — total (THM)
Cloroféemio| 1 100 - wgl <0.4 <0.4 1 100
Bromotdrmio 1 100 - wa/l <0,5 <05 i 100
Diclorobromomaelang 1 100 - Hg/l <0.5 <0,5 1 100
Dibromoctoromelano 1 100 - pah <0.5 <0.5 1 100
Sédio 1 100 200,0 mg/l Na 85 85 1 100
Sulatos i 100 250.0 mgi SO, <5 <5 i 100
Pesticidas — total
Alzcloro 4 100 0.10 wa/l <003 | <003 A 1000
Benlazona 1 100 0,10 ygh <003 | <003 T 100.0
Clorpinfos 1 100 0,10 Mgh <003 | <0.03 4 100,0
Desetillerbutilzzina 3 100 0.10 wg/t <003 | <0.03 3 100,0
Dimeloalo 3 100 0,10 pahl <0,03 | <003 1 100.0
Diurdo 3 100 0,10 pa <0,03 | <0.03 1 100.0
MCPA 3 100 0,10 pat <0,03 | <0,03 1 160,0
S-Metolacloro 1 100 0,10 rell <003 <003 1 100.0
Terbutilazina 1 100 0,10 pg/ <003 | =003 1 100.0
Ometoalo 1 100 0,10 pal <(.03 | <003 i 100,0
Simazina 1 100 0,10 Hail <003 | <0.03 1 100.0
Desisopropilatrizina 1 100 0,10 g <G,03 | <0,03 i 100.0
Imidaclopride 1 100 0.10 wal <0,03 | <003 1 100,0
Ala Total i 100 0,10 Ball <004 | <0,04 1 100
Bala Total 1 100 1,00 BaglL <0.4 <01 ] 100
Doss Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <0.% <0.1 i 100
| |Radso 1 100 500,0 Ba/L 118 118 1 100
nforma¢ao complementar relativa & averiguagfo das sifuacdes de incumprimenlos dos VP (causas e medidas corelivas)
pH. Ir P los devidos & qualidade da &gua bruta, ndo foram lomadas medidas por nfio haver fisco para a salde publica
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua fara Consume Humano no Concelha de Resende

=
Municlpio de
Resende

1.2 Trirmestre ([Janeirg a Margo) - 2018

Em conformidade com o Decrato-Les n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
sa & verificaco da qualidade da &4gua da rede publica , alravés de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) eprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento da Reda de Fontanaries de Ovadas de Clma

L5 son Valor]

Parimetros Analisados Pm = % A":“‘“ IParamétsico Unidada R o VP,
5 pcas PR vV.F) ) Min. Mix. Ne %
& [Escherichia coli (E. coliy 1 100 0 N.°/100mi 0 0 1 100.0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.*100mi a 0 1 1002

|__|Desinfetanta residual 1 100 - mail <01 <0,1 - -

Amdnio Q 0 0.5 mgA NH , . B R B

N.¢ de colénias a 22 °C 0 [} 100 N.Siml a 22°C -

N.? de colénias a 37 °C a 0 20 N.®mi a 37°C -

Condutividade Q [} 2506 BSiem a 20°C -

Cor 0 [} 20 mgA PiCo - -
g pH ] Q 8.5-80 | Unitadescepht -

Manganés Q o 50 wa/l Mn - - -

Nitratos 0 0 50 mg/l NO 5 - -

Oxidabilidade 0 o 50 mg/10; - - - -

Cheiro a 25°C 0 o 3,0 Facior de diuicho - - -

Sabor a 25°C 0 0 30 Factor de diuiglo - - -

Turvacio 0 a 40 UNT - - -

Aluminio g 0 200 wah Al -

Clostridium perringans 4] 0 4] N.*/100mi - - -

Ferro 0 o 200 /i Fe - - -

Nitritos 0 o 0.5 mg/l NO 4 - - - -

Antimonio c 0 50 gl Sb - - -

Arsénio 0 Q 100 ug/l As - -

Benzeno 1] 0 1.0 pgl - - - -

Benzo(a)pireno v] 0 0,01 wait - - -

Boro 0 0 10 mgh B - - - -

Bromatos 0 [} 10,0 wg/l BrO, - - -

Cadmic 0 a 50 pall Cd -

Céicio ol a - mg/l Ca - -

Chumbo a o} 10,0 wa/l Pb - - -

Cianetos 0 Q 50,0 pafl Cn - - - -

Cobre 4] 0 2,0 mg/l Cu - - - -

Crémio 0 0 50,0 wg/l Cr - - -

1.2 - dicloroetano 0 0 30 pgl - - - -

Dureza lotal 0 a - mgfl CaCO - - -

Enterococos 0 ] 0 N.7100mi - - -

Fluoretos. V] Q 15 mgfl F - -

Magnésio 0] o - mg/1 Mg - - -

Merculrio V] ] 1.0 vall Hg - - -

Niguel 0 0 20,0 pall NP - - - -

Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP).

Benzo [b] fluorantenc 0 a - Hgh - - -

Benzo [K] fluoranteno) 0 o - wgh - - B

Benzo [g,h,i] perileno o] Q - el - - -
indeno [1,2,3-cd] pirenc 0 1] - wgll -

T [Selénio 0 0 10,0 pail Se - -
Clorelos 0 a 250,0 mg/l CI - - -
Tetracloroeteno o] 0 10,0 pai - - -
Tricloroeteno 0 0 10.0 pg/i - -

Trihalometanos — total (THM):

Cloroférmio o Q wgl - -
Bromafémio 0 0 - wall - - -
Diclorobromometano 0 0 - wall - -
Dibromaclorometianc 0 0 . wa - - -

Sédio 0 0 2000 mg/l Na - - -

Sulfatos o 0 2500 mg/l SO, -

Pesticidas — total

Aacloro 0 0 0,10 wgi - -
Diurdo 0 ¢ 0.10 wgfl - - -
Terbutilazina 0 4] 0.10 pgh - -

Desaeliterbutilazina 0 o 0,10 rafl

COmeloalo v] o} 0,10 pafl - -
Benlazona o 0 0,10 pail - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 gl - -
Dimetoalo 0 Qo 0,10 wgh - -
MCPA 0 0 0,10 pil - - -
Metolacloro v] 0 0,10 g - -

Imidaclorpide 0 [v] 0,10 woll - -
Simazina 1] 0 0,10 wall - - -

Besetilsimazina 0 0 0.10 woll - -

Az Total 0 4] 0,10 BqlL -

Beta Total 0 0 1,00 Ball - .

Dose Indicativa Total Q 0 0.10 mSv - - - -

|__|Radac ¢ 0 500,0 Bol - - - -
Pagna 18

R




Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Gonsuma Humano ne Concelbo de Resende

=
Municipio de
Resende

1.° Tnmestre (Janciro a Margo) — 201%

Em conformidade com o Decrete-Lei n ® 306/2007, de 27 de agosio, alterado pelo Decreto-Lei n.? 15272017, de 7 de dezembro, procedeu-
se & verificagdo da qualidade da agua da rede pblica , através de andlises penddicas na tomeira do censumidor, segunde o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competente {ERSAR).

Resumeo dos parametros pasquisados na Zona de Abaslacimenio de Rede de Fontanarios de 5. Romic

W Andlises] Valor
o i ; nol, : mA:.i‘lm E e Valores Obtidos | Anilises que o VP,
iy Pcaa (v.P) a) Min, Max. Ne %
E Escherichia coli (E. coti) 1 100 0 N2/100mi 0 0 1 100.0
Bactérias coliformes 1 100 a N.°/100mi 0 0 1 100,0
Desinfetanta residual 1 100 - mgfi 01 0.1 - -
Amonic 0 "] 0.5 ma/l NH , - - -
N.° de colonias a 22 °C lu] [+] 100 N.°/mi a 22°C - -
N.° de colénias a 37 °C 4] 0 20 Ne/mia 37°C - -
Condutividade 0 0 2500 pShom 8 21C -
Cor u] 0 20 mgA PiCo - -
g pH 0 0 65-90 | undadesdepH - -
Manganés 0 0 50 pgfl Mn -
Nitratos 0 0 50 mg/l NO -
Oxidabilidade o] 0 5.0 mg/l O - -
Cheiro a 25°C 0 0 30 Factor de dhugdo - - -
Sabor a 25°C 0 4] 3.0 Factor de diuo - -
Turvagao o] [+] 4,0 UNT -
Aluminio Q 0 200 gl Al -
Clostridium perfringens 0 0 0 N4/100mi - -
Ferro 0 0 200 Hgll Fe - -
Mitritos 0 0 0.5 mg/l NO 4 -
Antiménio 0 v] 50 pg/l Sb - - -
Arsénio a 4] 10,0 pg/l As -
Banzeno 0 Q 1.0 wafl - -
Benzo(a)pireno 0 o] 0,01 ug/l - -
Boro o] 0 1.0 mg/1 B -
Bromatos o] a 10.0 o/l BrO - -
Cadmio 0 0 50 pgll Cd - - -
Calcio 0 0 - mg/l Ca - -
Chumbo 0 0 10,0 vanl Pb - - - -
Cianetos 0 0 50.0 ugfl Cn - - -
Cobre 0 0 2,0 mail Cu - - - -
Crémio 0 0 50,0 g/l Cr - - -
1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 pgh - - - _
Dureza total 1] 0 - mg/l CaCO, - B
Enterococos o] 0 0 N.*1100mi - - -
Fluoretos 0 0 1.5 ma/l F B - -
Magnésio o} 0 - mg/l Mg - -
Mercaric 0 0 1,0 wg/l Hg - - -
Niguel 0 0 20,0 pg/l Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAR)
Benzo [b] fluoranteno o 0 pgh - - -
Benzo [K] fluoranteng 0 0 wall -
Benzo [g,h,i] perileno| o 0 Hall - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 - pgh - - -
G (Selénio 0 1] 10,0 wgil Se - -
Cloratos 0 o] 250.0 mg/l Ci - - -
Tetracloroeteno 0 4] 10,0 pg/ - - -
Tricloroeteno [t} 0 10,0 wo/l - - -
Trihalometanos - total (THM)
Cloroférmio o o pai - - -
Bromoformio o 0 - wall - -
Dicicrebromomalanc o] o pgll -
Dibromocieromelane 0 4] - wail - - -
Sédio 0 4] 200.0 mg/l Na
Sulfatos o o] 250,0 mg/ SO, -
Pesticidas - total
Alaclore o 4] 0,10 wai - - - -
Diurdc 0 0 0,10 pgil - - - -
Terbulilazina o] o] 0,10 wg/l - - -
Deselillerbullazina o 0 0,10 vl - - -
Ometoato 0 o] 0.10 wghl - - -
Bentazona 0 0 0.10 pafl - -
Clorpirifos a 0 0.0 wall - - - -
Dimeloala 0 )} 0.10 pah -
MCPA 4] 0 0.10 pan - -
Melclacloro a 0 0,10 pah - - -
Imidaclerpide o] [} 0,10 wgll - - -
Simazina a 0 0.10 wgh - - -
Desetilsimazina 0 0 0.10 ua/l - -
Alfa Total 4] 0 010 Ball - -
Beta Total 0 0 1.00 Bol - -
Dose Indicativa Tolal a 0 0.10 mSv - - - -
Radéo 4] Q 5000 Bol - -
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Pare Consumo Humano no Concelho de Resende

=

Municipio de
Resende

1.2 TrAmestre (Janeiro a Marge) - 2018

Em conformidade com ¢ Decreto-Lel n @ 3062007, de 27 de ageslo, allerado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
se & verificag3o da qualidade da égua da rede publica , alraves de anafises peniddicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua {PC(A) apravado pela autendade compalents (ERSAR).

Resumo dos paramelros pesquisados na Zena de Abastecimento de Font. de Abastecimemo Unico de Cordova {Paus)

N Krdlises] Valor]

Pardmetros Anatisados Provisias  nol a: Andlises |, amdtrico i sl e e
= _ PCQA (v.P) s} Min. Mibx. Mo %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.%100mi 0 ¢ 1 100,0

Bactérias coliformes 1 100 0 N.°/100mi 0 0 1 1000

| __IDesinfetante residual 1 100 - gl <01 <01 - -

Amonio 1] 0 0,5 maft NH, - - - -

N.° de colénias a 22 °C 1 100 100 N.o/mi a 22°C o 1 1 100,0

N.® de colénias a 37 °C 1 100 20 N.*/mi a 37%C 0 33 i 100.0

Condutividade 1 100 2500 PSécm 2 20°C 55 &7 t 100.0

Cor 1 100 20 mgA PiCo <1 <i ] 100,0
g (pH 1 100 6.5-0.0 | undasdescepH | 6.4 6.4 0 0.0
@ IManganés 0 Q 50 pg/l M - - - -

Nitratos 0 0 50 mg/l NO 4 - - - -

Oxidabilidade 0 0 5.0 mg/l O; - - - -

Cheiro a 25°C 1 100 3,0 Factor de diuglo <1 < 1 100,0

Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de dhuglo | <1 <1 i 100,0

Turvagdo 1 100 40 UNT <3 <i 1 100,0

Aluminio Q Q 200 pafl A - - - -

Ciostridium perfringens o] 0 li] N./100ml - - -

Ferro V] 0 200 wafl Fe - - - -

Nitritos 0 0 0.5 mg/l NO 4 - - - -

Anlimonio 0 0 50 pg/l Sb - - -

Arsénio 0 0 10,0 wo/l As - - - -

Benzeno 0 0 1,0 wall - - - -

Benzo(a)pireno o] 0 0,01 wgil - - - -

Boro 0 a 1,0 mgh 8 - - - -

Bromatos o] 0 10,0 wo/l BrO 4 - - - -

| Cadmio 0 o 50 wg/l Cd . - - -
| Cécio 0 o - mgil Ca - - - -

Chumbo 0 0 10.0 wa/l Pb - - - -

Cianetos o] 1] 80,0 wg/l Cn - - - -

| Cobre 0 0 20 mgil Cur . . . .
' Crémio 0 4] 500 w1 Cr - - - -
' 1,2 — diclorostanc 0 ] 3.0 paf - - - -
| Dureza total 0 0 - mg €aC0,y | - - - .

Enterococos 1 100 ¥ H.100mi q 0 1 100

Fluoretos o] o 1.5 mg/l F - - - -

Magnésio 0 o - mg/l Mg - - - -

Marcurio 0 o 1,0 wgll Hg - - - -

Niquel Q i} 20,0 pall N - - - -

Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicas (HAP).

Benzo [b) fluoranteno) Q 0 - ugh - - - -

Benzo [k] fluoranteng) Q 0 - g/l - - - -

Benzo [g,h,i} perileno 0 o] - Hah - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pirena a o} - pgfhi - - -

B |Selénle [+] 0 10,0 pgn Se - - - .
Cloratos Q o 2500 mga Cf - - - -
Tatracloroeteno 0 o 10,0 0] - - - -
Tricloroeleno a a 100 pgh - - - -
Trihalometanos - total (THM):

Clorotémio 0 0 - pgh - - -
Bromotdrmia 0 ¢} - pgh - - - -
Diclerobromometanc o Q - pghl - - - -
Dibromoclorometana o 0 - Wg/l - - - -

Sodio o 0 2000 mg/l Na - . - -

Sulfatos [} a 250,0 mg/l SO, - - - -

Pestcidas — total

Alacloro [v] 0 010 el - - - -

Dluréc 0 0 0,10 pall - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 pgA - - - -
DCeselillerbutilazina o] b] 0,10 el - - - -
Ometoalo 0 0 0,10 [Tl - - - -
Bentazona o 0 0,10 wafl - - . -
Clorpirifos o] 0 0,10 wgil - - - -
Dimetoato o 0 010 ugh - B - -
MCPA 0 0 0.10 o - - - .
Metolacloro o 0 010 pafl - - - -
Imidaciorpide [v] 0 0,10 e - - -
Simazina 0 0 0,10 pgA - - - -
Desetilsimazina 1] 0 0,10 [F-1) - - - -

Alfa Total 0 0 0,10 Bol - - -

Beta Total 0 0 100 Bal - - - -

Dose Indicativa Total 0 0 0.0 mSv - - - -

Radao 0 [} 500,0 BgiL . - - -
Informag3a complementar relativa & avarliguagfio das situagdet de Incumprimenlos dos VP (causas & medidas comelivas)
pH. Incumprimentos devidos 4 qualidade da égus brulu, ndo foram tomadas medidas por no haver risco para a saude pibiica.
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consump Humano no Concelho de Resende

==

Municipio de
Resende

1.2 Trimestre (Janaire a Margo] - 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 30672007, de 27 de agoslo, alterado pelo Decrelo-Lei n® 152/2017, de 7 de dezembro, procedsu-
se & verificag&o da qualidade da agua da rede publica , através de andlises periddicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de
Caontrolo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Resumo dos paramelros pasquisados na Zona de Abaslécimento de Rede de Foranidrios de Ferrelrds (Paus)

N* Andlises Valor|
[Piknetros Analissdos |Provistas R.: ml'pwm Unidads Valores Obtidos Anjlises que cumprem o V.P,
- PCOA e vy a} Min. Mix. Ne %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N */100mi 0 0 1 100.0
Bactérias coliformes 1 100 0 N%100mi 0 0 1 100,0
Desinfelanta residual 1 100 - g/l 0.2 0.2 - -
Amonio 0 0 0.5 mgfl NH4 - - - -
N.° de colonias a 22 °C o] o 100 N */mi a 22°C - - -
N.° de colonias a 37 °C 0 o] 20 N*mia 37°C - - -
Condutividade 0 ] 2500 pSicm 8 20°C -
Cor 0 0 20 mg P1Co - - -
g pH Q Q 65-90 | Unidsdes depH - - -
Manganés Q Q 50 pgi Mn - -
Nitratos o] o 50 mg/l NO3 - - - -
Oxidabilidade Q o 50 mg/ 02 - - - -
Cheiro a 25°C 0 Q 3,0 Factor de diudo - - - -
Sabor a 25°C 0 Q 30 Factor de dhucho - - -
Turvagéo 0 a 4.0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 pgll Al - - - -
Cioskidium perfringens 0 0 0 N */100mi - - -
_ Ferro 0 0 200 wa/l Fe - - - .
Nitritos 0 0 0,5 mafl NO 5 - - - -
Antiménio 0 Q 50 pg/l St - - -
Arsénio Q Q 10,0 pgil As - - -
Benzeno 0 ] 1.0 ugil - - -
Benzo(a)pireno 0 Q 0,01 wghi - - - -
Boro 0 0 1.0 mg/I B - . . -
Bromatos Q 0 100 pg/l B0, - - - -
Cadmio Q [} 5.0 wg/l Cd - - - -
Calcio 0 Q - mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 o 10.0 pall Pb - - . -
Cianetos Q o] 50,0 wg/l Cn - - - -
Cobre 0 Q 20 mg/l Cu - - - -
Cromio 1] [¥] 500 ugfl Cr - - . -
1,2 - dicloroetano Q a 3,0 wg/l - - - -
Dureza total 0 Qa - mg/l CaCO - - - -
Enlerococos 1] 0 0 H.47100mi - - - -
Fluoretos o] o} 1.5 mg/l F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - . . -
Mercurio Q V] 1,0 Ha/l Hg - - - -
Nique! 0 0 20,0 g/ N - . - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b] flugranieno 0 0 - wal - - . .
Benzo [k] fluoranteno o] o} - wgh - - . .
Benzo [g.h,i] perilenc 0 o] - wg/l - - . R
Indeno [1.2,3-cd] pireno v] o - wg - - . .
T |Selénio v] 0 10,0 pgfl Se - - - -
Cloreles 0 0 250,0 ma/l CI . - - -
Tetracloroetenoc v] o] 10,0 wgh - - - -
Tricloroetenc 0 o] 10.0 wo/l - - - -
Trihalometanos — total (THM)
Cloroférmiol o] s} - wg/l . - - -
Bromofdmio 0 o - wg/ - - - R
Diclorobromomatano ] 0 . pg/l - - - -
Dibromocloromalano 0 o - Ho/l - - - -
Saodio 0 1] 200.0 mg/l Na - - - -
Sutfatos 0 1] 250.0 mgfl SO, - - - -
Pesticidas - 1otal
Alacloro 0 3 Q.10 pghi - - - -
Dirdo [} [v] Q.10 wg/l - - - -
‘ Terguliazina o ¥} 0,10 wgll - - - -
: Desetillersutilazina 0 o 010 wg/l - - - -
‘ Omeloato 0 [} 0.10 wgh - - - -
Berlazonz o 5] 0,10 ugl - - - -
| Clorpirifos 1] 0 0,10 pal . - - -
Cimetoalo V] 0 0.10 pgil - - - -
MCPA 0 0 0,10 o - - . -
Mealolacloro o 0 0,10 el - - - -
Imidaclorpide 1] 0 0,10 woll - - - -
Simazina 0 Ju] 0,10 wafl - - - -
Desetilsimazina "] 0 0,10 pgfl - - - -
Atz Total 0 a 0,10 BalL . - R -
| Beta Total 0 4] 1,00 BglL - - - -
| Dase Indicativa Total [ 0 0,10 mSv - - - -
| Radao 0 ¢ 500,0 BalL - - - -
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende
—_— .
— 1. Trimestre (Janelro a Margo) - 2019

Municinio de
Ressende

Em conformidade com o Decreto-Lel n.* 306/2007, de 27 de agoslo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
se & verificagdo da qualidade de &gua da reds piblica , através de analises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa d&
Confrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compatente (ERSAR).

Resumo dos paramelres pasquisados na Zona de Abaslecimento de Fomt. de Abaslecimento Unico de Fornelo {Paus)

R Anihzes Valor]
Parimetros Analisados Provistas  nol, % A lparaitico Cepr s R s EE B
PCOA Rz Hin. M, N %
Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.#/100ml 0 ] 1 100.0
Bacténias coliformes 1 100 0 N.4/100ml o] Q 1 100.0
Desginfi residual 1 100 - mgr! <01 <0,1 - -
Amonio 1 100 05 mg/l NH4 <004 | <0.04 1 100
N.® de coldnias a 22 °C i 100 100 N.%/mi a 22°C 20 20 4 100
N.? de colonias a 37 °C 1 100 20 NYmla37C| 37 37 i 100
Condutividade 1 100 2500 wSiem a 20°C 73 73 1 100
Cor 1 100 20 mg/ P1Co < <1 1 100
pH 1 100 65-98,0 | unidadescepH €5 6,5 i 100
Manganés 1 100 50 pgh Mn <5 <5 1 100
Nitralos 1 100 50 mo/l NO3 4 4 1 100
Cxidabilidade 1 100 5.0 mgl 02 <l <i ] 100
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de dhuiglio <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 3,0 Fackr de dhugdn <1 <1 1 100
Turvacso 1 100 40 UNT <1 <1 il 100
Aluminio 1 100 200 pgl Al <10 <10 * 100
Clostridium perfringens 1 100 8 N*100mt 0 0 4 100
Ferro 1 100 200 pai Fe <25 <25 1 100
Nitritos 1 100 0.5 mg/l NO3 <0,01 <001 1 100
Antimonio 1 100 5.0 pgil Sb <t <1 1 100
Arsénio 1 100 10,0 pafl As <1 <1 1 100
Benzeno 1 100 1,0 wol <0.3 <03 1 100
Benzo(a)pireno 1 100 0,01 Hafl <0,005 | <0,005 1 100
Bero 1 100 1.0 mgl B <0,1 <01 1 100
Bromatos 1 100 10.0 woll BrO3 <5 <5 1 100
Cadmio 1 100 50 A Cd <0.5 <0,5 1 100
Caicio 1 100 - mgfl Ca <5 <5 1 100
Chumbo 1 100 100 pgit Pb <2 <2 1 100
Cianetos 1 100 500 pgA Cn <10 <10 1 100
Cobre 1 100 2.0 mg/l Cu <0,005 | <0,005 1 100
Crémio 1 100 500 wgfl Cr <5 <5 1 100
1,2 — dicloroetano 1 100 3.0 wah <0.3 <0,3 1 100
Dureza total 1 100 - mg/l CaCO3 <23 <23 1 100
Enterococos 1 100 [+] N.*100mi ] o] 1 100
Fluoretos i 100 1.5 mgi F 0.9 0.19 1 100
Magnésio 1 100 - mg/l Mg <2,5 2.5 1 100
Merccrio 1 100 10 g/ Hg <0.2 <(,2 1 100
Niqual 1 100 20,0 P NI <2 <2 1 100
Hidrocarbonetos Aromaucos Pollclclices {HAP).
Benzo [b) fluorantens 1 100 - woll <0.,005 | <0005 1 100
Benzo [¥] fluorantenc i 100 - pal <0,005 | <0.005 1 100
Benzo [g.h,i] perilenc 1 100 - pgl <0,005 | <0,005 1 100
indeno [1,2,3-cd] pirenc 4 100 . wgh <0.005 | <0,005 1 100
Selénic I 100 10,0 v/l Se <25 <25 i 100
Cloretos il 100 250,0 mgA CI 6.7 6,7 1 100
Tetracloroeteno 1 100 10.0 pg <0.5 <05 1 100
Tricloroateno Al 100 40,0 wgll <0.5 Q.5 1 100
Trihalometanos — tolal {THM)
Cioroldrmio i 100 - g/l <04 <04 1 100
Bromotdmio 1 100 - [F=1] <0.5 <05 1 100
Diclorobromometano 1 100 - wal <0,5 <0.5 i 100
Dibromocloromatano 1 100 - wal <05 <0,5 1 100
Sddio 1 100 200.0 mg/INa 73 7.3 1 100
Sulfatos 1 100 250.0 mgfl S04 <5 <5 4 100
Pasticidas - lotal
Alacloro 1 100 0.10 gl <003 | <0.03 1 100
Diurdo 1 100 0,10 [T <003 | <0,03 1 100
Terbutilazina 1 100 0,10 gl «<0,03 <003 t 100
Desetiterbutilazina 1 100 0.10 gl <0,03 | <0.03 1 100
Ometoalo 1 100 0.0 pgh <003 | <0.03 1 100
Bentazona 1 100 0.10 walt <003 | <003 1 100
Clompirifos 1 100 0,90 poit <0.03 | <003 1 100
Dimetoalo 1 100 0,10 [T1] <003 | <003 1 100
MCPA 1 100 0,10 pgh «0,03 | <003 1 100
Melclacloro 1 100 0.10 o <003 | <003 1 100
Imidaciorpide; 1 100 0,10 wgh <005 | <005 1 100
Simazing 1 100 0,10 [Te1] <003 | =<0,03 4 100
Deselilsimazina) 1 100 0,10 wal <003 | <003 * 100
Affa Tolal 1 100 0.10 BglL <0,04 <0,04 ] 100
Beta Total 1 100 1,00 Bgi <0.1 <01 1 100
Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <01 <01 1 100
Raddo 1 100 5000 8ol 78 75 1 100
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Dados do Controio da Qualid

=
Municiplo da
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n @
se & verificagio da qualidade da &gua da 1
Coniralo da Qualidade da Agua (PCTA) aprovado

1 * Trimestre {Janelro a Margo) - 2019

306/2007, de 27 de agosto, ailerado pelo Decreto-Lei n
ede plblica , através de andlises penddicas na lomeira
pela autoridade competente (ERSAR)

ade da Agua Para Consumo Humane no Concelhe de Resende

Resumo dos parametres pesquisades na Zona de Atastecimento de Font. Abastecimento Unico de Paredes (S. Romao)

© 452/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
do consumidor, segundo o Programa d&

LA ses| Valor]
pars Anati it R: Andlises|;, Unidade Valores Obtidos Andlises rem o V.P.
-~ PC . v 6 Min. Max. N %
& IEscherichia coli (E. coh) 1 100 0 N %/100m 0 0 1 1000
Bactérias coliformes 1 100 5] N.%/100mi V] 0 1 100.0
Desinfetante residual 1 100 - ma/l o4 0.4 - -
AMmONIo o 0 0,5 mg/l NH4 - - - -
N.° de colonias a 22 °C 0 0 100 Nmi a 22°C . -
N.° de colonias a 37 °C 0 0 20 N.%/mi 8 37°C - - -
Condutividade 0 0 2500 pSicm 8 20°C - - -
Cor 0 0 20 mgh PiCo -
B pH 0 0 £§5-90 | Unidadesdept - -
© |Manganés o 0 50 pal Mn - - -
Nitratos 0 0 50 mg/i NO3 - - -
Oxidabilidade 0 0 5.0 mg/l 02 - - - -
Cheiro a 25°C o 0 30 Factor ge diuigho - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 Factor de diuco - -
Turvacio 0 0 40 UNT - - -
Aluminio ¢ 0 200 pgh Al - -
Clostridiuvm perfringens 0 0 0 N %100m! - - -
Femo 0 0 200 pgh Fe - - - -
Mitritos 0 0 0.5 mg/l NO3 - - -
Antimonio 0 0 50 wgi Sb - -
Arsénio 0 ] 100 pgi As - - -
Banzeno Q 0 1.0 wgh - - -
Benzo{a)pireno o 0 0,01 wall - - - -
Boro 0 0 10 mg/ B - - -
Bromatos Q 0 10,0 ugh BrO3 - - -
Cadmio 0 ] 5.0 pgh Cd - - -
Caicio 0 ] - mgfl Ca - - - -
Chumbo Q 0 10,0 wo Pb - - -
Cianeles 0 Q 50.0 pgi Cn - - -
Cobre 0 1] 2,0 mg/l Cu - - - -
Cromio 0 0 50,0 wgh Cr - -
1,2 - dicloroetanc 0 0 3.0 pol - -
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO3 - - -
Enterococos 0 o] 0 N #H100m - -
Fluoretos ] 0 1.5 mgh F - - -
Magnésio 0 s} - mg/l Mg - - -
Mercirio 0 0 1.0 wgl Hg - - -
Nigquel 0 0 200 pgA Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b] fiuoranteno 0 Q - gl -
Benzo [K) fluoranteno 0 0 ugh - - - -
Benzo [g,h.I] perilenc 0 0 poh - - -
Indero {1,2,3-cd] pireno 0 0 - gl - - -
B |Selénio 0 0 100 wghl Se - -
Clorelos 0 0 2500 mg/l Cl - -
Tatracloroetent 0 V] 10.0 wght - - -
Tricloroetenc 0 o] 100 wall - - -
Trihalometanos — toted (THM)
Cloroférmiof 0 0 wah - - - -
Bromofdrmio 0 0 wgh . - -
Diclorobromometans 0 0 ugl - - -
Dibromocloromalant 0 V] - Hg - - - -
Sédio 0 0 2000 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 a 250,0 mgl S04 -
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,10 wah - - -
Diur&o! b] 0 0,10 wall - . -
Terbulilazina 0 o] 0.10 pad - - -
Cesetilierbulilazina 0 Q 0,10 pad - - -
Omeloaic V] ] 0,10 wgl - - -
Bentazona 0 o] 0.10 wall - - -
Clorpirifos 0 0 0.10 wal - -
Dimatoato [+] 0 0,10 pgil - - -
MCPA 0 0 0,10 gl . - - .
Matolacloro 0 0 2.10 wall - - -
Imidaclorpide ] 0 0,10 wgh - -
Simazina 0 0 0,10 wall -
Desatilsimazina’ 0 0 0.10 woll -
Alfa Total 0 o] 0,10 BolL - - -
Beta Total 0 0 1,00 BolL -
Dose Indicativa To1al 0 o] 0,10 mSv B - -
Radao 0 0 500,0 Bal - - -
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=

Municipio de
Resende

1.* Trimestre (Janeirc a Margo) - 2019

Dados do Controlo da Qualidade da Agua Pars Consumo Humano ne Concalho de Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosio, alterado pelo Decrefo-Lei n.® 15272017, de 7 de dezembro, procedeu-
se & verificagdo da qualidade da &gua da rede plblica , através de anglises periddicas na tomeira do consumidor, segundo ¢ Programa de
Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridads competents (ERSAR).

Resume dos paramelros pasquisados na Zona de Abaslecimento de Font. Abastecimento Unico de Paredinhas [Paus)

W= Andhises| Valor
Pardmatros Analisados Provisas  nol, * ATt paamurico | uniduds | Valores Obuidos | Andises que comprem o V.
= Pcoa e = Min, | Max. ne %
5 Escherichia coli (E. coli) 1 100 6 N /100mi 0 "] 1 100,0
Bactérias coliformes 1 100 0 N./100mi 0 0 1 100,0
Desinlelante residual 1 100 - mgll 0,2 0,2 - -
Aménio 0 0 0.5 Mg/l NHA - - - -
N ° de colonias a 22 °C 0 o 100 N.%ml a 22°C - - -
.° de coldnias a 37 °C Q o 20 N.%ml a 37°C - - -
Condutividade Q Q 2500 pSiem a 20°C -
Cor 0 0 20 mgA PiCo - - - -
E pH 0 0 6,5-8,0 | UndadesdepH - - - -
Manganés 0 '] 50 wgh Mn -
Nitratos 0 0 50 mg/l NO3 - - - -
Oxidabilidade Q 0 5.0 mg/l 02 -
Cheiro a 25°C Q 0 30 Factor de dhuicss - - -
Sabor a 25°C [+] 0 30 Faclot de diugio - - -
Turvagio 4] 0 4,0 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 pgl Al - - - -
Ciostridium perfringens Q 0 0 %100
Femo 0 0 200 ug Fe -
Nitritos 0 0 0,5 mgll NO3 -
Antimonio ] 0 5.0 ugh Sb -
Arsénio s} 0 10,0 Holl As - - -
Benzeno 0 0 1.0 wgh -
Benzo(a)pireno 0 0 0,01 ugh - - - -
Bore 0 0 10 mg/ B - - -
Bromatos o] 0 100 ugl BrO3 - - - -
Cadmio o 0 5.0 pgh Cd -
Céicie 0 0 - mg/l Ca - - -
(Chumbo ol 0 100 wgh Pb - - -
Cianelos ¢l 0 50,0 pgACn - - -
Cobre 0 0 2,0 mg/ Cu - - - .
Cromio o [v] 50,0 A Cr - -
1,2 - dicloroelanc o 0 3.0 ugil - -
Cureza telal O V] - mg/l CaCO3 - - - -
Enterccocos Q 0 o N #100mi - - - -
Fluorelos 0 0 1.8 mgil F - - - -
Magnésio o 0 - mgfi Mg - - - -
Mercirio Q Q 1,0 pgll Hg - - - -
Niquei ] 0 20,0 g Ni - - - -
Hidrocarbonetas Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b] fluorantenc [\] 0 - wal - - - -
Benzo [K] fluoranienc o V] - pgil - - -
Benzo [g.h.i] perilenc o 0 - wgil - - -
Indsne [1,2,3-cd] pirenc V] 0 - woh - - - -
T [Selénic 0 0 100 oA Se - - -
Cloretos V] 0 2500 mg/l Cl - -
Tetraclorceteno 0 0 10,0 Ty - - - -
Tricloroeteno o 0 10.0 pgl - - -
Trinalometanos - total (THM):
Cloroférmio 0 0 - palt - - -
Bromoférmic o} 0 wghl -
Diclorobromometano 0 0 - wgh - - -
Dibromocloremelanc o 0 - pgh - - - -
Sodio V] 0 200,0 mgf Na - - ~ -
Sulfatos 0 0 250.0 mygfl S04 - - -
Pesticidas - total
Alacloro 0 0 0,10 poh - -
Diurdo 0 0 0,10 wghl - -
Terbutilazina 0 0 010 wgll -
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 wgh - - -
Omaloato 1] 0 0,10 wgh - -
Bentazona o 0 010 wgh -
Clorpirifos 0 0 0,10 pgh - -
Dimetoalo o] o] 0,10 pgl - - -
MCPA 0 0 0,10 wg/ - -
Metolacloro 0 0 010 wgh - -
Imidaciorpide 0 a 0.10 pgl - -
Simazna 1] 0 0.10 pgd - - - -
Desetilsimazina 0 0 0,10 wo -
Alfa Total 0 o 0,10 Ball - - -
Bela Tolal o} 0 1,00 Ba/l - - - -
Dose Indicatva Totat V] 0 0,10 mSv -
Radaco a 0 500,0 BolL - - - -
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2\ AGUAS oo |* Trimestre 2019

/‘ NORTE Qualidade da Agua para Consumo Humano

\_/ Pento de Entrega em Alta: Resende - Balsemao
Grupa Aguas de Portugal ) .
Entidade Gestora em Baixa: Municipio de Resende

Em cumprimants do Decreto-Lel n.” 1062007, de 27 da Agosto, sharsdo pako Decreto-Lal n 1511017, da 7 de Derembio, » Aguss do Norts Informs 07 seus comumidoras dos resultados obiidos nas andlives da
demonstragio de conformkiade com as normas de qualidada do referido Dacreto-Lel. Estar andiies ¢stho pravistas no Proprafa da Controke da Qualdade da Agua para Comume Hurmano sprovado pala Entdade
Requisdors dos Servicos de Agui s Ravkduos (ERIAR). Cn e Wricon apr dor d que & bgua dbuibukla siti, na peneralidade, em conformkiade com as normas de qualklade
sstabeleckias na lopilbacio sm vigor.

Controlo da Qualidade da Agua para consumo Humano

N." Anilisas PCQA Resulmdos obtidos Yalor Parumécrica Cumgrimento do YF

Parimetra Unldades Previstas Realmadis  %Realmdas  Miaimo  Miumo ~P N.* resulados > VP ©
Bscherichia coli {E coli) N/10C ml | | 100 0 0 4] 100
Baciériai coliformes N/10C ml | ! 100 [+ 0 L] 100
Desinfetante residual mg/l 1 ! 100 12 - - -
Aluminie ug/L Al | | 100 48 200 L) 100
Amdnio mg/l NH. 0 0 - - - 050 - -
Numero de coleniar a 22 °C N/ml I ] 100 [ Sem ahterag@o anormal [} -
Nimera de colanhs a 36 *C N/mil I I 100 0 Sem skeracio anormal ] -
Condutividade pS/cm a 20°C | 1 100 re 2500 ] 100
Closrridium perfringens N/10C ml 1 | 100 1] ] ] 100
Cor mg/L PtCo 1 | 100 <2 20 & 100
pH Unidades pH I 1 100 81 285e%95 Q 100
Manganés Hg/l Mn | | 100 <15 S0 ¢ 100
Nicratos mg/L Ny [ 0 - - - 50 - -
Oxldabilicade mg/L O; 0 0 - - . 5.0 - -
Cheire 2 25°C Fator de diuigac | I 100 <1 k] ] 100
Sabor a 25°C Fator de dituicac | | 100 <1 3 ¢ 100
Turagio NTU | | 100 <050 + o 100

DL304/07 - INSPECAO

Andmdnlo pg/L Sb 0 Q - - - 50 - -
Arsénio Hg/L As 0 0 . - . 10 . ;
Beraeno pg/l [+] Q - . - 10 - -
Bento{a}pirenc wgsL ¢ 0 - - - 0010 - -
Bare pg/L B 1} 1} - - - 10 - -
Bromatos g/t Bro, 0 0 - - - 10 - -
Cidmio pg/L Cd Q a - - - 50 - .
Cildio ug/L Ca 0 o - - - - - .
Chumbe K9/l Pb 1} 0 - - - 1] - -
Chnawos Hg/L CN a 0 - - - 50 - -
Cabre Hg/L Cu 0 ] - - - 20 - .
Crémia g/l Cr 0 0 - - - 50 - -
12 - Dicloraetano Hg/L 1} 0 - - - 30 - -
Dureza total mg/L Cacq, 0 0 - - - - - -
Enterococos NAOD ml | | 10¢ 0 0 0 100
Ferro Mg/l Fe 1 | 100 <50 200 0 100
HAuoretos TL N a 0 - - . 1.5 . .
Magnésic mg/L Mg ] 0 - - - - - -
Mercurle ug/L Hg ] 0 - - - Io - -
Niquel Hg/L M1 2 ] - - - 20 - -
Nruitos mg/L NG, i} 0 - - - 050 - -
Selénio wg/lL Se [} 0 . - - 10 . ;
Cloretas mg/L Q a - - - 250 - -
Sodio mg/L Na ] 0 - - - 200 - -
Sulacay mg/L 5C. Q [ - - - 50 - -
Al ol Bg 0 ¢ - - - o.to() - -
Bew tom) BgL 0 o - - - 1.o(1y - .
[xoe indicatva msv 0 o - - - 0.10 - -
Terracloroeweno ¢ Tricleroeteno ugiL 0 0 - - - L4 - -
Temacloroeieno wg/L [ o - - - - - -
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: \AG UAS©o . " CI':" Trimestre 2019
N ORTE Qualidade da Agua para Consumo Humal;lo
Ponto de Entrega em Alta: Resende - Balsemao

Grupo Aguas de Portugal

Entidade Gestora em Baixa: Municipio de Resende

Em turrprirvrerts thy Dercrstomlel n.” JOMIDUT, da 27 da Agosto, whamda pebo Decrwo-Lel n.* 15272017, de 7 de Dezembro, a Agums do Horts nforme o1 smn conuamidores dor resultadol clibdos hat aniliel de
demomtracho de confrnidide Com & RorTRR da m-ld.nd..hrd-lan-:r-to—Ld.ElmmﬁummmMWhWﬁWﬁmmmﬂmmMM
Repuindors dor Servicos de Apm » Reiduos (ERTAR). O drad ape que n dgus distribuids witi, na genersdade, wm comlormidada com m normm de qualidade
estabalecidas na lgisingio am vigor.

Controlo da Qualidade da Agua para consumo Humano

N.* Andlises PCQA Resultados obtidos Valor Paramaétrico Cumprimenta do VP
Fulaera Unidadn Prevss  Reakmdis  XRealimdss  Minimo  Miximo ] N.* resufadas > VP &)
Tricloroetana ugL a o - - - - - .
Hidroarbonetos Aromddeos Policidicas ugsL a o - - - 010 . -
Bero{bjfluorantana pg/L L] ] - - - - - -
Berzo{kifluorantano pa/l 0 [ - . . - - -
Benzo{ghi) parilenc pg/L 0 4 - - - - - -
Indeno(|,.2,3cd)pirenc pa/l 0 0 - . - - - -
Trihalornatanos - wout pg/l 0 0 - - - 80 - -
Cloroférmio Mo/l 0 0 . - - - - -
Bromoférmio pg/l 0 0 - - - - -
Bromodidoromarano TN 0 0 - - - - - -
Dibromeclorometana /L 0 0 - - - . - .
Peaticldas - toual ugfl o 0 - - - 0.50 - -
Ahdoro ug/L 0 0 - - - 0,10 . -
Clerpirifas Hg/L 0 1] - - - Q.18 - -
Desetherburtazing waL 0 0 - - - 010 . .
Diuric [TLT Q a - - - 0.10 - -
Imidacloprida HaL 0 0 - - - 0,10 - .
MCPA Hg/L a ] - - - .10 - -
Tarbutitazine ngiL ] a - - - 0.10 - -
Totais 1] 13 0

{1} Nivels da verthcacio (alara):

Pontos de Amostragem constantes no relatério:

PES, Joio

Informagio complementar relativa i averiguagio das situagdes de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):

Emrodo em: 03-05-2019

O Administrador

Eng.* Manuel Cordeiro Moras
Ete Edital fol publiciade no WebSite na chta da ro emissdo.
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