Municipio de
Resende

DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS OPERACIONAIS

EDITAL

Controlo da Qualidade da Agua
(1.° Trimestre 2020)

----Dr. Manuel Garcez Trindade, Presidente da Camara Municipal de Resende---------c-e-=cee-v
----Faz publico, nos termos do n.° 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, os resultados obtidos no controlo da qualidade da agua distribuida no concelho e nos
pontos de entrega das Aguas do Norte, no 1.° trimestre de 2020, —-==-nmmmmmmmmmmmmcemmeemomeeeeeee

----Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vdo ser afixados no

placar d%% fﬁo d Tt%i Concelho e nos locais de estilo,--------- -
—-Eeu |y, 9\ ) Chefe da Divisdo de Obras ¢ Servigos Operacionais, o

SUDS IOV mmmmmm o oo oo -

Anexo: Resultados do controlo da Qualidade da Agua de Consumo — 1.° trimestre de 2020

(24 péaginas)

----- Pagos do Concelho de Resende, 01 de junho de 2020.

O Presidente da Campra Municipal,

(Dr. Manuel Garcez Trindade)



Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

=

Municipio de
Resende

1.° Trimestre (Janeiro a Margo) - 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n ® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4
verificagdo da qualidade da Agua da rede pablica , através de analises periédicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Barrd

N.* Anélises - Valor| = =
Parimetros Analisados Previstas no| R.:‘"::‘h‘“ Paramétrico Unidade Valoresi0ttidos) AndiisesiGus, £ oV.P.
PCQA (v.P) a) Min. Max. N° %
Escherichia coli (E. coli) 2 100 4] Ne/1eom 0 0 2 100,0
Bactérias coliformes 2 100 ] N.2/100m 0 0 2 100,0
Desinfetante residual 2 100 - mg/l 0,7 1.3 - -
Aménio 0 0 0.5 Mg/l NH 4 - - o A
N.° de colénias a 22 °C 0 100 100 N2iml a 22°C - - - N
N.° de coiénias a 37 °C o} 100 20 Ne°/mia 37°C - - - N
Condutividade 0 100 2500 uS/ema 20°C - - - N
Cor 0 100 20 mgA PtCo - - - N
] pH 0 100 65-90 Unidades de pH - - - .
© |Manganés 0 0 50 Hg/l Mn - - N N
Nitratos 0 0 50 mg/l NO 4 - - - B
Oxidabilidade 0 0 50 mg/10, - - . B
Cheiro a 25°C 0 100 30 Factor de diluigio - - - -
Sabor a 25°C 0 100 3.0 Factor de diluigao - - - -
Tunvag&o 0 100 4.0 UNT - - - .
Aluminio 0 0 200 Hah Al - - - N
Clostridium perfringens 0 0 0 N.2100mI - - - -
Ferro 0 0 200 Hg/l Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 my/INO ¢ - - - -
Antimonio 0 o] 5.0 Mg/l Sb - - - .
Arsénio 0 100 100 Hg/t As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 pg/l - - - -
|Benzo(a)pirenc 0 0 0,01 Hgh - - - -
Boro 0 0 1.0 mg/l 8 - - - -
Bromatos 0 0 10.0 ¥/l Bro, - - - -
Céadmio 0 0 50 wg/l Cd - - - B
Calcio 0 0 . mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 Mg/l Pb - - N N
Cianetos 0 0 50,0 Hg/l Cn - . . N
Cobre 0 0 20 mgh Cu - - - N
Croémio 0 c 50.0 ugh Cr - - - N
1,2 — dicloroetano 0 0 30 ugh - - N N
Dureza total 0 0 - mgfl CaCo . - . . .
Enterococos 0 100 0 N.%/100m! - - - .
Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - N N
Magnésio 0 [¢] - mg/l Mg - - N N
Mercurio 0 [ 10 Hg/l Hg . - N N
Nique! 0 0 20.0 Hg/l Ni - - N N
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b] fluorantenc 0 4] - pall - - N N
Benzo [k] fuoranteno 0 0 - Ho/l - - N .
Benzo [g.h.i] perileno 0 0 - Hgll - - E N
Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 ] - Mg/l - - B N
Selénio 0 4] 10,0 Hg/l Se - - - -
Cloretos 0 0 2500 mg/l Ci - - - N
Tetracloroeteno 0 ] 10,0 ught - - B N
Tricloroeteno 0 0 10,0 pall - - - -
Trihalometanos — totai (THM):
Cloroférmio 0 0 - pgit - - - N
Bromoférmio 0 0 - wg/l - - R R
Diclorobromometano 0 0 - Hgll - - - B
{ Diromnctorometanos 0 L - e/t = = = -
Sodio 0 0 200,0 mg/l Na - - - B
Suifatos 0 0 250,0 mg/l SO, - - N -
Pesticidas — total
Aacloro ] 0 0,10 ugh - - - B
Bentazona 0 0 0,10 pall - - - B
Clorpirifos 0 0 0,10 palt - - - N
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 wght - - - .
Dimetoato 0 0 0,10 wghl B - - -
Diuréo 0 0 0,0 woll - - B .
MCPA 0 0 0,10 gl - - . :
S-Metolacloro 0 0 0,10 ugll - - 5 N
Terbutilazina 0 0 0,10 woll - - 5 N
Ometoato 0 0 0,10 wg/l - - O B
Simazina 0 0 0,10 wgh - - - B
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 pgh - - - B
Imidaclopride 0 0 0,10 pgll - - E B
Alfa Total 0 0 0,10 Ba/lL - - - N
Beta Total 0 ] 1,00 Ba/L - - - N
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Radac 0 0 500,0 Bg/L - - g N
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagBo da qualidade da dgua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Moumiz

ie ises R Valor = =
Pardmetros Analisados P"Nw':.n:l e R.:‘“::::I"SI' A Valores Obtidos Andlises gue cumprem o V.P.
= PCQA |[!.P.) 2) Min. Méx. Ne %
& [Escherichia coli {E. coli) 2 100 0 N./100ml 0 0 2 100,0
Bactérias coliformes 2 100 0 N.2/100mi 0 0 2 100.0
Desinfetante residual 2 100 - mg/i <0.1 0,25 - -
Amonio 1 100 05 mg/lNH, <004 | <004 1 1000
N.°de colénias a 22°C 1 100 100 N.°/mia 22°C 0 5 1 100,0
N.°de coldnias a 37 °C 1 100 20 N.°/ml a 37°C 0 [+] 1 1000
Condutividade 1 100 2500 PSfema 20°C 38 36 1 1000
Cor 1 100 20 mg/l PtCo <1 <1 1 1000
-] pH 1 100 85-90 Unidades de pH 6,3 6.3 0 0.0
© (Manganés 1 100 50 wgil Mn <5 <5 1 100,0
Nitratos 1 0 50 mg/INO 4 1,70 1,70 1 100,0
Oxidabilidade 1 100 50 mg/1 0, <1 <1 1 1000
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluigao <1 <1 1 1000
Sabor a 25°C 1 100 30 Factor de divigao| <1 <1 1 1000
Turvaco 1 100 4,0 UNT <1 <1 1 100,0
Aluminio 1 100 200 Mgl Al 230 230 1 1000
Clostridium perfringens 1 100 0 N/ 100ml 0 0 1 1000
Ferro 1 100 200 wg/l Fe <25 <25 1 1000
Nitritos 0 0 05 Mg/l NO 4 - - - -
Antimonio 0 ¢] 50 Hg/l Sb - - - -
Arsénio 1 100 100 Mg/l As 5.8 5.6 1 1000
Benzeno 0 0 1.0 N - - B -
Benzo(a)pirenc 0 0 0,01 Hall - - - -
Boro 0 [ 1.0 mgh B - - - -
|Bromatos 0 0 10,0 Hafl BrO, . - - -
Cadmio 0 0 5,0 waft Cof - - - -
Caicio 0 0 - mgfl Ca - - . -
Chumbo 1 100 10,0 g Ph <2 <2 1 1000
Cianetos 0 0 50,0 Hgh Cn - - - -
Cobre 1 100 20 mgh Cu <0,005 | <0,005 1 1000
Crémio 0 0 50,0 wgh Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 Hall - - - -
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO - - . -
Enterococos 1 100 0 N.%/100mi 0.0 0.0 1 100.0
Fluoretos 0 0 15 mg/i F - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercurio 0 0 10 /i Hg - - - -
Niquei 1 100 200 o/l Ni <2 <2 1 1000
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b] fluoranteno 0 0 - uglt - - - -
Benzo (k] fluoranteno 0 0 - (el - - - -
Benzo [g.h,i} perileno 0 0 - pafl - - - -
Indenc [1,2,3-cd] pireno 0 0 - pail - - - -
Selénio 0 0 10.0 wg/l Se - - - -
Cloretos 0 0 250,0 mg/l CI - - - -
Tetraclorosteno 0 ] 10,0 walt - - - -
Tricloroeteno 0 0 10,0 [TeL - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroformio 0 0 - poll - - - -
Bromoformio 0 0 - pgll - - - -
Diclorobromomet: 0 0 - [T - - - -
Bibromad % = ¢ Wi £
Sédio 0 0 2000 mg/t Na - - - -
Sutfatos 0 0 250,0 mg/1S0, - - - -
Pesticidas ~ total
Aactoro 0 0 0,10 wglt - - - -
Bentazona 0 0 0,10 pall - - - -
Clomirifos 0 0 0,10 wgll - - & -
Dessetilterbutilazina 0 0 0,10 pgi - - - -
Dimetoato 0 0 0,10 wolt - - - -
Diur&o 0 0 0,10 pol - - - -
MCPA 0 0 0,10 polt - - 5 -
S-Metolacloro 0 0 0,10 wght - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 yght - - - -
Ometoato 0 0 0,10 wol - - - -
Simazna 0 0 0,10 pol - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 yaht - - - -
Imidaclopride 0 0 0,10 relil - - - -
Alfa Total 1 100 0,10 Balt <0,04 | <0,04 1 100,0
Beta Total 0 0 1,00 Bg/lL - - - -
Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <01 <0,1 1 100,0
Radao 1 100 500,0 Bg/L 1290 | 1280 i 100,0
relativa & i das situagbes de i i dos VP (causas e medidas cometivas):

devidos & qualidade da &gua bruta, néio foram tomad por n&o haver risco para a satde publica.
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< Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo H no C lho de Re d
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Municip:o de
Resende

Em confonmidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificac&o da qualidade da &gua da rede plblica . através de andlises periédicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR}).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Panchorra

1 ises R a = s
|Pardmetros Analisados | Pan il?ﬂnl“ no na:;::.hs“ Parnmétri‘tl:olor Unidade v._lm‘ Obedos Anslises que oV.p.
- PCQA (V.P) a) Min. Max. Ne %
& |Escherichia coli (E. coll) 2 100 [ N.°/100m 0 0 2 100,0
Bactérias coliformes 2 100 0 N.2/100m 0 0 2 1000
Desinfetante residual 2 100 - mg/) 0,35 0.6 - -
Aménio 1 100 0.5 mg/l NH <0,14 <0,14 1 100.0
N.®de coldnias 822 °C 1 100 100 Ne/mia22°C 0 0 1 100,0
N.° de colbnias a 37 °C 1 100 20 Noim a 37°C 0 0 1 100,0
Condutividade 1 100 2500 pS/cma 20°C 66 66 1 100.0
Cor 1 100 20 mg/ PtCo <6 <6 1 1000
o {PH 1 100 65-90 | UnidadesdepH | 7.2 72 1 100.0
© IManganés 1 100 50 Hgh Mn 340 340 1 100,0
Nitratos 1 100 50 mg/l NO, <44 <44 1 100,0
Oxidabilidade 1 100 50 mg1 0, 42 4.2 1 100.0
Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor de dilvigao| <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 4 100 30 Factor de diluigao <1 <1 1 100.0
Turvagéo 1 100 4.0 UNT <0.5 <0.5 1 100,0
Aluminio 1 100 200 wg/l Al 80.0 80.0 1 100,0
Clostridium perfringens 1 100 0 N.°/100mi 0 ¢} 1 100,0
Ferro 1 100 200 ug/l Fe <50 <50 1 100.0
Nitritos 0 0 05 mg/INO 4 - - N .
Antiménio 0 0 50 Hg/l Sb - - - -
Arsénio 1 100 10,0 Hg/l As 14 1.1 1 1000
Benzeno 0 0 1.0 wg/l - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0,01 pall - - . -
Boro 0 0 1.0 mg/l B - - - -
Bromatos 0 0 10,0 WG BrO, - - - -
Céadmio 0 0 50 ug/l Cd - - - -
Céicio ] 0 - mg/l Ca - - - -
Chumbo 1 100 100 Mg/l Pb <0.5 <05 1 100.0
Cianetos 0 0 50,0 Hghl Cn - - - -
Cobre 1 100 20 mg/l Cu 0,003 0,003 1 100.0
Crémio 0 ] 50,0 Ko/l Cr - - - -
1.2 —diclorcetano [+} 0 3.0 Ho/l - - - -
Dureza total 0 0 - mg/1 CaCO, - . - -
Enterococos 1 100 0 N.%/100m| 00 0.0 1 100.0
Fluoretos 0 [v] 1,5 my/l F - - - N
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - = .
Mercanio 0 o] 1.0 Holl Hg - - - -
Niquel 1 100 200 Mg/l Ni <1 <1 1 100.0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b) fluoranteno 0 0 - wall - - = N
Benzo (k] fluoranteno 4] 0 - Hgh - - - N
Benzo [g,h,i] perileno 0 ¢} - Holl - - S N
indeno [1.2,3-cd] pireno 0 o] - wgh - - = N
Selénio 0 0 10.0 ugll Se - - - -
Cloretos 0 o] 250.0 mg/l Cf - B & N
Tetraclorosteno 0 0 10.0 palt - - - g
Tricloroetenc 0 o] 10,0 Halt - - - -
Trihatometanos — total (THM):
Cloroférmio 0 o} - pall - - - N
Bromoférmio 0 0 - uall - - - B
Diclorobromometano 0 o] - pgll - - B B
; Dibrgmaclorematans (] 0 it ‘ - . =
Sédio 0 0 200,0 mg/l Na - - - B
Suifatos o 0 250,0 mgf1 80, - - - N
Pesticidas — total
Aacloro ] 0 0,10 wall - - - B
Bentazona 0 0 0,10 walt - - - N
Clorpirifos 0 0 0,10 red - - - N
Desetiiterbutitazina 0 0 0,10 uah - - - N
Dimstoato 0 0 0,10 pall - - - B
Diuréo 0 0 0,10 Hgh - - . N
MCPA| 0 0 0,10 ugh - - - S5
$-Metolacloro 0 0 0,10 ughl - - - N
Terbutiiazina 0 0 0,10 wolt - - - N
Ometoato 0 0 0,10 pgh - - - =
Simazina o} 0 0,10 wall - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 pafl - - - -
Imidaciopride 0 0 0,10 pall - - - =
Alfa Total 1 100 0,10 Bg/L <0,04 <0,04 1 100,0
Beta Total 0 0 1,00 BalL - - - -
Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <0,1 <0,1 1 100,0
Rado 1 100 500,0 Bg/L 31,6 316 1 100,80
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_ = Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para C H no C Iho de Resende
—
-7 1.° Trimestre (Janeiro a Margo) — 2020
Municipie de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n®152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
werificagBo da qualidade da &4gua da rede publica , através de analises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos paramelros pesquisados na Zona de Abastecimento de Sta Eulélia

N.° Andlises Valor,

% Anilius]

Parimetros Analisados F Inidad Valores Obtidos Andiises que cumprem o V.P.
::;:m "|Renlizadas ey a) Min. | Max. Ne %
Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 N.2/100mi 0 0 2 1000
Bactérias coliformes 2 100 0 N.2/100mi 0 0 2 1000
Desir residual 2 100 - _mgh <0,1 0.7 - -
Amonio 0 0 05 Mg/l NH , - - - =
N.° de colénias a 22 °C 0 [} 100 Ne°/mla 22°C - - - -
N.°de colénias a 37 °C 0 0 20 N.°/mla 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 ¥Slema 20°C - - - -
Cor 0 0 20 mg/l PtCo - - - -
pH 0 0 6,5-9,0 | Unidades de pH - - - -
Manganés 0 [¢] 50 pall Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mglING, . - - -
Oxidabilidade 0 0 50 mgf1 o - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 30 Factor de diuigio - - - -
Sabor a 25°C 0 0 3.0 Factor de diugao - - - -
Turvacdo 0 0 4.0 UNT - - = -
Aluminio 0 0 200 wglt Al - - N =
Clostridium periringens 0 [} c N *190mi - - - -
Ferro 0 ¢ 200 ugh Fe - - - -
Nitritos 0 0 05 mg/A NO 5 - - - -
Antiménio 0 4 50 wg/l Sb - - - g
Arsénio o} 0 10,0 wg/l As - - - -
Benzeno 0 0 10 g/t - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0,01 wgrl - - - B
Boro 0 o 10 mg/ 8 - - - -
Bromatos 0 0 10,0 Wi Bro , - - - .
Cadmio 0 0 50 1gfl Ca - - - -
Célcio 0 [ - mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 [ 10,0 ug!l Pb - - - -
Cianetos 0 0 50,0 wg/l Cn - - - -
Cobre 0 0 20 mg/l Cu - - - -
Crémio 0 0 50,0 wugll Cr - - - N
1.2 - diclorostano 0 0 3.0 ught - - - -
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO, - - - -
Enterococos 0 0 0 N.%100mi - - - -
Fiuoretos 0 0 16 mghi £ - - - -
Magnésic 0 [ - mg/t Mg - - - -
Mercurio 0 ] 10 uoll Hg - - - -
Niquel 0 0 200 ua/l Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo b] fluoranteno 0 0 - wght - - - -
Benzo [k] fluoranteno 0 0 - wgll - - - -
Benzo [g,h,i] periienc 0 0 - pafl - - - -
indeno [1,2,3-cd] pireno 0 c - wall - - - -
Selénio 0 0 10,0 pg/l Se - - - -
Cloretos 0 0 250,0 mg/! CI - - - B
Tetracloroeteno 0 0 10,0 pg/l - - - -
Tricloroeteno 0 0 10,0 pgit - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroformio 0 0 - ygit - - - -
Bromoférmio 0 [¢] - ygit - - - -
Diclorcbromometano 0 0 - wght - - - -
T . o 0 ot v . ¢ -
Sodio 0 0 200,0 mg/t Na - - - N
Sulfatos 0 0 250,0 mgit SO, - - - N
Pesticidas — total
Aacloro ] 0 0,10 pghl - - N N
Bentazona 0 0 0,10 poll - - N N
Clorpirifos 0 0 0,10 woll - - N N
Desetilterbutitazina 0 0 0,10 wall - - - -
Dimetoato 0 0 0,10 pa/l - - - -
Diur&o 0 0 0,10 wo/l - - B N
MCPA 0 0 0,10 wo/l - - B N
S-Metolacloro 0 0 0,10 wgll - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 woll - - - -
Ometoato 0 0 0.1G wg/l - - - -
Simazna 0 0 0,10 pall - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 poll - - - -
imidaclopride 0 0 0,10 pafl - - - B
Aifa Total 0 0 0,10 Ba/L - - - -
Beta Totat 0 0 1,00 BolL . - - .
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
RadZo 9 0 500,0 Bo/L. - - - -
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para C H no C iho de Re d

—s
=
Mumeipin 8¢
Resende

1.° Trimestre {Janeiro a Margo) - 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 021522017, de 7 de dezembro, procedeu-se 8
verificagso da qualidade da 4gua da rede publica afraws de andlises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado peia autofidade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Balsemdo

N.* Andlises “ Valor| . AT AT
|Pasametros Anatisados Provistas no Rn:‘llz::::ls“ Paramétrico Unidade Valores Obtidos que cumprem o V.P.
= PCOA P) a Min. Mix. N2 %
% IEscherichia coli (E. coli) 3 100 0 N.2/400m 0 0 3 100,0
Bactérias coliformes 3 100 0 N.2/100mm 0 0 3 100,0
Desinfetante residual 3 100 - mg/t 0,1 0.9 - -
Amobnio 0 0 05 Mg/t NH 4 - - - -
N.° de coldnias a 22°C 1 100 100 Noimi a 22°C 0 [} 1 100.0
N.®de colénias a 37 °C 1 100 20 Ne/mia37°C 0 0 1 1000
Condutividade 1 100 2500 pSicma 20°C 93 168 1 1000
Cor 1 100 20 mg/l PtCo 11 64 1 100.0
o pH 1 100 65-90 Unidades de pH 68 73 1 100,0
© [Manganés 1 100 50 Hg/l Mn 22 160,00 0 00
Nitratos 0 0 50 mgllNO 4 - = -
Oxidabilidade 0 0 50 mgl 0> - - -
Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor de divigao | <1 <1 1 100.0
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diugtie | <1 <1 1 1000
Tunagéo 1 100 4,0 UNT <1 4.4 0 0.0
Auminio 1 100 200 gl Al 230 3400 0 0.0
Clostridium perfringens 1 100 0 N %/480mi 0 0 1 100.0
Ferro 1 100 200 HGll Fe <25 2400 0 00
Nitritos 0 0 05 mgit NO 4 - - - =
Antiménio 0 0 50 Mo/l Sb - - - -
Arsénio 0 0 100 Ha/l As - - - -
Benzeno 0 0 1.0 pod - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0.01 g/t - - - -
Boro 0 0 1.0 mgh B B - - -
Bromatos 0 ° 10,0 gf BrO 4 - - - -
Cadmio 0 0 5.0 wg/! Cd - - A - -
Célcio 0 0 - mg/t Ca - - - -
Chumbo 0 0 10.0 ugll Pb - - E .
Cianetos 0 0 50,0 ¥a/t Cn - - - -
Cobre 0 0 20 mg/t Cu - - - B
Cromio 0 0 50,0 wgh Cr - - - -
1,2 - dicloroetano 0 0 30 vaft - - - -
Oureza total 0 0 - mgft CaCO - - - -
Enterococos 1 100 0 N ¥100mi 0.0 00 1 100.0
Fluoretos 0 0 15 mgh F - - - -
Magnésio 0 0 - mgil Mg - 3 . .
Mercurio o] 0 1.0 vall Hg - - - o
Niquel 0 0 200 wgit Ni - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP).
Benzo [b) fluoranteno 0 0 - ug/t R S - R
Benzo k] fluoranteno 0 0 - vght - - 5 -
Benzo {g,h,i] perileno 0 [} B wg/t - - - -
Indeno [1,2,3-cd] pireno 9 0 - Hgil - B B -
S {Selénio 0 0 10,0 yo/t Se - - - -
Cloretos 0 0 250,0 mgf1 Ci - - - -
Tetracloroeteno 0 0 10,0 Hgft - - - -
Tricloroeteno 0 0 10,0 wgh - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 0 0 - Lgh - - - -
Bromoférmio 0 0 - ugfl - - - N
Diclorobromometano 0 0 - ¥/t - - - -
DIbrOm GOIGTom Sl o kY - ot - = -
Sodio 0 0 200.0 mgfl Na - - - -
Sulfatos 0 0 250,0 mg/t SO, - N - .
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,10 ugh N - - -
Bentazona 0 0 0,10 wgh - - - -
Ciorpirifos 0 0 0,10 wgh - - - N
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 wall - - - N
Dimetoato 0 0 0,10 wgfl - - - -
Diur&o 0 o} 0,10 wgll - - - -
MCPA 0 0 0,10 wgll - - = -
S-Metolacloro 0 0 0,10 wgh - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 ugh - - - -
Ometoato 0 0 0,10 ught - - = -
Simazina 0 0 0,10 pgll - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 wgll - - - -
Imidaclopride 0 0 0,10 Hgh - - -
Afa Total 0 0 0,10 Ba/L - - N N
Beta Total 0 0 1,00 BglL - - - -
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Rad&o 0 0 50C,0 Bg/L - - - -
5 relativa & i Ao das & de il i dos VP (causas e medidas cometivas):
Turv agéo, inio, Ferro e 4s: A causa foi inconclusiva. No foram d didas porque as ises posteri néo 0si
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Rese nde

{

1.° Trimestre {Janeiro a Margo) — 2020

Municipio de
esende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, aiterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da 4gua da rede pUblica , através de anélises peridicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controto
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos par&metos pesquisados na Zona de Abastecimento de Ctos

N.* Anilises : Valor, »
|Pardmetros Analisados T R.:‘uA::'ImsIr = i Va-loul Obtidos Anilises que cumprem o V.P.
= PCQA F) & Min. Miix. N2 %
& [Escherichia coli (E. coli) 3 100 0 N.°/100m 0 0 3 100,0
Bactérias coliformes 3 100 0 N.2/100mt 0 4 2 66,7
Desinfetante residual 3 100 - mgh 0.2 0,76 - -
Ambnio 1 100 0.5 Mg/l NH 4 <0,04 | <0,04 1 100,0
N.°de coldnias a 22 °C 1 100 100 No/mla 22°C 0 0 1 100.0
N.°de coldnias a 37 °C 1 100 20 Ne/ri a 37°C 0 0 1 1000
Condutividade 1 100 2500 ySicma 20°C 106 106 1 100,0
Cor 1 100 20 mg/l PiCo <1 <1 1 1000
g {pH 1 100 65-9.0 | Unidades de pH 7 7 1 1000
© |Manganés 1 100 50 yait Mn <5 <5 1 100.0
Nitratos 1 100 50 mg/t NO 5 13.00 13,00 1 1000
Oxidabilidade 1 100 50 mgh o, <1 <1 1 100.0
Cheire a 25°C 1 100 30 Facter de diuigao| <1 <1 1 1000
Sabor a 25°C 1 100 3,0 Factor de diluigao <1 <1 1 1000
Tunvagéo 1 100 4,0 UNT <1 <1 1 100.0
Aluminio 1 100 200 wo/l A <10 <10 1 100.0
Clostridium perfringens 1 100 0 N.9100m! 0 0 1 1000
Ferro 1 100 200 ugl Fe <25 <25 1 100.0
Nitritos 1 100 0.5 mg/INO <0.01 <0,01 1 100.0
Antiménio 1 100 50 wgh Sb <1 <1 1 100.0
Arsénto 1 100 100 pafl As 1.0 1,0 1 1000
Benzeno 1 100 1.0 vaf! <03 <0,3 1 1000
Benzo(a)pireno 1 100 0,01 wall <C,005 | <0,005 1 100.0
Boro 1 100 10 mght 8 <01 <0,1 1 1000
Bromatos 1 100 100 ¥g/1 8O, <25 <25 1 1000
Cadmio 1 100 5.0 wafl Cd <0.5 <0,5 1 1000
Céilcio 1 100 - mgfl Ca <5 <5 1 1000
Chumbo 1 100 100 wg!l Pb <2 <2 1 1000
Cianetos 1 100 50.0 wail Cn <10 <10 1 1000
Cobre 1 100 20 mgil Cu 011 0,11 1 100.0
Cromio 1 100 50,0 Hg!t Cr <5 <5 1 100,0
1,2 - diclorocetano 1 100 3.0 wall <0.3 <0,3 1 100.0
Dureza total 1 100 - mg/i CaCO, <23 <23 1 100.0
Enterococos 1 100 ] N 100ml 0,0 0,0 1 100.0
Fluoretos 1 100 15 mglt F 0,14 0,14 1 100.0
Magnésic 1 100 - mgt Mg <25 <25 1 100,80
Mercurio 1 100 1,0 yoil Hg <0,2 <0,2 1 100.0
Niquel 1 100 20,0 Hg/l Ni <2 <2 1 100.0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b} fiuoranteno 1 100 - [eeli] <C,005 | <0,005 1 100.0
Benzo k] fluoranteno 1 100 - wolt <0,005 | <0,005 1 1000
Benzo [g,h,i] perileno 1 100 - wgh <0,005 | <0,005 1 100,0
Indeno {1,2,3-cd] pireno 1 100 E o]l <0,005 | <0,005 1 100,0
5 |Seiénio 1 100 10,0 ug/l Se <25 <25 1 1000
Cloretos 1 100 2500 mgh Ci 130 13,0 1 1000
Tetracloroeteno 1 100 10,0 gl <0,5 <0,5 1 100,0
Tricloroeteno 1 100 10,0 wal <05 <0,5 1 100,0
Trihalometanos — {otal (THM):
Cloroférmio 1 100 - Holt 0,62 0,62 1 100,0
Bromoférmio 1 100 - Mo/l 0,62 0,60 1 1000
Diclorobromometano 1 100 - wg/l 11 11 1 100,0
; Diyromociorometanc) 1 160 woft 1.8 8 1 v 1000
Sodio 1 100 200,0 mgll Na 10,0 10,0 1 100,0
Sulfatos 1 100 250,0 mg/1 SO, 54 54 1 100,0
Pesticidas — total
Aacioro 0 0 0,10 frelil - - - -
Bentazona 0 0 0,10 wall - - - 5
Clorpirifos 0 0 0,10 pan - - - -
Deselilterbutilazina 0 0 0,90 wall - - - =
Dimetoato 0 0 0,10 pgh - - - -
Diurdo 0 0 0,10 wall - - - -
MCPA| 0 ] 0,10 vaht - - - S
S-Metolacloro 0 0 0,10 pgh - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 wght - - - -
Ometoato 0 0 0,10 Halt - - - -
Simazna 0 0 0,10 Holt - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 pgh - - - -
imidaclopride 0 0 0,10 wo/l - - - -
Alfa Tota! 1 100 0,10 BalL <0,04 | <0,04 1 100,0
Beta Total 0 0 1,00 BglL - - - -
Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <0,1 <0,1 1 100,0
Radéo 1 100 500,0 Bg/L 86,0 86,0 1 100,0
p relativa a i das dei i dos VP (causas e medidas cometivas):
Bactérias Coliformes: Dosagem inadequada de desinfetante, Comecio da quantidade de desinfetante doseads. A andlise de v erfi il o i do v alor paramétrico.
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo t noC fho de R

=z

Murigipiy ¢
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei

verificagio da qualidade da agua da

da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto:
rede piblica , através de andlises penddicas na tomeira
pela autoridade competente (ERSAR).

d

1.° Trimestre (Janeiro a Margo} - 2020

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Font. Abastecimento Unico de Fornelo (Paus)

-Lei n° 15212017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
do consumidor, segundo o Programa de Controlo

N.* Anilises | P Valor !

Parimetros Analisados Provistas no| Rﬂ:‘“:::'“’ Paramétrico Unidado Valores Obtidos que cumprem o V.P.
= PCQA P) a) Min. Max. Ne %
% TEscherichia cofi (E. coli) 2 100 0 N2/400m 0 0 2 100,0

Bactérias coliformes 2 100 0 N.2H00mi 0 19 1 50,0

Desinfetante residual 2 100 - mg/l 04 0.7 - -

Amonio 0 0 05 moli NH 4 - - - 5

N.°de colonias a22°C 1 100 100 Neima22°C 0 0 1 100

N.° de colonias a 37 °C 1 100 20 N°/ma37°C 5 5 1 100

Condutividade 1 100 2500 WSfema 20°C 77 77 1 100

Cor 1 100 20 mgfl PtCo 22 22 1 100
o pH 1 100 65-9,0 Unidades de pH 64 6.4 0 0
© |Manganés o] o} 50 g/l Mn - - - R

Nitratos 0 o 50 mg/t NO , - - - -

Oxidabilidade 0 0 50 mgfl O, - - - -

Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor ge diuwgao <1 <1 (] 100

Sabor a 25°C 1 100 3,0 Factor de aluigao <1 <1 1 100

Turvagso 1 100 40 UNT 32 32 il 100

Aluminio 1 100 200 ugh Al 120 120 1 100

Closkidium perfringens ] 0 0 N.%100m! - - - B

Ferro c 0 200 gl Fe - - - N

Nitritos 0 0 0,5 mgl NO ; = . . B

Antimoénio ] 0 50 Hail Sb - - - -

Arsénio 0 0 100 Hgil As - - - -

Benzeno [¢] 0 1.0 pgit - - -

Banzo(a)pireno 0 0 0.01 wg/t - -

Boro 0 0 10 mgh 8 - - N .

Bromatos 0 0 10.0 ug/i Bro - - - B

Cadmio 0 0 50 vgl Cd - -

Calcio 0 0 - mg/l Ca - - -

Chumbo 0 ¢ 100 Wyl Pb - - = -

Cianetos 0 0 50.0 wgfl Cn - - 5 .

Cobre 0 0 20 mg/i Cu - - - -

Crémio 0 0 50,0 wafi Cr - - S .

1,2 — dicioroetanc 0 0 30 Jght - - - -

Dureza total 0 0 - mg/t CaCO 4 N . . .

Enterococos 1 100 0 N.%1490m! 0.0 00 1 100.0

Fluoretos 0 0 15 mgil F - - - .

Magnésio 0 0 - mgf! Mg - - - =

Mercurio 0 o} 1.0 pgA Hg - - - .

Nigquei 0 0 200 wg/ Ni - - - =

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAPY

8enzo [b] fluoranteno 0 0 - g - - N -

Benzo [k} luoranteno 0 0 = Hgit - - N B

Benzo [g.h.i] perileno 0 0 - wgfl - - S -

Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 = gt - - B N

o |Selénio 0 0 10,0 Hg/l Se - - S B

Cloretos 0 0 2500 mg/l Ct - - E -

Tetracloroeteno 0 0 10.0 ught - - S -

Tricloroeteno 0 0 10,0 ugfl - - o -

Trihalometanos - total (THM):

Cloroférmio 0 0 - gl - - N B
Bromoférmio 0 0 - gt - - N B
Diclasobromometano 0 0 - ught - - N -
DIbromociGiomSianivy g 2 o vgh | - - - =

Sodio ] Q 200,0 mall Na - - - -

Sulfatos 0 0 250,0 mg/l1 SO 4 = B - R

Pesticidas — total

Alacloro [¢] 0 0,10 ugll - - - -
Bentazona 0 0 0,10 gl - - - N
Clorpirifos 0 0 0,10 gl - - N N

Desetiiterbutilazina 0 0 0,10 ugi - - - N
Dimetoato 0 0 0,10 ugh - - N N

Diuréo 0 0 0,10 poll - - - -

MCPA 0 0 0,10 pgh - - 5 -
S-Metolacloro 0 0 0,10 ught - - 5 -
Terbutilazina 0 0 0,10 wgll - - S -
Ometoato 0 0 0,10 wgll - - S N

Simazina 0 0 0,10 [vell} - - - N
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 wall - - . .
Imidaclopride 0 0 0,10 wall - - B .

Alfa Total 0 0 0,10 BglL - - B B

Beta Total 0 0 1,00 BglL - - - S

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - .

Radao 1) 0 5000 B/l - - - -

21 pl tar relativa & i A0 dassi Ses de i dos VP {causase medidas cometivas).

|Bactérias Collformes: Devido at

0 aumento do caudal da origem, @

de desinfetante revelou-se ineficaz Fol reduzido o caudal de entrada.

Pagina 7




Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende
=

Municipie de
Resende

1.° Trimestre (Janeiro a Margo) - 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede pUblica , através de andlises pericdicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Font. Abastecimento Unico de Paredinhas (Paus)

N.° Andlises o Valor . -

PravateT R.:G" uA::‘Ilset Paramétrico Unidade Vl.loru Obtidos Anilises p oV.P.
= PCQA VP) a Min. Méx. N.* %
& [Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 N.2/100m [} 0 2 1000

Bactérias coliformes 2 100 0 N.2/100m 0 3 1 50,0
Desi residual 2 100 - mgll 0,26 04 - -
Aménio 1 100 05 mg/t NH , <004 | <0,04 1 100
N.° de colbnias @ 22 °C 1 100 100 N/ @ 22°C 0 0 1 100
N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 Ne/r a 37°C 8 8 1 100
Condutividade 1 100 2500 WS/cms 20°C 73 73 1 100
Cor 1 100 20 mg/l PiCo 15 15 1 100
pH 1 100 65-90 Unidades de pH 6,5 6,5 1 100
Manganés 1 100 50 pa/l Mn <5 <5 1 100
Nitratos 1 100 50 mg/t NO, 1300 | 13,00 1 100
Oxidabilidade 1 100 50 m/ o, <1 <1 1 100
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluigo| <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diiiggo| <1 <1 1 100
Tunagio 1 100 4.0 UNT <1 <1 1 100
Auminio 1 100 200 wo/lt Al <10 <10 1 100
Clostridium perfringens 1 100 0 N.%/100ml 0 0 1 100
Ferro 1 100 200 woft Fe <25 <25 1 100
Nitritos 1 100 0.5 mg/i NO, <0,01 | <0,01 1 100
Antiménio 1 100 5,0 pght Sb <1 <1 1 100
Arsénio 1 100 10,0 Holt As <1 <1 1 100
Benzeno 1 100 1.0 Hall <C.3 <03 1 100
Benzo{a)pireno 1 100 0.01 Halt <0,005 | <0005 1 100
Boro 1 100 1.0 mgh B <01 <0,1 1 100
Bromatos 1 100 10,0 WG/l BrO, <5 <5 1 100
Cédmio 1 100 50 Mg/l Cd <0,5 <05 1 100
Calcio 1 100 - mg/l Ca <5 <5 1 100
Chumbo 1 100 100 wall Pb <2 <2 1 100
Cianetos i 100 5C.0 Hg/ Cn <10 <10 1 100
Cobre 1 100 2,0 mg/l Cu <0,005 | <0005 1 100
Crémio 1 100 50,0 pa/l Cr <5 <5 1 100
1,2 — dicloroetano 1 100 30 walt <0,3 <03 1 100
Dureza fotal 1 100 - mglt CaCO, <23 <23 1 100
Enterococos 1 100 0 N.%100ml o] 0 1 100
Fluoretos 1 100 1.5 mg/l F 0,12 012 1 100
Magnésio 1 100 - mg/l Mg <25 <25 1 100
Mercurio 1 100 1.0 ug/l Hg <0,2 <0,2 1 100
Niquel 1 100 20,0 pall Ni <2 <2 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo b} fuoranteno 1 400 - pgh <0,005 | <0.005 1 100
Benzo [k} fiuoranteno 1 100 - walt <0,005 | <0,005 1 100
Benazo [g,h,i] perileno 1 100 - g/l <0,005 | <0,005 1 100
Indeno [1,2,3-cd] pireno 1 100 - pgh <0,005 | <0,005 1 100
Selénio 1 100 100 Hg/l Se <2,5 <25 1 100
Clorstos 1 100 2500 mg/l CI 51 5.1 1 100
Tetracloroeteno 1 100 10,0 pg <05 <05 1 100
Tricloroeteno 1 100 10,0 wg/ <05 <05 1 100
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 1 100 - wgh <04 <04 1 100
Bromoférmio 1 100 - [F: 1] <05 <0,5 1 100
Diclorobromometano 1 100 - wgll <0,5 <0,5 1 100
b S g 00 k pat S i 00
Sodio 1 100 2000 mg/l Na 81 8,1 1 100
Sulfatos 1 100 250,0 mg/1 SO, <5 <5 1 100
Pesticidas — total
Aacloro 0 0 0,10 poll - - - -
Diuréo 0 0 0,10 rey] - - - .
Terbutilazina 0 0 0,10 pgll - - - -
Deselilterbutilazina 0 0 0,10 pah - - - -
Ometoato 0 0 0,10 wght - - . -
Bentazona 0 0 0,10 Han - - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 Hait - - . -
Dimetoato 0 0 0,10 wailt - - - -
MCPA 0 0 0,10 Hall - - - -
Metolacloro 0 0 0,10 Hall - - - -
Imidaciorpide 0 0 0,10 wall - = N -
Simazna 0 0 0,10 poll - - - -
Desetilsimazina 0 0 0,10 ugll - - - -
Alfa Total 1 100 0,10 Ba/lL <0,04 <0,04 1 100
Beta Totat 0 0 1,00 Ba/lL - - - -
Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <0,1 <0,1 1 100
Radgo 1 100 500,0 BglL 62 62 1 100
relativa & i das si Sesde i d dos VP (causas e medidas corretivas):
Devido ao aumento do caudal da crigem, a de desinfetante revelou-se ineficaz Foi reduzido o caudal de entrada.
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- - Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo H no C tho de d
—
4 12 Trimestre (Janeiro a Margo) ~ 2020
Municrpin de
Resende

Em conformidade com 0 Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.°162/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
verificago da qualidade da agua da rede publica . através de andlises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de S. Martinho de Mouros

.* Andlises n Valor 5 o
r' parfimetros Anafisados Pr:‘v “:‘ sno‘ R.Z." ’:dn::lses! k d o Valores Obtidos Andlises que cumprem o V.P.
= PCQA Min. Max. N2 %
& [Eschenchia coli {E. coli) 3 100 Ne/100m 0 0 3 100
Bactéras coliformes 3 100 N.2/400mi 0 0 3 100
Desinfetante residual 3 100 mgf! 0,2 0,7 - -
Amonio 0 0 05 mgll NH ¢ - - - .
N.°de colonias a 22°C 1 100 100 N°/mla 22°C 0 0 ! 100
N.° de colénias a 37 °C 1 100 20 Noima37°C 0 0 1 160
Condutividade 1 100 2500 WSlema 20°C 49 49 4 100
Cor 1 100 20 mgil PtCo <1 <1 1 100
o pH 1 100 65-9.0 Unidades de pH 73 73 1 100
O iManganés 0 0 50 wgit Mn - N - R
Nitratos 0 0 50 mg/i NO, - - - -
Oxidabilidgade 0 0 50 mgft O - - - -
Cheiro a 25°C 1 100 3.0 factor de diugo| <1 <1 1 100
Sapora 25°C 1 100 3.0 Factor de ailuigac <1 <1 1 100
Tunvacso 1 100 4,0 UNT <1 <1 1 100
Alumfinio 0 0 200 gl Al - - - -
Clostridium perfringens 0 0 0 N oF00mi - - - -
Fefro ] 0 200 wgh Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mgli NO - - - -
Antimonio 8] ] 50 ygh Sb - - - -
Arsénio 1 100 100 191 As 7.9 79 1 100
Benzeno 0 0 10 wg/ - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0,014 wgit - - . -
Boro 0 ° 1.0 mg/l B - - - .
Bromatos 0 [ 10.0 g 80 « - - - -
Cadmio 0 [ 50 wg/l Cd - - - N
Calcio 0 0 - mgfl Ca - - S .
Chumbo 0 0 10.0 wg't Pb - - - .
Cianetos 0 0 50.0 wgit Cn - - - .
Cobre 0 0 20 mgll Cu - - - "
Crémio 0 0 50,0 wgfl Cr - - - N
1,2 - dicloroetano 0 0 3.0 vght - . - 5
Dureza total 0 0 - mgit CaCO, - . - .
Enterococos 1 100 0 N o/100mi 0 090 1 100
Fluoretos 0 0 15 mgil F - - - R
Magnésio 0 0 - mgil Mg - - -
Mercurio 0 0 1.0 it Hg - - - R
Nique! 0 0 20.0 ug/ Ni - e = -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b] fluoranteno c 0 - wgi! - - - -
Benzo [k] fluoranteno c 0 - ygfi - - S -
Benzo {g.h,i] perileno v] 0 - [t - - - -
indeno [1,2.3-cd] pireno 0 0 - wgil - - N -
3 |Selénio 0 0 10,0 Lol Se - - - -
Cloretos 0 [¢] 2500 mgh CI - - N -
Tetracloroeteno 0 0 10,0 ¥al - - - B
Tricloroeteno 0 0 10,0 gl - - - N
Trihalometanos — total (THM).
Cloroformio 0 0 - ugh - - - -
Bromoférmio 0 0 - wglt - - - N
‘* Diclorobromemetano] 0 0 S Hgfl - - N N
Dibromoclorometano [ ¢ : gt ! - -
Sodio 0 0 2000 mgil Na - - - o
Sulfatos 0 0 2500 mg/1 SO, - - - -
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,10 vght - - - -
Bentazona 0 0 0,10 vght - - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 yah - - - -
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 vgh - - - B
Dimetoato 0 0 0,10 vait - - - N
Diur&o 0 0 0,10 ugll - - - B
MCPA 0 0 0,10 vl - - - N
S-Metolacloro 0 0 0,10 wal - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 pgil - - - -
Ometoato 0 0 0,10 ugl - - - 5
Simazna 0 0 0,10 jretil - - - B
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 poll - - - B
Imidaclopride 0 0 0,10 wgll - - - R
Alfa Total 0 0 0,10 Ba/lL - - - N
Beta Total 0 0 1,00 BalL - - . -
Dose Indicativa Tota! 0 0 0,10 mSv - - = -
Radao 0 0 500,0 Bo/L - - N .
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para C H no C Iho de Re L]

=

Mumcipio g7
Resende

1.° Trimestre (Janeiro a Margo} — 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificag2o da qualidade da 4gua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos par&metros pesquisados na Zona de Abastecimento de Rede de Fontandrios de Ovadas (Raposeira)

{Parimetros Analisados p,:...?.":m:: Svghndiises Ml 08 Valores Obtidos | Andlises qua ¢ moV.P.
PCQA (V.P) ) Min. Mix. NS* %
% [Escherichia coli {E. coli) 2 100 0 N.2/100m 0 0 2 100,0
Bactérias coliformes 2 100 0 N.°/100m 0 0 2 100,0
Desinfetante residual 2 100 E __mall 04 0,56 - -
Amoénio (] 0 05 mot NH B = N N
N.°de coldnias a 22 °C 0 0 100 N2fmia22°C - - - -
N.°de colénias a 37 °C ] 0 20 N°/ima37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 WSleme 26°C - - - -
Cor 0 0 20 mgil PtCo - - - -
g {pH o} 0 65-90 Unidades de pH - - - -
© iManganés 0 0 50 pg/t Mn - - B E
Nitratos 0 0 50 mgAi NO - - . S
Oxicabllidade 0 0 5.0 mg/l O, - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 30 Factor de diuglo - - - -
Sabora 25°C 0 0 30 Factor de diluiglo - - - =
Tunvacéo 0 0 40 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 ugn Al - - - -
Clostridium perfringens 0 0 0 N 9/10Cm! - - - .
Ferro 0 0 200 Kgh Fe - - - =
Nifritos 0 0 05 mg/INO - - - =
Antimadnio 0 0 50 pg Sb - - - -
Arsénio 0 0 10,0 Mg/l As - - - -
Benzeno 0 0 10 g/ - - . .
Benzo(a)pireno 1] 0 0,01 wgit - - . -
Boro 0 0 1.0 mgh 8 - - - -
Bromatos 0 0 10,0 vl B0, - . . S
Céadmio 0 0 50 pgli Cd - - - -
Calcio 0 0 - mg/l Ca - - - -
Chumbo 0 0 10,0 gt P - . - -
Cianetos 0 0 50,0 wgfl Cn - - . -
Cobre 0 0 20 mgit Cu - - N -
Crémio 0 0 50,0 wg!l Cr - - - -
1.2 - dicloroetano 0 o] 3.0 g/t - - - -
Oureza fotal 0 0 - mg/t CaCoO , - - - -
Enterococos 0 0 0 N %100mi - - - -
Fluoretos 0 0 15 mgh F - - - =
Magnésio 0 o] - mg/l Mg - - - -
Mercurio 0 ¢} 10 wg/l Hg - - - -
Niquel 0 0 200 Mgl Ni - - - -
Hidrocarponetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b} fluoranteno 0 0 - vgil - - - -
Benzo [k) luoranteno 0 0 - paft - - - =
Benzo [g.h.i} perileno 0 0 - Mg/l - - - -
indeno {1,2,3-cd] pireno 0 0 - pail - - - -
Selénio 0 0 10,0 Mg/l Se - - - =
Cloretos 0 0 250,0 mgh Ci - - - =
Tetracloroeteno 0 0 10,0 wgll - - - -
Tricloroeteno 0 0 10,0 wg/l - - - -
Trihalometanos - tota! (THM):
Cloroférmio 0 0 - wg/l - - - -
Bromoformio 0 o] e wall - - - -
Diclerobromometano 0 0 & Hg/l - - - -
" Dibromocioromatanat 0 0 - 4 wg/l ; - - - -
Sodio 0 ] 200,0 mg/l Na - - - -
Sulfatos 0 0 250,0 mgfl SO 4 - - - -
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,10 Mg - - . -
Diurso 0 0 0,10 Mol - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 ¥all - - - =
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 ¥gh - - - -
Ometoato 0 0 0,10 pall - - - -
Bentazona 0 0 0,10 palt - - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 pgh - - - -
Dimetoato 0 0 0,10 wall - - - -
MCPA; 0 0 0,10 gl - - - .
Metolacloro 0 0 0,10 wg/l - - - -
Imidaclorpide 0 0 0,10 wgl - - - -
Simazna 0 0 0,10 woll - - - -
Desetilsimazina 0 0 0,10 w1 - - - -
Alfa Total 0 0 0,10 Ba/lL - - - o
Beta Total 0 0 1,00 Bg/L - - - 5
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Rado 0 0 500,0 Bg/L - - - -
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo

=

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 30612007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto

verificaglio da qualidade da 4gua da

da Qualidade da Agua (PCQA) aprova

4.° Trimestre (Janeiro a Margo) — 2020

rede publica , através de andlises periédicas na tomeira

do pela autoridade competente {ERSAR).

Resumo dos parémetros pesquisados na Zona de Abastecimento de Rede de Fontanarios de Ovadas de Cima

Humano no Concelho de Resende

{ei n°152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
do consumidor, segundo o Programa de Controlo

N Andlises |

% Anﬂlsesl

Valor 2 -

Pardmetros Analisados Pravistas  nojpoaio oo ¥ = {dack Vn.lms Obtidos Andlises que cumprem o V.P.
o PCQA ‘(\_I.P.) a) Min. Max. N* %
% [Escherichia coli (E. coli) 2 100 0 N.2/100m 0 0 2 100

Bactérias coliformes 2 100 0 N./100m 0 0 2 100

Desil te residual 2 100 - mg/l <01 0,3 - -

Amonio 1 100 c5 g/l NH 4 <004 | <004 1 100

N. de coldnias a 22 °C 1 100 100 N°/mla22°C 0 0 1 100

N.° de colonias a 37 °C 1 100 20 N2jla 37°C 0 0 1 100

Condutividade 1 100 2500 ySiema 20°C 31 31 1 100

Cor 1 100 20 mgil PtCo <1 <1 1 100
g pH 1 100 6.5-9.0 | unidades de pi! 59 59 0 0
© |Manganés 1 100 50 pg/t Mn <5 <5 1 100

Nitratos 1 100 50 mgiNO 3 420 420 1 100

Oxidabilidade 1 100 50 mgN O ; <1 <1 1 100

Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor de diuigdo| <1 <1 1 100

Sabor a 25°C 1 100 30 Factor de diuigho <1 <1 1 100

Turvagéo 1 100 40 UNT <1 <1 1 100

Aluminio 1 100 200 wgll A 48,0 48,0 1 100

Clostridium perfringens 1 100 0 N *1C0mi 0 0 1 100

Ferro 1 100 200 pall Fe <25 <25 1 100

Nitritos 1 100 0.5 mgit NO 3 <0.01 <0.01 1 100

Antimonio 1 100 50 wg/t Sb <1 <1 1 100

Arsénio 1 100 100 gl As 8.2 8.2 1 100

Benzeno 1 100 10 gt <03 <03 1 100

Benzo(a)pirenc 1 100 0,01 wgft <0005 | <0.005 1 100

Boro 1 100 10 mgfl 8 <01 <01 1 100

Bromatos 1 100 10.0 1gil 80 4 <5 <5 1 100

Cadmio 1 100 5.0 wgh Co <0.5 <05 1 100

Célcio H 100 - myt Ca <5 <5 1 100

Chumbo 1 100 100 ya/l Pb <2 <2 1 100

Cianetos 1 100 500 pglt Cn <10 <10 1 100

Cobre 1 100 2,0 moit Cu <0005 | <0.005 1 100

Crémio 1 100 500 wgit Cr <5 <5 1 100

1,2 - dicloroetano 1 100 30 [UeH] <03 <03 1 100

Dureza total 1 100 - mgl CaCO,y | <23 <23 1 100

Enterococos 1 100 0 N.5/100em 00 0.0 1 100

Fiuoretos 1 100 15 g/l F <01 <04 1 100

Magnésio 1 100 - mg/l Mg <25 <2,5 1 100

Mercurio 1 100 10 wg#l Hg <0.2 <02 il 100

Nique! 1 100 200 g/t Ni <2 <2 1 100

Hidrocarbonetos Aromaticcs Policiclicos (HAP):

Benzo [b] fluoranteno 1 100 - ygit <0,005 | <0.005 1 100

Benzo [K] fluoranteno 1 100 - wg/t <0005 | <0,005 1 100

Benzo [g,h.i] perileno 1 100 - wgit <0,005 | <0.005 h] 100

Indeno [1,2,3-cd] pireno 1 100 - Hgn <0,005 | <0,005 1 100

T |Selénio 1 100 10.0 Lo/l Se <25 <25 1 100

Cloretos 1 100 250.0 my/l C! <5 <5 1 100

Tetracloroeteno 1 100 10,0 Halt <05 <0,5 1 100

Tricloroeteno 1 100 10.0 Hgit <05 <0,5 1 100

Trihalometanos — total (THM):

Cloroférmio 1 100 - Jght <04 <04 1 100
Bromoformio 1 100 - Hgit <05 <05 1 100
Diclorobromometano 1 100 - wat <05 <0.5 1 100
DIDTOMGGIC Lir BTEii 2 oo} - o <05 <0.5 1 100

Sadio 4 100 200,0 mg/l Na <5 <5 i T

Sulfatos 1 100 250,0 mg/l SO 4 <5 <5 4 100

Pasticidas — total

Aaclofo 1 100 0,10 pgil <0,03 | <003 1 100

Diur&io 1 100 0,10 g/l <0,03 | <003 1 100
Terbutilazina 1 100 0,10 Haht <0,03 | <003 1 100
Desetilterbutilazina 1 100 0,10 wall <0,03 | <0,03 1 100
Ometoato 1 100 0,10 Halt <0,03 | <0,03 1 100
Bentazona 1 100 0,10 jrenl <0,03 | <0,03 1 100
Clorpirifos 1 100 0,10 wghl <0,03 | <0,03 1 100
Dimetoato 1 100 0,10 wgh <0,03 | <0,03 1 100
MCPA 1 100 0,10 Han <0,03 | <0,03 1 100
Metolacloro 1 100 0,10 Holl <0,03 | <0,03 1 100
Imidaclorpide 1 100 0,10 wal <0,03 <0,03 1 100
Simazina 1 100 0,10 wgil <0,03 { <0,03 1 100
Desetilsimazna 1 100 0,10 wall <0,03 | <0,03 1 100

Afa Total 1 100 0,10 BglL <0,04 | <0,04 1 100

Beta Total 0 0 1,00 Ba/lL - - - N

Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <0,1 <01 1 100

Rad&o 1 100 5000 BglL 130,0 | 1300 1 100

A P tar relativa @ i 0 das situag: de il i dos VP (causas e medidas cometivas).
pH: tos devidos & q de da Agua bruta, néo foram tomadas medidas por n&o haver risco para @ satide publica.
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para C He no C lho de R d

Al

1.° Trimestre (Janeiro a Margo) - 2020

Municspin de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n ° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo ¢ Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Rede de Fontanirios de S. Roméo

N.° Andlises Vv
| Py A ey Ro:‘lluA:::""s‘P'" mém.c:"" e Valores Obtidos | Andlises qua cumprem o V.P.
= PCOA P) a Min. Miéx. N° %
5 fEscherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.2/100mi 0 0 1 100,0
Bactérias coliformes 1 100 0 N.2/100mi 0 0 1 100,0
Desif 1te residual 1 100 - mg/l <0,1 <0,1 - -
Aménio 0 0 05 Mo/ NHA - - - -
N.°de colénias a 22 °C 0 o 100 N.°/ma 22°C - - - -
N.2de coiénias a 37 °C 0 0 20 N°/ml a 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 pSicm a 20°C - - - -
Cor 0 0 20 mg/l PtCo - - - -
pH 0 0 6,5-9,0 | Unidades de pH - - - -
Manganés 0 0 50 wgfl Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mg/ NO3 - - - -
Oxidabilidade 0 0 50 mgh 02 - - - -
Cheiro a 25°C 0 0 3.0 Factor de diuigao - - - -
Sabor a 25°C 0 0 30 Factor de diuigso - - - -
Tunacso 0 0 40 UNT - - - -
Aluminio 0 0 200 g Al - - - -
Clostridium perfringens 0 0 0 N.%100m1 - - - -
Ferro 0 0 200 pgll Fe - - - -
Nitritos 0 0 05 mg/l NO3 - - - -
Antiménio 0 0 50 ugfl Sb - - - -
Arsénio ¢ 0 100 Hghi As - - - -
Benzeno ¢ 0 1.0 pgrt - - - -
Benzo(a)pireno 0 ] 0,01 wol - - - -
Boro 0 0 1.0 mgd 8 - - - -
Bromatos ¢ 0 100 ugf BrO3 - - - -
Céadmio 0 0 5,0 pgit Cd - - - -
Céicio 0 0 - mg/ Ca - - - -
Chumbo 0 0 100 ug/ Pb - - -
Cianetos 0 0 500 ug/ Cn - - - -
Cobre 0 0 2,0 mg/l Cu - - - -
Crémio 0 0 50,0 ug/ Cr - - - -
1.2 - dicloroetano 0 0 30 wght - - - -
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO3 - - - -
Enterococos 0 0 0 N 9% 180mi - - - .
Fluoretos 0 0 1.5 mgil F - - - -
Magnésio 0 0 - mgi Mg - - - .
Merciirio 0 0 1.0 wg/l Hg - - - -
Nique! 0 0 200 Hg/l Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Poticiclicos (HAP).
Benzo b] uoranteno 0 0 - vl - - - -
Benzo [k] fluoranteno 0 0 - ugh - - - .
Benzo [g,h,i] perileno 0 0 - wglt - - - -
indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 - wgll - - - -
Selénio ] 0 100 ygli Se - - - -
Cloretos 0 0 250,0 mg/i ¢l - - - -
Tetracloroetenc 0 0 10,0 wall - - - -
Tricioroeteno 0 0 10,0 wall - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 0 0 - wgll - - - -
Bromoférmio 0 0 - wglt - - - -
Diclorobromometano 0 0 - wg/l - - - -
Nihramaclarameatann 0 0 - gil - - - -
{Sou10 ¥] ] PAVITRY) g Na - - - -
Sulfatos 0 0 2500 mg/l SO4 - - - -
Pesticidas — total
Aacloro 0 0 0,10 pgll - - - -
Bentazona o 0 0,10 pall - - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 wgh - - - -
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 poll - - - -
Dimetoato 0 0 0,10 woll - - - -
Diurao 0 0 0,10 pall - - - -
MCPA 0 0 0,10 pgll - - - .
S-Metolacloro 0 0 0,10 pofl - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 poll - - - -
Ometoato 0 0 0,10 wafl - - - -
Simazna 0 0 0,10 ugll - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 wall - - - -
Imidaclopride 0 0 0,10 Hgll - - - -
Alfa Total 0 0 0,10 Ba/L - - - -
Beta Total 0 0 1,00 B/l - - B N
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Rado 0 0 500,0 Bg/L - B & N
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo H no Concelho de Re d

—y
- 1.° Trimestre {Janeiro a Margo) — 2020

Muricipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
werificagfo da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competante (ERSAR).

Resumo dos pardmetros pesquisados na Zona de Abastecimento de Anreade

NS Andlises : | Valor| :

Pardmetros Analisados |Previstas  noj R.:‘“z::.hs” Paramétrico Unidade ValoresiObtidos Andlises guo cumprem o V.P.
= PCQA P} a Min. Méx. N.e %
& IEscnerichia coli (E. coli) 1 100 0 N./100mi 0 0 1 100,0

Bactérias coliformes 1 100 0 Ne/100m 0 0 1 100,0

Desinf residual 1 100 - mg/! 0.55 0,55 - -

Amonic 0 2] 0,5 mg/l NH4 - - 5 -

N.° de colénias a 22 °C 0 o} 100 N.°/mia 22°C - - - -

N.°de colénias a 37 °C 0 o} 20 Ne°/mia 37°C - - - -

Condutividade 4 0 2500 uSicm a 20°C - - - -

Cor 0 0 20 mg/l PtCo - - - -

pH 0 o} 65-90 Unidades de pH - - - -

Manganés 0 c 50 Hgll M - - - -

Nitratos 0 [+] 50 mg/l NO3 - - - -

Oxidabilidade 0 0 50 mg/l 02 - - - -

Cheiro a 25°C 0 0 3.0 Factor de diluigao - - - -

Sabor a 25°C 0 o] 3.0 Factor de diluigso - - - -

Turvacio 0 9] 4,0 UNT - - - -

Aluminio 0 o} 200 Hall Al - - B -

Clostridium perfringens 0 o] 0 N.°/100m| - - - -

Ferro 0 c 200 Hg/l Fe - - - -

Nitritos 0 0 05 mg/l NO3 - - - -

Antiménio o] o] 50 Mg/l Sb - - - -

Arsénio 0 0 100 Hgll As - - - -

Benzeno 0 0 1.0 wal - - - -

Benzo{a)pireno 0 0 0,01 Hgh - - - -

Boro 0 0 1.0 mgh B - - - -

Bromatos 0 0 10,0 Hg/l Bro3 - - - -

Cadmio 0 0 50 ughi Cd - - - -

Célcio 0 0 - mg/iCa - - - -

Chumbo o} c 100 wall Po - - - -

Cianetos 0 0 50.0 ug/l Cn - - - -

Cobre 0 c 20 mg/l Cu - - - -

Crémio 0 0 500 wafi Cr - - - -

1.2 - dicloreetano 0 c 3.0 wall - - - -

Durseza total 0 0 - mg/l CaCO3 - - - -

Enterococos 0 0 0 N.%/100m} - - - -

Fluoretos 0 4] 15 mg/l F - - - -

Magnésio o} 0 - mg/l Mg - - - -

MercUrio 0 0 1.0 pafl Hg - - - -

Niquet 0 0 20,0 pg/l Ni - - - -

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):

Benzo [b] flucranteno 0 0 - pgfl - - - -
Benzo (k] fluoranteno 0 9] - pgll - - - -
Benzo [g.h.i] perileno 0 0 - pall - - - -
indeno [1,2.3-cd] pireno 0 0 - pall - - - -

Seiénio ¢ [ 10.0 pg/l Se - - - -

Cloretos 0 0 250,0 mg/l Cl - - - -

Tetracloroeteno 0 0 10,0 poll - - - -

Tricloroeteno [ 0 10.0 wgll - - - -

Trihalometanos — total (THM):

Cloroférmio 0 o] - wgi - - - -
Bromoformio 0 c - wol - - - -
Diclorobromometano 0 0 - wghl - - - -
Dibromeclorometano 0 0 - pghl - - - -
1gamg o L) BOL mghA N
Sulfatos 0 0 250,0 mg/l SO4 - - - -
Pesticidas - total
Aacloro 0 0 0,10 wgll - - - -
Bentazona 0 0 0,10 wall - - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 wall - - - -
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 pgh - - - -
Dimetoato 0 0 0,10 palt - - - -
Diur&o ] 0 0,10 frei] - - - -
MCPA 0 0 0,10 pg/ - - - -
S-Metolactoro 0 0 0,10 wall - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 pall - - - -
Ometoato 0 ] 0,70 wofi - - - -
Simazina 0 0 0,10 pahi - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 pglt - - - -
Imidaclopride 0 0 0,10 pah - - - -

Alfa Total 0 0 0,10 Bg/L - - - -

Beta Total 0 0 1,00 Bo/L - - - -

Dose indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -

Rad&o 0 0 500,0 Bg/L - - - -
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

1.° Trimestre (Janeiro a Margo) — 2020

Municipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
erificagfio da quatidade da agua da rede pUblica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos par&metros pesquisados na Zona de Abastecimento de Caldas de Arégos

Parimetros Analisados Pr:tllt‘:m:: i A"‘"“’lpmmui‘e,:m Unidade Valoresiobtdoshal wAnslises queicimprom oIV.R:
PCQA P) a Min. Mix. Ne %
Escherichia coii (E. coli} 1 100 0 N.°/100m 0 0 1 100
Bactérias coliformes 1 100 0 N.>/100mi 0 0 1 100
Desinfetante residual 1 100 - gl <0.1 <0,1 - -
Aménio 1 100 05 mglt NH , <0,04 | <004 1 100
N.°de colénias a 22 °C 1 100 100 N/ a 22°C 0 0 1 100
N.?de coldnias a 37 °C 1 100 20 Ne/mi a 37°C 0 0 1 100
Condutividade 1 100 2500 PSlma 26°C 89 839 1 100
Cor 1 100 20 mgfl PtCo 11 1.1 1 100
g [pH 1 100 65-90 Unidades de pH 64 6.4 +] 0
© |Manganés 1 100 50 ug/t Mn <5 <5 1 100
Nitratos 1 100 50 mg/iNO 11 11 1 100
Oxidabilidade 1 100 50 mg1 0 <1 <1 1 100
Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor de diuigdo| <3 <1 1 100
Sabora 25°C 1 100 30 Factor de dilugdo | <1 <1 1 100
Tunacio 1 100 4,0 UNT <1 <1 1 100
Aluminio 1 1c0 200 wolt A 21 21 1 100
Clostridium perfringens 1 100 0 N *100m! 0 0 1 100
Ferro 1 100 200 pgh Fe <25 <25 1 100
Nitritos 0 0 0.5 mg/l NO , - - - -
Antimoénio 0 0 50 ug/l Sb - - -
Arsénio 1 100 100 vg/l As 2.2 22 1 100
Benzeno 0 0 1.0 wgi! - - - -
Benzo(a)pireno 0 0 0,01 woil - . - -
Boro 0 0 10 mgh s - - - -
Bromatos 0 0 10,0 wg 8rO, - - - -
Cadmio 0 0 50 g Cd - - - -
Célcio 0 0 - mg/i Ca - - - -
Chumbo 1 100 10.0 wg't Pb <2 <2 1 100
Cianetos 0 | 50,0 vorl Co - - - -
Cobre 1 100 20 mgrl Cu 0.021 0.021 1 100
Crémio 0 0 50,0 Wil Cr - - - -
1.2 - dicloroetano 0 o] 30 wg/t - - - -
Dureza total 0 0 - mg/1 CaC0 , - - - -
Enterococos 1 100 0 N *100mi 0 ] 1 100
Fluoretos 0 0 15 mgll F - - - -
Magnésio 0 0 - mgfl Mg - - - -
Mercurio 0 0 1.0 vg/l Hg - - - -
Niguel 1 100 20,0 gl Ni <2 <2 1 100
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP):
Benzo {b] fluoranteno 0 0 - il - - - -
Benzo k] luoranteno 0 0 - Hgfl - - - -
Benzo (g,h,i] perileno 0 0 - Hit - - - -
Indenc [1,2,3-cd] pireno| 0 0 - pall - - - -
Selénio 0 0 10.0 4g/1 Se - - - -
Cloretcs 0 0 250,0 mgll CI - - - -
Tetracloroetenc 0 0 10,0 rei] - - - -
Tricloroeteno 0 0 10.0 ¥/l - - - -
Trihalometanos - total (THM):
Cloroférmio 0 0 - wgll - - - -
Bromoformio 0 0 - jrel] - - - -
Diclorobromometano 0 1] - wg/l - - - -
. Dibromogioramaigne 0 0 - Wl -
Sodio 0 4 200,0 mg/i Na - - - -
Sulfatos 0 0 250,0 mg/1 SO, - - - N
Pesticidas - total
Alacloro 0 0 0,10 rens - - - -
Bentazona 0 0 0,10 wall - - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 wall - - - -
Desstilterbutilazina 0 0 0,10 uall - - - N
Dimetoato 0 0 0,10 wall - - - -
Diur&o! 0 [} 0,10 uahl . = R B
MCPA! 0 0 0,10 ug/l - - - -
S-Metolacloro 0 0 0,10 woll - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 woll - - - -
Ometoato 0 0 0,10 woll - - - -
Simazna 0 0 0,10 woll - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 wall - - - -
Imidaclopride 0 0 0,10 pall - = N o
Alfa Total 1 100 0,10 Ba/L <0,04 <0,04 1 100
Beta Total - - 1,00 Bg/L - - - -
Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <0,1 <0,1 1 100
Radéo 1 100 500,0 Bg/L 165 165 1 100
p relativa & i dassi de il il dos VP (causas e medidas comativas)
devidos & qualidade da dgua bruta, n&o foram tomad: lidas por nfio haver risco para a satde publica.
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=

Muynripg de
Resende

Em conformidade com O Decreto-Lei n

©306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decre!

Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo H

1.° Trimestre (Janeiro a Margo) - 2020

\erficagso da quatidade da agua da rede plblica , através de andlises periodicas na tomei
da Quatidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Carril

noC

Iho de R d

to-Lei .2 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se &

ra do consumidor, segundo o Programa de Controlo

Parimetros Analisados Pr:‘\; is:nn:h“s ) A?‘“"‘ Pnnméwi‘ll::hr Unidade Valores Obtidos | Andlises S‘R_ﬂ'“_m‘ﬂ
- PCQA p£) o Min. M&x. N %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 o N.°/400m 0 0 1 100.0
Bactérias coliformes 1 100 0 N.°/100m 0 0 1 1000
Desinfetante residual 1 100 = mgll 1.1 1.4 - 5
Amonio 0 0 0.5 mgft NHA - - = B
N.° de colénias a 22 °C 0 0 100 No/m a 22°C - - - -
N. de colénias a 37 °C 0 0 20 No/rl a 37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 pSicm a 20°C - - - B
Cor c 0 20 mgil PtCo - - - B
g pH 0 o] 65-90 Uridades de pH - - - B
O IManganés 0 0 50 wail Mn - - - N
Nitratos ] 0 50 mgll NO3 - - - -
Oxidabilidade 0 0 50 mgil 02 - - - R
Cheiro a 25°C 0 o} 30 Factor de diuigo - - - 8
Sabor a 25°C 0 [+} 30 Factor de dduigao B - N
Turvagéo 0 0 40 UNT - - - 5
Aluminio 0 0 200 wall Al - - - N
Ciostridium perfringens 0 o] 0 N %100ml - - - N
Ferro 0 0 200 pgil Fe - - - .
Nitritos 0 0 05 mg/ NO3 - - - .
Antimonio C ] 50 wgil Sb - - - -
Arsénic 0 0 10.0 WgilAs - - . -
Benzeno 0 0 10 wafh - - N -
Benzo(a)pireno 0 0 0,014 wgfl - - N -
Boro 0 0 1.0 mg/ 8 - - B B
Bromatos 0 0 100 g/ BrO3 - -
Cadmio 0 0 50 ot Cd = S . .
Céicio 0 0 - mg/i Ca - - S
Chumbo 0 0 10.0 Lot Po - -
Cianetos 0 0 500 ugi Cn - - - N
Cobre 0 0 20 mgfi Cu - N N
Crémio 0 0 50,0 ygil Cr - B R
1.2 - dicloroetano 0 0 30 gl - - - -
Dureza total 0 0 - mgil CaCO3 - - = -
Enterococos 0 0 0 N */100mi - o -
Fluoretos 0 0 15 mgi F - s R
Magnésio 0 0 - mgll Vg - s R
Mercurio 0 o 1.0 ugh Hg - - - -
Niguel 0 0 200 wg/ Ni - - B R
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclices (HAP)Y:
Benzo [o] fiuoranteno 0 0 - gt - - N
Benzo [k} fiuoranteno 0 0 B Hoit - - - 5
Benzo [g.h,i] periieno 0 0 - ugit - - - =
Indeno [1.2.3-cd] pireno 0 0 - Holl - - - =
T {Selénio 0 0 10,0 vg/i Se - - - 5
Cloretos 0 0 250,0 mg/i G - - - .
Tetracloroeteno 0 0 10,0 ugh - - - 5
Tricloroeteno 0 0 10,0 vaft - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 0 0 - freljl - - - -
Bromoformio 0 0 - pght - - - -
Diclorobromometano 0 0 - gl - - - -
e ] 0 v} - gl - - . .
Sodio 0 v o8 WA Ne -
Sulfatos 0 0 250,0 mglt SO4 - - - =
Pesticidas — total
Aacloro 0 0 0,10 pg/l - - - .
Bentazona 0 0 0,10 wall - - N -
Clorpirifos 0 0 0,10 woll - - - 5
Desetilterbutilazina o 0 0,10 pall - - - -
Dimetoato 0 0 0,10 wafll - - - -
Diur&o 0 0 0,10 wall - - - N
MCPA| 0 0 0,10 el - - - -
S-Metolacloro 0 0 0,10 uaht - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 pght - - - -
Ometoato 0 0 0,10 walt - - - -
Simazina 0 0 0,10 woll - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 pght - - - -
Imidaclopride 0 0 0,10 pglt - - - -
Alfa Total 0 0 0,10 BqlL - - N -
Beta Total 0 0 1,00 Ba/L - - N N
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - N B
Radac 0 0 500,0 Ba/L - - = R
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

a—
= 1.° Trimestre (Janeiro a Margo) — 2020

Munietpry ds
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificag&o da qualidade da &gua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controio
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos par@metros pesquisados na Zona de Abastecimento de 8. Cipriano

N.* Andlises - Valor = =
Parimetros Analisados Pravistas no R.:‘“u‘d":‘"'”IPmmmo Unidado Valores Obfides | Andlises quo cumprom o V.P.
= PCQA .P.) a Min. Mix. N° %
& [Escherichia coli {E. coli) 1 100 0 N.2/100m o 0 1 100
Bactérias coliformes 1 100 a N.2/400m ] 0 1 100
Desinfetante residual 1 100 N mgh 0.21 0,21 - -
Amonio 0 0 05 mg/iNH - - - -
N.°de colénias a22 °C 1 400 100 No/mia22°C 0 0 1 100
N.°de colénias a 37 °C 1 100 20 N.°/mia 37°C 0 0 1 100
Condutividade 1 100 2500 HSfema 20°C 34 34 1 100
Cor 1 100 20 mg/l PtCo <1 <1 1 100
] pH 1 100 65-90 Unidades de pH 6,1 6,1 0 0
© |Manganés 0 0 50 pg/l Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mg/t NO 4 - - - -
Oxidabilidade 0 0 5.0 mg/1 0, - - - -
Cheiro a 25°C 1 100 3,0 Facter de diluicao <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 3,0 Factor de diluiglo <1 <1 1 100
Turvag&io 1 100 40 UNT <1 <1 1 100
Aluminio 0 0 200 wg/l A/ - - - -
Clostridium perfringens 0 0 0 N %100 - - - S
Ferro 0 0 200 wg/l Fe - - - -
Nitritos 0 0 05 mg/iNC, - - - .
Antim onio 0 0 5,0 o/l Sb - - - -
Arsénio 0 0 100 Mg/l As - - -
Benzeno 0 0 10 woli - - - -
Benzo{a)pireno 0 0 0.01 o] - - - .
Boro 0 0 1.0 mgh 8 - - 3 S
Bromatos 0 0 10,0 Mgl BrO - - - -
Cadmio 0 0 50 wg/l Cd - - - -
Célcio 0 0 - my/l Ca - - - -
Chumbo 0 0 10,0 wgil Pb - - - .
Cianetos 0 0 500 g/l Cri - - - .
Cobre 0 0 2,0 mg/l Cu - - - -
Crémio 0 0 50,0 wg/l Cr - - - .
1.2 — dicloroetano 0 0 3.0 it - - - B
Dureza tota! 0 0 - mg/1CaCO - - - -
Enterococos 1 100 0 N 1905 0.0 0.0 1 100
Fluoretos ] 0 15 mgi £ - - - -
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercuno 0 0 1,0 ug/l Hg - - - -
Niqusl 0 0 20,0 Mg/ Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b] fiuoranteno [} 0 - wah - - - -
Benzo [k] fluoranteno 0 0 - vl - - - .
Benzo [g.h,i] perileno 0 0 - wg/l - - - -
Indeno {1,2,3-cd] pireno o 0 - wg/t - - - -
Selénio 0 0 10,0 v/t Se - - - -
Cloretos 0 0 2500 mg/l G - - - -
Tetracloroeteno 0 ] 10.0 wgl - - - -
Tricloroeteno 0 0 100 Hal - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 0 0 - ygfl - - - -
Bromoformio 0 0 - yall - - - -
Diclorobromometano 0 0 - gl - - - -
- Dihramncinrnmatann 0 0 - Hgll - - - -
SOU0 [ 4] pAVaRY) mgfivg | - - - f -
Sulfatos 0 0 250,0 g/l 50, - - - N
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,10 pgh - - . -
Diurso 4] o 0,10 g/l - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 po/t - - - -
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 ygh - - - -
Ometoato 0 0 0,10 ug/ - - - -
Bentazona 0 0 0,10 el - - - B
Clorpirifos 0 0 0,10 uall - - B B
Dimetoato 0 0 0,10 Holt - - - -
MCPA| 0 0 0,10 wgh - - - -
Metolacloro 0 0 0,10 wgft - - B -
Imidaclorpide 0 0 0,10 wgll - - - -
Simazina o 0 0,10 pall - - - -
Desetilsimazina 0 0 0,0 pall - - - -
Alfa Total 0 0 0,10 BglL - - - -
Beta Total 0 0 1,00 Bg/lL - - - -
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - N
Rad&o 0 0 500,0 Bq/lL - N 5 N
relativa a i dassi de i dos VP (causas e medidas cometivas):
devidos & i da égua bruta, n&o foram di lidas por n&io haver risco para a saude pUblica.
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo H.

no C

1.° Trimestre {Janeiro a Margo) — 2020

Iho de R o

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
erificagéo da qualidade da &gua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Font. Abastecimento Unico de Cérdova (Paus)

< =
Parimetros Analisados P:\;il::n:"‘:: [t mm“l?anmﬁ::lw Unidade Valoras Obtidos | Anlises que oV.P.
= PCQA .P)_ =& Min. Méx. N° %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N°1100m 0 0 1 100
Bactérias coliformes 1 100 0 N.2/100mi 0 22 0 0,0
Desinfetante residual 1 100 - mg/l 0,70 0.70 - -
Amonio 1 100 05 mg/l NH <0,04 | <0,04 1 100
N.°de colénias a 22 °C 1 100 100 Ne°/ma22°C 0 0 1 100
N.°de coldnias a 37 °C 1 100 20 N°/ma37°C 6 6 1 100
Condutividade 1 100 2500 S/cma 20°C 70 70 1 100
Cor 1 100 20 mgfi PtCo <4 <t 1 100
o |eH 1 100 6,5-9,0 | Unidades de oH 6.1 6,1 0 0
© |Manganés 1 100 50 g/l Mn <5 <5 1 100
Nitratos 1 100 50 mg/INO, 57 57 1 100
Oxidabilidade 1 100 50 ™10, <1 <1 1 100
Cheiro a 25°C 1 100 3,0 Factor de ciuggo] <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor ce diugdo| <1 <1 1 100
Turvacio 1 100 4,0 UNT <1 <1 1 100
Aluminio 1 100 200 pgh Al <10 <10 1 100
Clostridium perfringens 1 100 [ N.%/100mi 0 0 1 100
Ferro 1 100 200 Hall Fe <25 <25 1 100
Nitritos 1 100 05 mg/lNO <001 | <0.01 1 100
Antiménio 1 100 5,0 Hg/l Sb <1 <1 1 100
Arsénio 1 100 00 Mg/l As 1.2 1.2 1 100
Benzeno 1 100 1.0 g/l <03 <0.3 1 100
Benzo(a)pireno 1 100 0,01 pgil <0.005 | <0,005 1 100
Boro 1 100 1.0 mgh B <0.1 <01 1 100
Bromatos 1 100 10,0 W9 Bro, <25 <25 1 100
Cadmio 1 100 50 g Cd <0,5 <05 1 100
Caicio 1 100 - mgll Ca <5 <8 1 100
Chumbo 1 100 10.0 Mo/t Pb <2 <2 1 100
Cianetes 1 100 50.0 wg/l Cn <10 <10 1 100
Cobre 1 100 20 mg/l Cu 0,005 0,005 1 100
Crémio 1 100 500 pafl Cr <5 <5 1 100
1.2 - dicloroetano 1 100 3.0 wghl <0,3 <0.3 1 100
Dureza totaf 1 100 - mg/l CaCO ; <23 <23 1 100
Enterococos 1 100 0 N.%/100m| 0 0 1 100
Fluoretos 1 100 1.5 mg/ F 01 01 1 100
Magnésic 1 100 - mg/l Mg <2,5 <25 1 100
Mercurio 1 100 1.0 Hg/l Hg <02 <02 1 100
Niquel 1 100 200 ugll Ni <2 <2 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b] fivoranteno 1 100 - Hah <0,005 | <0,005 1 100
Benzo [] fluorantenc 1 100 - Ha/t <0,005 | <0005 1 100
Benzo [g,h,i] perilenc 1 100 - g/l <C,005 | <0,005 1 100
Indeno [1,2,3-cd] pireno 1 100 - Hall <0,005 | <0,005 1 100
T {Selénio 1 100 10,0 Hg/l Se <25 <2,5 1 100
Cioretos 1 100 250,0 mg/l CI 6.8 6.8 1 100
Tetracloroeteno 1 100 10,0 Hgll <0,5 <0.5 1 100
Tricloroeteno 1 100 10,0 Mg/t <0.5 <05 1 100
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 1 100 - Hgil <0.4 <04 1 100
Bromoférmio 1 100 - ug/l <0,5 <0,5 1 100
Diclorobromometano 1 100 - ugll <0,5 <0.5 1 100
i = 3 00 = uht S 48 i a0
Sadio 1 100 200,0 mg/l Na 71 71 1 100
Sulfatos 1 100 250,0 mg/1 SO, <5 <5 1 100
Pesticidas - total
Alacloro 0 0 0,10 pgll - - - -
Bentazona 0 0 0,10 Hall - - - -
Clorpirifos 0 0 0,10 wgh - - 5 -
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 Kot - - - -
Dimetoato 0 0 0,10 ¥/l - - - -
Diurgo 0 0 0,10 pgil - - - -
MCPA| 0 [} 0,10 gl - B B R
S-Metolacloro 0 0 0,10 pgll - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 pgll - - - -
Ometoato 0 0 0,10 Hgh - - - -
Simazna 0 0 0,10 ug/t - - - -
Desisopropilatrizina 0 0 0,10 Hgit - - - -
imidaclopride 0 0 0,10 Hg/l - - - -
Alfa Total 1 100 0,10 Ba/L <0,04 | <0,04 1 100
Beta Total 0 0 1,00 Bg/lL - - - -
Dose Indicativa Total 1 100 0,10 mSv <0,1 <0,1 1 100
Radao 1 100 500,0 Bo/L 181 181 1 100

relativa a

das

de i

dos VP (causas e medidas cometivas):

Coliformes: Av eri

da causa foi inconclusiva. N&o foram tomadas medidas porque as andlises

n&o confirmaram o
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

R\

1.° Trimestre {Janeiro a Margo) - 2020
Municipio de

sende

&3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificac8o da qualidade da gua da rede piblica , através de anélises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Confroto
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos paramelros pesquisados na Zona de Ab rto de Font. Abastec: Unico de Ferreir6s (Paus)
i — eS| SN Anslises|_ s i Valores Obtidos | Anilises que cumpram o V.P.
o PCOA (Y.P) a) Min. Méix. N %
& {Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.2/100m 0 o 1 100
Bactérias coliformes 1 100 0 N2/100m 0 0 1 100
Desinfetante residual 1 100 o mg/l 0,78 0,78 - -
Aménio 0 0 0.5 Mg/l NH 4 - - - -
N.° de coldnias a22°C 1 100 100 N2ima 22°C 0 [} 1 100
N.°de coldnias a 37 °C 1 100 20 N°/mia 37°C 0 [} 1 100
Condutividade 1 100 2500 pS/ema 20°C 42 42 1 100
Cor 1 100 20 mgi! PiCo <1 <1 1 100
o pH 1 100 65-90 | UnidadesdepH | 6.5 8.5 1 100
© iManganés 0 v} 50 va/t Mn - - - -
Nitratos 0 0 50 mg/i NO, - - . -
Oxdabilidade 0 0 50 mght O, - - - -
Cheiro a 25°C 1 160 3.0 Factor de diuigao <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diuigao <1 <1 1 100
Turvacio 1 100 4.0 UNT <1 <1 1 100
Aluminio 0 0 200 Hgh Al - - - -
Clostridium perfringens 0 ] 0 N %/100ml - - - -
Ferro 0 0 200 Holt Fe - - - -
Nitritos 0 0 0.5 mg/i NO, - - - -
Antiménio 0 c 50 g/l Sb - - - -
Arsénio 0 0 10,0 well As B - . -
Benzeno 0 0 10 [tey] - - B N
Benzo(a)pireno 4] 0 0,01 W/l - - . N
8Boro 0 0 10 mgh 8 - - - N
Bromatos 0 0 10,0 uel 8rO - - - -
Cadmio 0 0 50 wght Cd - - - -
Célcio 0 0 B mgli Ca - - . B
Chumbe 0 0 100 yalt P - - - B
Cianetos 0 0 50.0 pgfl Cn - - . N
Cobre 0 0 20 mgfl Cu - - . N
Cromio 0 0 50.0 Woil Cr B - . E
1,2 — dicloroetano 0 0 30 [te] - - - -
Dureza total 0 0 - mglt CaCo , . . . R
Enterococos 1 100 0 N °1100mi 0,0 00 1 100
Fluoretos 0 0 15 mfi F - - - N
Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - -
Mercurio 0 [¢] 1.0 Hgh Hg - - - -
Niquel 0 0 20,0 wgh Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP):
Benzo [b] fluorantenc 0 0 wah - - - .
Benzo (k] fluoranieno 0 ] 1gil - - - .
Benzo [g,h,i] perileno 0 0 N [te] B - - .
Indeno [1.2,3-cd] pireno 0 0 B wg/l - - - -
Selénio 0 o 10,0 wgh Se - - - -
Cloretos 0 0 2500 mghi CI - - - -
Tefracloroeteno 0 [¢] 10,0 Kg/l - - 5 0
Tricloroeteno 0 0 10,0 voh - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 0 0 B wg/l - - - -
Bromoformio 0 0 - wg/l - - - N
Diclorobromometano 0 0 - vgll - - - -
Dibromociorometanoj 1] 0 uph
Sédio 0 0 200,0 mali Na - - - -
Sulfatos 0 0 2500 mg/l SO, - - - -
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,10 pgh - - - -
Diur&o 0 0 0,10 wafi - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 waht - - - B
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 ught - - 5 N
Omaetoato 0 0 0,10 gt - - s N
Bentazona 0 0 0,10 wg/t - - - B
Clorpirifos o 0 0,10 W/l - - - B
Dimetoato 0 0 0,10 Hall - - - -
MCPA] 0 0 0,10 wgll - - 5 B
Metolacloro 0 0 0,10 poil - - N N
imidaclorpide 0 0 0,10 uglt - - - -
Simazna 0 0 0,10 gt - - - -
Desetilsimazna 0 0 0,10 wall - - - -
Alfa Total 0 0 0,10 Bg/lL - - - -
Beta Total 0 0 1,00 BglL - - N S
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - -
Radé&o 0 ] 500,0 BalL - - - -
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Dados do Controfo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

—
- 1.2 Trimestre (Janeiro a Margo) - 2020

Municipms de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei no°152/2017,de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagio da quahdade da agua da rede publica . através de analises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pefa autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Font. Abastecimento Unico de Beirés {Felgueiras)

N.* Andlises 5 Valor. a n
Parkmetros Analisados :g;;““ ¥t R:-G“ z::::lse: :,v. ': métrico Unidade \:.Ioms Om:ld:s Anih:lts que cumprem .: V.P.
-~ P} a in. X. P
% |Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.°/100m 0 0 1 100
Bactérias coliformes 1 100 0 Ne°/100m 0 0 1 100
Desinfetante residual 1 100 - g/ <0,1 <01 B -
Aménio [+ 0 05 mglINH., S B N N
N.° de colénias a 22 °C 0 o 100 Nefmia 22°C - - - E
N.° de colonias a 37 °C 0 0 20 No/mia37°C - - - -
Condutividade 0 0 2500 uSfema 20°C - - - -
Cor ° 0 20 mg/l PiCo - - - -
] pH 0 ] 65-90 Unidades de pH - - - -
O [Manganés 0 0 50 Mg/t Mn - - B -
Nitratos 0 0 50 mg/t NO 5 - - R .
Oxidabitidade ] c 5.0 mgfl O, - - - N
Cheiro a 25°C o] 0 3.0 Factor de diuigao - - - .
Sabor a 25°C 0 o] 3.0 Factor de diugio - - - -
Turvagéo 0 ] 4.0 UNT B - & .
Aluminio 0 c 200 pgh A/ - - - B
Clostridium perfringens 0 0 0 N 1Com) - - N N
Ferro 0 0 200 gl Fe e - N N
Nitritos 0 0 0,5 mg/l NO . - . -
Antimoénio o] 0 50 yaft Sb - - - 5
Arsénio 0 ¢ 100 vgil As - - - =
Benzeno 0 0 10 g/l - - - R
Benzo{a)pireno 0 0 0.01 1gh - - - N
Boro 0 0 1.0 mgi B - - - R
Bromatos 0 0 10.0 19/ BrO - - N N
Cadmio 0 0 50 19/l Cd - - - -
Célcio 0 0 - mght Ca - - - -
Chumbo 0 0 100 gl Pb - - - -
Cianetos 0 0 50.0 yg/t Cn - - - -
Cobre 0 0 20 mg/l Cu - - B R
Crémio 0 0 50.0 wgit Cr - - - N
4.2 - dicloroetano 0 0 3.0 wgh - - - N
Dureza total 0 0 - mgit CaCO 4 - . . R
Enterococos 0 0 0 N %/100mi - - - -
Fluoretos c 0 15 mgi F - - - R
Magnésio [t} 0 = g/ Mg - - - -
Mercurio 0 0 1.0 wgi Hg - - g J
Niquel 0 0 20,0 Wgil Ni - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {HAP):
Benzo b} fluoranteno 0 0 ygit - - o -
Benzo k] fluoranteno 0 4] - ugit - - S -
Benzo [g,h.i] perileno 0 0 - wgil - - = .
Indeno [1.2,3-cd] pireno 0 0 - wgit - - = -
B iSelénio 0 [\ 10,0 1g/l Se - - B .
Cloretos 0 0 2500 mgfl ¢! - - - -
Tetracloroeteno 0 0 10,0 Hgh - - - -
Tricloroeteno 0 0 10,0 ugit - - - -
Trihalometanos — total (THM):
Cloroférmio 0 0 - gt - - - -
Bromoférmio o 0 - Holt - - N -
Diclorobromometano 0 0 = gl - - N -
Dibrormoioromaans 2 s { volt - - - -
Sédio 0 0 200.0 mogiNa | - - -
Sulfatos 0 0 2500 mg/1 SO 4 - - - R
Pesticidas — total
Alacloro 0 0 0,i0 ugh - - - -
Diur&o 0 0 0,10 pg/l - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 ¥l - - - -
Desetilterbutilazina 0 0 0,10 Hgl - - N -
Ometoato 0 0 0,10 wgh - - - -
Bentazona 0 0 0,10 palt - - B -
Clorpirifos 0 0 0,10 yalt - - N -
Dimetoato 0 0 0,10 woh - - - -
MCPA] 0 0 0,10 Hoht - - - .
Metolacloro 0 0 0,10 Hglt - - - -
Imidaclorpide 0 0 0,10 ugh - - - -
Simazina 0 0 0,10 Hgh - - - -
Desetilsimazina 0 0 0,10 uglt - - - -
Alfa Total 0 0 0,10 Bo/L - - S -
Beta Total 0 0 1,00 Bo/L - - 5 -
Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - 5 -
Radao 0 0 500,0 Bo/lL - - o .
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F Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Conceiho de Rese nde

%
o~

1.° Trimestre {Janeiro a Margo) — 2020
Muntcipio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagéo da qualidade da 4gua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Font. Abastecimento Unico de Canizes (Cirquere)

T — S ATHisey % A:mins!' Valor A Valores Obtidos | Anilises qus cumprom o V.P.
= PCQA P) a Min. Mix. N* %
% [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.c100mi 0 0 1 100

Bactérias coliformes 1 100 0 N°/100mi 0 0 1 100

Desinfetante residual 1 100 - mgft 0.1 041 - -

Amonio 0 0 05 mg/INH , - - S N

N.°de colénias a 22 °C 1 100 100 N°/mia22°C 49 49 1 100

N.°de coldnias a 37 °C 1 100 20 Ne/mla37°C 1] 0 1 100

Condutividade 1 100 2500 pS/cma 20°C 68 68 1 100

Cor 1 100 20 mg/l PtCo <1 <1 1 100
g pH 1 100 85-9,0 | Unidades de pH 6 6 [} 0

Manganés [ 0 50 wg/l Mn - - - =

Nitratos 0 0 50 mgllNO, 5 N - R

Oxidabilidade 0 0 50 mgll 0, - B N B

Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor de diluigao| <1 <1 1 100

Sabora 25°C 1 100 30 Factor de diluigso <1 <1 1 100

Turvagdo 1 100 40 UNT <1 <1 1 100

Aluminio 0 0 200 Mgl A - - - -

Clostridium perfringens 0 0 0 N.%/100mi - - - -

Ferro 0 0 200 Ko/l Fe - - - -

Nitritos 0 0 0.5 mg/i NO, - - - N

Antiménio 0 0 50 Ho/l Sb - - - -

Arsénio 0 0 10,0 g/t As - - . .

Benzeno 0 0 10 Hgll - - - -

Benzo(a)pireno 0 0 C.01 pall - - - .

Boro 0 0 10 mg/l 8 - - - -

Bromatos ¢ 0 10,0 K9/l BrO, - - - .

Cadmio 0 0 50 wofi Co - - - -

Calcio 0 0 - moft Ca - - - -

Chumbo 0 0 10.0 o/t Pb - - - -

Cianetos 0 0 500 uglt Cn - - - -

Cobre 0 0 20 mg/l Cu - - - -

Crémio 0 0 50,0 walt Cr - B - -

1,2 - dicloroetanc [¢] ] 30 woll - - - -

Dureza total 0 0 - mg/l CaCO ; - . . .

Enterococos 1 100 0 N.%/100m| 0 0 1 100

Fluoretos 0 0 1.5 mg/l F - - - =

Magnésio 0 0 - mg/l Mg - - - 5

Mercurio 0 0 10 ug/l Hg - - - s

Nigquel [ [ 20.0 Hg/l Ni - - - S

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP).

Benzo [b] fluoranteno 0 C - woll - - - =

Benzo [k] fluoranteno 0 0 - [Celi] - - - 5

Benzo [g.h.i] perileno ¢ 0 - wgll - - - 5

Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 N pgh - - - =

B |Selénio 0 0 100 Mg/l Se - - - .

Cloretos +] 0 2500 mg/l Ct - - - =

Tetracloroeteno 0 0 10,0 [Veli] - - - =

Tricloroeteno 0 0 10,0 p - - - =

Trihalometanos — total (THM):

Cloroformio 4] [¢] - [veli] - - - :

Bromoférmio 0 0 - wg/l - - - .

Diclorobromometano 0 0 N [reli] - - - :
Dibromooclorometant [+] 4 [} = -] - - -

Sédio V] 0 2000 mg/l Na - - - 5

Sulfatos 0 0 250,0 mg/1 SO, - - - .

Pesticidas - total

Aacloro| 0 0 0,10 et} - - - 5

Diurdo 0 0 0,10 wall - - - -
Terbutilazina 0 0 0,10 pa/l - - - B
Dessetilterbutilazina 0 0 0,10 wah - - - B
Ometoato 0 0 0,10 pgll - - - 5
Bentazona 0 0 0,10 pgh - - - B
Clorpirifos 0 0 0,10 woll - . - N
Dimetoato 0 0 0,10 wgll - - - 5
MCPA 0 0 0,10 reu] - - - .
Metolacloro 0 0 0,10 pgh - - - 5
Imidaciorpide 0 0 0,10 wa/i - - - o
Simazna 0 0 0,10 poh - - - 5
Desetilsimazna 0 0 0,10 wg - - - B

Alfa Total 0 0 0,10 BaglL - - - N

Beta Total 0 0 1,00 BalL - - - =

Dose Indicativa Tota! 0 0 0,10 mSv - - - B

Rad&o 1 100 500,0 Bg/L 364 364 1 100

relativa & i das situag de i i dos VP {causas e medidas cometivas):
pH: Incumpri devidos & quali da &gua bruta, n&o foram d: didas por n&io haver risco para a saude publica.
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Municipio de
Resende

1.° Trimestre (Janeiro a Margo) — 2020

Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
werificagio da qualidade da 4gua da rede publica , através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Font. Abastecimento Unico de Paredes {S. Rom#o)

N.° Andlises

% Anﬂi:es'

Valor

| Parimetros Analisados Previstas nof o 1~ Unidad Valores Obtidos | Anilises que oV.P.
o PCQA [_(y.P.) a) Min. Mix. Ne %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 0 N.°/100mi 0 0 1 100
Bactérias coliformes 1 100 [¢] N.°/100mi 0 0 1 100
Desinfetante residual 1 100 - mgft 0,1 0,1 - N
Amdnio 0 0 0,5 Mo/t NH , - - B
N.°de coldnias a 22 °C 1 100 100 Ne°/m a 22°C 3 3 1 100
N.° de coldnias a 37 °C 1 100 20 N°/mia 37°C 3 3 1 100
Condutividade 1 100 2500 ySicma 20°C 50 50 1 100
Cor 1 100 20 mg/l PiCo 3 3 1 100
] pH 1 100 65-90 Unidades de pH 6.1 6.1 0 0
© |Manganés 0 0 50 g/l Mn - - - N
Nitratos 0 0 50 mg/iNO 5 - - N N
Oxidabilidade 0 0 50 mg/1 0, - - - N
Cheiro a 25°C 1 100 30 Factor de diluigao <1 <1 1 100
Sabor a 25°C 1 100 3.0 Factor de diluigao <1 <1 1 100
Turvacéo 1 100 4.0 UNT <1 <1 1 100
Aluminio 0 0 200 woll Al - - - -
Clostridium perfringens 0 0 Y N.9100mI - - -
Ferro 0 0 200 pg/l Fe - - - -
Nitritos 0 0 05 mg/iNO, - - - -
Antimoénio 0 0 50 Hgll Sb - - - .
Arsénio 0 ¢ 10.0 Hgll As - - - B
Benzenc 0 0 1.0 pall - - - B
Benzo(a)pirenc 0 0 0,01 pofl - - - N
Boro 0 0 1.0 mg/i B - - - B
Bromatos 0 0 10,0 Hg/l BrO, - - - .
Céadmio 0 0 50 ug/l Cd - - N
Célcio 0 0 - mg/l Ca - - - B
Chumbo 0 o] 10,0 ugl Pb - - . N
Cianetos 0 0 50.0 pgh Cn - - . N
Cobre 0 0 20 mg/t Cu - - - N
Crémio 0 0 50.0 Ho/t Cr - - - N
1.2 — dicloroetano 0 0 3.0 Mg/l - - - N
Dureza total 0 0 - mg/l CaCO - . N
Enterococos k) 100 0 N.%/100m| 0 0 1 100
Fluoretos 0 0 15 mg/l F - - N N
Magnésio 0 0 - my/l Mg - - N N
MercUrio v] 0 10 ug/l Hg - - - N
Niquel 0 0 200 ug/l Ni - - - B
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)
Benzo [b} fluorantenc 0 v} - Holl - - B N
Benzo [K] fluoranteno 0 o] - pofl - - N N
Benzo [g.h.i] perileno 0 [ - re| - - N B
Indeno [1.2,3-cd] pireno 0 4] - poll - - E N
G [Selénio 0 0 10,0 sgh Se - - - B
Cloretos 0 0 2500 mg/i CI - - - N
Tetracloroeteno 0 0 10,0 Holt - - - B
Tricloroeteno 0 0 10,0 pgll - - - B
Trihalometanos — total (THM):
Clorcférmio ] 0 - Holl - - - N
Bromofémio 0 o] - ugil - - - N
Diclorobromometano 0 0 - wglt - - - N
Dibromoclorometano 0 0 - wall - - - -
S0 U [ PP VR il et - - - .
Sulfatos 1 100 250,0 mg/l SC 4 <5 <5 1 100
Pesticidas - total
Alacloro 0 0 0,10 ugfl - - - N
Diuréo 0 0 0,10 ugh - - B B
Terbutilazina 0 [¢] 0,10 walt - - - B
Desetilterbutilazina 0 4] 0,10 Hgit - - - N
Ometoato 0 "] 0,10 pgit - - - B
Bentazona 0 0 0,10 wgll - - - N
Clorpirifos 0 0 0,10 wgll - - B N
Dimetoato 0 0 0,10 woll - - . N
MCPA] 0 s 0,10 wgh - : = R
Metolacloro 0 0 0,10 veli] - - - -
imidaclorpide 0 0 0,10 ug/l - - N -
Simazina 0 [+] 0,10 ug - - - .
Desetilsimazina 0 0 0,10 Holl - - - .
Alfa Total 0 0 0,10 Bg/L - - - -
Beta Total 0 0 1,00 Bo/L - - - -
Dose Indicativa Total 0 ¢ 0,10 mSv - - - -
Radéo 1 100 500,0 Bg/L 27 27 1 100
pl relativa & 80 das § de i i dos VP (causas e medidas comstivas):
pH: devidos & lidade da agua bruta, n&o foram d didas por n&o haver risco para a satide publica.
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua Para Consumo Humano no Concelho de Resende

a—
= 1.° Trimestre (Janeiro a Margo) — 2020

Mumetpio de
Resende

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
wrificaggio da qualidade da agua da rede publica , através de andlises periédicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Quatidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR),

Resumo dos parametros pesquisados na Zona de Abastecimento de Font. Abastecimento Unico de Torre de Beba (Carquere)

Pardmetros Analisados L & A:"“‘"lhramévi::lw Unidada ValoissI0bttos S | AndlicesiquaicumiemiolV. -
& PCQA ) a Min. Mix. N° %
& [Escherichia coli (E. coli) 1 100 [} N.2/120m 0 0 1 100

Bactérias coliformes 1 100 0 N.2/100m8 0 0 1 100

Desir residual 1 100 - mo/l 045 0.45 - -

Amonio 0 0 0,5 mgliNH, - - g 5

N.°de colbnias a 22 °C 0 0 100 N/l a 22°C - - - -

N.° de colbnias a 37 °C 0 0 20 N°/m a 37°C - - - -

Condutividade 0 0 2500 BSfema20°C - - - -

Cor 0 0 20 mg/l PICo - - - -

pH 0 0 65-90 | unidades de pH - - - B

Manganés 0 0 50 woll Mn - - B N

Nitratos 0 0 50 mgl NO 5 - - B -

Oxidabilidade 0 0 5.0 mg/ O ; - - - N

Cheiro a 25°C D 0 30 Factor de diuigio - - - -

Sabor a 25°C 0 0 30 Factor de diluigao - - B .

Turvacéo [ 0 4.0 UNT - - B B

Aluminio 0 0 200 pg/l Al - - - B

Clostridium perfringens ol [+} 0 N 3100m! - - - N

Ferro 0 0 200 wo/l Fe - - - -

Nitritos 0 ] 0.5 mg/l NO, - - - N

Antimoénio 0 0 5.0 19/ Sb - - - -

Arsénio 0 0 10,0 1911 AS - - - -

Benzeno 0 ] 1.0 (el - - - -

Benzo(a)pireno 0 0 0,01 M - - - -

Boro 0 0 1.0 mg/ 8 - - - .

Bromatos 0 0 100 W&o, - - B -

Céadmio 0 [} 50 gl Cd - - - .

Caélcio 0 0 - mgil Ca - - - -

Chumbo 0 0 10.0 Myl Pb - - - -

Cianetos ¢ 0 50.0 wg/l Cnt - - - N

Cobre 0 0 20 mg/l Cu - - - -

Crémio 0 0 500 gl Cr - - - R

1,2 - dicloroetano 0 0 30 g/l - - N N

Dureza total 0 0 mg/l CaCO - . . .

Enterococos 0 0 0 N % 100mi - - B s

Fluoretos 0 0 15 mgi F - - B o

Magnésio 0 0 - mgt Mg - - - -

Merclrio o] 0 10 ug/! Hg - - N B

Niquel 0 0 20,0 wofl Ni - - B B

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {HAP):

Benzo [p] fuoranteno 0 0 . ught - - B N
Benzo [k} fivoranteno 0 0 D ight - - - -
Benzo {g,h,i] perileno 0 0 J pg/t - - B B
Indeno [1,2,3-cd] pireno 0 0 - wg/l - - - -

Selénio 0 0 10,0 vg/l Se - - - -

Cloretos 0 0 250,0 mg/l Ci - - - -

Tetracloroeteno 0 0 100 bl - - - B

Tricloroeteno 0 0 10,0 ug/t - - - N

Trihalometanos — total (THM):

Cloroformio 0 0 - ygil - - - -
Bromoformio v} 0 - Hg/! - - - -
Diclorobromometano 0 0 - Hgn - - - N
! Dibromosiamsmaians: 0 0 - ren] - - .

Soeaio 0 U 2000 myiNa ] - - : S

Sulfatos 0 0 250,0 mg/l SO , - - - =

Pesticidas — total

Aacloro 0 0 0,10 ugit - - . .

Diurgo, 0 o] 0,10 wgh - - N N
Terbutilazina 0 0 0,10 ¥afl - - - E
Dessetilterbutilazina 0 0 0,10 pafi - - B N
Ometoato 0 0 0,10 polt - - . =
Bentazona 0 0 0,10 polt - - . =
Clorpirifos 0 0 0,10 wg/t - = N N
Dimetoato 0 0 0,10 ug/t - - B o
MCPA] 0 0 0,10 vl - - . B
Metolacloro 0 0 0,10 pglt - - N 5
Imidaciorpide 0 0 0,10 pglt - - N 5
Simazina 0 0 0,10 wgl! - - - 5
Desetilsimazina 0 0 0,10 Mgl - - - -

Alfa Total 0 0 0,10 BglL - - B -

Beta Total 0 0 1,00 Bg/L - - B -

Dose Indicativa Total 0 0 0,10 mSv - - - E

|Raddo 0 [ 500,0 Bg/L - - = -
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N AGUAS 0o I1° Trimestre 2020
/\‘ N ORTE Qualidade da Agua para Consumo Humano

\_/ R - Ponto de Entrega em Alta; Resende - Balsemio
Entidade Gestora em Baixa: Municipio de Resende

Em cumptimente do Decreto-Lei n.® 3062007, de 27 de Agosto, alterado pelo Docreto-Lei n.” 152/2017, de 7 de Dezembro, a Aguu do Norte informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas andlises de

de ‘:omunornmdcqnlidadedorefaridobeactou‘hmlnﬂhauthmvhmmlmgnmad-CmtmbdaQudH-dedaAmpml‘ Humano apr
Reguladora dos Servicos de Agua e Residuos (ERSAR). Os iead apr dos  d w:(mdmu&mzmm.mmmamumdewﬂm
sstabelecidas na legislacio am vigor.

Controlo da Qualidade da Agua para consumo Humano

) - N.* Anilises PCQA Resultades obtidos Valor Parmétrico Cumprimento do VP
Parimetro Unidades Pravistas Realizmdas %Realizadas Minima Maximo (VF} N.* resulados > VP (%)

DL306/07 - ROTINA?

Escherichia coli (E. coli) N/100 ml 3 3 100 0 ] 0 1] 100
Bactérias coliformes N/100 mi 3 3 100 0 ] 0 1] 100
Desinfetante residual mg/l 3 3 100 09 12 - - .

DL306/07 - ROTINA

Aluminio ug/L Al I | 100 3l 200 ] (1]
N(mero de coldnias a 22 °C N/ml! I H 100 0 Sem alteragio anormal 0 -

Numero de colonias a 36 °C N/ml I I 100 0 Sem alteragio anormal '] -

Condutividade uS/cm a 20°C | I 100 89 2500 0 oo
Clostridium perfringens N/100 mi 1 I 100 0 0 0 100
Cor mg/L PtCo t i 100 38 20 0 100
pH Unidades pH | 1 100 74 2650595 [ 100
Manganés Hg/L Mn 1 | 100 <|5 50 [ 100
Cheiro a 25°C Fator de diluicdo | i 100 <l 3 0 100
Sabor a 25°C Fator de diluigao I I 100 <1 3 0 100
Turvagio NTU ] | o0 <050 4 0 100
Enterococos N/100 mi [ I 100 0 0 0 100
Ferro Hg/L Fe ] ] 100 <50 200 0 100

.
DL306/07 - INSPECAQ

Aménio mg/L NH, 0 0 - - - 0,50 s -
Nitratos mg/L NOy 0 [} - - - 50 = »
Oxidabilidade mg/L O 0 0 - - - 50 - -
Antiménio pg/L Sb (] [ - - - 50 - i
Arsénio Hg/L As 0 0 = - . [4 - -
Benzeno Hg/L 0 0 - - - 1.0 - %
Benzo(a)pireno Hg/L 0 [ - - - 0,010 2 -
Boro Hg/LB 0 0 - - - 1.0 - -
Bromatos Hg/L BrO, 0 0 - - - 10 - -
Cidmio Hg/L Cd [] 0 - - - 50 - -
Cilcio Hg/L Ca 0 [ - - - - - .
Chumbe ug/L Pb 0 0 - - - 10 - "
Cianetos ug/LCN [ 0 - - - 50 - =
Cobre Hg/L Cu 0 0 - - - 20 - 2
Crémio ug/LCr 0 0 - - - 50 = =
1.2 - Dicloroetano po/l 0 0 - - - 30 - -
Dureza total mg/L CaCOy 0 0 - - - - = -
Fluoretos Ho/LF 0 0 - - - 1.5 - .
Magnésio mg/L Mg 0 0 - - - - - -
Mercurio Hg/LHg [ ] - - - 1,0 - .
Niquel ug/L Ni 0 0 - - - 20 - ”
Nitritos mg/L NO, o [ - - - 0,50 - =
Selénio Hg/L Se 0 0 - - - 10 -
Cloretos mg/LCl ) 1] - - - 250 - -
Sédio mg/L Na o 0 - - - 200 - -
Sulfatos mg/L SO, 0 4 - - - 250 - a
Alfa total Bg/L 0 0 - - - 0,10(1) - =
Dose indicativa mSv 0 0 - - - 010 - >
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Hg/t 0 0 - - - 10 = =
Tetracloroeteno Hg/L 0 0 - - - - - _
Tricloroeteno pa/L 0 o - - - - " .
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2\ AGUAS bo I° Trimestre 2020
N O RTE Qualidade da Agua para Consumo Humano

\ Ponto de Entrega em Alta: - a

\/ Grupo Aguas de Portugal . g mA Ita: Resende - Balsemio
Entidade Gestora em Baixa: Municipio de Resende

Emuumdol)ma-wn.'"m“1 de 27 de Agosto, akterado pelo Decrato-Lel n.* 13272017, de 7 de Dezombro, a Aguas do Norts informa cs seus consumidores dos resultados obtidos nas andlises de

dade com as normas de mawmmmm.mmmrw«mumumammr Humano aprovado peia Entid
Mg\hdondu Servigos de Agua o Residuos (ERSAR). Os apr que 3 dgua da esth, na g e, am m"mﬁwﬂﬂm
sstabelecidas na legisleciio em vigor.
Parimetro Unidades Previstas " ::‘::ﬂ::m XRealizadas »m':d“ D;::;o e Tvr;mmu N:* resutadas = VP Cumpﬂ";.';m v
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos Hg/L 0 [ - - - 0,10 . >
Benzo(b)fluoranteno Mg/L [ [} . . B L . _
Benzo(k)fluorantenoc pg/l ] 0 = - - - . -
Benzo(ghi) perileno Hg/L [ 0 . - N = . .
indeno(l,2,3<d)pirenc Mg/l 0 0 - . - - . -
Trihalometanos - total Ho/L 0 0 . - - 80 . N
Cloroférmio yg/L [1] 0 - - - - . .
Bromoférmio pg/L 0 4 - - - . . z
Bromodiclorometano Hg/L 0 0 - - - - . -
Dibromoclorometano Hg/L 0 0 - - - = 2 .
Pesticidas - total Hg/L 0 0 - - - 0,50 - .
24D Hg/L L] 0 - - - 0,10 - 3
Aladoro Hg/L L] 0 - - - 0,10 - "
Clorpirifos Hg/L 0 0 - - - 0,10 - .
Desetilterbutitazina Hg/L 0 4 - - - o,lo S =
Diurdo Hg/L 0 0 - - - 0,10 - .
Imidaclopride Ha/L 0 0 - - - 0,10 - -
MCPA Hg/L 0 0 - - - 0,10 - -
Metalaxil Hg/L 0 0 - - - 0,10 = =
Terbutilazina Hg/L L] 0 - - - 010 . .

(1) Niveis de versficagio (alerta);

Pontos de Amostragem constantes no relatdrio:
PE Sio Romio (Resende), PE S. Maria, PE S. Jodo

Informagio complementar relativa i averiguagio das situagdes de incumprimentos dos VP {causas e medidas corretivas):

Emitido em: 21-04-2020
O Administrador

Eng.® Manual Cordeiro Moras
Este Edital foi publicitado no WebSite na data da sua emissio.
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